
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель j уководителя 
исполнитель! ого комитета района 
Председател! координационного совета 
по охранвчТО'' ^

Д~.В. Косарев 
4ТЯ фя 2021 г.

П РО ТО К О Л
выездного заседания Координационного ( овета

03.09.2021 г. 
г. Альметьевск,
Объект ООО «Альметьевский молочный комбинат»

П РИ ГЛ А Ш ЕН Ы :

Заместитель руководителя исполкома района по 
строительству, председатель Координационного совета по 
охране труда

- Зам. начальника штаба ОГИБДД отдела МВД России по 
Альметьевску и Альметьевскому району

Начальник управления образования Альметьевского 
муниципального района

Д.В. Косарев

И.И. Галимов 
(по доверенности)

А.В.Соколова 
(по доверенности)

- Главный специалист по промышленной безопасности и 
охране труда ООО «НКТ-сервис»

- Общественный помощник Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан в Альметьевском 
муниципальном районе

- Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Альметьевского муниципального района

- Ведущий специалист Татарстанской Республиканской 
организации Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации 
Тех. инспектор труда Республиканского комитета профсоюза

- Директор филиала №10 ГУ РО фонда социального 
страхования РФ по РТ

Д.С. Фархутлинов

С.И. Харисова

З.Х. Гарифуллина 
(по доверенности)

Р.А. Исаков

И.С. Гатина 
(по доверенности)



Присутствовали:

- Инженер по ТО P.P. Абдуллин

СЛУШ АЛИ :

- заместителя руководителя исполнительного комитета 1 'айона по строительству, 
председателя координационного совета по охране труда Альметьевского 
муниципального района Д.В. Косарева о недопущении (-бстоятельств несчастных 
случаев, о состоянии условий и охраны труда на объектах f айона.

По итогам проведенной документарной и выездн >й проверки установлен 
ряд замечаний;
- комната для переодевания (раздевалка), не оборудова! а для верхней одежды и 
обуви. В раздевалке не убрано;
- график обработки и уборки туалетных комнат отсутствуе ' график;
- на полу не убрана ветошь;
- при входе в здание не ведется термометрия;
- в столовой не закреплены потолочные плитки;
- электросушилка в столовой не работает;
- в помещении нет схемы эвакуации людей в случае пожа} а;
- нет указателей путей эвакуации;
- обновить планы эвакуации людей в административном зд ании;
- на всех помещениях производственного и складскогэ назначения отсутствует 
обозначение категории помещения по пожарной опасност): и классов зон;
- в гараже: нарушены правила хранения пропановых и кис юродных баллонов;
- крепление балок вертикальной лестницы к резервуару п )оизведено с нарушениями 
требований и не обеспечивает безопасность рабо' ников, при подъеме к 
обслуживающему оборудованию;
- опасные вещества (дифторхлорметан) хранится в помещ ении операторной;
- водитель погрузчика, работающего на газовом топливе, не прошел обучение по 
программе «Персонал обслуживающий баллоны со ж аты м, сжиженным или 
растворенным газом». Кронштейн крепления газовой* баллона не оборудован 
резиновыми прокладками;
- отсутствует защитное ограждение компрессора и места i акачки, подкачки колес;
- в гараже: смотровая яма не накрыта щитами;
- в помещение ремонта автотранспорта на осмот] ювой канаве отсутствует 
низковольтное освещение, стены не облицованы плиткой
- кислородный баллон лежит на территории без колпачка:
- не санкционированное складирование шин и мусора н а ' ерритории;



- на' трансформаторе отсутствует маркировка;
- нет журнала выезда транспортных средств;
- вводный инструктаж по охране труда работникам не у вержден руководителем 
предприятия, не пересмотрен в связи с вводом с 0 1.01.2021 г новых правил;
- отсутствуют Программы первичного, повторного инструкт ш а  для всех профессий;
- проведение первичного инструктажа на рабочем месте пр )водится с нарушением -  
указано только первичный;
- после первичного инструктажа на рабочем месте, н г проводится допуск к 
самостоятельной работе приказом (распоряжением);
- в журнале первичного инструктажа на рабочем мест< не указаны профессии 
согласно штатного расписания;
- в связи с вводом HOBbDC Правил-инструкций не проведен внеплановый инструктаж 
всем работникам;
- не проводится обучение рабочих, принимаемых на раСоту с вредными и (или) 
опасными условиями труда, безопасным методам и приер ам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов;
- не организовано проведение периодического, не реже од ioro раза в год, обучения 
работников рабочих профессий оказанию первой помощи п эстрадавшим;
-не обеспечено категорирование по взрывопожарной и по» арной опасности здания -  
ремонтная мастерская;
- не организовано обучение работников пожарно-' ехническому минимуму 
(ответственных за пожарную безопасность, за ведение огне зых работ);
- для хранения, сбора использованного при работе с мае 1ами, лаками, красками и 
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал 
(ветошь, бумага и др.) после окончания работы отсутствуе г металлическая емкость с 
плотно закрывающейся крышкой в помещении для стоянкр’ транспортньгх средств;
- в помещении для стоянки транспортных средств xpaнятc^ смазочные материгшы;
- допускается к эксплуатации электропровода и кабели ( видимыми нарушениями 
изоляции;
- в полном объеме не обеспечены объекты огнетушителями и не проводится их 
периодический осмотр в журнале эксплуатации систем прс тивопожарной защиты;
- пожарные щиты не полностью укомплектованы (баг>р и крюк с деревянной 
рукояткой, лопаты и вилы, покрывало для изоляции очаг а возгорания, емкость для 
воды, ящик с песком и др.);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей )уководитель организации 
обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по 
эвакуации работников;
- не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение экс шуатационных испытаний 
пожарных лестниц, наружных открытьгх лестниц, предн 1значенных для эвакуации 
людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением 
соответствующего протокола испытаний и внесениел информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты;
- отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности при эвакуации работников 
из административного корпуса;
- пожарные средства обнаружения пожара не проверяютс i на исправность;
- не проводится присвоение 1 группы по электробе: опасности работникам не 
электротехнического персонала и 2 группа электро техно; огическому персоналу;
- не организовано проведение первичных, повторны>, сезонных, внеплановых, 
целевых инструктажей по безопасности дорожного движе-шя (БДД) для водителей;
- не разработаны Инструкции по БДД:
- по гидрометереологическому обеспечению БД;



- для водителей газобаллонных автомобилей;
- о порядке установки транспортных средств вне гаража и к энтроля их технического 
состояния;
- осенне-зимний период;
- весенне-летний период;
- по проведению пред рейсового, после рейсового м 5д. Осмотра водителей 
транспортных средств;
- отсутствует Программа проведения вводного инструктажа с водителями;

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору ООО «Алыиетьевский молочный комбиш т»  -  принять меры по 
устранению вьшеуказанных замечаний в срок до 04.10.2021.

Протокол вела: ведущий специалист 
охраны труда отдела строительства, 
связи, транспорта и дорожного хозяйства 
исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района Салахова Э.И.


