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Об утверждении схемы 
теплоснабжения города Альметьевска 
на 2019-2034 годы

Во исполнение требований федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения города Альметьевска на 2019-2034 
годы (Приложение №1).

2. Постановление исполнительного комитета города Альметьевска от 11 
июля 2018 года №50 «Об утверждении схемы теплоснабжения города 
Альметьевска на 2018-2032 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета по строительству 
Мухаметзянова А.А.

Руководитель
исполнительного комитета города

Зак. №  132



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением исполнительного 
комитета города Альметьевска 
от « - /  » 20/ ^  г. №

Схема теплоснабжения 
Утверждаемая часть города Альметьевска. Актуализация

2019 год
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 (п.22), схема 
теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих 
данных:

Таблица 1 Анализ выполнения требований по актуализации схемы 
теплоснабжения

Данные, подлежащие 
актуализации

Комментарий

1 2

а)распределение 
тепловой нагрузки между 
источниками тепловой 
энергии в период, на 
который
распределяются
нагрузки;

Данные актуализированы по состоянию на 2018 
год.Изменения внесены в документы 
Обосновывающие материалы города Альметьевск 
(актуализация на 2018 год):

Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения; 
Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки и соответствующие разделы 
настоящего документа;
Перспективные балансы 
производительности водоподготовительных 

установок;
Предложения по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников 
тепловой энергии; 
Перспективныетопливныебалансы.

б) изменение тепловых 
нагрузок в каждой зоне 
действия источников 
тепловой энергии, в том 
числе за счет 
перераспределения 
тепловой нагрузки из 
одной зоны действия в 
другую в период, на 
который
распределяются
нагрузки;

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 
Изменения внесены в документы Обосновывающие 
материалы города Альметьевск (актуализация на 
2018 год):

Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для 
целей теплоснабжения;
Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
и соответствующие разделы настоящего 
документа;
Перспективные балансыпроизводительности 
водоподготовительных установок;
Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников 
тепловой энергии;
Перспективные топливные балансы.



Данные, подлежащие 
актуализации Комментарий

1 2

в) внесение изменений в 
схему теплоснабжения 
или отказ от внесения 
изменений в части 
включения в нее 
мероприятий по 
обеспечению 
технической 
возможности 
подключения к системам 
теплоснабжения 
объектов капитального 
строительства;

Данные актуализированы по состоянию на 2018 
год.Изменения внесены в документы 
Обосновывающие материалы города Альметьевск 
(актуализация на 2018 год):
Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловойнагрузки

г) переключение 
тепловой нагрузки от 
котельных на 
источники с 
комбинированной 
выработкой тепловой и 
электрической энергии в 
весенне-летний период 
функционирования 
системтеплоснабжения;

Данные без изменения по состоянию на 2018 год

д) переключение 
тепловой нагрузки от 
котельных на источники 
с комбинированной 
выработкой тепловой и 
электрической энергии в 
отопительный период, в 
том числе за счет 
вывода котельных в 
пиковый режим работы, 
холодный резерв, из 
эксплуатации;

Данные без изменения по состоянию на 2018 год

е) мероприятия по
переоборудованию
котельных в источники
комбинированной
выработки
электрической и
тепловойэнергии;

Данные без изменения по состоянию на 2018 год



Данные, подлежащие 
актуализации Комментарий

1 2

ж) ввод в эксплуатацию 
в результате 
строительства, 
реконструкции и 
технического 
перевооружения 
источников тепловой 
энергии исоответствие 
их обязательным 
требованиям, 
установленным 
законодательством 
Российской Федерации, 
и проектной 
документации;

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 
Изменения внесены в документы Обосновывающие 
материалы города Альметьевск (актуализация на 
2018 год):Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии

з) строительство и 
реконструкция тепловых 
сетей, включая их 
реконструкцию в связи с 
исчерпанием 
установленного и 
продленногоресурсов;

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 
Изменения внесены в документы Обосновывающие 
материалы города Альметьевск (актуализация на 
2018 год):Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей и сооружений наних

и) баланс топливно­
энергетических 
ресурсов для 
обеспечения 
теплоснабжения, в том 
числе расходов 
аварийных запасов 
топлива;

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 
Изменения внесены в документы Обосновывающие 
материалы города Альметьевск (актуализация на 
2018 год):Перспективные топливныебалансы

Балансы теплоносителя. Топливные балансы 
источников тепловой энергии и система 
обеспечениятопливом

к) финансовые 
потребности при 
изменении схемы 
теплоснабжения и 
источники их покрытия.

Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. 
Изменения внесены в документы Обосновывающие 
материалы города Альметьевск (актуализация на 
2018 год):

Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническоеперевооружение



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



Обозначения и сокращения
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ИТП - индивидуальный тепловой пункт;
МКД - многоквартирные дома;
ОАО - открытое акционерное общество;
АО -  акционерное общество;
ООО- общество с ограниченной ответственностью;
ОТЭ - отпуск тепловойэнергии;
ПВК - пиковый водогрейный котел;
СЦТ - система централизованного теплоснабжения;
ТОО - теплоснабжающая организация;
ТС - тепловые сети;
ТФУ - теплофикационная установка;
ТЭ - тепловая энергия;
УТМ - установленная тепловая мощность;
РТМ - располагаемая тепловая мощность;
ТМ - тепловая мощность;
СН - собственные нужды;
ВПУ - водоподготовительная установка;
ТН - теплоноситель;
ОВ - отопление и вентиляция;
ГВС - горячее водоснабжение;
СО -система отопления;
ОЗНТ - общий нормативный запас основного и резервного видов 

топлива;
ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива;
НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас топлива;
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;
УРУТ - удельный расход условного топлива



Введение

Схема теплоснабжения города Альметьевск Республики Татарстан 
разработана ООО «Инженерный Центр Энерготехаудит»в соответствии с 
муниципальным контрактом №2018.58709 на период 15 лет, в том числе на 
начальный период в 5лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным 
сроком- 2034год.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом 
по развитию системы теплоснабжения. Она разрабатывается на основе 
анализа существующего положения с учетом перспективного развития, 
рассмотрения вопросов надежности,экономичности.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями 
следующих документов:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 г.№ 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки иутверждения»;

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденные приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 
2012 г. №565/667;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2011 
г. № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих 
между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления поселений или городских округов, 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации 
схемтеплоснабжения»;

Постановление Правительства Российсккой Федерации от 06 мая 2011 г. 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилыхдомов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 
г. № 18 «Обутверждении правил установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам 
определения класса энергетической эффективности многоквартирныхдомов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (с изменениямиот 18 мая 209 г., 21 декабря 2009г.);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 
г. № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 
2030 года»;

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003;

СП50.13330.2012Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП23-02-2003;

СП 89.13330.2011 Котельные установки. Актуализированная редакция (с 
Изменением);

СП 131.13330.2012 Строительная климатология, Актуализированная



версия СНиПИ-35-76*;
СП 41-101-95 Проектированиетепловыхпунктов;
РД 153-34.0-20.501-2003 ПТЭ электрических станций и сетей.
Концепция развития теплоснабжения города Альметьевск Республики.

Татарстан предполагает формирование и реализацию технических, 
технологических и организационных мероприятий, имеющих целью 
обеспечение минимальных значений удельного потребления топлива для 
производства тепловой энергии, сокращение тепловых потерь в теплосетях.

Обеспечение теплом потребителей территории города осуществляется 
как по схеме централизованного теплоснабжения, так и по схеме 
децентрализованного теплоснабжения.

Характерными особенностями зон централизованного теплоснабжения 
города является чередование потребителей, подключенных к системам разных 
теплоснабжающих организаций. При этом тепловые сети и сети горячего 
водоснабжения в зданиях могут быть подключены к разным источникам. Также 
на территории города Альметьевск сформированы зоны индивидуального 
теплоснабжения, локальные зоны производственных котельных и зоны 
котельных малой мощности прочих потребителей. В основном зоны действия 
локальных котельных расположены внутри зон индивидуального 
теплоснабжения. В условиях характерной для региона крайне плотной 
застройки в районах индивидуального жилищного строительства прокладка 
новых и реконструкция существующих сетей теплоснабжения зачастую 
оказывается экономически неоправданной. Ввиду хорошего покрытия сетями 
газоснабжения и низкой стоимостью их прокладки (по сравнению с сетями 
теплоснабжения), для целей теплоснабжения потребителями используются 
локальные источникитеплоснабжения.

Наблюдается значительный резерв по мощности источников 
централизованного теплоснабжения, а также и значительный резерв 
пропускной способности магистральных тепловых сетей.

Предлагаемые к реализации в данной Схеме мероприятия имеют целью, 
с одной стороны, использование всех преимуществ централизованного 
теплоснабжения, с другой - достижение оптимального баланса между 
централизованным и децентрализованным теплоснабжением. Существующие 
системы централизованного теплоснабжения имеют профицит тепловой 
мощности источников теплоснабжения и пропускной способности тепловых 
сетей, что позволяет, при условии реализации соответствующих мероприятий, 
в полной мере обеспечить покрытие перспективных нагрузок на расчетный 
период.



РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 
по расчетным элементам территориального деления

Комплексность застройки территории города, заложенная Генеральным 
планом до 2020 года, предусматривает одновременное развитие жилищного 
строительства и социальной сферы обслуживания. Среди объектов 
обслуживания населения особое место занимает сеть дошкольных 
образовательных и общеобразовательных учреждений.

Перспективное изменение строительных площадей по планировочным 
территориям с разделением на расчетные периоды представлено в таблице 83 
на основании:

- схемы территориального планирования Апьметьевского 
муниципального района;

- стратегии социально-экономического развития Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый 
период до 2030года.

Вариант 1. Инерционный
«Инерционный» вариант предусматривает продолжение тенденции 

точечного многоэтажного жилого и общественного строительства на 
территориях выбывающих промышленных предприятиях, городских площадях, 
освобождаемых от ветхого и аварийного жилья, и территориях, переведенных в 
земли населенных пунктов. Зона действия централизованного теплоснабжения 
при этом варианте не меняет своих границ.

В соответствии с Республиканской адресной программой по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год (с изменениями на 31 
декабря 2012 года) в период с 2014 по 2017 годы общая площадь планируемых 
сносимых ветхих многоквартирных домов по городу Альметьевск составит 
677,90 м2. До конца 2015 года планировалось переселить 13 чел. (табл. 2, рис.
1). Поадресный перечень ветхих и аварийных многоквартирных домов в г. 
Альметьевск, планируемых к сносу в период с 2014 по 2017 годы, представлен в 
приложении 1 обосновывающих материалов). На базовый период программа 
нереализована.

Таблица 2 Динамика сноса ветхого и аварийного жилья в г. Альметьевск 
в период с 2013 по 2017 годы

Планируемаядатасноса 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всегона

2017
год

1 2 3 4 5
Количествопереселяемыхжителей,

чел. 50 27 13 13

Общая площадь сносимых жилых 
помещений МКД, кв. м 2149,06 1255,70 677,90 677,90

Рисунок 1. Динамика сноса ветхого и аварийного жилья в г. Альметьевск 
в период с 2013 по 2017 годы



Таким образом, суммарный ввод строительных площадей по 
Альметьевскому городскому поселению к 2034 году ожидается на уровне 
112,320 тыс. м2. В ближайшей перспективе планируется строительство 
комплексных типов застройки, школ и детских садов. На рисунке. 2 
представлено распределение планируемой застройки на период 2019-2034 гг.

Рисунок 2 Распределение планируемой застройки на период 2019-2034 
гг. в г. Альметьевск
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Как видно из диаграммы, в перспективе строительство жилых и 
общественных зданий будет производиться неравномерно. Застраиваемые 
жилые и общественные здания микрорайонов «Яшьлек» и «Западные ворота» 
входят в зону действия районной котельной №4.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 
приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе



территориального деления на каждом этапе.

Новое строительство жилых зданий приводит к росту спроса на тепловую 
мощность. Расчет спроса на тепловую мощность для отопления объектов 
нового строительства жилищного фонда выполнялся на базе требований СП 
50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23­
02-2003. Принималось во внимание, что все вновь построенные здания будут 
иметь класс энергетической эффективности не ниже В (начиная с 2011 г.), 
начиная с 2016 г. -  не ниже класса В+, и с 2020 г. -  не ниже класса В++.

Снос ветхих и аварийных жилых зданий осуществляется в соответствии с 
поадресным перечнем ветхих и аварийных многоквартирных домов в г. 
Альметьевск, планируемых к сносу в период с 2014 по 2017. Снос жилых 
зданий будет приводить к уменьшению спроса на тепловую мощность. Расчет 
снижения спроса на тепловую мощность для отопления объектов жилищного 
фонда выполнялся по зафиксированным в договорах на теплоснабжение 
мощностям для зданий, подлежащихсносу.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления представлены в таблицеЗ.

Таблица 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления

Тип застройки

1 этап (2018-2022 гг.) 2эта
п

(202
4­

2028
гг.)

Зэта
п

(202
9­

2034
гг.)

Всего
2019­
2034г

г.
2019г. 2020

г.
2021

г
2022

г
2023

г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жилые здания

Многоэтажное
жилищное

строительство
(МКД)

Приростп
лощади,м

2
53600 5360

0

Прирост 
нагрузки, 
Гкал/ч, в 

том 
числе:

4,147 4,147

наотопле
ние 3,503 3,503

на ГВС 0,645 0,645

ИЖС

Приростп
лощади,

м2
54720 4137,

9
5472

0

Прирост 
нагрузки, 
Гкал/ч, в 

том 
числе:

6,423 6,423

наотопле
ние 5,444 5,444



Тип застройки

1 этап (2018-2022 гг.) 2эта
п

(202
4­

2028
гг.)

Зэта
п

(202
9­

2034
гг.)

Всего
2019­
2034г

г.
2019г. 2020

г.
2021

г
2022

г
2023

г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
на ГВС 0,979 0,979

Тип застройки

1 этап (2018-2022 гг.) 2эта
п

(202
4­

2028
гг.)

Зэта
п

(202
9­

2034
гг.)

Всего
2019­
2034г

г.
2019г. 2020

г.
2021

г
2022

г
2023

г

Общественно­
деловое

строительство

Приростп
лощади,

м2
4000 4000

Прирост 
нагрузки, 
Гкал/ч, в 

том 
числе:

0,309 0,309

наотопле
ние 0,261 0,261

на ГВС 0,048 0,048
Из приведенной таблицы видно:
- прирост нагрузки жилищного фонда в г. Альметьевск в период с 2019 г. 

по 2034 г. прогнозируется на уровне:
МКД -  4,147 Гкал/ч;
И Ж С -6,423 Гкал/ч;
Общественно-деловое строительство -  0,309
На рис. 3 представлено распределение прироста суммарной 

перспективной тепловой нагрузки по типам вводимых строений.

Рисунок 3. Распределение прироста суммарной перспективной тепловой 
нагрузки по типам вводимых строений в г. Альметьевск
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Как видно из представленных данных, прирост перспективной тепловой 
нагрузки жилых зданий за весь рассматриваемый период прогнозируется на 
уровне 97 %,, Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки 
представлена на рис. 4.

Рисунок 4. Распределение прироста суммарной перспективной тепловой 
нагрузки по типам вводимых строений в г. Альметьевск
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Как видно из представленных данных, в общем теплопотреблении 
перспективной застройки г. Альметьевск основным видом теплопотребления 
является отопление, на долю которого приходится84,63 % от общей тепловой 
нагрузки, доля нагрузки горячего водоснабжения -  15,37 %.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с 
разделением по видам теплопотребления в зоне действия существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии представлены 
в таб.4

Таблица 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
с разделением по видам теплопотребления в зоне действия существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

Наименованиекотель
ной

1 этап (2018-2022 гг.) 2этап(
2024­
2028гг

■)

Зэтап(
2029­
2034гг

■)

Всего
2019­
2034гг2019

г.
2020

г.
2021

г.
2022

г.
2023

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Районная
котельная

№4

Теплова
я

нагрузка, 
Г кал/ч

4,456 4,456

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности ) и теплоносителя 
объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных 
изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными 
объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам 
теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.



Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии 
не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или 
модернизации промышленных предприятий с возможным изменением 
производственных зон и их перепрофилирования.

Раздел 2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей
2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

Дляобоснованияцелесообразностиподключенияперспективнойтепловой 
нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус 
эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 
определяется по методике изложенной кандидатом технических наук, 
советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. 
Москва, В. Н. Папушкиным в журнале «Новости теплоснабжения», № 9, 2010 г.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия 
минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и 
источника»:

5 =А + 2 —►гтпфуб./Гкал/ч),
где А - удельная с т о и м о с т ь  сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;
2. - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи 
себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом 
теплоснабжения:

. 1 0 5 0 - К 0'48 В 0 2 6 -5 с - и -  .
А =  п°.62.нол9.Дго.з8- РУб-/Гкал/ч;

^+30 106-<р _  ,
2 = 2— —— , руб-/Гкал/ч;я2п ’ ’

где Р - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой 
магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

В - среднее число абонентов на 1 км2;
з - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, 

руб./м2;
П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;
Н - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной 

тепловой магистрали, м вод.ст.;
Дт - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,°С;
а- постоянная часть удельной начальной стоимости котельной,руб./МВт;
Ф - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов 

на сооружение котельной.
Осуществляя элементарное дифференцирование по Р с нахождением 

его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, 
получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса 
теплоснабжения в следующем виде, км:

Таблица 5 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Ропт,
км№ Наименование 5 В Ат П



1 2 3 4 5 6 7

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

1.1 Квартальная котельная № 14 8500 44 25 6,41 3,15

№ Наименование 5 В Дт П Копт,
км

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Квартальнаякотельная № 27 8500 69 25 13,78 2,69

1.3 Квартальнаякотельная № 33 8500 27 25 3,51 3,62

1.4 Квартальнаякотельная № 41 8500 159 25 48,36 2,05

1.5 Квартальнаякотельная № 5 8500 37 25 3,57 3,50

1.6 Квартальнаякотельная № 6 8500 52 25 5,65 3,16

1.7 Квартальнаякотельная № 7 8500 78 25 20,55 2,50

1.8 Котельная ТРЦ "Панорама" 8500 14 25 34,51 2,75

1.9 Котельная ЦПК 8500 42 25 12,24 2,87

1.10 Районнаякотельная № 1 8500 41 25 7,07 3,13

1.11 Районнаякотельная № 2 8500 50 25 12,97 2,80

1.12 Районнаякотельная № 3 8500 42 35 20,52 2,80

1.13 Районнаякотельная № 4 8500 23 60 16,81 3,33

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛБЫТСЕРВИС - М"

2.1 Котельная №1 8500 117 25 10,04 2,67

2.2 Котельная №2 8500 117 25 20,07 2,41

3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИ?

РАЙОНА И Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА "С
1ТИЕ А 
ВЕТСЕ

ЛЬМ
РВИС

ЕТЬЕВС
М1

КОГО

3.1 Котельная детского сада №15 мкр. 
Урсала 8500 17 25 2,73 3,93

3.2 Котельнаядетскогосада №22 8500 23 25 3,03 3,77

3.3 Котельнаядетскогосада №44 8500 90 25 6,42 2,93

3.4 Котельнаядетскогосада №59 8500 63 25 2,38 3,53

3.5 Котельная детского сада мкр. Дружба 8500 33 25 6,12 3,27

3.6
Котел ьнаяобщеобразовательнойшкол 

ы №23 8500 120 25 28,56 2,28

3.7 Котельная СДК 8500 83 25 2,50 3,41

3.8 Оборудование в здании «Нептун» 8500 1746 25 15,72 1,91

№ Наименование 5 В Дт П Ропт,
км

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛЬТЕХНОСЕРВИС"



№ Наименование 3 В Дт П Копт,
км

1 2 3 4 5 6 7

4.1 Котельная №8 8500 18 25 7,13 3,39

4.2 Котельная по ул. Р.Фахретдина 8500 12 25 3,70 3,89

4.3 Котельнаяул.Геофизическая 8500 24 25 5,08 3,46

5 ООО "УК АЛСУ 2"

№ Наименование 3 В Дт П Копт,
км

1 2 3 4 5 6 7

5.1 Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 
Д-23 8500 33 25 100,00 2,15

5.2 Пристроенная котельная ул. 
Р.Галеевад.25 8500 33 25 56,67 2,34

5.3 Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 
Д-27 8500 33 25 51,67 2,37

5.4 Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 
Д-29 8500 33 25 51,67 2,37

5.5 Пристроенная котельная ул. Р.Галеева 
Д-31 8500 33 25 41,67 2,45

з- удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 
принята по данным утвержденной схемы теплоснабжения

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловойэнергии

В г. Альметьевск действуют 34 производственно-отопительных 
котельных, которые осуществляют теплоснабжение потребителей тепловой 
энергии (учреждений, предприятий и жилыхдомов).

Схемы расположения котельных АО «Апьметьевские тепловые сети», 
ООО «Альтехносервис», МУП «Светсервис» и ООО «Жилбытсервис-М» и 
тепловых сетей от них представлены на рис. 44-63 обосновывающих 
материалов схемы теплоснабжения Том 1.

Перечень потребителей (учреждений, предприятий и жилых домов), 
запитанных от источников тепловой энергии представлен в таб. 44 
обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Том 1.

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловойэнергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г.Апьметьевск 
сформированы в исторически сложившихся на территории города 
микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания 
не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. 
Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых 
или электрических котлов, либо используется печноеотопление.

В городе Альметьевск преобладает частная застройка малоэтажными, 
одноэтажными домами. Более 95% объектов ИЖС не подключены к системам 
централизованного теплоснабжения. Основная часть зон индивидуального



теплоснабжения располагается на окраинах города.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии,в том числе 
работающих на единую тепловую сеть,на каждом этапе

Установленная тепловая мощность источников г. Альметьевск на 
базовый период составляет 614.249 Гкал/ч (634,699 Гкал/ч -с  учетом 
когенерационных установок) и остается неизменной на перспективный период 
(табл. 6).



Таблица 6 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Наименование 2018 г. 2034 г.

1 2 3

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 614,249 614,249

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 614,249 614,249

Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч 586,420 586,420

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 68,75 68,75

Потери в тепловыхсетях, % 11,72% 11,72%

Тепловая мощность на коллекторах, Гкал/ч 517,67 517,67

Тепловая нагрузка внешних потребителей 433,65 438,2

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности 16,23 15,35
С учетом строительства новых объектов в перспективе до 2034 г. резерв

и дефицит мощности по каждому источнику отражен в табл. 16 
обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Том 2.

На период до 2034 года теплоснабжение существующей застройки и 
перспективных объектов нового строительства планируется осуществлять от 
Районной котельной №4

РазделЗ Перспективные балансы теплоносителя
2.5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 
тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по 
составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой 
энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом 
Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 278 и «Инструкцией по организации в 
Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной 
приказом Минэнерго от 30 декабря 2008 г. № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с 2017 до 2032 гг., с 
учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и 
планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ чм3) не должна 
превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой 
сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя 
определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки 
непрогнозируемые приросты объемов теплоносителя. Прогнозируемые 
приросты нормативных потерь теплоносителя по каждой системе 
теплоснабжения представлены в табл. 19 обосновывающих материалов схемы 
теплоснабжения Том 2.

2.6 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя 
в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 (актуализированная версия



СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»):
«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 
обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в 
количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и 
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы 
присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 
присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено 
проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких 
отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, 
аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по 
объему тепловойсети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна 
обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения». 
Требуемые объемы аварийной подпитки тепловых сетей и балансы 
производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой 
сети от источников на расчетный период разработки схемы теплоснабжения по 
каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице19 
обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Том 2.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 
теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне 
действия источников тепловой энергии, прогнозировались, исходя из 
следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в 
зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию 
отопительно-вентиляционной нагрузки качественным методом;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с 
темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом 
реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта 
теплоносителя;

- нормативные потери тепловой сети принимаются для закрытой 
системы теплоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на 
компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии потепловымсетям 
будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по 
реконструкции тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь 
создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству 
котельных будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем 
горячеговодоснабжения;

- для определения перспективной проектной производительности 
установок тепловой сети на источниках тепловой энергии были рассчитаны 
среднечасовые расходы подпитки тепловойсети.

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «С 1 января 2013 года 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства потребителей к централизованным открытым системам 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения, не допускается»

Сводные показатели баланса производительности водоподготовительных 
установок и подпитки тепловой сети по г. Альметьевск представлены в таблице
7



Таблица 7. Сводные показатели баланса производительности 
водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети по г. Альметьевск

Наименование котельной Ед.
изм. 2018 г. 2034 г.

1 2 3 4

Всего по г. Альметьевск

Проектная производительность ВПУ т/ч 1366,81
6

1366,81
6

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 1366,81
6

1366,81
6

Потери располагаемой производительности % 0,00% 0,00%

Собственныенужды т/ч 4,10088 4,10088

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. 5 5

Емкость баков аккумуляторов теплоносителя тыс. м3 1 1

Объем сетей теплоснабжения м3 4848,02 4848,02

Объем системы отопления потребителей м3 7838,09 7838,09
Максимальная подпитка ТС в период повреждения 
участка мЗ/ч 253,722

2
253,722

2
Расчетный часовой расход воды для подпитки 
тепловых сетей, мЗ/ч мЗ/ч 31,715 31,715

Нормативная аварийнаяподпитка мЗ/ч 222,007 222,007

Резерв(+)/дефицит(-) мЗ/ч 1108,99
3

1108,99
3

Долярезерва % 81,14% 81,14%

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии

В городе Альметьевск основными источниками тепловой энергии 
являются котельные теплоснабжающих организаций АО "АПТС", 
000"ЖИЛБЫТСЕРВИС-М", МУП"СВЕТСЕРВИС",000"АЛЬТЕХН0СЕРВИС",
ООО "УК АЛСУ 2".

Индивидуальные источники тепловой энергии используются в зонах с 
низкой плотностью тепловых нагрузок.

Для покрытия перспективных нагрузок в зонах, ограниченных радиусом 
эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, согласно ФЗ-190 
«О теплоснабжении» целесообразно подключение перспективной нагрузки к 
существующим сетям централизованного теплоснабжения.

В случае, если новые потребители находятся за пределами радиуса 
эффективного теплоснабжения, для покрытия возникающей тепловой нагрузки 
необходима постройка новой котельной либо установка у потребителей 
индивидуальных источников тепловой энергии. Так же в случае, если 
планируется подключение новых потребителей к уже имеющимся котельным 
необходимо учитывать располагаемую тепловую мощность котельных и при 
необходимости принять меры по увеличению тепловых мощностей данных 
котельных.



При низкой плотности тепловых нагрузок более эффективно 
использовать индивидуальные источники тепловой энергии. Основными 
преимуществами использования индивидуальных источников теплоснабжения 
являются отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и 
котельные, снижение потерь теплоты и теплоносителя из- за минимальной 
длины тепловых сетей, относительно небольшие затраты на ремонт и 
обслуживание оборудования.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 
территориях муниципального образования для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство источников, для обеспечения перспективных тепловых 
нагрузок, не планируется по причине того, что в городе наблюдается 
значительный профицит тепловой энергии у источников.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловойэнергии

Котельные АО «Апьметьевские тепловые сети»
С вводом в эксплуатацию на районной котельной №4 котлоагрегата 

КВГМ -  30 (2018г.) и учетом эксплуатации когенерационных установок на 
районных котельных №2, №3, №4 дефицита тепловой энергии для 
потребителей на рассматриваемый период не предполагается.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Дополнительные предложения отсутствуют, для эффективной работы 
систем теплоснабжения г. Альметьевск достаточно выполнение утвержденных 
организационно-технических мероприятий по подготовке и эксплуатации 
котельного оборудования, систем отопления и горячего водоснабжения.

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и 
демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если 
продление срока службы технически невозможно или экономически 
нецелесообразно

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный 
комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной 
теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами 
неодинаков. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в 
зависимости от температуры наружного воздуха. Расход тепла на горячее 
водоснабжение и для ряда технологических процессов не зависит от 
температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по 
дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и 
расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. 
Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход 
тепловой энергии и топлива.

Температурный график промышленных потребителей определяется 
особенностями технологического процесса, его изменение Схемой не 
п редусм атр и вается.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной



выработки электрической и тепловой энергии для каждогоэтапа
Суммарная располагаемая мощность существующих источников 

комбинированной выработки и их радиус эффективного теплоснабжения 
достаточны для покрытия всех тепловых и электрических нагрузок на период до 
2034 г., тепловые и электрические сети имеют развитую структуру и 
достаточную степень надежности.

Строительство новых источников комбинированной выработки на 
территории г. Альметьевск технически и экономически не оправдано.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемыхзонахдействияисточниковкомбинированнойвыработкитепловой и 
электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том 
числе график перевода

Мини-ТЭЦ покрывает нагрузки коммунально-бытовой сферы и 
промышленности в полном объеме, и работает в основном режиме 
теплоснабжения.

На источниках имеется запас пиковой мощности для покрытия 
существующих и перспективных нагрузок.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 
каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 
энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 
на каждомэтапе

Для повышения энергетической и экономической эффективности 
производства тепловой энергии планируется вывести из эксплуатации 
квартальные котельные №33, ЦПК и ТРЦ «Панорама» АО «Альметьевские 
тепловые сети», а тепловую нагрузку данных котельных перераспределить 
между другими источниками данной теплоснабжающей организации. Указанное 
мероприятие более подробно описано в главе 6 обосновывающих материалов 
схемы теплоснабжения.

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 
каждого этапа,и оценку затрат при необходимости егоизменения

В г. Альметьевск работают 34 котельных, которые обеспечивают 
тепловой энергией многоквартирные жилые дома и бюджетные организации.

Данные котельные работают раздельно, в единую тепловую сеть не 
объединены.

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 
резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 
эксплуатацию новыхмощностей

Принимая во внимание п. 7.2 для исключения дефицитов тепловой 
мощности, предлагается следующие перспективные тепловые мощности 
источников тепловой энергии:

Котельные, обеспечивающие потребителей г. Альметьевск тепловой 
энергией дефицита тепловой мощности не имеют, установленную тепловую 
мощность данных котельных предлагается оставитьпрежним.

4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 
существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В г. Альметьевск наметилась тенденция к децентрализации выработки 
тепловой энергии. Централизованная система теплоснабжения на базе крупных



котельных, как показала практика, имеет ряд недостатков, основные из которых 
связаны с большими потерями тепла в протяженных тепловых сетях. В 
условиях рыночной экономики одновременно с ростом цен на топливо (газ) 
значительно выросли и цены на услуги по теплоснабжению от городских 
котельных.

Основным видом энергетического ресурса, используемым в качестве 
топлива для выработки тепловой энергии, является природный газ - более 95%.

4.11 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,
включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые 
источники энергии

Предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей города 
Альметьевск. Природным газом намечается обеспечить существующих и новых 
потребителей.

Система газоснабжения остается прежней - от магистрального 
газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» и месторождения природного газа 
«Смесь из Западной Сибири».

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 
резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов)

Согласно Главы 4 «Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки», прогнозируется дефицит 
тепловой мощности на период до 2034 г. Перераспределение тепловой 
мощности из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 
мощности, не предусматривается проектом.

Располагаемая мощность остальных источников теплоснабжения г. 
Альметьевск и радиус их эффективного теплоснабжения достаточен для 
покрытия всех тепловых нагрузок на период до 2034 г.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 
районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 
производственную застройку

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки в г. 
Альметьевск, планируется подключение вновь строящихся объектов к 
существующим источникам тепловой энергии, более подробно описанные в 
Главе 2.

Для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения строительство тепловых сетей не требуется.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в 
целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловойэнергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения 
условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения в период действия Схемы 
непланируется.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для



повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных по основаниям

Реконструкция тепловых сетей ведет к обеспечению надежности 
теплоснабжения и сокращению потерь тепловой энергии при транспортировке 
за счет применения предварительного изолированных в заводских условиях 
труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 
определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 
надежности и качества поставляемых товаров,оказываемых услуг для 
организаций,осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 
тепловой энергии, утверждаемым и уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Строительство тепловых сетей, для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения не требуется.

5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 
гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых 
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения 
гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых 
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не предусмотрены.

Раздел 6 Перспективные топливные балансы
6.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории 
поселения, городского округа

Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой 
энергии, необходимы для обеспечения нормального функционирования 
источников тепловой энергии на территории г. Альметьевск.

Основным видом топлива для производства тепловой энергии г. 
Альметьевск является природный газ. Расчет перспективного топливного 
баланса произведен на основании сводного баланса перспективных 
присоединенных тепловых нагрузок источников тепловой энергии г. 
Альметьевск.

Сводные показатели топливного баланса г. Альметьевск на расчетный 
период действия схемы теплоснабжения представлен в таблице 8.

Таблица 8. Сводные показатели топливного баланса г. Альметьевск

Наименова
ние

Ед

из
м.

2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г 2023г 2024г 2025­
2029г

2030­
2034 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выработка
теплоэнерг

ИИ

Гка
л

1
8277
10,07

1827
770,0

7

1
8278
30,07

1827
890,0

7

1827
950,0

7

1828
010,0

7

1828
070,0

7

1828
370,0

7

18286
70,07

Собственн 
ые нужды

Гка
л

6652
4,36

6655
4,36

6658
4,36

6661
4,36

6664
4,36

6667
4,36

6670
4,36

6685
4,36

67004
,36



Наименова
ние

Ед

из
м.

2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г 2023г 2024г 2025­
2029г

2030­
2034 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- тоже в % % 3,64
%

3,64
%

3,64
%

3,64
%

3,65
%

3,65
%

3,65
%

3,66
% 3,66%

Отпуск в 
сеть

Гка
л

1761
185,7

1

1761
215,7

1

1761
245,7

1

1761
275,7

1

1761
305,7

1

1761
335,7

1

1761
365,7

1

1761
515,7

1

17616
65,71

Потери в 
сетях

Гка
л

1173
78,86

1174
08,86

1174
38,86

1174
68,86

1174
98,86

1175
28,86

1175
58,86

1177
08,86

11785
8,86

- тоже в % % 6,42
%

6,42
%

6,43
%

6,43
%

6,43
%

6,43
%

6,43
%

6,44
% 6,45%

Полезныйо
тпуск

Гка
л

1643
806,8

5

1643
806,8

5

1643
806,8

5

1643
806,8

5

1643
806,8

5

1643
806,8

5

1643
806,8

5

1643
806,8

5

1 643 
806,8 

5

Удельный
расход

условного
топлива

кг
У-

т./Г
ка
л

161,1
5

161,1
5

161,1
5

161,1
5

161,1
5

161,1
5

161,1
5

161,1
5

161,1
5

Калорийны
й

эквивалент
1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257

Расход
условного
топлива

т
у.т.

3132
82,84

3132
82,84

3132
82,84

3132
82,84

3132
82,84

3132
82,84

3132
82,84

3132
82,84

31328
2,84

Расход
натурально
готоплива

тыс

м3

2492
02,26

2492
02,26

2492
02,26

2492
02,26

2492
02,26

2492
02,26

2492
02,26

2492
02,26

24920
2,26

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение

Целями и задачами проведения мероприятий по модернизации, 
строительству котельных и замене тепловых сетей является обеспечение 
устойчивого, надежного функционирования инженерных систем обеспечения, 
повышение качества оказываемых услуг и комфортности условий проживания.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному 
сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 
каждом этапе

Описание обоснований инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение осуществляется в соответствии с п. 48

«Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154).

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение» содержит:

-оценку финансовых потребностей для осуществления строительства,



реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 
энергии и тепловых сетей;
-предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 
потребности;
-расчеты эффективности инвестиций;
-расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации.» 
Обоснование необходимых финансовых потребностей в реконструкцию 

источников тепловой энергии выполнено на основе анализа их влияния на 
перспективную цену натепловую тэнергию (мощность).

Для выполнения анализа влияния реализации реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии на цену тепловой 
энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых 
сформирована в зависимости от основного вида деятельности 
теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих 
показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы 
теплоснабжения:

-индексы-дефляторы МЭР;
-баланс тепловой мощности источников (п. а) глава 4); 
-баланспроизводительности ВЗУ (главаб);
-топливный баланс (п. а) глава8);
-баланс электрическойэ нергии(расчет);
-тарифы на покупные энергоносители иводу;
-производственные расходы товарного отпуска;
-производственная деятельность;
-инвестиционная деятельность;
-финансовая деятельность;
-проекты схемы теплоснабжения.
Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для 

использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития 
России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления 
производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации 
проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для 
формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно­
балансовых моделях рекомендуетсяиспользовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и сценарные условия для 
формирования вариантов социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017-2020годы;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в 
соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов- 
дефляторов по видам экономическойдеятельности.

Для показателя «Баланс тепловой мощности источников» использованы 
материалы в части производственной деятельности МУП «Светсервис», ООО 
«Альтехносервис», АО АПТС.

Для показателя «Баланс производительности ВЗУ» использованы 
материалы в части производственной деятельности МУП «Светсервис», ООО 
«Альтехносервис», АО АПТС.

Для показателя «Топливный баланс» использованы материалы в части 
производственной деятельности МУП «Светсервис»,000«Апьтехносервис», 
АО АПТС.



Для показателя «Баланс электрической энергии» использованы 
материалы экспертных заключений к расчетам тарифов на тепловую энергию 
на 2015-2018 годы МУП «Светсервис», ООО «Альтехносервис», АО АПТС.

Для показателя «Тарифы на покупные энергоносители и воду» 
сформированы перспективные цены на покупаемые предприятием первичные 
энергоресурсы и воду.

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы 
прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития 
России.

Для показателя «Производственные расходы товарного отпуска» 
использованы данные о соответствующих показателях по материалам 
тарифных дел с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом изменения 
балансов в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы 
теплоснабжения. По результатам моделирования установлена перспективная 
цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы 
теплоснабжения.

Сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих 
безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом 
реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия 
финансовых потребностей для их реализации.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 
станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Общая стоимость предлагаемых мероприятий по модернизации и 
реконструкции котельных в ценах 2017 года составляет 8685,914 тыс. руб. без 
НДС.

Существует необходимость реновации котельного, газового 
оборудования с целью снижения износа без потери располагаемой мощности.

Обоснование и оценка финансовых потребностей представлены в главе 
10 обосновывающих материалов схемытеплоснабжения.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 
температурного графика и гидравлического режима работы системы 
теплоснабжения

Общая стоимость предлагаемых мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей в ценах 2017 года составляет 25472,449 тыс. руб. без НДС, в 
том числе

-по МУП «Светсервис» - 2570,673 тыс.руб.
-по ООО «Альтехносервис» - 2940,860 тыс.руб.
-по АО АПТС -  19960,616 тыс.руб.

Обоснование и оценка финансовых потребностей представлены в 
главе 10 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций)

Одним из основных положений Федерального закона № 190-ФЗ от 27 
июля 2010 г. «О теплоснабжении» в части повышения надежности и качества 
теплоснабжения является требование о создании на территории поселения или 
городского округа Единой теплоснабжающей организации (ЕТСО).

Принятое в законе решение о создании ЕТСО позволяет решить 
проблему организационными методами, если в качестве единой будет 
определена организация, имеющая реальные возможности регулировать 
режимы теплоснабжения со стороны поставки.



Единая теплоснабжающая организация может быть определена 
уполномоченными органами как в каждой из существующих систем 
теплоснабжения, так и на несколько существующих систем теплоснабжения, 
расположенных в границах поселения, городского округа.

Критерии выбора ЕТСО:
-возможностьконтролягидравлическогоитемпературногорежимов

всистеме,
-возможность изменения гидравлических режимов в системе с целью 
поддержания необходимых гидравлических параметров у 
всехпотребителей;
-наличие службы режимов;
-наличие административно- диспетчерскойслужбы;
-наличие оперативного персонала для оперативного устранения и 
локализации аварий всистеме;
-наличие системы связи и оповещенияпотребителей;
-наличие действующей электронной модели системы теплоснабжения; 
-возможностьоперативногореагированиянажалобывсехпотребителей. 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 от

22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», основными критериями при определении ЕТСО 
являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 
тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации или тепловыми сетями, ккоторымнепосредственно подключены 
источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного 
товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен 
быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающейорганизации.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 
наличием у организации технических возможностей и квалифицированного 
персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 
оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 
схеметеплоснабжения.

Создание ЕТСО должно быть выгодно потребителю и городу:
-общая наладка системы снижает совокупныезатраты;
-наличие у потребителей договора с организацией, которая сама решает 
все системные вопросы, гораздо эффективнее договорных отношений с 
организацией, имеющей влияние только на отдельные элементы 
системы теплоснабжения.
Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусматривает 

обязательное определение для крупных систем единой теплоснабжающей 
организации, на которую, в частности, возлагается обеспечение системной 
надежности и качества теплоснабжения. Она должна самостоятельно, без 
привлечения потребителей, выстраивать отношения с другими 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, мотивируя их к 
качественному выполнению своих функций.



В настоящее время на территории г. Альметьевск действуют пять 
теплосетевых организации:

-АО «Альметьевские тепловые сети»;
-ООО «Альтехносервис»;
-МУП «Светсервис»;
-ООО «Жилбытсервис-М»
-ООО «УК Алсу 2»

В настоящее время предприятие АО «Альметьевские тепловые сети» 
отвечает всем требованиям критериев по определению единой 
теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, 
тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 
теплоснабжения в соответствующей системетеплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 
наличием у предприятия АО «Альметьевские тепловые сети» технических 
возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 
диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 
гидравлическими режимами.

3) предприятие АО «Альметьевские тепловые сети» согласно 
требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 
организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет 
обязанности единой теплоснабжающей организации, аименно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 
деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 
деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 
своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 
подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 
включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

Таким образом, на основании критериев определения единой 
теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации 
теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 
предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города 
Альметьевска предприятие АО «Альметьевские тепловые сети».



Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии

В рассматриваемом периоде перераспределение тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии не предполагается.

РазделЮ Решения по бесхозяйным тепловым сетям
10.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их 

выявления)организации, уполномоченной на их эксплуатацию
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- 

ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении»: «В случае выявления 
бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 
организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа 
до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 
течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 
организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 
указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети
икотораяосуществляетсодержаниеиобслуживаниеуказанныхбесхозяйных 
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 
и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 
организации на следующий период регулирования».

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 указанного закона в случае, если 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или 
иной владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты 
на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при 
установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке 
установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденными Правительством РоссийскойФедерации.

Бесхозные тепловые сети, ЦТП, выявленные и переданные на 
обслуживание в теплоснабжающие организации по их местоположению 
представлены в таблице 43 обосновывающих материалов схемы 
теплоснабжения Том 1.

10.2 Перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О 
теплоснабжении»

По перечню таблицы 0 к теплосетевым организациям, тепловые сети 
которых непосредственно соединены с указанными, или едиными 
теплоснабжающие организациями в системах теплоснабжения, в которые 
входят указанные бесхозяйные тепловые сети относятся к АО «АПТС» и ООО 
«Альтехносервис».

Согласно п. 6. Статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 М190-Ф3«0 
теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловыхсетей(тепловых 
сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного 
самоуправления поселения или городского округа до признания права 
собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, 
тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 
бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию 
в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые 
сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты



на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 
соответствующей организации на следующий периодрегулирования.

Согласно п. 4. Статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-Ф3«0 
теплоснабжении» в случае, если организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию 
тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не 
установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, 
эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в 
отношении указанных организаций в порядке, установленном основами 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

Информация по бесхозяйным тепловым сетям, ЦТП, переданные на 
содержание и обслуживание в теплоснабжающие организации представлена в 
таблице 42 обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Том 1.
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Обозначения и сокращения
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ИТП - индивидуальный тепловой пункт;
МКД - многоквартирные дома;
ОАО - открытое акционерное общество;
АО -  акционерное общество;
ООО- общество с ограниченной ответственностью;
ОТЭ - отпуск тепловойэнергии;
ПВК - пиковый водогрейный котел;
СЦТ - система централизованного теплоснабжения;
ТОО - теплоснабжающая организация;
ТС - тепловые сети;
ТФУ - теплофикационная установка;
ТЭ - тепловая энергия;
УТМ - установленная тепловая мощность;
РТМ - располагаемая тепловая мощность;
ТМ - тепловая мощность;
СН - собственные нужды;
ВПУ - водоподготовительная установка;
ТН - теплоноситель;
ОВ - отопление и вентиляция;
ГВС - горячее водоснабжение;
СО -система отопления;
ОЗНТ - общий нормативный запас основного и резервного 

топлива;
ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива;
НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас топлива;
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;
УРУТ - удельный расход условного топлива

видов



Схема теплоснабжения города Альметьевск Республики Татарстан 
разработана ООО «Инженерный Центр Энерготехаудит» в соответствии с 
муниципальным контрактом №2018.58709 на период 15 лет, в том числе на 
начальный период в 5лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным 
сроком- 2034год.

Схема теплоснабжения города Альметьевск Республики Татарстан 
утверждена Постановлением №50 от 11 июля 2018 г.

В соответствии с пунктом 22 требований к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 г. (п.22), схема теплоснабжения 
подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а)распределениетепловойнагрузкимеждуисточниками тепловой энергии в 
период, на который распределяютсянагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок вкаждойзонедействияисточников 
тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из 
одной зоны действия в другую в период, на который распределяютсянагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказотвнесения 
изменений в части включения в нее мероприятий пообеспечению технической 
возможности подключения к системам теплоснабжения объектов 
капитальногостроительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне­
летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 
отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый 
режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж)вводвэксплуатациюврезультатестроительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие 
их обязательным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и проектнойдокументации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их 
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного 
ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к)финансовыепотребностиприизменениисхемытеплоснабжения и 
источники ихпокрытия.

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Административный центр Апьметьевского района. Образует городское 
поселение город Альметьевск. Самый крупный город в 
полицентрическойАльметьевско-Бугульминско-Лениногорской агломерации и 
центр ТПК Юго-Восточной экономической зоны республики, четвёртый по 
численности населения городТатарстана.

Город расположен в Закамье, на склонах Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности, на левом берегу реки Зай (приток Камы), в 265 км к юго- 
востоку от Казани, в 13 км от железнодорожной станции Альметьевская.

Площадь города: 41 км2.



Находится в 39 км от Лениногорска и крупнейшего Ромашкинского 
месторождения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции на юге 
Татарстана.

Альметьевск обслуживают автовокзал, расположенная в 13 километрах 
железнодорожная станция Альметьевская Куйбышевской железной дороги 
(линия Агрыз — Акбаш) и аэропорт соседнего города Бугульмы.

У города берёт начало магистральный нефтепровод «Дружба» в 
Центральную Европу, а также проходят нефтепроводы в Нижний Новгород, 
Пермь.Самару.

Городской транспорт представлен 5 маршрутами троллейбусов, 
порядка 20 маршрутами автобусов и маршрутных такси, такси.

Через город проходит автотрасса федерального значения: Р239 
Казань— Оренбург.

Рисунок 1. Схема города Альметьевска Республики Татарстан. Общий
вид

Казань

Рисунок 2. Сетка кадастрового деления города Альметьевска



16 Татарский 
Кадастровый район 
16:45 Альметьевский 
городской
Кадастровые кварталы 
16:45:0000000 —
16:45:0000242 
(всего 242 квартала)
Численностьнаселениягородана01,01.2017г.составила154 262че

ловека.
Таблица 1 Общая характеристика города Альметьевск

Показатели Единицы
измерения

Базовые 
значения 
на 2017 

г.

Значения на 
первый этап (2020 
г.)расчетного срока 
генерал ьногоплан 

а

Значения на 
расчетный 

срок (2033 г.) 
генеральног 

о плана
1 2 3 4 5

Расчетные метеорологические справочные данные
Расчетная 

температура 
наружного воздуха 

для проектирования 
отопления 

ивентиляции

Град.
Цельсия -33/-19

Средняя температура 
отопительного

Град.
Цельсия -5,8



периода
ГСОП (градусосутки 

отопительного 
периода)

Г рад*сут 5701.8

Показатели Единицы
измерения

Базовые 
значения 
на 2017 

г.

Значения на 
первый этап (2020 
г.)расчетного срока 
генеральногоплан 

а

Значения на 
расчетный 

срок (2033 г.) 
генеральног 

о плана
1 2 3 4 5

Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.:
сейсмичность да/нет да Да

вечная мерзлота да/нет нет нет
подрабатываемые да/нет нет нет

биогенные или 
илистые да/нет нет нет

г. Альметьевск
Площадь территории 
в границах поселения Тыс. га 11,499 11,499 11,499

Численность
населения Чел. 154 262* 168 354 197 606

Примечание:
Расчетные метеорологические справочные данные принимаются в 

соответствии с СП 131.13330.2012Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2)

Особенные условия принимаются в соответствии СП 124.13330.2011 
Тепловые сети. Актуализированнаяредакция СНиП 41-02-2003

Численность населения принята по данным территориального органа 
Федеральной службыгосударственной статистики по Республике Татарстан на

01.01.2017 год. П
Климат в районе расположения города Альметьевска - континентальный. 

Зима холодная, продолжительная, короткая весна, лето, которое начинается в 
начале июня и продолжается до начала сентября.

Самый теплый месяц - июль, со среднемесячной температурой 19,6°С. 
Самый холодный месяц - январь, со среднемесячной температурой -11°С.

Абсолютный минимум в январе составляет - 47°С. Максимальные 
температуры летом повышаются до 38°С.

Зима является самой продолжительной частью года и составляет 
порядка пяти месяцев. Число дней со снежным покровом достигает 150 дней. 
Высота снежного покрова достигает 40 - 50 см.

Среднегодовая температура в городе Альметьевске - 3.5 °С. Выпадает 
около 547 мм осадков в год.

Преобладающим направлением ветра является южное направление.
Скорость ветра составляет 8 м/сек.
В результате комплексной оценки территории, выявлены участки, в 

границах которых необходимо устанавливать ограничения на использование и 
осуществление градостроительной деятельности, а также участки, в границах 
которых нет возможности осуществлять градостроительную деятельность.

Город Альметьевск расположен в пределах левобережной части реки



Степной Зай, глубоко врезанной в древнее, сильно расчлененное эрозионное 
плато. Рельеф поверхности территории пологоувалистый. Абсолютные отметки 
поверхности колеблются от 90 м (на пойме реки Степной Зай) до 170 м в 
сторону водораздела.

Закарстованный участок располагается в районе Бигашевского 
карстового провала, непосредственно южнее тала №8 (южнее улицы 
Шевченко), на территории, расположенной к югу от городской границы, в 
районе размещения промышленности (между заводом АО АЗЖБИ, 
шиноремонтным заводом, базой техснаба и ДСК). На этих территориях 
проектно-строительным работам должны предшествовать более подробные 
исследования карстово-суффозионныхпроцессов.

Сложные инженерное - геологические процессы - просадка, эрозии и 
прочее, наблюдаются на территории городского поселения. Использование 
площадей санитарное - защитных и охранных зон осуществляется с учетом 
ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и 
правилами.

1.1 Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения
В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда, общественно­

делового фонда и предприятий г.Апьметьевск осуществляется от 34 источников 
теплоснабжения.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения 
г.Апьметьевск представляет собой производство тепловой энергии и передачу 
её до потребителей, которые являются физическими и юридическими лицами.

Выработку тепловой энергии в городе Альметьевск 
осуществляютАО«АПТС»,000«ЖИЛБЫТСЕРВИС-
М»,МУП«СВЕТСЕРВИС»,000«АПЬТЕХН0СЕРВИС», ООО «УК
АЛСУ2»,000«ТЕПЛ0- ЭНЕРГОСЕРВИС», АО «АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 
ЗАВОД«РАДИОПРИБОР».

Выработка тепловой энергии в городе Альметьевск осуществляется с 
использованием природного газа, в качестве резервного топлива используется 
мазут.

Котельные производят тепловую энергию для нужд теплоснабжения 
г.Альметьевск. Котельное оборудование в котельных введено в эксплуатацию с 
1968 по 2017 гг. КПД котлов составляет от 80,5% до 94%.

Система теплоснабжения, обслуживаемая АО «Альметьевские тепловые 
сети» образована из гидравлически связанных источников теплоснабжения. 
Источники теплоснабжения АО «Альметьевские тепловые сети» обеспечивает 
теплоснабжением более половины потребителей городаАпьметьевск.

Основным потребителем тепловой энергии является население города 
Альметьевск, а также промышленные предприятия, здания социального 
значения, детские сады и школы.

СистемытеплоснабженияООО«ЖИЛБЫТСЕРВИС- 
М»,МУП«СВЕТСЕРВИС», ООО «АЛЬТЕХНОСЕРВИС», ООО «УК АЛСУ 
2»,000«ТЕПЛ0-ЭНЕРГ0СЕРВИС»,
АО«АПЬМЕТЬЕВСКИЙЗАВОД«РАДИОПРИБОР» в границах территории города 
Альметьевск являются условно централизованными, так как гидравлические 
связи между источниками теплоснабжения отсутствуют. Обслуживаемые 
котельные объекдинены по ведомственному признаку.

Системы теплоснабжения образованных на базе альтернативных 
источников отсутствуют.

Схема тепловых сетей города Альметьевск представлена на рисунке 3.



Рисунок 3. Схема тепловых сетей города Альметьевск
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Актуальные (существующие) границы зон действия систем 
теплоснабженияопределеныточкамиприсоединениясамыхудаленныхпотребите 
лей к тепловым сетям. Карта-схема зон действия систем теплоснабжения 
представлена на рисунке 4 и в графических приложениях.

Зоны централизованного теплоснабжения расположены врайонахс 
высокой плотностью застройки многоэтажными исреднеэтажнымдомами. 
Характерными особенностямизонцентрализованного 
теплоснабженияАльметьевскаявляется чередованиепотребителей, 
подключенныхксистемамразныхтеплоснабжающихорганизаций.Такжена 
территории Альметьевска сформированы зоны индивидуального 
теплоснабжения, локальные зоны производственных котельных и зоны 
котельных малой мощности прочих потребителей. В основном зоны действия 
локальных котельных расположены внутри зон индивидуального 
теплоснабжения.

В городе Альметьевске преобладает частная застройка малоэтажными и 
одноэтажными домами. Более 95% объектов ИЖС не подключены к системам 
централизованного теплоснабжения. Основная часть зон индивидуального 
теплоснабжения располагается по периметру города. Количество объектов 
теплоснабжения города Альметьевска в таблице 2.

Таблица 2. Количество объектов теплоснабжения

Источник теплоснабжения
Объектов теплоснабжения, 

шт. Договорная 
нагрузка, Гкал/чОтопление ГВС

1 2 3 4
АО «Апьметьевские 1278 449 413,0783

Новое



тепловые сети»

Источник теплоснабжения
Объектов теплоснабжения, 

шт. Договорная 
нагрузка, Гкал/ч

Отопление ГВС
1 2 3 4

ООО «Альтехносервис» 16 0 8,606
ООО "УК АЛСУ 2" 7 0 10,85

МУП «Светсервис» 8 0 0,8610
ООО «Жилбытсервис-М» 2 1 0,2580

ООО «Тепло- 
энергосервис» производственные котельные 44,83

АО «Альметьевский завод 
«Радиоприбор»

производственные котельные

Итого 1311 450 478,48

Рисунок 4. Зоны действия источников централизованного 
теплоснабжения

АО “АПТС*

ООО "АЛЬТЕХМОСЕРВИС"

ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС • М"

МУП-СВЕТСЕРВИС' 

ООО "УК АЛСУ Т
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а) Изменения функциональной структуры организации теплоснабжения 
на базовый год актуализации схемы теплоснабжения городского округа

По организации АО "АПТС" изменения связаны с передачей в ведение 
организации в 2015 году квартальной котельной №5 (ул.Полевая) с УТМ 4,3 
Гкал/ч и переводом в режим консервации квартальной котельной №49 (ул. 
Лермонтова) с УТМ 4,8 Гкал/ч в 2014г.

По организации ООО "УК АЛСУ 2" изменения связаны со строительством 
в 2015 году пристроенной котельной (ул. Р.Галеева д.27) на 2,32 Гкал/ч, в 2016 
году пристроенной котельной (ул. Р.Галеева д.29) на 2,32 Гкал/ч, в 2017 году 
пристроенной котельной (ул. Р.Галеева д.31) на 2,74 Гкал/ч, в 2018 году 
пристроенной котельной (ул.Р.Галеева д.33, пр.Строителей д.78) на 2,7 Гкал/ч и 
1,89 Гкал/ч.

По организации МУП "СВЕТСЕРВИС" изменения связаны передачей в 
ведение организации котельной детского сада мкр. Дружба в 2015 году (УТМ 
0.5160 Гкал/ч); котельная детского сада №44 (УТМ 0.2400 Гкал/ч), котельной 
детского сада №59 (УТМ 0.0830 Гкал/ч), котельная детского сада мкр. Урсала 
(УТМ 0.4300 Гкал/ч) и котельной общеобразовательной школы №23 (УТМ 
0.4706 Гкал/ч) в 2016 году; котельная детскогосада№22 (УТМ 1.2900 Гкал/ч), 
оборудовании в здании «Нептун» (УТМ 0.0190 Гкал/ч) и котельная АГИМС (УТМ 
0.1685 Гкал/ч) в 2017 году.

Изменения по городу Альметьевск связаны с переходом домов и групп 
потребителей на индивидуальноетеплоснабжение.

б)Структурадоговорныхотношениймеждутеплоснабжающимии 
теплосетевымиорганизациями

На территории города Альметьевск снабжение тепловой энергии 
осуществляют следующие организации:

1. Акционерное общество "Альметьевские тепловые сети" 
Сокращенное наименование:
АО"АПТС"ОГРН 1051605063410ИНН/КПП1644035607/164401001 посостоянию 
на13.02.2018

Адрес (место нахождения): 423462, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, район Апьметьевский, город Альметьевск, улица Ризы 
Фахретдина, дом4.

Сведения об основном виде деятельности
1 2

Код и наименование 
вида деятельности

35.30.14 Производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии) котельными

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей 
указанныесведения

1051605063410 09.12.2005

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

Код и наименование 
вида деятельности

35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми 
электростанциями, в том числе деятельность по 
обеспечению работоспособностиэлектростанций

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей
2101644054631 29.04.2010



указанныесведения

2
Код и наименование 
вида деятельности

35.12 Передача электроэнергии и технологическое 
присоединение к распределительным электросетям

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей 
указанныесведения

2091644020830 03.06.2009

3
Код и наименование 
вида деятельности 35.13 Распределение электроэнергии

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей 
указанныесведения

2091644020830 03.06.2009

4
Код и наименование 
вида деятельности

35.30.3 Распределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛзаписи, 

содержащей указанные 
сведения

1051605063410 09.12.2005

5
Код и наименование 
вида деятельности

42.21 Строительство инженерных коммуникаций 
для водоснабженияи водоотведения, газоснабжения

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей 
указанныесведения

1051605063410 09.12.2005

6
Код и наименование 
вида деятельности

42.22.1 Строительство междугородних линий 
электропередачи исвязи

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей 
указанныесведения

1051605063410 09.12.2005

7
Код и наименование 
вида деятельности 43.21 Производство электромонтажных работ

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей 
указанныесведения

1051605063410 09.12.2005

8

Код и наименование 
вида деятельности

43.22 Производство санитарно-технических работ, 
монтажотопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха
ГРН и дата внесения в 

ЕГРЮЛ записи, 1051605063410 09.12.2005



содержащей
указанныесведения

9
Код и наименование 
вида деятельности

43.29 Производство прочих строительномонтажных
работ

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей 
указанныесведения

1051605063410 09.12.2005

10
Код и наименование 
вида деятельности

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток,
рынков

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей 
указанныесведения

1051605063410 09.12.2005

11
Код и наименование 
вида деятельности

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных
средств

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные
1051605063410 09.12.2005

сведения
12

Код и наименование 
вида деятельности

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных 
транспортных средств иоборудования

ГРН и дата внесения в 
ЕГРЮЛзаписи, 

содержащей указанные 
сведения

1051605063410 09.12.2005

2. Обществосограниченнойответственностью "ЖИЛБЫТСЕРВИС - 
М"Сокращенное наименование: ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М"ОГРН 
1061644063150 ИНН/КПП 1644039023/164401001 по состоянию на 
13.02.2018Адрес (место нахождения): 423450, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица 
Тимирязева, дом17.____________________________________________________

Сведения об основном виде деятельности
1 2

Код и наименование вида 
деятельности

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на 

договорной основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

Код и наименование вида 01.1 Выращивание однолетних культур



деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

2
Код и наименование вида 

деятельности 01.2 Выращивание многолетних культур

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

3
Код и наименование вида 

деятельности 01.4 Животноводство

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

4
Код и наименование вида 

деятельности 01.5 Смешанное сельское хозяйство

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

5

Код и наименование вида 
деятельности

01.6 Деятельность вспомогательная в 
области производства 

сельскохозяйственных культур и 
послеуборочной 

обработкисельхозпродукции
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

6
Код и наименование вида 

деятельности 16.1 Распиловка и строгание древесины

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

7
Код и наименование вида 

деятельности
16.10.9 Предоставление услуг по пропитке 

древесины
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

8
Код и наименование вида 

деятельности
зодство изделий из дерева, пробки, соломки 

и материалов для плетения
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006



9

Код и наименование вида 
деятельности

16.23 Производство прочих деревянных 
строительныхконструкций и столярных 

изделий
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

10
Код и наименование вида 

деятельности 16.24 Производство деревянной тары

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

11

Код и наименование вида 
деятельности

16.29 Производство прочих деревянных 
изделий; производство изделий из пробки, 

соломки и материалов дляплетения
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

12
Код и наименование вида 

деятельности
25.1 Производство строительных 

металлических конструкцийи изделий
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

13
Код и наименование вида 

деятельности
25.2 Производство металлических цистерн, 

резервуаров ипрочих емкостей
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

14
Код и наименование вида 

деятельности
25.3 Производство паровых котлов, кроме 

котловцентрального отопления
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

15

Код и наименование вида 
деятельности

25.5 Ковка, прессование, штамповка и 
профилирование;изготовление изделий 

методом порошковой металлургии
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

16
Код и наименование вида 

деятельности 31.0 Производство мебели

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 1061644063150 10.05.2006



сведения
17

Код и наименование вида 
деятельности

32.1 Производство ювелирных изделий, 
бижутерии иподобных товаров

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

18
Код и наименование вида 

деятельности 33.12 Ремонт машин и оборудования

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

19

Код и наименование вида 
деятельности

35.12 Передача электроэнергии и 
технологическоеприсоединение к 
распределительным электросетям

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

20
Код и наименование вида 

деятельности
35.13 Распределение электроэнергии

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

21

Код и наименование вида 
деятельности

35.30 Производство, передача и 
распределение пара и горячейводы; 

кондиционирование воздуха
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

22
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.4 Обеспечение работоспособности 

котельных
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

23
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.5 Обеспечение работоспособности 

тепловых сетей
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

24
Код и наименование вида 

деятельности
36.00 Забор, очистка и распределение 

воды
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 1061644063150 10.05.2006



записи, содержащей указанные 
сведения

25
Код и наименование вида 

деятельности 37.00 Сбор и обработка сточных вод

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

26
Код и наименование вида 

деятельности
41.2 Строительство жилых и нежилых 

зданий
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

27
Код и наименование вида 

деятельности
41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

28
Код и наименование вида 

деятельности
42.11 Строительство автомобильных дорог 

и автомагистралей
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

29

Код и наименование вида 
деятельности

42.21 Строительство инженерных 
коммуникаций дляводоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

30
Код и наименование вида 

деятельности
42.22.1 Строительство междугородних 

линийэлектропередачи и связи
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

31
Код и наименование вида 

деятельности
42.22.2 Строительство местных линий 

электропередачи исвязи
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

32

Код и наименование вида 
деятельности

42.99 Строительство прочих инженерных 
сооружений, невключенных в другие 

группировки



ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

33
Код и наименование вида 

деятельности 43.12 Подготовка строительной площадки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

34

Код и наименование вида 
деятельности

43.2 Производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих 
строительно-монтажных работ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

35
Код и наименование вида 

деятельности 43.3 Работы строительные отделочные

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

36
Код и наименование вида 

деятельности
45.1 Торговля автотранспортными 

средствами
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 
сведения

1061644063150 10.05.2006

37
Код и наименование вида 

деятельности
45.2 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортныхсредств
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

38
Код и наименование вида 

деятельности
45.3 Торговля автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

39

Код и наименование вида 
деятельности

46.2 Торговля оптовая 
сельскохозяйственным сырьем и живыми 

животными
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

40
Код и наименование вида 

деятельности
1 оптовая пищевыми продуктами, напитками 

и табачными изделиями



ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

41
Код и наименование вида 

деятельности
Торговля оптовая непродовольственными 

потребительскими товарами
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

42
Код и наименование вида 

деятельности
46.6 Торговля оптовая прочими машинами, 

оборудованием ипринадлежностями
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

43

Код и наименование вида 
деятельности

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и 
газообразнымтопливом и подобными 

продуктами
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

44

Код и наименование вида 
деятельности

46.71.2 Торговля оптовая моторным 
топливом, включая 

авиационный бензин
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

45
Код и наименование вида 

деятельности
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, 

строительными
материалами и санитарнотехническим 

оборудованием
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

46
Код и наименование вида 

деятельности
47.1 Торговля розничная в 

неспециализированных магазинах
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

47

Код и наименование вида 
деятельности

47.2 Торговля розничная пищевыми 
продуктами, напитками итабачными 
изделиями в специализированных 

магазинах
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 1061644063150 10.05.2006



сведения

48
Код и наименование вида 

деятельности
47.21 Торговля розничная фруктами и 

овощами вспециализированных магазинах
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

49

Код и наименование вида 
деятельности

47.22 Торговля розничная мясом и 
мясными продуктами вспециализированных 

магазинах
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

50
Код и наименование вида 

деятельности
47.30 Торговля розничная моторным 

топливом вспециализированных магазинах
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

51

Код и наименование вида 
деятельности

47.5 Торговля розничная прочими 
бытовыми изделиями 

вспециализированных магазинах
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

52

Код и наименование вида 
деятельности

47.73 Торговля розничная лекарственными 
средствами вспециализированных 

магазинах (аптеках)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

53

Код и наименование вида 
деятельности

47.74 Торговля розничная изделиями, 
применяемыми вмедицинских целях, 

ортопедическими изделиями в 
специализированных магазинах

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

54

Код и наименование вида 
деятельности

47.75 Торговля розничная косметическими 
и товарамиличной гигиены в 

специализированных магазинах
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006



55
Код и наименование вида 

деятельности
47.9 Торговля розничная вне магазинов, 

палаток, рынков
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

56
Код и наименование вида 

деятельности
ность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

57
Код и наименование вида 

деятельности
49.5 Деятельность трубопроводного 

транспорта
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

58
Код и наименование вида 

деятельности
52.10 Деятельность по складированию и 

хранению
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 
сведения

1061644063150 10.05.2006

59
Код и наименование вида 

деятельности
52.2 Деятельность транспортная 

вспомогательная
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные 
сведения

1061644063150 10.05.2006

60
Код и наименование вида 

деятельности 52.24 Транспортная обработка грузов

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

61
Код и наименование вида 

деятельности
52.29 Деятельность вспомогательная 

прочая, связанная сперевозками
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

62
Код и наименование вида 

деятельности
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест 

для временногопроживания
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

63



Код и наименование вида 
деятельности

55.2 Деятельность по предоставлению мест 
длякраткосрочного проживания

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

64
Код и наименование вида 

деятельности
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по 

доставке продуктов питания
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

65

Код и наименование вида 
деятельности

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с 
полнымресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания 
и самообслуживания

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

66

Код и наименование вида 
деятельности

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров 
по обеспечениюпитанием в 

железнодорожных вагонахресторанах и на 
судах

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

67

Код и наименование вида 
деятельности

56.29 Деятельность предприятий 
общественного питания попрочим видам 

организации питания
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

68
Код и наименование вида 

деятельности 56.30 Подача напитков

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

69
Код и наименование вида 

деятельности
60.10 Деятельность в области 

радиовещания
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

70
Код и наименование вида 

деятельности
60.20 Деятельность в области 

телевизионного вещания
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 1061644063150 10.05.2006



записи, содержащей указанные 
сведения

71

Код и наименование вида 
деятельности

62.0 Разработка компьютерного 
программного 

обеспечения,консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие 

услуги
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

72
Код и наименование вида 

деятельности 65.1 Страхование

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения 1061644063150 10.05.2006

73

Код и наименование вида 
деятельности

66.1 Деятельность вспомогательная в 
сфере финансовыхуслуг, кроме 

страхования и пенсионного обеспечения
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

74

Код и наименование вида 
деятельности

66.2 Деятельность вспомогательная в 
сфере страхования ипенсионного 

обеспечения
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

75
Код и наименование вида 

деятельности
68.1 Покупка и продажа собственного 

недвижимогоимущества
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

76
Код и наименование вида 

деятельности
68.2 Аренда и управление собственным или 

арендованнымнедвижимым имуществом
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

77

Код и наименование вида 
деятельности

68.3 Операции с недвижимым имуществом 
за вознаграждениеили на договорной 

основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 1061644063150 10.05.2006



сведения

78

Код и наименование вида 
деятельности

.32.2 Управление эксплуатацией нежилого 
фонда за вознаграждение или на 

договорной основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

79
Код и наименование вида 

деятельности
69 Деятельность в области права и 

бухгалтерского учета
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

80

Код и наименование вида 
деятельности

71.1 Деятельность в области архитектуры, 
инженерныхизысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

81

Код и наименование вида 
деятельности

71.12.5 Деятельность в области 
гидрометеорологии исмежных с ней 
областях, мониторинга состояния 

окружающей среды, ее загрязнения
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

82

Код и наименование вида 
деятельности

71.12.6 Деятельность в области 
технического 

регулирования,стандартизации, 
метрологии, аккредитации, каталогизации 

продукции
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
'1061644063150 10.05.2006

83
Код и наименование вида 

деятельности
72.1 Научные исследования и разработки в 
областиестественных и технических наук

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

84
Код и наименование вида 

деятельности
72.2 Научные исследования и разработки в 
областиобщественных и гуманитарных наук

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006



85
Код и наименование вида 

деятельности 73.1 Деятельность рекламная

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

86

Код и наименование вида 
деятельности

77.11 Аренда и лизинг легковых 
автомобилей и легких 

автотранспортных средств
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

87

Код и наименование вида 
деятельности

77.29 Прокат и аренда прочих предметов 
личногопользования и 

хозяйственнобытового назначения
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

88
Код и наименование вида 

деятельности
77.3 Аренда и лизинг прочих машин и 
оборудования иматериальных средств

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

89

Код и наименование вида 
деятельности

77.39 Аренда и лизинг прочих видов 
транспорта,оборудования и материальных 

средств, не включенных в другие 
группировки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

90
Код и наименование вида 

деятельности
78.1 Деятельность агентств по подбору 

персонала
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

91
Код и наименование вида 

деятельности
79.1 Деятельность туристических агентств и 

туроператоров
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

92
Код и наименование вида 

деятельности
80 Деятельность по обеспечению 

безопасности и проведениюрасследований



ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
106164406350 10.05.2006

93

Код и наименование вида 
деятельности

81.22 Деятельность по чистке и уборке 
жилых зданий инежилых помещений 

прочая
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

94
Код и наименование вида 

деятельности
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 

прочая, невключенная в другие группировки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

95
Код и наименование вида 

деятельности 93.1 Деятельность в области спорта

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

96
Код и наименование вида 

деятельности
97.00 Деятельность домашних хозяйств с 

наемнымиработниками
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1061644063150 10.05.2006

3. Муниципальное унитарное предприятие Альметьевском 
района и г.Альметьевска"Светсервис"

Сокращенное наименование: МУП "СВЕТСЕРВИС'ОГРН 1041608018616 
ИНН/КПП 1644031761/ 164401001 по состоянию на 13.02.2018.

Адрес (место нахождения): 423461, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Шевченко, 
дом62.

Сведения об основном виде деятельности
Код и наименование вида 

деятельности 43.21 Производство электромонтажных работ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1041608018616 27.10.2004

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

Код и наименование вида 
деятельности 33.14 Ремонт электрического оборудования

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1041608018616 27.10.2004



2
Код и наименование вида 

деятельности
33.20 Монтаж промышленных машин и 

оборудования
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1041608018616 27.10.2004

3

Код и наименование вида 
деятельности

35.11.1 Производство электроэнергии 
тепловыми электростанциями, в том числе 

деятельность по обеспечениюработоспособности 
электростанций

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2051605003371 14.02.2005

4

Код и наименование вида 
деятельности

35.12 Передача электроэнергии и 
технологическое присоединение к 
распределительным электросетям

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1041608018616 2.10.2004

5
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.14 Производство пара и горячей воды 

(тепловойэнергии) котельными
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2061644097007 11.12.2006

6
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой

энергии)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2061644097007 11.12.2006

7
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.3 Распределение пара и горячей воды 

(тепловойэнергии)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2061644097007 11.12.2006

8
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.4 Обеспечение работоспособности 

котельных
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2051605003371 14.02.2005

9
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.5 Обеспечение работоспособности 

тепловых сетей
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 2051605003371 14.02.2005



сведения
10

Код и наименование вида 
деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1041608018616 27.10.2004

11
Код и наименование вида 

деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1041608018616 27.10.2004

12

Код и наименование вида 
деятельности

42.99 Строительство прочих инженерных 
сооружений, не ьвключенных в другие 

группировки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2061644097007 11.12.2006

13

Код и наименование вида 
деятельности

43.22 Производство санитарно-технических 
работ, монтажотопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1041608018616 27.10.2004

14
Код и наименование вида 

деятельности
43.29 Производство прочих 

строительномонтажных работ
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1041608018616 27.10.2004

15
Код и наименование вида 

деятельности
77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных 

транспортныхсредств и оборудования
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2061644097007 11.12.2006

4. Общество с ограниченной ответственностью "Альтехносервис" 
Сокращенное наименование: 000"АЛЬТЕХН0СЕРВИС"0ГРН 
1031608003900 ИНН/КПП 1644023351/164401001 по состоянию на 
13.02.2018. Адрес (место нахождения): 423455, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица 
Ленина, дом139.____________________________________________________

Сведения об основном виде деятельности
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.5 Обеспечение работоспособности 

тепловых сетей



ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

Код и наименование вида 
деятельности

35.30.14 Производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии) котельными

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

2
Код и наименование вида 

деятельности
ределение пара и горячей воды (тепловой

энергии)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

3
Код и наименование вида 

деятельности
35.30.4 Обеспечение работоспособности 

котельных
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

4
Код и наименование вида 

деятельности 43.3 Работы строительные отделочные

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

5
Код и наименование вида 

деятельности
43.31 Производство штукатурных работ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

6
Код и наименование вида 

деятельности устройству покрытий полов и облицовке стен

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

7
Код и наименование вида 

деятельности 43.34.1 Производство малярных работ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

8
Код и наименование вида 

деятельности 43.99.1 Работы гидроизоляционные



ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

9
Код и наименование вида 

деятельности
аботы по установке строительных лесов и 

подмостей
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
2041608003028 23.04.2004

10
Код и наименование вида 

деятельности 69.10 Деятельность в области права

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
6171690391526 27.07.2017

11
Код и наименование вида 

деятельности 79.11 Деятельность туристических агентств

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, 6171690391526 27.07.2017

содержащей указанные сведения
12

Код и наименование вида 
деятельности

79.90 Услуги по бронированию прочие и 
сопутствующая 
деятельность

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
6171690391526 27.07.2017

13

Код и наименование вида 
деятельности

82.99 Деятельность по предоставлению 
прочихвспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
6171690391526 27.07.2017

5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 
компания Алсу2"Сокращенное наименование: ООО "УК АЛСУ 2"ОГРН 
1121644002479 ИНН/КПП 1644066299/164401001 по состоянию на 13.02.2018. 
Адрес (место нахождения): 423461, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, проспект Строителей, 
дом 68, помещение7.

Сведения об основном виде деятельности
Код и наименование вида 

деятельности
32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда 
за вознаграждение или на договорной основе

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012



Сведения о дополнительных видах деятельности
1

Код и наименование вида 
деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

2
Код и наименование вида 

деятельности 43.12 Подготовка строительной площадки

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

3

Код и наименование вида 
деятельности

43.2 Производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

4
Код и наименование вида 

деятельности
43.3 Работы строительные отделочные

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

5

Код и наименование вида 
деятельности

43.99 Работы строительные 
специализированные прочие, не включенные 

в другие группировки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

6

Код и наименование вида 
деятельности

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, 
строительными материалами и 

санитарнотехническим оборудованием
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

7

Код и наименование вида 
деятельности

46.74 Торговля оптовая скобяными 
изделиями, водопроводным и отопительным 

оборудованием и 
принадлежностями

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

8



Код и наименование вида 
деятельности

47.52 Торговля розничная скобяными 
изделиями, 

лакокрасочными материалами и стеклом в 
специализированных магазинах

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

9

Код и наименование вида 
деятельности

68.31.1 Предоставление посреднических 
услуг при купле-продаже недвижимого 
имущества за вознаграждение или на 

договорной основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

10

Код и наименование вида 
деятельности

68.31.2 Предоставление посреднических 
услуг по аренденедвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

11

Код и наименование вида 
деятельности

68.31.3 Предоставление консультационных 
услуг при купле-продаже недвижимого 
имущества за вознаграждение или на 

договорной основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

12

Код и наименование вида 
деятельности

.31.4 Предоставление консультационных услуг 
по аренде недвижимого имущества за 

вознаграждение или надоговорной основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

13

Код и наименование вида 
деятельности

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого 
фонда завознаграждение или на договорной 

основе
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 

сведения
1121644002479 16.10.2012

14

Код и наименование вида 
деятельности

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 
прочая, не 

включенная в другие группировки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 1121644002479 16.10.2012



сведения
0рганизации:А0"АПТС"1"МУП"СВЕТСЕРВИС"1000"АПЬТЕХН0СЕРВИС"1 

занимаются производством, передачей по тепловым сетям и реализацией 
потребителям тепловой энергии. Предприятия являются как 
теплоснабжающими, так и теплосетевыми организациями.

ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" и "ООО "УК АЛСУ 2" в соответствии с 
действующим жилищным законодательством, являясь управляющими 
организациями, реализуют функции исполнителя коммунальных услуг. 
Котельные, обслуживаемые данными организациями, входят в 
составобщедомового имущества собственников помещений многоквартирных 
домов и на баланс данным организациям не передавались.

Организации'ООО "ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС", "АО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 
ЗАВОД "РАДИОПРИБОР"занимаютсяпроизводством, передачей по тепловым 
сетям и реализацией потребителям тепловой энергии для производственных 
нужд.

Потребители, подключенные к тепловым сетям прочих теплоисточников, 
заключают договор на покупку тепловой энергии с этимитеплоисточниками.

в) Зоны действия промышленных источников тепловой энергии 
Ведомственные имуниципальныекотельные,осуществляюттеплоснабжение 
соответствующих предприятий и организаций.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах 
действия прочих муниципальных и ведомственных котельных, составляет 
порядка 19,9025 Гкал/ч (9 котельных в границах г. Альметьевск) для "ООО 
"ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС" (для котельных в границах города УТМ 44,83 Гкал/ч, 
суммарная УТМ 517,62 Гкал/ч) и для "АО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД 
"РАДИОПРИБОР" (1 котельная УТМ 4,14 Гкал/ч).

г) Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Альметьевск 

сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах 
с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, 
двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного 
теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от 
индивидуальных газовых или электрических котлов, либо используется печное 
отопление

1.2 Часть 2 Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии АО «Альметьевские тепловые сети» 
являются:

-районная котельная №1 - двухтрубная, закрытая;
-районная котельная №2 - четырёхтрубная (подающий и обратный 
трубопровод теплофикационной воды, подающий и обратный 
трубопровод горячей воды), закрытая;
-районная котельная №3 - двухтрубная, закрытая;
-районная котельная №4 - двухтрубная, закрытая;
-квартальные котельные №6, 41 - четырёхтрубные (подающий и 
обратный трубопровод теплофикационной воды, подающий и обратный 
трубопровод горячей воды), закрытые;
-квартальные котельные (№5, 7, 14, 27, 33, 49, ЦПК, ТРК«Панорама») - 
двухтрубные, закрытые. Квартальная котельная№49 (ул. Лермонтова) 
переведена в режим консервации.
ИсточникитепловойэнергииООО«Альтехносервис»,МУП«Светсервис»иО



00«Жилбытсервис-М», 000«УКАЛСУ2»- двухтрубные, закрытые.
Прокладка тепловых сетей котельных АО «Альметьевские тепловые 

сети», ООО «Альтехносервис», МУП «Светсервис» и 000«Жилбытсервис- 
М»выполненавосновномнадземнымспособомиз стальных труб с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана.

Отпуск тепловой энергии от котельных АО «Альметьевские тепловые 
сети» производится по температурному графику:

-районные котельные №1, 2, - 95/70°С, теплоносителем является сетевая 
вода;
-районнойкотельной№3-105/70°Ссосрезкой95/70°С, теплоносителем 
является перегретая сетевая вода;
-районнойкотельной№4-130/70°Ссосрезкой95/70°С, теплоносителем 
является сетевая вода.
-квартальные котельные №5, 6, 7 14, 27, 33, 41, ЦПК, Панорама - 95/70°С, 
теплоносителем является сетевая вода;
Отпуск тепловой энергии от котельных ООО «Альтехносервис», 

МУП«Светсервис»иООО«Жилбытсервис-М»производитсяпо температурному 
графику 95/70°С.

Теплоноситель от теплофикационных установок котельных подаётся в 
тепломагистрали, которые эксплуатируются АО «Альметьевские тепловые 
сети», ООО «Альтехносервис», МУП «Светсервис» и 000«Жилбытсервис-М».

Из тепломагистралей теплоноситель подаётся в разводящие тепловые 
сети -  ответвления к группам потребителей.

Эксплуатацию разводящих и внутриквартальных тепловых сетей 
производят АО «Альметьевские тепловые сети», ООО «Альтехносервис», МУП 
«Светсервис» и ООО «Жилбытсервис-М».

На сегодняшний день техническое состояние основных объектов 
теплоэнергетического хозяйства характеризуется средним уровнем износа 
(около 58%), что неизбежно снижает надежность теплоснабжения и 
увеличивает вероятность аварийных ситуаций,

а) Структура основного оборудования
Основными теплоснабжающими предприятиями города Альметьевск, 

имеющие в границах города источники тепловой энергии, являются следующие 
организации:

-АО "АПТС" -  13 котельных;
-ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" -  2 котельные;
-МУП "СВЕТСЕРВИС" -  9 котельных;
-ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" -  5 котельные;
-ООО "УК АЛСУ 2 "- 7 котельных;
-ОООмТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС"-9котельных(для производственных 
нужд);
-АО"АЛЬМЕТЬЕВСКИЙЗАВОД"РАДИОПРИБОР"-1 котельная (для 
производственных нужд).
Общая (установленная) тепловая мощность 614.249 Гкал/ч (634,699 

Гкал/ч -с  учетом когенерационных установок) и 48,97 Гкал/ч для 
производственных нужд, в том числе:

-АО "АПТС" -  580,43 Гкал/ч (600,88Гкал/ч -  с учетом когенерационных 
установок);
-ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" -  0,688 Гкал/ч;
-МУП "СВЕТСЕРВИС" -  3.349 Гкал/ч;
-ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" - 11.492 Гкал/ч;
-ООО "УК АЛСУ 2" -  18.29 Гкал/ч;



-ООО "ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС" -  44,83 Гкал/ч;
-АО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙЗАВОД"РАДИОПРИБОР"—4,14 Гкал/ч; 
Рисунок 6. Общая (установленная) тепловая мощность системы

Оо/о  1 °/о 1 %  2 %

• АО "АПТС" • ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС-М"

• МУП "СВЕТСЕРВИС" • ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС"

• ООО "УК АЛСУ 2"

Присоединенная нагрузка -  433.6533 Гкал/ч (отопление и ГВСср.час), в 
том числе:

-АО "АПТС" -413,0783 Гкал/ч;
-ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" -  0,2580 Гкал/ч;
-МУП "СВЕТСЕРВИС" -  0,8610 Гкал/ч;
-ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" -  8,606 Гкал/ч;
ООО "УК АЛСУ 2" -  10,85 Гкал/ч;
Рисунок 7. Присоединенная нагрузка системы теплоснабжениягорода 

Альметьевск

0„/оо% 1%2%

• АО "АПТС" • ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС-М" 

МУП "СВЕТСЕРВИС" • ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС"

• ООО "УК АЛСУ 2 "

Основное топливо - газ горючий природный. 
Аварийное (резервное) топливо - мазут.



Температурный график - 95/70 °С, 105/70 °С со срезкой 95/70°С, 130/70 
°С со срезкой 95/70°С.

Схема теплоснабжения - закрытая.
б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационных установок
-Котельное оборудование АО "АПТС"
Установленная мощность котельных -  550,43 Гкал/ч. Состав 

оборудования котельных АО "АПТС" включает в себя 59 водогрейных котла (18 
из которых находятся в аренде), которые обеспечивают тепловой энергией 
более 1300 потребителей. Перечень котельного оборудования АО "АПТС" 
приведен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень котельного оборудования АО АПТС

Наимен 
ова ние 
источни 

ка, 
котлоагр 

егата

Ко
л-
во
I

ед

кпд
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид топлива

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию 
или 

годпосле 
днего 

капремо 
нта

Присоеди 
ненная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Квартальная котельная № 5 ул.Полевая

Ква-2,0 1 94,0
0%

28,0
0% 1,72 Газ (резервн 

ое - мазут)
водогрей

ный 2015 2,4134

Ква-2,0 1 94,0
0%

28,0
0% 1,72 водогрей

ный 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ква-1,0 1 94,0
0%

28,0
0% 0,86 Газ

(резервное -  
мазут)

водогрей
н 2015

Итого 3 94,0
0%

28,0
0% 4,30 водогрей

н 2015 2,4134

Квартальная котельная № 6 ул. Громовой
КСВа-

2,5 1 92,0
0%

100,
00% 2,20 водогрей

ный 2002 8,0041

КСВа-
2,5 1 92,0

0%
100,
00% 2,20 водогрей

ный 2002

КСВа-
2,5 1 92,0

0%
100,
00% 2,20 Газгорючийпр

иродный
водогрей

ный 2002

ТТ 100 1 85,0
0%

80,0
0% 1,29

водогрей
ный 2009

КСВа-
2,5 1 91,0

0%
100,
00% 2,20 водогрей

ный 2002

Итого 5 90.4
0% 96% 10.09 8,0041

Квартальная котельная № 7 ул. Грибоедова (Школа №10

01оЬа!-6 1 85,0
0%

99,0
0% 2,58 Газ горючий 

природный
водогрей

ный 2002 1,3112



Наимен 
ова ние 
источии 

ка, 
котлоагр 

егата

Ко
л-
во

ед

кпд
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид топлива

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию 
или 

годпосле 
днего 

капремо 
нта

Присоеди 
ненная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

<31оЬа1-6 1 86,6
0%

99,0
0% 2,58 водогрей

ный 2002

<31оЬа1-1 1 92,0
0%

99,0
0% 0,86 водогрей

ный 2002

Итого 3 87.8
7% 99% 6,02 1,3112

Квартальная котельная № 14 ул. Луговая (РТС)
Р5-

02500 1 93,0
0%

31,0
0% 2,15

Газ горючий 
природный

водогрей
ный 2014

3,9661Р5-0600 1 93,0
0%

31,0
0% 0,52 водогрей

ный 2014

Р5-
Р2500 1 93,0

0%
31,0
0% 2,15 водогрей

ный 2014

Итого 3 93.0
0% 31% 4.82 3,9661

Квартальная котельная № 27 ул. Радищева

КСВ-2,9 1 93,0
0%

39,0
0% 2,50

Газ горючий 
природный

водогрей
ный 2003

5,7612КС В-2,9 1 93,0
0%

39,0
0% 2,50 водогрей

ный 2003

КСВ-2,9 1 92,0 39,0
0 2,50 водогрей 2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 3 92.6
7% 39% 7.50 5,7612

Квартальная котельная № 33 ул. Кирова

КВГМ-4 1 85,0
0%

100,
00% 4,00

Газ
горючийприро

дный

водогрей
ный 1995 0,7764

Итого 1 85,0
0%

100
% 4,00 0,7764

Квартальная котельная №41 ул. Грибоедова (Медсанчасть)
КОГМ-

7,5 1 91,0
0%

55,0
0% 7,50

Газ горючий 
природный

водогрей
ный 1993

17,3071ПКГМ-
6,5x13 1 87,0

0%
41,0
0% 4,16 водогрей

ный 1992

КОГМ-
7,5 1 93,0

0%
55,0
0% 7,50 водогрей

ный 1993

Итого 3 90.3
3% 50% 19.16 17,3071

Квартальная котельная №49 -  в консервации ул. Лермонтова



Наимен 
ова ние 
источни 

ка, 
котлоагр 

егата

Ко
л-
во

1

ед

КПД
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид топлива

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию 
или 

годпосле 
днего 

капремо 
нта

Присоеди 
ненная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

КСВ-
1,86 1 0,00

% н/д 1,60 водогрей
ный 2002

КСВ-
1,86 1 0,00

% н/Д 1,60 Газ горючий 
природный

водогрей
ный 2002 -

КСВ-
1,86 1 0,00

% Н/Д 1,60 водогрей
ный 2002

Итого 3 0.00
% н/д 4,80 -

Районная котельная №1 ул. Герцена

КВГМ-50 1 89,0
0%

24,0
0% 50,00 Газ горючий

водогрей
ный 1986

41,7965
КВГМ-50 1 89,0

0%
61,0
0% 50,00 природный водогрей

ный 1986

Итого 2 89.0
0% 43% 100.0

0 41,7965

Районная котельная №2 ул. Белоглазова
ПТВМ-

50 1 91,0
0%

32,0
0% 50,00 водогрей

ный 1968

ПТВМ-
50 1 91,0

0%
24,0
0% 50,00 водогрей

ный 1969

ПТВМ-
50 1 90,0

0%
56,0
0% 50,00 водогрей

ный 1976

ТВГ-8м 1 90,0 70,0
0 8,30 водогрей 1998

1 2 3 4 5 6 7

ТВГ-8м 1 93,0
0%

70,0
0% 8,30 водогрей

ный 1998

ТВ Г-8 м 1 90,0
0%

100,
00% 8,30 Газ горючий

водогрей
ный 2010

145,1626
мини-

ТЭЦМ\Л/
МТСО
2020
У20

1 87,0
0% н/д 1,72

природный
Водогре
йныйв
аренде

2014

мини-
ТЭЦМ\Л/
МТСО
2020
У20

1 87,0
0% н/д 1,72

Водогре
йныйв
аренде

2014

мини-
ТЭЦ
МУУМ

1 87,0
0% н/д 1,72

Водогрей
ныйв

аренде
2014



Наимен 
ова ние 
источии 

ка, 
котлоагр 

егата

Ко
л-
во
]

ед

КПД
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид топлива

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию 
или 

годпосле 
днего 

капремо 
нта

Присоеди 
ненная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

ТС0202 
0 420
мини- 
ТЭЦ 
М\Л/М 

ТС0202 
0 420

1 87,0
0% н/д 1,72

Водогрей
ныйв

аренде 2014

Итого 10 89.3
0% 59% 181.7

8 145,1626

Районная котельная № 3 ул. Герцена
ПТВМ-

30 1 90,0
0%

23,0
0% 40,00 водогрей

ный 1977

ПТВМ-
30 1 87,0

0%
23,0
0% 40,00 водогрей

ный 1977

мини-
ТЭЦМ\Л/
МТСО
2020
420

1 87,0
0% н/д 1,72

Водогре
йныйв
аренде

2014

мини-
ТЭЦМ\Л/
МТСО
2020
420

1 87,0
0% н/д 1,72

Газ горючий 
природный Водогре

йныйв
аренде

2014

69,6156

мини-
ТЭЦ
МММ
ТСО
2020
420

1 87,0
0% н/д 1,72

водогрей
ныйв

аренде
2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 5 87.6
0% 23% 85.16 69,6156

Районная котельная № 4 ул. Аминова

КВГМ-30 1 91,0
0%

91,0
0% 30,00 водогрей

ный 1992

КВГМ-30 1 90,0
0%

57,0
0% 30,00 Газ горючий

водогрей
ный 1992

106,4976
КВГМ-30 1 91,0

0%
57,0
0% 30,00 природный водогрей

ный 1993

КВГМ-30 1 91,0
0

0,00
% 30,00 водогрей

ный 2018



Наимен 
ова ние 
источии 

ка, 
котлоагр 

егата

Ко
л-
во

1

ед

КПД
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид топлива

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию 
или 

годпосле 
днего 

капремо 
нта

Присоеди 
ненная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

ДЕ-
6,5x14 1 -

52,0
0% 4,16 водогрей

ный 1993

ДЕ-
6,5x14 1 -

52,0
0% 4,16 водогрей

ный 1993

мини- 
ТЭЦ 
МММ 

ТССВ202 
0 У20

1 87,0
0% н/д 1,72

водогрей
ныйв

аренде
2014

мини- 
ТЭЦ 
МММ 

ТССВ202 
0 420

1 87,0
0% н/д 1,72

водогрей
ныйв

аренде 2014

мини- 
ТЭЦ 
МММ 

ТС02О2 
0 У20

1 87,0
0% н/д 1,72

водогрей
ныйв

аренде 2014

мини- 
ТЭЦ 
МММ 

ТСС202 
0 У20

1 87,0
0% н/д 1,72

водогрей
ныйв

аренде 2014

мини- 
ТЭЦ 
МММ 

ТС0202 
0 420

1 87,0
0% н/д 1,72

водогрей
ныйв

аренде 2014

Итого 10 88.3
8% 62% 136.9

2
106,4976

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Котельная ЦПК ул.Р.Фахретдина

КВГ 4,0 
ММ 1 89,0

0%
57,0
0% 3,44 Газ горючий

водогре
йный 2000

2,911
КВГ 4,0 

ММ 1 83,0
0%

57,0
0% 3,44 природн ый водогре

йный 2000

Итого 2 86.0
0% 57% 6.880

0
2,911

Котельная ТРЦ "Панорама' ул. Ленина
С РА- 
1500 1 93,0

0% н/д 1,50 Газ горючий 
природн ый

водогрей
ныйв 2006 7,5554



Наимен 
ова ние 
источни 

ка, 
котлоагр 

егата

Ко
л-
во

1
ед

кпд
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид топлива

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию 
или 

годпосле 
днего 

капремо 
нта

Присоеди 
ненная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

аренде

С РА- 
1500 1 93,0

0% н/д 1,50
водогрей

ныйв
аренде

2006

С РА- 
1500 1 93,0

0% н/д 1,50
водогрей

ныйв
аренде

2006

С РА- 
1500 1

93,0
0
%

Н/Д 1,50
водогрей

ныйв
аренде

2006

С РА- 
1500 1 93,0

0% н/д 1,50
водогрей

ныйв
аренде

2006

С РА- 
1500 1 93,0

0% н/д 1,50
водогрей

ныйв
аренде

2006

Итого 6 93.0
0% н/д 9.00 7,5554

Всего 59 83,0
0%

58,6
3%

580.4
3 413,0783

Коэффициент износа основных средств - коэффициент равный 
отношению суммы начисленной амортизации к первоначальной стоимости 
основных средств. Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс. 
Коэффициент износа основных средств показывает, насколько амортизированы 
основные средства, т.е. в какой мере профинансирована их возможная будущая 
замена по мереизноса.

Общая формула расчета коэффициента:
Амортизация

Кизн =  —-------------------------------------------------------------
Первоначальная стоимость основных средств

Коэффициент износа основных средств целесообразно рассматривать с 
коэффициентом годности основныхсредств.

Так как эти показатели довольно часто используются для характеристики 
состояния основных средств, необходимо отметить на условность этих 
показателей. Причина тому — зависимость коэффициента износа и 
коэффициента годности от выбранного метода начисления амортизации. 
Иными словами, коэффициент износа не отражает фактической изношенности 
основных средств, так же, как и коэффициент годности не дает точной оценки их 
текущего состояния.

Несмотря на условность этих показателей, они имеют определенное 
аналитическое значение. Так, принято считать, что значение коэффициента



износа более чем 50% (а, следовательно, коэффициента годности менее 50%) 
является нежелательным. Более объективную оценку данного показателя 
можно получить, сравнив его значение по конкретному предприятию со 
значением данного показателя у конкурентов или со средним значением 
коэффициента износа в отрасли.

Представленные значения износа оборудования предоставлены 
теплоснабжающими организациями.

-Котельное оборудование ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС -М"
ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" эксплуатирует 2 котельные с установленной 

мощностью -  0,688 Гкал/ч, которые обеспечиваю тепловой энергией 6 
потребителей. Перечень котельногооборудования

ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" приведен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень котельного оборудования ОООЖИЛБЫТСЕРВИС -
М

Наименов 
а ние 

источника
1

котлоагре
гата

Ко
л-
ВО,
ед.

кпд,
%

Износ
,%

Мощно 
сть 

котла, 
Г кал/ч

Вид
топли

ва

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Г од ввода 
в

эксплуата 
цию или 

годпослед 
него 

капремонт 
а

Присоедине 
нная 

нагрузка 
(отопление 

+ ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Котельная №1 ул. Пушкина, 64

Климат
100 1 90,0

0%
55,00

% 0,09
Газ

горюч
ИЙ

приро 
дн ый

водогрей
ный 2003

0,086

Климат
100 1 90,0

0%
55,00

% 0,09 водогрей
ный 2003

Климат
100 1 90,0

0%
55,00

% 0,09 водогрей
ный 2003

Климат
100 1 90,0

0%
55,00

% 0,09 водогрей
ный 2003

Итого 4 90.0
0% 55% 0.3440 0,086

Котельная №2 ул. Пушкина, 66
Климат

100 1 90,0
0%

55,00
% 0,09

Газ
горюч

ИЙ
приро 
дн ый

водогрей
ный 2003

0,1720

Климат
100 1 90,0

0%
55,00

% 0,09 водогрей
ный 2003

Климат
100 1 90,0

0%
55,00

% 0,09 водогрей
ный 2003

Климат
100 1 90,0

0%
55,00

% 0,09 водогрей
ный 2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 4 90.0
0% 55% 0,3440 0,1720

Всего 8 90,0
0% 55% 0,688 0,2580



- Котельное оборудование МУГТ'СВЕТСЕРВИС"
МУП "СВЕТСЕРВИС" эксплуатирует 9 котельных с установленной 

мощностью 3,3477 Гкал/ч, которые обеспечивают тепловой энергией 8 
потребителей. Перечень котельного оборудования ОАО МУП "СВЕТСЕРВИС" 
приведен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень котельного оборудования МУП СВЕТСЕРВИС

Наимено 
ва ние 

источник 
а,

котлоагр
егата

Ко
л-
во

1

ед

кпд
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид
топлива

Режим 
работы 
котлоаг 
рег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию или 
годпосле 

днего 
капремон 

та

Присоедин 
енная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Котельная детского сада №44 ул. Белоглазова, д.41

САРШОР 
II ЕЬ 

ТРМ-120
1 90,5

0% н/д 0,12
Газ горючий 
природн ый

водогре
йный 2006

0,071
САРВОР 

II Е1_ 
ТКМ-120

1 90,5
0% Н/Д 0,12 водогре

йный 2006

Итого 2 90.5
0% - 0.2400 0,071

Котельная детского сада №59 ул. Урожайная, д.1, пом. 1Н

КЧМ-5(9) 1 81.3
0% н/д 0.0830

Газ
горючийпри

родный

водогре
йный 1984 0,038

Итого 1 81,3
0% - 0,083 0,038

Котельная общеобразовательной школы №23 ул. Кирова, д.8, пом. 1Н
ОеОКпсЬ 
СТ 218 1 92,0

0% Н/д 0,08

Газ горючий 
природный

водогре
йный 1971

0,2380

1 2 3 4 5 7 8
ОеОНпсМ 
СТ 218 1 92,0

0% н/д 0,08 водогре
йный 1971

КЧМ-5(6) 1 80,5
0% н/д 0,06 водогре

йный 1971

КЧМ-5(9) 1 81,3
0% н/д 0,08 водогре

йный 1971

КЧМ-5(9) 1 81,3
0% н/д 0,08 водогре

йный 1971

КЧМ-5(9) 1 81,3
0% н/д 0,08 водогре

йный 1971

Итого 6 84.7
3%

- 0.4706 0,2380

Котельная детского сада мкр. Урсала, ул. Бахорина, д. 120



Наимено 
ва ние 

источник 
а,

котлоагр
егата

Ко
л-
во

>

ед

кпд
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид
топлива

Режим 
работы 
котлоаг 
рег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию или 
годпосле 

днего 
капремон 

та

Присоедин 
енная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
квг-

0,25-115 1 92,0
0% н/д 0,22 Газ горючий 

природн ый

водогре
йный 2006

0,1560
КВГ-

0,25-115 1 92,0
0% н/д 0,22 водогре

йный 2006

Итого 2 92.0
0% - 0.4300 0,1560

Котельная СДК мкр. Урсала, ул. Советская, д. 121-а

КЧМ-5(9) 1 88,0
0% Н/д 0,08 Газ горючий 

природн ый

водогре
йный 2010

0,03РеггоП
Редазиз 1 88,0

0% н/д 0,05 водогре
йный 2010

Итого 2 88.0
0% - 0.1306 0,03

Котельная детского сада мкр. Дружба, ул. К.Гали, д. 19
Р5-А
300 1 92,0

0% Н/д 0,26 Газ горючий 
природн ый

водогре
йный 2006

0,1850
Р5-А
300 1 92,0

0% н/д 0,26 водогре
йный 2006

Итого 2 92.0
0% - 0.5160 0,1850

Котельная детского сада №22 ул. Р. Галеева, юго-западнее д. 18

КВГ-500 1 92,0
0% Н/д 0,43

Газ горючий 
природн ый

водогре
йный 2011

0,1340КВГ-500 1 92,0
0% н/д 0,43 водогре

йный 2011

КВГ-500 1 92,0
0% Н/д 0,43 водогре

йный 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 3 92.0 - 1.2900 0,1340

Оборудование в здании «Нептун» ул. Шевченко, на территории городского
озера

Е11РОЫ
ЫЕ

7.8 /Ш  
23-1 КЕ

1 92,0
0% Н/д 0,019

Газ 
горючийпри 

родн ый

[огрейны
й 2014 0,009

Итого 1 92.0
0% - 0,019 0,009

Котельная АГИМС ул. М. Джалиля, д. 9



Наимено 
ва ние 

источник 
а,

котлоагр
егата

Ко
л-
во

1
ед

кпд
,%

Изно
с,%

Мощн
ОСТЬ

котла, 
Г кал/ч

Вид
топлива

Режим 
работы 
котлоаг 
рег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию или 
годпосле 

днего 
капремон 

та

Присоедин 
енная 

нагрузка 
(отоплени 
е + ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КЧМ-5(9) 1 Н/Д Н/д 0,26 Газ 
горючийпри 

родн ый

водогре
йный 1998

0,157
РгоНпегт 1 Н/д Н/д 0,26 водогре

йный 1998

И то го 2 - - 0.5160 0,157

Всего 21 88,5
6% - 3,3477 0,861

- Оборудование ООО'АЛЫЕХНОСЕРВИС"
ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" эксплуатирует 3 котельные с 

установленной мощностью 7,9120 Гкал/ч, которые обеспечивают тепловой 
энергией 27 потребителей. Перечень котельного оборудования ООО 
"АЛЬТЕХНОСЕРВИС" приведен в таблице 6.
Таблица 6. Перечень котельного оборудования ОООАЛЬТЕХНОСЕРВИС

Наимено 
ва ние 

источник 
а,

котлоагр
егата

Ко
л-
во
1

ед

КПД
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид
топлива

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию или 
годпосле 

днего 
капремон 

та

Присоедин 
енная 

нагрузка 
(отопление 

+ ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Котельная №8 мк-р Приозерный

ТНР-
2400

87,0
0% Н/д 2,07 Газ

горючий
природн

ый

водогре
йный 2004

4,91ТНР-
2400

87,00
% Н/д 2,07 водогре

йный 2004

ТНР-
2400

87,00
% н/д 2,07 водогре

йный 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 3 87.0
0% -

6.210
0

4,91

Котельная по ул. Р.Фахретдина южнее д.65
КЗ-А
500 1 89,0

0% н/д 0,43 Газ 
горючийпр 
иродн ый

водогре
йный 2013

0,516
К5-А
500 1 89,0

0% Н/Д 0,43 водогре
йный 2013

Итого 2 89.0
0% - 0.8620 0,516



Наимено 
ва ние 

источник 
а,

котлоагр
егата

Ко
л-
во

)

ед

кпд
,%

Изно
с,%

Мощн 
ость 

котла, 
Г кал/ч

Вид
топлива

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год 
ввода в 

эксплуат 
ацию или 
годпосле 

днего 
капремон 

та

Присоедин 
енная 

нагрузка 
(отопление 

+ ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Котельная ул.Геофизическая

Ква-0,19
Гн 1 88,0

0% н/д 0,16
Газ

горючий
природный

водогре
йный 2007

0,76Ква-0,39
Гн 1 88,0

0% н/д 0,34 водогре
йный 2007

Ква-0,39
Гн 1 88,0

0% Н/д 0,34 водогре
йный 2007

Итого 3 88.0
0% - 0.8400 0,76

Котельная Поликлиники №2

Ква-1,0 1 88,0
0% Н/д 0,86 Газ

горючий
природн

ый

водогре
йный 2013

1,5Ква-1,0 1 88,0
0% н/д 0,86 водогре

йный 2013

Ква-1,0 1 88,0
0% н/д 0,86 водогре

йный 2013

Итого 3 88.0
0% - 2.58 1,5

Котельная шк. №1,2 и д/с 62
Ква-0,55

Гн 1 88,0
0% Н/Д 0,5 Газ

горючий
природн

ый

водогре
йный 2011

0,92
Ква-0,55

Гн 1 88,0
0% Н/Д 0,5 водогре

йный 2011

Итого 2 88.0
0% - 1.0 0,92

Всего 8 88,5
6% - 11,492 8,606

- Оборудование ООО "УК АЛСУ2"
ООО "УК АЛСУ 2" эксплуатирует 5 котельных с установленной 

мощностью 13,7 Гкал/ч, которые обеспечивают тепловой энергией 5 
потребителей. Перечень котельного оборудования ООО "УК АЛСУ 2" 
приведен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень котельного оборудования ООО УК АЛСУ 2



Наименов 
а ние 

источника
!

котлоагре
гата

Ко
л-
во,
ед

кпд
,%

Износ
,%

Мощно 
сть 

котла, 
Г кал/ч

Вид
топлив

а

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год ввода 
в

эксплуата 
цию или 

год 
последне 

го
капремон

та

Присоедине 
нная 

нагрузка 
(отопление 

+ ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева д.23

ХЛеззта 
п \/Кор1ех 

100
1 н/д н/Д 1,70 Газ

горючи
й

природ 
н ый

водогрей
ный 2013

3,00
\/|еззта 

п \Л1ор1ех 
100

1 н/д Н/Д 1,70 водогрей
ный 2013

И то го 2 - - 3.40 3,00
Пристроенная котельная ул . Р.Галеева д.25

\/1еззта 
п УИор1ех 

100
1 н/д Н/д 1,46 Газ

горючи
й

природ 
н ый

водогрей
ный 2014

1,7ХЛеззта 
п \/йор1ех 

100
1 н/д Н/д 1,46 водогрей

ный 2014

И то го 2 - - 2.92 1,7
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева д.27

ХЛеззта 
п Х/йор1ех 

100
1 н/д Н/Д 1,16 Газ

горючи
й

природ 
н ый

водогрей
ный 2015

1,55\Леззта 
п \/йор1ех 

100
1 Н/д Н/д 1,16 водогрей

ный 2015

И т о го 2 - - 2.32 1,55
Пристроенная котельная ул . Р.Галеева д.29

ХЛеззта 
п \/Иор1ех 

100
1 н/д Н/д 1,16 Газ

горючи
й

природ 
н ый

водогрей
ный 2016

1,55
ХЛеззта 

п \/Кор1ех 
100

1 н/д н/д 1,16 водогрей
ный 2016

И то го 2 - - 2.32 1,55

Пристроенная котельная ул . Р.Галеева д.31
\/1еззта 

п \/Кор1ех 
100

1 н/д Н/д 1,37
Газ

горючи
й

водогрей
ный 2017 1,25

1 2 3 4 5 6 7 7 9



Наименов 
а ние 

источника
1

котлоагре
гата

Ко
л-
во,
ед

КПД
,%

Износ
,%

Мощно
СТЬ

котла, 
Г кал/ч

Вид
топлив

а

Режим 
работы 

котлоагр 
ег ата

Год ввода 
в

эксплуата 
цию или 

год 
последне 

го
капремон

та

Присоедине 
нная 

нагрузка 
(отопление 

+ ГВС 
ср.час),
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ХЛезвта 

п \Л1ор1ех 
100

1 н/д Н/д 1,37 природ
ный

водогрей
ный 2017

И т о г о 2 - - 2.74 1,25
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева д.33

ХЛеззта 
п \/йор1ех 

100
1 н/д Н/д 1,35 Газ

горючи
й

природ 
н ый

водогрей
ный 2018

1,25
ХЛеззта 

п \/|1ор1ех 
100

1 Н/Д Н/д 1,35 водогрей
ный 2018

Итого 2 - - 2.7 1,25
Пристроенная котельная пр.Строителей д.78

ХЛеззта 
п \/Иор1ех 

100
1 Н/д н/д 0,9 Газ

горючи
й

природ 
н ый

водогрей
ный 2018

0,55
ХЛеззта 

п \Л1ор1ех 
100

1 Н/д Н/д 0,9 водогрей
ный 2018

Итого 2 - - 1,89
Всего 14 - - 18,29 10,85

Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование АО "АПТС"
Таблица 8. Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование АО АПТС

Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р, 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

ел я, кВт

Частота
вращен

ия,
об/мин

Год
выпу
ска

Год 
устано 

вки

1 2 3 4 5 6 7 8

Квартальная котельная № 5

Насос ЦНС-38 38,00 110,
00 30,00 3

000,00 н/д 1998

Насос ЦНС-38 38,00 110,
00 30,00 3

000,00 Н/Д 2001

Насос ЦНС-13 13,00 125,
00 15,00 3

000,00 Н/д 2009

Насос ЗК-9 30,00 34,0
0 7,50 2

900,00 н/д 1998

Насос 2К-6 30,00 34,5 4,50 3 н/д 1999



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р, 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

ел я, кВт

Частота
вращен

ия,
об/мин

Год
выпу
ска

Год
устано

вки

1 2 3 4 5 6 7 8
0 000,00

Насос Х50-32-
125 12,50 20,0

0 4,50 2
850,00 Н/д 2004

1 2 3 4 5 6 7 8

Насос 1_Р80-
160/149 40,00 26,0

0 5,50 2
900,00 н/д 1999

Насос ТР65-
930/2 85,00 70,0

0 5,50 2
900,00 Н/Д 2010

Насос ТР65-
930/2 85,00 70,0

0 5,50 2
900,00 Н/Д 2010

Насос ТР65-
460/2 20,00 35,0

0 5,50 2
900,00 н/д 2010

Насос ТР65-
460/2 20,00 35,0

0 5,50 2
900,00 Н/Д 2010

Насос ВК-424 10,00 26,0
0 4,50 1

500,00 Н/Д 2005

Дымосос ДНИ 1,2 7,70 30,0
0 30,00 1

000,00 н/д н/д

Дымосос ДН-11,2 7,70 30,0
0 30,00 1

000,00 н/д н/д

Вентилят
ор

ВДН-9 4,10 22,0
0 22,00 1

500,00 н/д н/д

Вентилят
ор ВДН-9 4,10 22,0

0 22,00 1
500,00 Н/Д н/д

Квартальная котельная № 6

Насос \Л/11_ОМуП 80,00 50,0
0 3,00 2

885,00 н/д 2009

Насос \Л/11_ОМуП 80,00 50,0
0 3,00 2

885,00 н/д 2009

Насос т ю ш \ \ 80,00 50,0
0 3,00 2

885,00 Н/Д 2009

Насос \А/110  ТОР 
2230/10 4,50 7,00 4,00 2

926,00 н/д 2009

Насос \Л/11_01\/М 
106 3 3,50 72,0

0 0,75 2
850,00 н/д 2009

Насос
\Л/11_ОМУ1 

106 3 3,50 72,0
0 0,75 2

850,00 н/д 2009

Насос 11_ 50/220­
5/2 72,00 60,0

0 15,00 2
910,00 Н/Д 2008

Насос 11_ 50/220­
15/2 72,00 60,0

0 15,00 2
910,00 н/д 2008

Насос \Л/11_0150/4
00-55-4-12 360,00 52,0

0 75,00 1
485,00 Н/Д 2009

Насос \Л/11_0
150/400- 360,00 52,0

0 75,00 1
485,00 н/д 2009



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р, 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

еля, кВт

Частота
вращен

ия,
об/мин

Год
выпу
ска

Год 
устано 

вки

1 2 3 4 5 6 7 8
55-4-12

Насос КМ 80-65- 
160а 50,00 26,0

0 7,50 2
850,00 н/д 2008

Насос КМ 80-65- 
160а 50,00 26,0

0 7,50 2
850,00 н/д 2008

Насос
\Л/11_0 

80/170­
2,2-2/4

100,00 10,5
0 2,20 1

715,00 н/д 2009

Насос
\Л/11_0 

80/170­
2,2-2/4

100,00 10,5
0 2,20 1

715,00 н/д 2009

Насос СР 16-40 20,00 38,0
0 4,00 2

900,00 н/д 2008

1 2 3 4 5 6 7 8

Насос СР 16-40 20,00 38,0
0 4,00 2

900,00 Н/Д 2008

Вентилят
ор вем-зоор 250,00 0,90 7,50 2

900,00 н/д н/д

Вентилят
ор В6М-300Р 250,00 0,90 7,50 2

900,00 н/д н/д

Вентилят
ор В<31Ч-300Р 250,00 0,90 7,50 2

900,00 н/д н/д

Вентилят
ор ВСМ-300Р 250,00 0,90 7,50 2

900,00 Н/Д н/д

Вентилят
ор ВОМ-ЗООР 150,00 0,90 3,00 2

840,00 Н/Д н/д

Квартальная котельная № 7

Насос В1_ 80/165 180,00 50,0
0 22,00 2

900,00 н/д 2003

Насос В1_ 80/165 180,00 50,0
0 22,00 2

900,00 н/д 2003

Насос МУ1 207 3,60 50,0
0 1,10 2

850,00 н/д 2003

Насос МУ1 207 3,60 50,0
0 1,10 2

850,00 н/д 2003

Насос 1РМ 65/160 29,50 50,0
0 0,75 1

450,00 н/д 2003

Насос 1РМ 65/160 29,50 50,0
0 0,75 1

450,00 Н/Д 2003

Насос 1РМ 65/160 9,00 50,0
0 0,37 1

450,00 Н/Д 2003

Насос IIРЗ 32-80 43,00 50,0
0 0,20 н/д н/д 2008

Насос 11РЗ 32-80 43,00 50,0
0 0,20 н/д н/д 2008



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р. 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

ел я, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпу
ска

Год
устано

вки

1 2 3 4 5 6 7 8
Вентилят

ор СР-280М 200,00 1,60 7,50 2
900,00 н/д н/д

Вентилят
ор СР-280М 200,00 1,60 7,50 2

900,00 н/д н/д

Вентилят
ор 6Р-90Н 284,00 2,90 7,50 2

900,00 н/д н/д

Квартальная котельная № 14

Насос 1Д-200-90 200,00 90,0
0 75,00 2

960,00 Н/Д 2002

Насос 1Д-200-90 200,00 90,0
0 45,00 2

970,00 н/д 2002

Насос КВО
65160 45,00 30,0

0 7,50 2
900,00 н/д 2003

Насос КВО
65160 45,00 30,0

0 7,50 2
900,00 Н/Д 2003

Насос К 8-18 8,00 18,0
0 1,50 2

900,00 Н/Д 2003

Насос К 8-18 8,00 18,0
0 1,50 2

900,00 н/д 2003

Насос К20/30 20,00 30,0
0 4,00 2

900,00 н/д 2003

Насос К20/30 20,00 30,0
0 4,00 2

900,00 Н/Д 2003

Насос ЭЦВ 5-6,5­
120 6,50 120,

00 4,50 3
000,00 н/д 2001

Дымосос ДН-8 63,20 1,90 11,00 1
500,00 н/д н/д

Дымосос ДН-8 63,20 1,90 11,00 1
500,00 н/д н/д

1 2 3 4 5 6 7 8

Дымосос ДН-8 63,20 1,90 11,00 1
500,00 н/д н/д

Квартальная котельная № 27

Насос Д315-71А 315,00 71,0
0 90,00 2

955,00 н/д 2003

Насос Д315-71А 315,00 71,0
0 90,00 2

940,00 Н/Д 2003

Насос К 20/30 20,00 30,0
0 4,00 2

850,00 н/д 2003

Насос К 20/30 20,00 30,0
0 4,00 2

850,00 н/д 2003

Насос К 20/30 20,00 30,0
0 4,00 2

850,00 н/д 2003

Насос К 20/30 20,00 30,0
0 4,00 2

850,00 Н/д 2003



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р, 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

еля, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпу
ска

Год 
устано 

вки

1 2 3 4 5 6 7 8

Насос ЭЦВ 5-5,2­
100 5,20 100,

00 4,50 3
000,00 Н/Д 2003

Дымосос ДН-8М-13 223,00 2,90 15,00 1
460,00 н/д н/д

Дымосос ДН-8М-13 223,00 2,90 15,00 1
460,00 н/Д н/д

Дымосос ДН-8М-13 223,00 2,90 15,00 1
460,00 Н/д н/д

Квартальная котельная № 33

Насос )1_ 80/200­
22/2 160,00 95,0

0 22,00 2
950,00 Н/д 2009

Насос 01_ 80/200­
22/2 160,00 95,0

0 22,00 2
950,00 Н/д 2009

Насос 11_ 100/210­
37/2 220,00 55,0

0 37,00 2
950,00 Н/Д 2009

Насос 11_ 100/210­
37/2 220,00 55,0

0 37,00 2
950,00 н/д 2009

Насос 6Е-32 36,00 32,0
0 4,00 2

900,00 Н/Д 1998

Насос 6Е-32 36,00 32,0
0 4,00 2

900,00 Н/Д 1998

Насос ЗК-9 50,00 32,0
0 7,50 2

900,00 н/д 1998

Насос Д200-90 200,00 50,0
0 15,00 2

920,00 н/д 1996

Квартальная котельная № 41

Насос НС-38- 132 38,00 132,
00 30,00 2

925,00 н/д 2003

Насос ЦНС-38-
132 38,00 132,

00 30,00 2
925,00 н/д 2003

Насос НК 80-400 90,00 40,0
0 15,00 2

930,00 н/д 2005

Насос НК 80-400 90,00 40,0
0 15,00 2

930,00 Н/Д 2005

Насос НК 100­
250 300,00 66,0

0 90,00 2
950,00 н/д 2005

Насос НК 100­
250 300,00 66,0

0 90,00 2
950,00 Н/Д 2005

Насос К20/30 20,00 30,0
0 4,00 3

000,00 н/д 1999

Насос К20/30 20,00 30,0
0 4,00 3

000,00 н/д 1999

Насос Х50-32-
125 125,00 20,0

0 4,00 3
000,00 Н/Д 1999

Насос Х50-32-
125 125,00 20,0

0 4,00 3
000,00 Н/Д 1999



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р. 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

еля, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпу
ска

Год 
устано 

вки

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Насос СН 8-40 8,00 37,0
0 1,50 1

290,00 Н/д 2005

Насос СН 8-40 8,00 37,0
0 1,50 1

290,00 Н/Д 2005

Насос К80/50 80,00 50,0
0 15,00 2

930,00 Н/Д 2005

Насос К80/50 80,00 50,0
0 15,00 2

930,00 н/д 2005

Насос Д315-71А 315,00 71,0
0 110,00 2

970,00 н/д 2005

Насос Д315-71А 315,00 71,0
0 110,00 2

970,00 н/д 2005

Насос НК 60-250 100,00 75,0
0 37,00 2

950,00 Н/Д 2005

Насос НК 60-250 100,00 75,0
0 37,00 2

950,00 н/д 2005

Вентилят
ор МН 145-70 500,00 4,50 37,00 2

940,00 н/д н/д

Вентилят
ор МН 145-70 500,00 4,50 37,00 2

940,00 н/д н/д

Вентилят
ор МН 145-70 500,00 4,50 37,00 2

940,00 н/д н/д

Квартальная котельная № 49 (в консе рвации)

Насос ТР 80­
240/2 70,50 20,7

0 5,50 2
920,00 Н/Д 2013

Районная котельная № 1

Насос СЭ 500 500,00 70,0
0 160,00 2

935,00 н/д 2006

Насос СЭ 500 500,00 70,0
0 160,00 2

935,00 Н/Д 2006

Насос СЭ 1250­
140 1 250,00 140,

00 630,00 1
500,00 н/д 1994

Насос СЭ 1250­
140 1 250,00 140,

00 630,00 1
500,00 н/д 1994

Насос СЭ 1250­
140 1 250,00 140,

00 630,00 1
480,00 Н/Д 1994

Насос К-80-50 80,00 50,0
0 15,00 3

000,00 Н/Д 1994

Насос К-80-50 80,00 50,0
0 15,00 3

000,00 Н/Д 1994

Насос К100-65 90,00 67,0
0 37,00 2

940,00 н/д 2006

Насос К100-65 90,00 67,0
0 37,00 2

940,00 н/д 2009



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р. 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

ел я, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпу
ска

Год 
устано 

вки

1 2 3 4 5 6 7 8

Насос ЭЦВ 6-10­
110 10,00 110,

00 4,50 3
000,00 н/Д 1994

Насос К100/65 100,00 50,0
0 37,00 1

450,00 н/д 1994

Насос 4К-6 100,00 80,0
0 45,00 2

900,00 н/д 1994

Насос 4К-8 200,00 32,0
0 30,00 2

900,00 Н/д 1994

Насос 4К-8 200,00 32,0
0 30,00 2

900,00 н/д 1994

Насос К20/30 30,00 20,0
0 7,50 2

900,00 н/д 1994

Насос Х50-32-
125 12,50 20,0

0 5,50 2
900,00 Н/Д 2001

Насос КМХ65/40 10,00 50,0
0 15,00 585,00 н/д 1994

Дымосос ДН-21 585,00 33,3
0 90,00 585,00 н/д н/д

Дымосос ДН-21 585,00 33,3
0 90,00 585,00 Н/Д н/Д

1 2 3 4 5 6 7 8
Вентилят

ор
ВДН-15 350,00 17,9

0 55,00 985,00 н/д Н/Д

Вентилят
ор ВДН-15 350,00 17,9

0 55,00 985,00 н/д н/д

Районная котельная № 2

Насос СЭ 1250­
140 1 250,00 140,

00 630,00 1
500,00 н/д 1983

Насос СЭ 1250­
140 1 250,00 140,

00 630,00 1
500,00 н/д 2014

Насос СЭ 1250­
140 1 250,00 140,

00 630,00 1
500,00 Н/Д 1986

Насос СЭ 1250­
140 1 250,00 140,

00 630,00 1
500,00 н/д 2014

Насос 1Д-500-63 500,00 63,0
0 160,00 1

485,00 Н/Д 2013

Насос 1Д-500-63 500,00 63,0
0 160,00 1

475,00 н/д 2013

Насос 1Д-500-63 500,00 63,0
0 160,00 1

475,00 Н/Д 2013

Насос 1Д 315- 
71а 315,00 71,0

0 110,00 2
950,00 н/д 2002

Насос 1Д 315- 
71а 315,00 71,0

0 110,00 2
950,00 н/д 2002

Насос 1Д 200-90 200,00 90,0
0 90,00 2

990,00 н/д 2000



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р, 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

ел я, кВт

Частота
вращен

ия,
об/мин

Год
выпу
ска

Год 
устано 

вки

1 2 3 4 5 6 7 8

Насос 1Д 200-90 200,00 90,0
0 90,00 2

990,00 н/д 2000

Насос МК 80­
250/257 250,00 84,0

0 75,00 1
485,00 н/д 2009

Насос ЫК 80­
250/257 250,00 84,0

0 75,00 1
485,00 н/д 2009

Насос К 80-50 80,00 50,0
0 18,50 2

940,00 н/д 2002

Насос 4К-12 80,00 50,0
0 18,50 2

930,00 н/д 2001

Насос К 100-80­
160 100,00 32,0

0 15,00 2
990,00 н/д 2010

Насос К 100-80­
160 100,00 32,0

0 15,00 2
825,00 н/д 2010

Насос К 100-80­
160 100,00 32,0

0 15,00 2
940,00 н/д 2000

Насос К 100-80­
160 100,00 32,0

0 15,00 2
940,00 Н/д 2000

Насос 100­
250/258 320,00 90,0

0 110,00 2
982,00 Н/Д 2009

Насос 100­
250/258 320,00 90,0

0 110,00 2
980,00 н/д 2009

Насос 100­
250/258 320,00 90,0

0 110,00 2
980,00 Н/Д 2009

Насос 200Д-60 200,00 60,0
0 110,00 980,00 Н/Д 2000

Насос СР 5-13 5,00 200,
00 1,10 2

899,00 н/д 2009

1 2 3 4 5 6 7 8

Насос СР 5-13 5,00 200,
00 1,10 2

899,00 н/д 2009

Насос СР 5-13 5,00 200,
00 1,10 2

899,00 н/д 2009

Насос СР 5-13 5,00 200,
00 1,10 2

899,00 н/д 2009

Насос ТР-150 320,00 50,0
0 75,00 1

485,00 Н/Д 2008

Насос ТР-150 320,00 50,0
0 75,00 1

485,00 н/д 2008

Насос ТР-150 320,00 50,0
0 75,00 1

485,00 н/д 2008

Дымосос ДН-12,5 343,00 11,1
0 18,50 975,00 н/д н/д

Дымосос ДН-12,5 343,00 11,1
0 18,50 975,00 Н/Д н/д

Дымосос ДН-12,5 343,00 11,1 18,50 960,00 Н/Д н/д



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р. 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

еля, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпу
ска

Год
устано

вки

1 2 3 4 5 6 7 8
0

Дымосос ДН-12,5 343,00 11,1
0 18,50 730,00 н/д н/д

Вентилят
ор ВЦ 14-46 125,00 2,50 7,50 1

500,00 н/д н/д

Дымосос Д-15,5 240,00 30,6
0 132,00 980,00 н/д 1984

Районная котельная № 3

Насос 200Д-90 720,00 90,0
0 250,00 1

500,00 н/д 2005

Насос Д 1250­
125 1 250,00 120,

00 630,00 1
500,00 н/д 2012

Насос СЭ 1250­
120 1 250,00 120,

00 630,00 1
500,00 н/д 1997

Насос СЭ 1250­
120 1 250,00 120,

00 630,00 1
500,00 н/д 2005

Насос 400 ЦН- 
105 400,00 105,

00 160,00 1
500,00 Н/д 2003

Насос Д 315-71 315,00 71,0
0 90,00 2

960,00 Н/Д 1998

Насос Д 315-71 315,00 71,0
0 90,00 2

960,00 н/д 1999

Насос Д320-50 320,00 50,0
0 75,00 1

480,00 Н/д 1998

Насос 8К-12 288,00 29,0
0 55,00 1

500,00 н/д 1998

Насос К80-50-
200 80,00 50,0

0 30,00 2
940,00 Н/д 2008

Насос К80-50-
200 80,00 50,0

0 30,00 2
940,00 Н/Д 2008

Насос
\Л/11_0 11_ 
100/210­

37/2
210,00 37,0

0 37,00 2
950,00 н/д 2011

Насос ТР 100­
620/2 210,00 43,0

0 37,00 2
950,00 Н/Д 2011

Насос Д320/50 320,00 50,0
0 72,00 1

450,00 Н/Д 1997

Насос Д320/50 320,00 50,0
0 72,00 1

450,00 н/д 1997

Насос Д 315-71 315,00 71,0
0 90,00 2

900,00 н/д 1998

Насос К100-65 100,00 50,0
0 37,00 3

000,00 н/д 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
Насос ЭЦВ 8-16- 16,00 180, 17,00 980,00 Н/Д 1997



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р. 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

еля, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпу
ска

Год 
устано 

вки

1 2 3 4 5 6 7 8
180 00

Дымосос ВДН-13,5 178,00 7,80 90,00 980,00 н/д н/д
Дымосос ВДН-13,5 178,00 7,80 75,00 735,00 н/д н/д
Дымосос ВДН-13,5 178,00 7,80 90,00 980,00 н/д н/д
Дымосос ВДН-13,5 178,00 7,80 90,00 980,00 н/д н/д
Вентилят

ор ВД-12 220,00 7,80 55,00 1
475,00 н/д н/д

Вентилят
ор ВД-12 220,00 7,80 55,00 1

475,00 Н/д Н/д

Вентилят
ор ВД-12 220,00 7,80 55,00 1

475,00 н/д н/д

Вентилят
ор ВД-12 220,00 7,80 55,00 1

475,00 н/д н/д

Районная котельная № 4

Насос ЦН-400-
105 400,00 105,

00 160,00 1
465,00 н/д Н/д

Насос ЦН-400-
105 400,00 105,

00 400,00 1
500,00 Н/Д 2016

Насос ЦН-400-
105 400,00 105,

00 400,00 1
500,00 Н/д 2016

Насос ЦН-400-
105 400,00 105,

00 400,00 1
500,00 н/д 2016

Насос К100-80 100,00 32,0
0 11,00 2

930,00 Н/д 2010

Насос К80-50 80,00 50,0
0 15,00 2

930,00 н/д 1994

Насос Х50-32-
125 12,50 20,0

0 4,00 3
000,00 Н/Д 2010

Насос Х50-32-
125 12,50 20,0

0 4,00 3
000,00 н/д 2010

Насос Х50-32-
125 12,50 20,0

0 4,00 3
000,00 н/д 1995

Насос ТР-100-
820/2 220,00 65,0

0 55,00 2
975,00 н/д 2012

Насос ТРИ 00­
820/2 220,00 65,0

0 55,00 2
975,00 н/д 2012

Насос ТР-100-
820/2 220,00 65,0

0 55,00 2
975,00 Н/Д 2012

Насос ЦНС-
38/132 38,00 132,

00 45,00 1
460,00 Н/Д 1998

Насос ЦНС-
38/132 38,00 132,

00 45,00 1
460,00 Н/Д 1998

Насос н/д н/д н/д 400,00 1
500,00 н/д 2015



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р, 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

еля, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпу
ска

Год 
устано 

вки

1 2 3 4 5 6 7 8

Насос Н/Д н/д Н/д 400,00 1
500,00 Н/д 2016

Вентилят
ор ВДН-15 343,20 13,9

0 75,00 980,00 н/д н/д

1 2 3 4 5 6 7 8
Вентилят

ор ВДН-15 343,20 13,9
0 75,00 980,00 н/д н/д

Вентилят
ор ВДН-15 343,20 13,9

0 75,00 980,00 н/д н/д

Дымосос ДН-17 282,40 20,3
0 160,00 990,00 Н/Д н/д

Дымосос ДН-17 282,40 20,3
0 160,00 980,00 Н/Д н/д

Дымосос ДН-17 282,40 20,3
0 160,00 980,00 Н/Д н/д

Котельная ЦПК

Насос СР2-130А 2,50 81,9
0 1,10 2

900,00 н/д 2000

Насос СР2-130А 2,50 81,9
0 1,10 2

900,00 н/д 2000

Насос СР 90-2Р 43,20 90,0
0 15,00 2

900,00 Н/Д 2000

Насос СК 90-2Р 43,20 90,0
0 15,00 2

900,00 н/д 2000

Насос 1Л/ 65­
200/202 30,00 12,0

0 2,20 1
450,00 Н/Д 2000

Насос СР2-130А 2,50 81,9
0 1,10 2

900,00 н/д 2000

Насос СР2-130А 2,50 81,9
0 1,10 2

900,00 н/д 2000

Насос СР 90-2Р 43,20 90,0
0 15,00 2

900,00 Н/Д 2000

Насос СК 90-2Р 43,20 90,0
0 15,00 2

900,00 Н/Д 2000

Насос 1_У 65­
200/202 30,00 12,0

0 2,20 1
450,00 Н/Д 2000

Вентилят
ор НСЮ 25/4 200,00 1,60 13,50 н/д Н/Д н/д

Вентилят
ор НОй 25/4 200,00 1,60 13,50 н/д н/д н/д

Вентилят
ор

0  60/1 284,00 2,90 0,18 н/д н/д н/д

Вентилят
ор О 60/2 284,00 2,90 0,18 н/д н/д н/д

Вентилят
ор О 60/1 284,00 2,90 0,18 н/д н/д н/д



Наменова
ние Тип, марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р. 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

еля, кВт

Частота
вращен

ия,
об/мин

Год
выпу
ска

Год
устано

вки

1 2 3 4 5 6 7 8
Вентилят

ор 0  60/2 284,00 2,90 0,18 н/д Н/Д н/д

Котельная "Панорама"
Насос н/д н/д н/д н/д н/д Н/Д н/д

Ввиду отсутствия полноты предоставленных данных расчет 
производился по имеющимся показателям - 13% насосного оборудования 
эксплуатируется более 20 лет.

Таблица 9. Срок эксплуатации сетевого и котельно-вспомогательного 
оборудования АО АПТС

Срок
эксплуатации,

лет

10 и 
менее 

лет
11-20 лет Более 20 лет

Среднестатический паспортный 
срок эксплуатации,

Превышение 
Тср экспл.эд

1 2 3 4
Количество,

шт. 65 84 22

в % 38 49 13

Рисунок 8. Срок эксплуатации насосного оборудования АО АПТС

Часть сетевого и котельно-вспомогательного оборудования источников 
тепловой энергии АО "АПТС" (13%) морально и физически устарела, имеет 
высокий уровень износа и превышение срока эксплуатации. Минимальный 
срок эксплуатации имеют только 38% оборудования насосного парка.

- Сетевоеикотельно-вспомогательноеоборудованиеМУП 
"СВЕТСЕРВИС"

Таблица 10. Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование МУП 
СВЕТСЕРВИС



Наменова
ние

Тип,
марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р, 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

еля, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпус

ка

Год 
установ

КИ

1 2 3 4 5 6 7 8
Котельная общеобразовательной школы №23

Насос

СР11ЫОР
0 5

11Р532-
80

6 8 0,28 н/д Н/д 2007

Насос

СРШМЭР
0 5

11Р540-
180

25 6 0,65 н/д н/д 2007

Котельная детского сада №44

Насос

ОРШМйР
0 5

11Р550-
120

20 6,1 0,72 н/д н/д 2013

Котельная детского сада №59
1 2 3 4 5 6 7 8

Насос

орш ы ор
0 5

11Р532-
80

6 8 0,28 н/д н/д 2009

Насос К8/18 8 18 2,2 н/д н/д 2007

Насос ТОР-5
25/5 3,5 3,3 0,35 н/д Н/Д 2009

Котельная детского сада мкр. Дружба

Насос Са1рес!а 
ИМ ЗАЕ 6,6 12,5 0,55 Н/д Н/д 2013

Насос Са1рес!а 
МР 500/А 30 31 5,5 н/д н/д 2013

Насос
Колпеда
ММ-40-
12АЕ

15 22,5 2,2 Н/д Н/д 2013

Котельная детского сада мкр. Урсала

Насос
\Л/11_0 1РМ 

40/160­
2,2/2

40 16 2,2 Н/д Н/д 2009

Насос
\Л/11_0 

МН1 203­
1 /Е/3

2 18 0,55 н/д Н/Д 2009

Насос
\Л/11_0
ТОР

30/103
6 7,3 0,61 н/д Н/Д 2009

Котельная СДК

Насос ОРШШР 
0 5  11Р5 3,4 8 0,3 н/д н/д 2010



Наменова
ние

Тип,
марка

Подача,
(мЗ/ч)/(м

3/с)

Напо
Р. 

м.вс. 
т.

Мощность 
электродвигат 

ел я, кВт

Частота
вращен

ИЯ,
об/мин

Год
выпус

ка

Год 
установ 

ки

32/80

Насос К8/18 8 18 1,5 н/д н/д 2000

Таблица 11. Срок эксплуатации сетевого и котельно- вспомогательного 
оборудования МУП СВЕТСЕРВИС

Срок
эксплуатации,

лет

10 и 
менее 

лет
11-20 лет Более 20 лет

Среднестатический паспортный 
срок эксплуатации,

Превышение 
Тср экспл.эд

1 2 3 4
Количество,

шт. 13 1 0

в % 93 7 0

Рисунок 9. Срок эксплуатации сетевого и котельно- вспомогательного 
оборудования МУП СВЕТСЕРВИС

■ 10 лет и менее

■ 11-20 лет 

более 20 лет

Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование источников 
тепловой энергии МУП "СВЕТСЕРВИС" имеет высокий уровень запаса по 
износу и отсутствует превышение срока эксплуатации. Минимальный срок 
эксплуатации имеют 93% оборудования насосного парка.
- Сетевоеикотельно-вспомогательноеоборудованиеООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС-М" 

Таблица 12. Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование ООО 
ЖИЛБЫТСЕРВИС- М

Наменовани
е

Тип,
марк

а

Подача 
, (мЗ/ч) 
/(мЗ/с)

Напор,мвс 
т

Мощность 
эл.двигателя 

, кВт

Частота 
вращения 
, об/мин

Год 
выпус 

к а

Год
уста
новк

и
1 2 3 4 5 6 7 8

о%



Котельная №1
Насос ЦНС н/д н/д 2.2 1500 2003 2003

Котельная №2
Насос ЦНС н/д н/д 2.2 1500 2003 2003

Таблица 13. Срок эксплуатации сетевого и котельно- вспомогательного 
оборудования ООО ЖИЛБЫТСЕРВИС - М

Срок
эксплуатации,

лет

10 и 
менеелет 11-20 лет Более 20 лет

Среднестатический паспортный 
срок эксплуатации,

Превышение 
Тср экспл.эд

1 2 3 4
Количество,

шт. 0 2 0

в % 0 100 0

Рисунок 10. Срок эксплуатации сетевого и котельно- вспомогательного 
оборудования ООО ЖИЛБЫТСЕРВИС -М

о% 0%

■ 10 лет и менее

■ 11-20 лет

•  более 20 лет

Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование источников 
тепловой энергии ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" имеет высокий уровень 
запаса по износу и отсутствует превышение срока эксплуатации.

- Сетевоеикотельно-вспомогательноеоборудованиеООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" 
Таблица 14. Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование ООО 

АЛЬТЕХНОСЕРВИС

Наменование Тип, марка
Подача,
(м3/ч)/(м

3/с)

Напор,
мвст

Мощное 
ть 

эл.двиг 
а теля, 

кВт

Частота 
вращени 
я,об/мин

Год
выпус

ка

Год 
установ 

ки

1 2 3 4 5 6 7 8
Котельная №8

Насос сетевой \Л/Шо I I 70 11 4 2900 Н/Д 2004



Наменование Тип, марка
Подача,
(м3/ч)/(м

3/с)

Напор,
мвст

Мощное 
ть 

эл.двиг 
а теля, 

кВт

Частота 
вращени 
я,об/мин

Год
выпус

ка

Год 
у станов 

ки

1 2 3 4 5 6 7 8
80/120-4/2

Насос сетевой \Л/Шо 11_ 
80/120-4/2 70 11 4 2900 н/д 2004

Насос сетевой т \о И_ 
80/120-4/2 70 11 4 2900 н/д 2004

Насос
циркуляционны

й

\Л/Шо II. 
65/170-11/2 60 40 15 2900 Н/д 2004

Насос
циркуляционны

й

Ш \о II. 
65/170-11/2 60 40 15 2900 Н/д 2004

Насос
циркуляционны

й

\Л/Шо 11_ 
65/170-11/2 60 40 15 2900 н/д 2004

Насос
циркуляционны

й

\Л/Шо II. 
50/120 55 8 2.2 2900 н/д 2004

Насос
циркуляционны

й

\Л/Шо 11_ 
50/120 55 8 2.2 2900 н/д 2004

Насос
циркуляционны

й

\Л/Шо II. 
50/120 55 8 2.2 2900 н/д 2004

Насос
циркуляционны

й

Ш \о  И 
100/150­

1,5/4
80 3.5 1.75 1450 Н/Д 2004

Насос
циркуляционны

й

\Л/Шо II. 
100/150­

1,5/4
80 3.5 1.75 1450 Н/Д 2004

Насос
циркуляционны

й

\Л/Шо II. 
100/150­

1,5/4
80 3.5 1.75 1450 н/д 2004

Насос
подпиточный

\Л/Шо ТОР-Е 
80/1-ЮЮМ 60 5 1.5 2900 н/д 2004

Насос
подпиточный

УУ\\\о ТОР-Е 
80/1-10 1_ОМ 60 5 1.5 2900 н/д 2004

Котельная по ул. Р.Фахретдина

Насос сетевой Са1рес!а ММ 
50/16В/В 81 9.5 5.5 2900 н/д 2012

Насос сетевой Са1рес1а ММ 
50/16В/В 81 9.5 5.5 2900 н/д 2012

Насос
подпиточный

Са1рес!а ММ 
2/А/А 6 24 0.75 2900 Н/Д 2012

Насос
подпиточный

Са1рес!а ММ 
2/А/А 6 24 0.75 2900 Н/д 2012



Наменование Тип, марка
Подача,
(м3/ч)/(м

3/с)

Напор,
мвст

Мощное 
ть 

эл.двиг 
а теля, 

кВт

Частота 
вращени 
я,об/мин

Год
выпус

ка

Год 
у станов 

ки

1 2 3 4 5 6 7 8
Котельная ул.Геофизическая

Насос сетевой \МНо II. 
80/120-4/2 120 11 4 2900 Н/д 2007

Насос сетевой \МПо II. 
80/120-4/2 120 11 4 2900 Н/Д 2007

Насос сетевой \Л/Шо МН1 
203 2 50 0.55 2950 Н/д 2007

Насос
подпиточный

\Л/Шо МН1 
203 50 0.55 н/д 2950 2007 2007

Насос
рециркуляционн

ый

\Л/Шо ТОР-2 
50/70 2 0.35 н/д 2700 2007 2007

Насос
рециркуляционн

ый

\Л/Шо ТОР-2 
50/2 2 0.35 н/Д 2700 2007 2007

Насос
рециркуляционн

ый

\Л/П1о ТОР-2 
50/2 2 0.35 н/д 2700 2007 2007

Таблица 15. Срок эксплуатации сетевого и котельно- вспомогательного 
оборудования ООО АЛЬТЕХНОСЕРВИС

Срок
эксплуатации,

лет

10 и 
менее 

лет
11-20 лет Более 20 лет

Среднестатический паспортный 
срок эксплуатации,

Превышение 
Тср экспл.эд

1 2 3 4
Количество,

шт. 11 14 0

в % 44 56 0

Рисунок 11. Срок эксплуатации сетевого и котельно- вспомогательного 
оборудования ООО АЛЬТЕХНОСЕРВИС



о%

44%
■  11-20 лет

10 и м енее лет

Более 20 лет

Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование источников 
тепловой энергии ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" имеет средний уровень запаса 
по износу и отсутствует превышение срока эксплуатации.

Сетевое и котельно-вспомогательное оборудование у ООО "УК АЛСУ 2" 
отсутствуют.

в) Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой 
тепловой мощности

СведенияобограниченияхтепловоймощностинаАО"АПТС" 
представленыза 2016-2018 гг.с указаниемпричин
представленывтабл.16.Сведенияза2015г.данныеотсутствуют.



Таблица 16. Сведения об ограничениях тепловой мощности на АО АПТС

№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид
инцидента,№

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
2016 год

1

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Нефтяников-29

27.09.16 8:50 Множественные
язвы

Наружнаяко
ррозия 04.10.1614:10

заменили 
35м 

поддачи и 
обратки 
с189мм

173:20:00

2

Районная котельная № 4 
мини-ТЭЦ ул. Аминова 

адрес Аминова 9а 
Департамент Экологии

27.09.1618:40 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 11.10.1615:40

заменили 
по 30 м 

подачи и 
обратки 

с!89

333:00:00

3

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Шевченко 90

28.09.113:30 Множественные
язвы

Наружнаяко
ррозия 03.10.1616:10

заменили 
по 13 м 

подачи и 
обратки

122:40:00

4

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Валеева 1 2 . 5  ж.д. и 

школа №2

29.09.16 2:40 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 29.09.1616:00

заменили 
по 2,5 м 
подачи и 
обратки 

с1114

13:20:00

5

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес
Сулеймановой,23,Тельм 

ана 47,49

29.09.1616:00 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 30.09.1616:30

заменили 
2,5 м 

обратки 
с1114 и 

подачи 4,5 
м сИ 14

24:30:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

6

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Строителей -9

01.10.1614:00 Язва Наружнаяко
ррозия 03.10.1612:05

наварили 
латку на 
обратке 

114

46:05:00

7 р/к №1 адрес Тукая,35 03.10.16 9:00 Свищ Наружная
коррозия 04.10.1610:20

на обратке 
заварили 

стык
25:20:00

8

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Ленина 40

06.10.16 9:30 Язва Наружнаяко
ррозия 07.10.1617:00

заменили в 
колодце 1 

м на 
обратке и 2 
отвода с! 76

31:30:00

9

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Ленина 42

06.10.16 9:30 Трещина Наружнаяко
ррозия 07.10.1616:00

установили 
хомут на 
подаче с! 

114

30:30:00

1
0

Районная котельная № 1 
ул. Герцена адрес 

Кирова 7( 8 ж/д)
10.10.16 9:55 Язва Наружнаяко

ррозия 12.10.1616:40

заменили 2 
катушке по 

Зм на 
под/обр 1

ОТВОД С1
219мм

54:45:00

1
1

Квартальная котельная 
№ 14 ул. Луговая (РТС) 

адрес Шоссейная 1 
адм.здание (УЗО)

01.10.16 9:00 Язва Наружная
коррозия 10.10.1610:00

заменили 4 
м подачи 

89
217:00:00

1
2

Районная котельная № 1 
ул. Герцена адрес 10.10.16 9:00 Свищ Наружнаяко

ррозия 12.10.1616:30 заглушили
старую 55:30:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
Тимирязева 26 трассу,

заварили
свищ

1
3

Районная котельная № 1 
ул. Герцена адрес 

Кирова 7
12.10.16 9:40 Язва Наружнаяко

ррозия 13.10.1616:45

заменили 
на подаче и 
на обратке 
1 отвод и 2 
катушки по 
1,5 с!76мм

31:05:00

1
4

Квартальная котельная 
№ 14 ул. Луговая (РТС) 

адрес Шоссейная 1 
адм.здание (УЗО)

13.10.1610:00 Язва Наружная
коррозия 15.10.1615:50

заменили 
катушку 7 м 

с!89 на 
подаче

53:50:00

1
5

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Пушкина 50 23 ж/д

14.10.16 0:05 Свищ Наружная
коррозия 14.10.1611:10

заменили 
отвод с!76, 

катушку 
80см с!89 
на подаче

11:05:00

1
6

Районная котельная № 4 
мини-ТЭЦ ул. Аминова 
адрес Строителей 206

19.10.1620:00 Язва Наружнаяко
ррозия 20.10.1614:50

на подаче 
заварили 

свищ 2 мм 
с!114

18:50:00

1
7

Районная котельная № 4 
мини-ТЭЦ ул. Аминова 

адрес Ленина-104( 2 ж/д)
20.10.16 9:00 Язва Наружная

коррозия
24.10.16

16:10

заменили 
катушку 2м 
на подаче 

,на 
подводке

103:10:00

1 Районная котельная № 2 28.10.201619:5031.10 Язва Наружная 29.10.201617:4031.10. установили 21:50:009:



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
8 мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
пр.Строителей -15- 
19,13,11а и д/с №41

.20168:00 коррозия 201617:30 2 хомута на 
подаче 

с1159мм и 
заварили 
заплатки 
заменили 

катушку 5 м 
на подаче 
+ 2 отвода 

0159

30:00

1
9

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Белоглазова 115

04.12.1613:00 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 05.12.16 0:30

заменили 
на подаче 

2,5м с!76мм 
и 1 отвод 
с!57мм,на 

обратке 1 м 
с!76мм. на 

подаче 
установили 

хомут 
с!76мм.

11:30:00

2
0

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес д/с 
№56

05.12.1620:40 Множественные
язвы

Наружнаяко
ррозия 06.12.1620:40

заменили 
по 25м 
под/обр 

с!89мм и 2 
отвода 
с1100мм

24:00:00

2 Районная котельная № 1 07.12.16 5:00 Свищ Наружная 07.12.1616:00 Заменили 11:00:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. Герцена адрес 6 

ж.д.:Автомоб.4,8,10, 
Фахр.37а,39,47

коррозия 3,6 м 
подачи 
6Ъ11

2017 год

1

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес Промышленая -4. 
2,4,6,26, шк.4,ДОСАФ

15.02.1716:00 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 16.02.1714:15

заменили 
на обрат.

Отвод 
с1325+кату 

шку 1м

22:15:00

2
Квартальная котельная 
№ 6 ул. Громовой адрес 

Волгоградская 4
16.02.1720:00 Язва Наружнаяко

ррозия 17.02.1713:00

заменили 
на подаче 
1м катушки 

и 1отвод 
57мм

17:00:00

3

Квартальная котельная 
№ 27 ул. Радищева 

адрес
Радищева, 57(подъезд,ма 

газ),Радищ. 55 
"Нефтеконсортиум"

17.02.1711:00 Свищ Наружная
коррозия 18.02.1719:15

заменили 
на подаче 

1,1м 
с!76мм, на 
обратке 

1,2м 
с!76мм.

32:15:00

4

Районная котельная № 1 
ул. Герцена адрес 

Фахр.37а,39, 
Автомоб.4,8,10

22.02.17 4:00 Трещина Наружная
коррозия 22.02.1714:20

заменили 
на подаче 3 

метра 
с1159мм, 

установили 
хомут на 
подаче

10:20:00



N5

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид
инцидента,№

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
сЛ 59мм

5

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Пушкина 46

27.02.1723:10 Язва Наружнаяко
ррозия 28.02.1711:10

установили 
хомут с176 
на подаче

12:00:00

6

Районная котельная № 1 
ул. Герцена адрес 

Ленина 17,19, Тимир.18, 
Шешма-Ойл

28.02.1710:00 Разрыв по шву Наружная
коррозия 01.03.1713:00 проварили 

шов 5см 27:00:00

7
Районная котельная № 1 

ул. Герцена адрес 
Маяковского 32

28.01.1716:30
Неисправностьз

апорной
арматуры

Наружная
коррозия 01.03.1714:20

установили
задвижкус!

57-
отсекли
гараж

Стоматолог
ИИ

765:50:00

8
Районная котельная № 3 

мини-ТЭЦ ул. Герцена 
адрес 8 Марта 2,4,4А

06.03.1717:00 Множественные
язвы

Наружнаяко
ррозия 09.03.1716:25

заменили 
на подаче 
бметров 
с1159мм

71:25:00

9

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес Школа №3, 
дет.поликл., д/с№50, 18 

ж.д:

24.03.1710:10 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 24.03.1720:46

проварили 
шов 20см 
с!273 на 
подаче; 

заменили 
на подаче 

5,5м, 
катушку

10:36:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
60см и 1 

отвод 
с!273мм, на 

обратке 
60см 

с!273мм.

1
0

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 
адрес Советская 153 

(3,4.5подъезд)

08.04.17 5:45 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 08.04.1721:40

заменили 
на подаче 

8,15 +5,50м 
с1114мм

15:55:00

1
1

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Школа №18

14.04.1717:00 Трещина Наружнаяко
ррозия 15.04.1714:10

заменили 
1.5 м на 
подаче

21:10:00

1
2

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес Тельмана 63
20.04.1723:10 Множественные

язвы
Наружнаяко

ррозия 21.04.1713:45
заменили 
на подаче 
11 м с1114

14:35:00

1
3

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес Мира 
1,5,9

27.09.1716:00 Множественные
язвы

Наружнаяко
ррозия 28.09.1716:40

заменили 
на подаче 1 
отвод и 2м 

с1114мм

24:40:00

1
4

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Гафиатуллина 1,3, 

Нефтяников 21

27.09.1716:00 Язва Наружная
коррозия 02.10.1716:50

заменили 
на подаче 
11м с!76мм

120:50:00

1
5

Квартальная котельная 
№ 14 ул. Луговая (РТС) 27.09.1716:00 Трещина Наружная

коррозия 28.09.1716:40 заменили 
на под/обр 24:40:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
адрес Луговая, 5 по 3 метра 

с!57мм

1
6

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Белоглазова 33

27.09.1720:25 Свищ Наружнаяко
ррозия 02.10.1715:40

заменили 1 
отвод и 

катушки по 
1 м с!57мм

115:15:00

1
7

Районная котельная № 1 
ул. Герцена адрес 

Автомоб.4,6,8,10, Фахр. 
37,39,47, Кирова 2,4.

28.09.1711:30 Трещина Наружная
коррозия 30.09.17 1:30

отглушили
участок

предполога
емого

порыва

38:00:00

1
8

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Гагарина 13, 15

28.09.1714:00 Множественные
ьязвы

Наружнаяко
ррозия 03.10.1717:10

заменили 
на подаче 
Зм с1114мм

123:10:00

1
9

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Строителей 45а

28.09.1714:55 Множественные
язвы

Наружнаяко
ррозия 29.09.1716:55

заменили 
трубу 8.5 м 

Р114
26:00:00

2
0

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Чехова 5 - перекрыли от 

Совет. 187( 5 ж/д)

29.09.1710:10 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 30.09.1723:00

заменили 
на обратке 

сИ 14 
катушку 3,5 

м

36:50:00

2
1

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес Сулеймановой 13
29.09.1719:00 Свищ Наружнаяко

ррозия 02.10.1715:00

заменили 
на подаче 

1,5м 
с1114мм

68:00:00



N1!

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

2
2

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Ленина 119,117

29.09.1717:00 Множественные
язвы

Наружнаяко
ррозия 30.09.1716:40

заменили 
трубу 16м 

с!114 на 
подаче

23:40:00

2
3

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес Герцена 88, 8 
марта 15, Росреестор

30.09.1715:25 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 01.10.1720:10

заменили 
1 м катушки 

с1159 на 
подаче

28:45:00

2
4

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес енина 
56,58, Джалиля 

33,35,37,39, школа №12

02.10.17 6:00 Язва Наружная
коррозия 03.10.17 7:00

заменили 
но под/обр 

по 30м 
с189мм

25:00:00

2
5

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Ленина 60 (55ж/д)

01.10.1716:00 Язва Наружная
коррозия 02.10.17 5:00

заменили 
на обратке 

2,5м 
с!325мм, на 

подаче 
установили 

хомут, 
забили 
чопы.

13:00:00

2
6

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦул. 

Белоглазова адрес 
Строителей 11, д/с №45

02.10.1716:50 Свищ Наружная
коррозия 03.10.1715:30

заменили 4 
м на 

подаче
22:40:00

2
7

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул.

02.10.1715:00 Язва Наружнаяко
ррозия 04.10.1715:30 заменили 

2,5м на 48:30:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид
инцидента,№

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
Белоглазова адрес 

Нефтяников 15
обратке с1- 

114мм, 
завели в 
подвал

2
8

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 55 
ж.д.,д/с№60,шк№19,Шк.- 
интернат,ФСС,ВТЭК,ФСС

12.10.1711:40 Свищ Наружная
коррозия 13.10.1721:10

заменили 
на подаче 

16м+2 
отвода 
с!325мм

33:30:00

2
9

Районная котельная № 1 
ул. Герцена адрес Тукая 

25
03.10.1713:00 Свищ Наружнаяко

ррозия 04.10.1716:00

заменили 
на подаче 
катушку 
2,9м с1- 
89мм

27:00:00

3
0

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Гагарина 21

06.10.1713:00 Множественные
язвы

Наружнаяко
ррозия 08.10.1716:30

заменили 
5м на 

подаче
51:30:00

3
1

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес 8 марта 12
05.10.1714:15 Множественные

язвы
Наружнаяко

ррозия 06.10.1721:15

заменили 
20 м трубы 

с157 на 
подаче

31:00:00

3
2

Районная котельная № 2 
мини-ТЭЦ ул. 

Белоглазова адрес 
Ленина 60 (55ж/д)

06.10.17 8:00 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 06.10.1722:55

заменили 
2,5м на 
обратке 
с1325,1 

отвод+20с 
м с!114 на

14:55:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
врезке

3
3

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес
ТТС,ИСКЕ"ЭПМЭТ",Суд.п

риставы

09.10.1714:10 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 10.10.1716:50

заменили 
2,8м 

катушки 
с1159 на 

подаче, на 
подводке к 

мечети 
заменили 1 

отвод 
с!79+60см 
катушки 
с157 на 
подаче.

26:40:00

3
4

Районная котельная № 3 
мини-ТЭЦ ул. Герцена 

адрес 8 Марта 12
10.10.1714:50 Свищ Наружнаяко

ррозия 11.10.1711:30

заварили 
свищ на 
подаче 
с!159мм

20:40:00

2018 го,о

1 Районная котельная № 3, 
Пугачева 22 01.01.2018 10:00: Свищ Наружнаяко

ррозия 03.01.2018 9:35:
заменили 1 
отвод 0114 
на обратке

47:35:00

2 Районная котельная № 2, 
Гафиатуллина 24 02.01.2018 6:30: Свищ Наружнаяко

ррозия 02.01.2018 9:05:

Заменили 
2м с!76 и 
2отвода 

с!76

2:35:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Районная котельная № 3, 
Промышленная 4 05.01.2018 6:35: Свищ Наружнаяко

ррозия 09.01.2018 15:30:

заглушили 
спускник на 
компенсато 

ре

80:05:00

4 Районная котельная № 2, 
Гагарина 9 09.01.2018 16:00: Множественные

язвы
Наружная
коррозия 10.01.2018 9:00:

заменили 1 
отвод 

с!76мм на 
подаче в 

ТК.

17:00:00

5 Районная котельная № 3, 
Тельмана 45

09.01.2018 16:00 Свищ Наружнаяко
ррозия 10.01.2018 8:30

заменили
на

обратном 
тр/пр т/н 2 

метра 
с1219мм и 
заменили 

на
обратном 
тр/пр т/н 2 

отвода 
с1114мм на 
подводяще 
й линии на 
Пугачева 

22 и 
Тельмана 
45, в ТК.

16:30:00

6 Районная котельная № 2, 15.01.2018 8-00 Множественные Наружная 15.01.2018 11:10 заменили 3:10:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
Радищева 15 язвы коррозия на подаче 1 

м с1114

7 Районная котельная №2, 
Белоглазова 52 15.01.2018 8-00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 19.01.2018 13:30

заменили 
21м трубы 
трубу с! 159 
на подаче

101:30:00

8 Районная котельная № 3, 
Герцена 76а д/с№5 19.01.2018 15:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 19.01.2018 15:30

установили 
хомут на 
подаче 
с!57мм

00:30:00

9 Районная котельная №2, 
Чернышевского 18 23.01.2018 15:00 Свищ Наружнаяко

ррозия 24.01.2018 18:10

ВТК 
Чернышеве 

кого 18 
заменили 2 
задвижки 

на подаче и 
на обратке 

с!150мм. 
Заменили 
на подаче 

2м+2 
отвода 
с1159.

27:10:00

1
0

Районная котельная №4, 
Шевченко 126 05.02.2018 8:00 Свищ Наружнаяко

ррозия 05.02.2018 9:30
заменили 
на подаче 
18 м рубы

1:30:00

1
1

Районная котельная №1, 
Общежит. торг. 06.02.2018 9:30 Свищ Наружнаяко

ррозия 06.02.2018 11:35 установили 
хомут а89 2:05:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
Техникума на обратке

1
2

Районная котельная №2, 
Белоглазова 131а

12.02.2018 12:00 Множественные
язвы

Наружная
коррозия 12.02.2018 13:30

заменили 
1,1 м 

катушки с1 
159 на 

подаче +2 
врезки с! 
114, 89

1:30:00

1
3

Районная котельная №3, 
Советская 168 15.02.2018 13:30 Свищ Наружнаяко

ррозия 16.02.2018 11:45

устан. 
хомут на 
подаче с1 

219, 
заменили 
16,5 м на 

подаче под 
дорогой 
с1219мм

22:15:00

1
4

Районная котельная №2, 
Чехова 1 19.02.2018 15:30

Множественные
язвы

Наружная
коррозия 20.02.2018 8:40

заменили 
на подаче 

1,4м и 
отвод с176

17:10:00

1
5

Районная котельная №2, 
Чехова 15 22.02.2018 8-30 Свищ Наружнаяко

ррозия 22.02.2018 9:45

залатали 
свищ в т/к 
на подаче 
.переход с 
0114 на с!

89

1:15:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

1
6

Районная котельная №2, 
Ленина 118 24.02.2018 20-00 Свищ Наружнаяко

ррозия 27.02.2018 10:55

заменили 
на подаче1 

отвод и 
катушку 1 

метр 
с1219мм

62:55:00

1
7

Районная котельная №2, 
Чапаева 2 28.02.2018 8-00 Свищ Наружнаяко

ррозия 28.02.2018 9:15

заменили 
на подаче 

отвод с!89 и 
фланец на 
задвижке 
сИОО вТК

1:15:00

1
8

Районная котельная №2, 
Пушкина 39а 28.02.2018 7:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 01.03.2018 10:00

заменили 1 
отвод с1114 
+ 2м трубы 

с!114 на 
подаче

27:00:00

1
9

Районная котельная №2, 
Заслонова 6 5.03.2018 8-00 Свищ Наружнаяко

ррозия 05.03.2018 10:00

заменили 
50 см. 

катушки 
с!76мм на 
обратке

2:00

2
0

Районная котельная №3, 
Сулеймановой 3 5.03.2018 8-30 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 05.03.2018 9:50

заменили 2 
отвода + 

2м катушки 
с!219 на 
обратке

1:20

2 Районная котельная №2, 5.03.2018 13-20 Множественные Наружная 05.03.2018 15:10 заменили 2 1:50:00



N5

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Толстого 15 язвы коррозия отвода + 

1,5м 
катушки 

с! 114

2
2

Районная котельная №2, 
Ленина91 05.03.2018 16:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 06.03.2018 10:25

заменили 
1.5 м 

катушки на 
подающем 
трубопрово 

де 0 219 
мм

18:25:00

2
3

Районная котельная №3, 
Сулеймановой 10 06.03.2018 8:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 07.03.2018 10:20

заменили 
на обратке 

с1219 2 
трубы по 

10 м

26:20:00

2
4

Районная котельная №2, 
Чехова 26 07.03.2018 20:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 14.03.2018 9:50

Заменили 5 
м. на 

подаче 
с!57мм и 1 

фланец 
с150мм.

157:50:00

2
5

Районная котельная №2, 
Советская 195 08.03.2018 13:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 09.03.2018 10:20

заменили 
на подаче 
1,5 м с!76 

мм

21:20

2
6

Районная котельная №1, 
Тукая 54а, 09.03.2018 16:00 Трещина 12.03.2018 9:55 замена на 

под/обр по 65:55:00



N1

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
9м+1 отвод 

сЛ 14

2
7

Районная котельная №2, 
Мира 1 12.03.2018 8:00:00 свищ 12.03.2018 13:50:00

установили 
хомут на 
подаче 
с!89мм.

5:50:00

2
8

Районная котельная №2, 
Джалиля 22 12.03.2018 15:00:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 12.03.2018 10:45:00

заменили 2 
отвода с!

57,2 
задвижки 

с!80.катушк 
у Зм с!57 на 

подаче.

4:15:00

2
9

Районная котельная №3, 
Тельмана 51 13.03.2018 11:40:00 свищ Наружная

коррозия 14.03.2018 8:40:00

заменили 
катушку 2,5 
м с!273 на 

подаче

21:00:00

3
0

Районная котельная №2, 
Джалиля 20 15.03.2018 8:15:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 15.03.2018 9:15:00

заменили 
Зм трубы 

с157 на 
подаче

1:00:00

3
1

Районная котельная №2, 
Толсотого 15 17.03.2018 10:40:00 свищ Наружная

коррозия 17.03.2018 10:40:00

заменили 
катушку 1 м 

с!57 на 
обратке

0:00:00

3
2

Районная котельная №1, 
Советская 1846 19.03.2018 14:50:00 свищ Наружная

коррозия 19.03.2018 15:40:00
заменили 

4,5 метра и 
3 отвода

0:50:00



N5

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
с!57мм на 

обратке, 50 
см с!57мм 
на подаче

со 
со

Районная котельная №4, 
пр. Строителей 6 19.03.2018 14:50:00 свищ Наружная

коррозия 19.03.2018 15:40:00

заменили 
3,5м трубы 

сИ 14 +1 
отвод с1114 
на подаче

0:50:00

3
4

Районная котельная №3, 
Советская 168 21.03.2018 16:50:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 22.03.2018 8:20:00

заменили 
16.5 м на 

подаче под 
дорогой.

16:10:00

3
5

Районная котельная №4, 
Ленина 116 21.03.2018 14:50:00 свищ Наружная

коррозия 22.03.2018 9:45:00

заменили 
катушку 3 м 
,1 л вод. на 

подаче

19:35:00

3
6

Районная котельная №3, 
Советская 147 22.03.2018 8:00:00 свищ Наружная

коррозия 22.03.2018 9:00:00

заменили 
на обратке 
2,5м с1219, 
заменили 
на подаче 
2,7м с1219

1:00:00

3
7

Районная котельная №2, 
пр.Строителей 17 23.03.2018 8:30:00 свищ Наружная

коррозия 26.03.2018 8:30:00

заменили 
на обратке 
0114 20 м 

трубы

72:00:00

3 Районная котельная №3, 26.03.2018.17:00 Множественные Наружная 26.03.2018.09:00 заменили 8:00:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Советская 125 язвы коррозия катушку 0.5 

м с1114

3
9

Районная котельная №2, 
Нефтяников 39 28.03.2018 21:00:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 29.03.2018 10:00:00

заменили 
1,5м 

подачи с176 
на ц/о

11:00:00

4
0

Районная котельная №2, 
Ленина 68 29.03.2018 8:00:00

Наружная
коррозия 29.03.2018 10:35:00

заменили 
на подаче 

12м 
с1159мм

1:25:00

4
1

Районная котельная №2, 
Ленина 78 30.03.2018 15-30 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 31.03.2018 8:30:00

заменили 5 
м на 

подаче 0 
114

17:00:00

4
2

Районная котельная №2, 
Нефтяников 17 31.03.2018 15:00:00 язва Наружная

коррозия 02.04.2018 8:40:00

обварили 
свищ на 
подаче 
сИ 14

41:40:00

4
3

Районная котельная №2, 
Джалиля 43 02.04.2018 8:00:00 свищ Наружная

коррозия 02.04.2018 8:40:00
установили 
хомут с1114 
на обратке

0:40:00

4
4

Районная котельная №2, 
Ленина 91 02.04.2018 14:00:00 свищ Наружная

коррозия 02.04.2018 15:00:00

заменили 
катушку 3 м 

на
компенсато

ре

1:00:00

4
5

Районная котельная №3, 
Тельмана 68 03.04.2018 16:00:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 05.04.2018 10:55:00 заменили 

по 17,5м на 42:55:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
подаче и 

обратке++2 
отвода 

с!114мм.

4
6

Районная котельная №2, 
Нефтяников 27 04.04.2018 10:00:00 свищ Наружная

коррозия 04.04.2018 13:20:00

на подаче 
заменили 2 
м катушки 
с176мм+1 

отвод 
с!76мм

3:20:00

4
7

Районная котельная №2, 
д/с №40 Мира 15 06.04.2018 9:00:00 язва Наружная

коррозия 06.04.2018 9:00:00

1,0м на 
подаче +1 
отвод , 1 
отвод на 
обратке

0:00:00

4
8

Районная котельная №2, 
школа №21 08.04.2018 16:00:00 язва Наружная

коррозия 09.04.2018 8:50:00

заменили 2 
м на 

подаче 
с!159мм.

16:50:00

4
9

Районная котельная №3, 
Школьная 1 10.04.2018 8:00:00 свищ Наружная

коррозия 10.04.2018 9:20:00

заменили 
5,5м 

обратки 
с!114

1:20:00

5
0

Районная котельная №2, 
Ленина 91 11.04.2018 10:00:00 язва Наружная

коррозия 11.04.2018 14:20:00

заменили 
катушку 2м 
на подаче 

0219

4:20:00

5 Районная котельная №2, 12.04.2018 8:00:00 трещина Наружная 12.04.2018 9:30:00 заменили 1:30:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Чехова 13 коррозия на подаче1 

метр 
с1159мм

5
2

Районная котельная №3, 
8 марта 2 12:04.2018 15:20 трещина Наружная

коррозия 13.04.2018 8:30

установили 
хомут на 
подаче, 

заменили 
на подаче 
10м с! 159

17:10:00

5
3

Районная котельная №2, 
Ленина 48 12.04.2018 15:00:00 свищ Наружная

коррозия 16.04.2018 8:40

заменили 
на обратке 

12 м и 2 
отвода 

с!76мм, 2 
перехода с 

с1114 на 
с!76, на 

подаче 12 
м трубы 

с!89+2отвод 
а

с!89+1 отвод 
с1114

88:40:00

5
4

Районная котельная №4, 
пр. Строителей 16 17.04.2018 14:00:00 свищи Наружная

коррозия 18.04.2018 10:10:00

заменили 
3,6 мна 

подаче т/н 
сШ9мм

19:10:00

5 Районная котельная №3, 19.04.2018 3:00:00 свищ Наружная 19.04.2018 4:00:00 Заменили 1:00:00



N5

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента, № 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Тельмана 51 коррозия 12м трубы 

на подаче 
<3273мм.

5
6

Районная котельная №4, 
Шевченко 134 18.04.2018 16:00:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 20.04.2018 8:30

заменили 
на подаче 
2,4м с! 159, 

3,5 м на 
подаче 
с! 159

40:30:00

5
7

Районная котельная №2, 
Ленина 57 19.04.2018 9:30:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 19.04.2018 14:30:00

заменили 
на подаче 

4м и 1 
отвод с! 159

5:00:00

5
8

Районная котельная №1, 
Герцена 80а 20.04.2018 13:00:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 20.04.2018 17:10:00

наварили 
латку на 
обратном 

трубопрово 
де с!530мм.

4:10:00

5
9

Районная котельная №1, 
пр.Тукая 46 20.04.2018 14:00:00 свищ Наружная

коррозия 20.04.2018 15:20:00

наварили 
латку на 

обратном 
трубопрово 

де с!76

1:20:00

6
0

Районная котельная №4, 
Гафиатуллина 49 18.04.2018 0:00:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 23.04.2018 9:00:00

заменили 
по 3,5м 

подачи и 
обратки 
сИ 14мм

129:00:00



№

п
/
п

Место инцидента, объект Дата и время 
инцидента

Вид 
инцидента,№ 

акта

Причины
инцидента

Время аварийного 
режима,часов

Мероприят 
ия по 

устранению 
причин 

инцидента

Выполнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

6
1

Районная котельная №1, 
пр.Тукая 61/1 24.04.2018 8:00:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 24.04.2018 9:45:00

заменили 
17м на 
подаче 
сИ 14

1:45:00

6
2

Районная котельная №3, 
Советская 73 (суд.прист) 27.04.2018 8:00:00 Множественные

язвы
Наружная
коррозия 27.04.2018 10:20:00

заменили 
на подаче 1 

метр 
с!76мм

2:20:00

Сведения по отказам оборудования источников тепловой энергии и инцидентам на тепловых сетях ООО 
"АЛЬТЕХНОСЕРВИС", ООО "УК АЛСУ 2", ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М", МУП "СВЕТСЕРВИС" отсутствуют.



г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 
нетто

Величины располагаемых мощностей и потребления установленной 
тепловой мощности на обеспечение собственных нужд источников города 
Альметьевск и значения их тепловой мощности нетто представлены в 
таблицах 17-22.
Таблица 17. Затраты тепловой мощности источников теплоснабжения на 
собственные и хозяйственные нужды за 2018 г.

№
п/
п

Теплоснабжающая
организация

УТМ, Гкал/ 
ч

Собственн 
ые нужды, 
Г кал/год

Собственн 
ые нужды, 

Г кал/ч

СН,
%

Мощное 
ть нетто, 

Г кал/ч
1 2 3 4 5 6 7

1 АО "АПТС" 580,43 11346 1,42 0,26
% 555,62

2
ООО 

"ЖИЛБЫТСЕРВИС 
- М"

0,69 0,00 0,00 0,00
% 0,69

3 МУП
"СВЕТСЕРВИС" 3,35 52,732 0,10 2,98

% 3,25

4
ООО

"АЛЬТЕХНОСЕРВИ
С"

11,492 377,43 0,04 0,40
% 8,57

5 ООО "УК АЛСУ 2" 18,29 0,00 0,00 0,00
% 18,29

Итого 614,249 11776,162 1.5759 586,420
Величины располагаемых мощностей и потребления установленной 

тепловой мощности на обеспечение собственных нужд котельных АО "АПТС" 
и значения их тепловой мощности нетто представлены в таблице 18 
Таблица 18. Затраты тепловой мощности источников АО АПТС на собственные 
и хозяйственные нужды за 2018 г.

№

п/
п

Наименование
котельной

УТМ,
Гкал/

ч

Собственн 
ые нужды, 
Г кал/год

Собственн 
ые нужды, 

Г кал/ч

Собственн 
ые нужды,

%

Мощное 
ть нетто, 

Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7

1 Квартальнаякотельн 
ая № 14 4,82 104 0,02 0,41% 4,8

2 Квартальная 
котельная № 27 7,5 121 0,02 0,27% 7,48

3 Квартальнаякотельн 
ая № 33 4 0 0 0,00% 4

4 Квартальнаякотельн 
ая № 41 19,16 393 0,05 0,26% 19 11

5 Квартальнаякотельн 
ая № 49 4,8 в консервации

1 2 3 4 5 6 7

6 Квартальнаякотельн 
ая № 5 4,3 48 0,01 0,23% 4,29



№

п/
п

Наименование
котельной

УТМ.Гка
л/ч

Собствен
ные

нужды,
Г кал/ч

Собствен
ные

нужды,
Г кал/год

Собствен 
ные 

нужды, %

Мощно 
сть 

нетто, 
Г кал/ч

здании«Нептун»
Итого 3,3477 0,0999 52,732 3,2478

Величины располагаемых мощностей и потребления установленной 
тепловой мощности на обеспечение собственных нужд котельных ООО 
"АЛЬТЕХНОСЕРВИС" и значения их тепловой мощности нетто представлены в 
таблице 20.

Таблица 20. Затраты тепловой мощности источников ООО 
АЛЬТЕХНОСЕРВИС на собственные и хозяйственные нужды за 2018 г.

№

п/
п

Наименование
котельной

УТМ.Гка
л/ч

Собствен
ные

нужды,
Г кал/ч

Собственн
ые

нужды, Гкал 
/год

Собствен 
ные 

нужды, %

Мощное
ть

нетто, Гка 
л/ч

1 2 3 4 5 6 7
1 Котельная №8 6,2100 0,0220 191,35 0,35% 4,880

2 Котельная по ул. 
Р.Фахретдина 0,8620 0,0040 31,84 0,46% 0,51

3 Котел ьнаяул.Геофизи 
ческая 0,8400 0,0060 33,88 0,71% 0,760

4 Котельная 
Поликлиники №2 2,58 0,01 81,59 0,39% 1,500

5 Котельная шк. №1,2 и 
д/с 62 1,0 0,007 38,77 0,7% 0,92

Итого 11,492 0,0320 377,43 8,570
Величины располагаемых мощностей и потребления установленной 

тепловоймощностинаобеспечениесобственныхнуждкотельныхООО"ЖИЛБЫТС 
ЕРВИС - М" и значения их тепловой мощности нетто представлены в таблице
21 .

Таблица 21. Затраты тепловой мощности источников ООО 
ЖИЛБЫТСЕРВИС - М на собственные и хозяйственные нужды за 2018 г.

№

п/
п

Наименов
ание

котельной

УТМ.Гка
л/ч

Собственн 
ые нужды, 

Г кал/ч

Собственныену 
жды, Гка л/год

Собственн 
ые нужды,

%

Мощностьне 
тто, Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7

1 Котельная
№1 0,3440 0 0 0 0,3440

2 Котельная
№2 0,3440 0 0 0 0,3440

Итого 0,6880 0 0 0,6880
Величины располагаемых мощностей и потребления установленной 

тепловой мощности на обеспечение собственных нужд котельных ООО "УК 
АЛСУ 2" и значения их тепловой мощности нетто представлены в таблице 22.

Таблица 22. Затраты тепловой мощности источников ООО УК АЛСУ 2на 
собственные и хозяйственные нужды за 2018 г.



№

п/
п

Наименование
котельной

УТМ,
Гкал/

ч

Собственн 
ые нужды, 
Г кал/год

Собственн 
ые нужды, 

Г кал/ч

Собственн 
ые нужды,

%

Мощное 
ть нетто, 

Г кал/ч

7 Квартальная 
котельная № 6 10,09 204 0,02 0,20% 10,07

8 Квартальнаякотельн 
ая № 7 6,02 36 0,004 0,07% 6,016

9 Котельная
ТРЦ"Панорама" 9 112 0,01 0,11% 8,99

10 Котельная ЦПК 6,88 53 0,01 0,15% 6,87

11 Районнаякотельная 
№ 1 100 918 0,17 0,17% 99,83

12 Районнаякотельная
№ 2

181,7
8 4361 0,52 0,29% 179,592

13 Районнаякотельная 
№ 3 85,16 2035 0,24 0,28% 84,92

14 Районнаякотельная
№ 4

136,9
2 2961 0,35 0,33% 119,65

Итого 580,4
3 11346 1,424 555,618

Величины располагаемых мощностей и потребления установленной 
тепловой мощности на обеспечение собственных нужд котельных МУП 
"СВЕТСЕРВИС" и значения их тепловой мощности нетто представлены в 
таблице 19.

Таблица 19. Затраты тепловой мощности источников МУП СВЕТСЕРВИС 
теплоснабжения на собственные и хозяйственные нужды за 2018 г.

№

п/
п

Наименование
котельной

УТМ.Гка
л/ч

Собствен
ные

нужды,
Г кал/ч

Собствен
ные

нужды,
Г кал/год

Собствен 
ные 

нужды, %

Мощно 
сть 

нетто, 
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6 7
1 Котельная АГИМС 0,1685 0,0000 н/д 0,00% 0,1685

2 Котельная детского 
сада№22 1,2900 0,0165 8,7 1,28% 1,2735

3 Котельная детского 
сада№44 0,2400 0,0087 4,594 3,63% 0,2313

4 Котельная детского 
сада№59 0,0830 0,0046 2,431 5,55% 0,0784

5 Котельная детского 
садамкр. Дружба 0,5160 0,0167 8,834 3,24% 0,4993

6 Котельная детского 
садамкр. Урсала 0,4300 0,0192 10,125 4,46% 0,4108

7

Котельная 
общеобразовательной 

школы №23
0,4706 0,0294 15,506 6,24% 0,4412

8 Котельная СДК 0,1306 0,0037 1,954 2,83% 0,1269
1 2 3 4 5 6 7
9 Оборудование в 0,0190 0,0011 0,588 5,86% 0,0179



№

п/
п

Наименован 
ие котельной

УТМ, Гкал 
/ч

Собственн
ые

нужды, Гкал 
/ч

Собственные 
нужды, Гкал/г 

од

Собственн 
ые нужды,

%

Мощность 
нетто, Гкал 

/ч

1 2 3 4 5 6 7

1

Пристроенна 
я котельная 

ул.Р.Галеева 
Д 23

3,4000 0,00 0,00 0,00 3,4000

2

Пристроенна 
я котельная 

ул.Р.Галеева 
Д 25

2,9200 0,00 0,00 0,00 2,9200

3

Пристроенна 
я котельная 

ул.Р.Галеева 
Д 27

2,3200 0,00 0,00 0,00 2,3200

4

Пристроенна 
я котельная 

ул.Р.Галеева 
Д 29

2,3200 0,00 0,00 0,00 2,3200

5

Пристроенна 
я котельная 

ул.Р.Галеева 
Д 31

2,7400 0,00 0,00 0,00 2,7400

6

Пристроенна 
я котельная 

ул. 
Р.Галеева

д.зз

2,7 0,00 0,00 0,00 2,7

7

Пристроенна 
я котельная 
пр.Строител 

ей д.78

1,89 0,00 0,00 0,00 1,89

Итого 18,29 0,00 0,00 0,00 18,29

д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Сведения по срокам ввода в эксплуатацию теплофикационного 
оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к 
эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса представлены в таблицах 23-25.



Таблица 23. Данные по техническому освидетельствованию оборудования АО АПТС

Наименовани
е

Рег.№ ТУ, 
зав.№ ТУ, 
марка ТУ 3

Норма
тивный

срок
эксплу
атации

Год 
ввода в 
эксплу 
атацию

Износ
%

Проведённые
мероприятия

Дата 
проведе 
ния ЭПБ

Дата
следую

щей
ЭПБ

Дата 
очеред 

ной 
поверк 
и (ТО)

Дата
следую

щей
поверки

Разре 
шённы 
й срок 
эксплу 
атации

Ресурс
безопа
сной

эксплу
атации,

лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

водогрейный
котел

7756А, 6858, 
КВГМ-50-150 16 1992 89 нет данных 20.10.16 20.10.2

0
20.10.1

6 20.10.20 12 3

водогрейный
котел

43-18-0256-ОК, 
6859, КВГМ-50- 

150
16 1992 89 нет данных 20.10.16 20.10.2

0
20.10.2

0 20.10.20 12 3

водогрейный
котел

5871, 628, 
ПТВМ-50-1 16 1970 98

проведен
визуальный,

измерительный
контроль

21.07.14 21.07.1
8

21.07.1
4 21.07.18 32 1

водогрейный
котел

5870, 696, 
ПТВМ-50-3 16 1975 93

провести 
техническое 

диагностировани 
е ДО03.05.2018

01.06.16 03.06.2
0

20.10.1
7 03.06.20 29 3

водогрейный
котел

6914, 11831, 
ПТВМ-50-4 20 1976 93 нет данных 16.05.16 16.05.2

0
06.05.1

6 16.05.20 24 3

Грязевик
43-18-26937, 
400-70, ГИГ- 

2000
15 2009 53 нет данных 12.07.1

7 12.07.21

водогрейный
котел

8089А, 2934-А, 
ПТВМ-ЗОМ-4 20 1977 91 нет данных 04.08.16 04.08.2

1
04.08.1

6 04.08.20 24 4

водогрейный
котел

43-18-0257-ок, 
2935, ПТВМ- 

30М- 
4

16 1978 91 нет данных 23.08.16 23.08.2
1

23.08.1
6 23.08.20 27 4

21.08.18 5 2



Наименовани
е

Рег.№ ТУ, 
зав.№ ТУ, 
марка ТУ 3

Норма
тивный

срок
эксплу
атации

Год 
ввода в 
эксплу 
атацию

Износ
%

Проведённые
мероприятия

Дата 
проведе 
ния ЭПБ

Дата
следую

щей
ЭПБ

Дата 
очеред 

ной 
поверк 
и (ТО)

Дата
следую

щей
поверки

Разре 
шённы 
й срок 
эксплу 
атации

Ресурс
безопа

сной
эксплу
атации,

лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

водогрейный
котел

7857А, 9358, 
КВГМ-30-150 20 1994 92

проведено
гидравлическое

испытание
рабочим

давлением

08.12.14 31.10.1
9

21.08.1
4

водогрейный
котел

43-18-8903-ок, 
9291, КВГМ-30- 

150
20 1994 92

проведено 
гидравлическое 

испытание 
рабочим 

давлением,прове 
ден ремонт

10.09.14 31.10.1
9

15.07.1
5 15.07.19 5 2

водогрейный
котел

7855А, 9533, 
КВГМ-30-150 20 1994 88 нет данных 21.10.16 21.10.2

0
21.10.1

6 21.10.20 6 3

водогрейный
котел

7981А, 310003, 
КОГМ-Т 7,5 15 1999 86 нет данных 20.05.16 20.05.2

0
20.05.1

6 20.05.20 6 3

водогрейный
котел

7982А, 310001, 
КОГМ-Т 7,5 15 1999 86 нет данных 20.05.16 20.05.2

0
20.05.1

6 20.05.20 6 3

паровой
котел

7980А, 21077, 
ПКГМ-6,5 15 1999 86 нет данных 27.05.16 20.05.2

0
27.05.1

6 20.05.20 6 3

Таблица 24. Данные по техническому освидетельствованию оборудования ООО ЖИЛБЫТСЕРВИС-М



Наименовани
е

Рег.№ ТУ, 
зав.№ ТУ, 
марка ТУ 3

Норма
тивный

срок
эксплу
атации

Год 
ввода в 
эксплу 
атацию

Износ
%

Проведённые
мероприятия

Дата 
проведе 
ния ЭПБ

Дата
следую

щей
ЭПБ

Дата 
очеред 

ной 
поверк 
и (ТО)

Дата
следую

щей
поверки

Разре 
шённы 
й срок 
эксплу 
атации

Ресурс
безопа

сной
эксплу
атации,

лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пушкина 64 
Климат 100 нет 10 2003 55 освидетельствов

ание 06.16 06.20 2021 4 20

Пушкина 66 
Климат 100 нет 10 2003 55 освидетельствов

ание 06.16 2019 4 20

Таблица 25. Данные по техническому освидетельствованию оборудования МУП СВЕТСЕРВИС

Наименовани
е

Рег.№ ТУ, 
зав.№ ТУ, 
марка ТУ 3

Нормат
ивный
срок

эксплуат
ации

Год
ввода

в
экспл
уатац

ию

Износ
%

Проведённые
мероприятия

Дата 
проведе 
ния ЭПБ

Дата
следую

щей
ЭПБ

Дата
очередн

ой
поверки

(ТО)

Дата
следую

щей
поверк

и

Разре 
шённы 
й срок 
эксплу 
атации

Ресурс
безопа

сной
эксплу
атации,

лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Котел еАКВОР11Е1_
ТКМ-120 18 2005 8,3 нет - - Январь

2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел КЧМ-5(9) 25 1999 4,16 нет - - Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел ОеОКпсЬ СТ 
218 15 2010 100 нет - - Январь

2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел КЧМ-5(6) 25 2010 100 нет - - Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г. - 14



Наименовани
е

Рег.№ ТУ, 
зав.№ ТУ, 
марка ТУ 3

Нормат
ИВНЫЙ
срок

эксплуат
ации

Год
ввода

в
экспл
уатац

ИЮ

Износ
%

Проведённые
мероприятия

Дата 
проведе 
ния ЭПБ

Дата
следую

щей
ЭПБ

Дата
очередн

ой
поверки

(ТО)

Дата
следую

щей
поверк

и

Разре 
шённы 
й срок 
эксплу 
атации

Ресурс
безопа

сной
эксплу
атации,

лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Котел КЧМ-5(9) 25 1998 100 нет - -
Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел КВГ-0,25-115 25 2004 6,5 нет - - Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел КЧМ-5(9) 25 2004 0 нет - - Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел РеггоП Редазиз 15 2010 0 нет - - Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел Р8-А 300 15 2015 04,3 нет - -
Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел КВГ-500 20 2011 1,94 нет - -
Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел Е11РОШЕ 
23/2\Л/ 23-1 КЕ

15 2005 0 нет - - Январь
2018г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Котел
КЧМ-5(9) 25 2004 1,28 нет - - Январь

2018г.

Феврал
ь

2018г.

- 14



Наименовани
е

Рег.№ ТУ, 
зав.№ ТУ, 
марка ТУ 3

Нормат
ивный
срок

эксплуат
ации

Год
ввода

в
экспл
уатац

ИЮ

Износ
%

Проведённые
мероприятия

Дата 
проведе 
ния ЭПБ

Дата
следую

щей
ЭПБ

Дата
очередн

ой
поверки

(ТО)

Дата
следую

щей
поверк

и

Разре 
шённы 
й срок 
эксплу 
атации

Ресурс
безопа

сной
эксплу
атации,

лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Котел РгоНпегт 7 2014 1,28 нет - - Январь
2017г.

Феврал
ь

2018г.
- 14

Данные по техническому освидетельствованию оборудования ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" и ООО "УК АГ1СУ2" 
отсутствуют.



В соответствии с СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению 
срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 
МПа включительно и водогрейных котлов с температурой выше 115°С» срок 
службы паровых водотрубных котлов составляет 24 года, водогрейных всех 
типов -  16 лет. На данный момент срок службы котлоагрегатов, установленных 
в котельных города Альметьевск, не превышает нормативныхзначений.

Согласно данным о перспективном строительстве, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии и систем 
теплоснабжения АО «Альметьевские тепловые сети» в период с 2017-2032 г. 
предполагается реконструкция районных котельных №1, 2, 3, 4 и квартальной 
котельной №14 и 27.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или 
мероприятий по продлению срока службы оборудования принимаются на 
основании технических освидетельствований и технического диагностирования, 
проведенных в установленном порядке.

Е) Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (если источник тепловой энергии -  источник комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии)

На районных котельных РК-2, РК-3, РК-4 в период 2014-2015г.г. введены 
в эксплуатацию когенерационные установки на базе газопоршневых агрегатов.

Таблица 26. Когенерационные установки на базе газопоршневых 
агрегатов

№
п/
п

Объкт

Год
ввода

в
эксплу
атаци

ю

Вид ЭСН

Номинальна
я

электрическ 
ая мощность 

ЭСН, кВт

Номиналь
ныйКПД

ЭСН

1 2 3 4 5 6

1
Мини-ТЭЦ РК2 
по ул.
Белоглазова

2014

газо- 
поршневая(М 
ШЛ ТСО 2020 

У20 -4 шт.)

8000 86,80%

2 Мини-ТЭЦ РКЗ 
по ул. Герцена 2014

газо­
поршневая
(МММ тсе  
2020 420 -3 

шт.)

6000 86,80%

3 Мини-ТЭЦ РК4 
по ул. Аминова 2015

газо­
поршневая
(МММ тсе  
2020 У20 -5 

шт.)

10000 86,80%

Общая тепловая мощность когенерационных установой котельных 
составляет 20,45 Гкал/час.

Таблица 27. Основные характеристики газопоршневых агрегатов

Производитель МММ
1 2



Модель ТС6 2020 420
Постоянная мощность (кВт) 2000
Тепловая мощность Гкал/ч 1.704

Электрический КПД, % 43.7
Тепловой КПД, % 43.2

Общий КПД, % 86.9
Производитель МММ

1 2
Напряжение 400/230

Род тока переменный
Количество фаз 3

Номинальная частота, Гц 50
Расход газа при 100% нагрузки, 

мЗ/ч 482

Емкость смазочной системы, л 300

Система запуска
электрический стартер 
постоянного тока

Уровень шума, дБ/7м 95
Тепловой модуль 

(электричество + тепло = 
когенерация)

входит в комплект поставки

Тепловая энергия от газопоршневых агрегатов выдается в виде горячей 
воды с температурным режимом 95 - 70°С, что позволяет в летний период 
использовать её для систем горячего водоснабжения, а в отопительный период 
непосредственно в качестве сетевой воды теплосетей.

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 
теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах 
теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в 
отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного 
периода внешних климатических условий.

В настоящее время котельные г. Альметьевск отпускают тепло с горячей 
водой по температурным графикам:

- 130/7СГС районная котельная №4 (АО «Альметьевские тепловые 
сети»), метод регулирования -количественно-качественный;

- 105/70°С районные котельные №2,3 (АО «Альметьевские тепловые 
сети») метод регулирования -количественно-качественный;

- 95/7СГС остальные котельные АО «Альметьевские тепловые сети» и 
других теплоснабжающих организаций, метод регулирования -  качественный.

з) Среднегодовая загрузка оборудования
Уровень загрузки теплогенерирующего оборудования источников 

теплоснабжения в течение отопительного периода рассчитывался, исходя из 
необходимости покрытия присоединенной тепловой нагрузки, собственных 
нужд и технологических потерь в тепловых сетях. Данные за период 2014-2017 
г.г. представлен в таблице 28.
Таблица 28. Среднегодовая загрузка оборудования источников 
теплоснабжения,%



Наименование
котельной

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

С[оI—

1 СМ СО ю СО г- со СЗ) о СМ со

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

2015 год
Квартальная 

котельная № 5 97 100 97 60 0 0 0 0 0 60 97 97 57,
29

Квартальная 
котельная № 6 57 78 78 57 1

3
1
3

1
3

1
3 13 57 57 78 43,

92
Квартальная 

котельная № 7 43 43 43 43 1
4

1
4

1
4

1
4 14 14 43 43 28,

50
Квартальная 

котельная № 14 89 89 89 66 0 0 0 0 33 66 89 89 76,
25

Квартальная 
котельная № 27 67 67 67 67 0 0 0 0 33 67 67 67 62,

75
Квартальная 

котельная № 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Квартальная 
котельная № 41 78 78 78 39 3

9
3
9

3
9

3
9 39 39 78 78 55,

25

Котельная ЦПК 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 5,0
0

Котельная ТРЦ 
"Панорама" 67 67 67 33 1

7
1
7

1
7

1
7 17 33 67 67 40,

50
Районная 

котельная№ 1 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 5,0
0

Районная 
котельная№ 2 72 72 72 72 1

2
1
2

1
2

1
2 12 72 72 72 47,

00
Районная 

котельная№ 3 100 100 100 53 6 6 6 6 6 53 100 10
0

11,
75

Районная 
котельная№ 4 97 97 97 69 5 5 5 5 5 69 97 97 54,

00
2016 год

Квартальная 
котельная № 5 97 100 97 60 0 0 0 0 0 60 97 97 57,

29
Квартальная 

котельная № 6 57 78 78 57 1
3

1
3

1
3

1
3 13 57 57 78 43,

92
Квартальная 

котельная № 7 43 43 43 43 1
4

1
4

1
4

1
4 14 14 43 43 28,

50
Квартальная 

котельная № 14 89 89 89 66 0 0 0 0 33 66 89 89 76,
25

Квартальная 
котельная № 27 67 67 67 67 0 0 0 0 33 67 67 67 62,

75
Квартальная 

котельная № 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Квартальная 
котельная № 41 78 78 78 39 3

9
3
9

3
9

3
9 39 39 78 78 55,

25



Наименование
котельной

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ч:о|_

1 СМ СО ■ч- ю СО 1̂ СО О) о смт— СО

Котельная ЦПК 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 5,0
0

Котельная ТРЦ 
"Панорама" 67 67 67 33 1

7
1
7

1
7

1
7 17 33 67 67 40,

50
Районная 

котельная№ 1 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 5,0
0

Районная 
котельная№ 2 72 72 72 72 1

2
1
2

1
2

1
2 12 72 72 72 47,

00
Районная 

котельная№ 3 100 100 100 53 6 6 6 6 6 53 100 10
0

11,
75

Районная 
котельная№ 4 97 97 97 69 5 5 5 5 5 69 97 97 54,

00
2017 год

Квартальная 
котельная № 5 97 100 97 60 0 0 0 0 0 60 97 97 57,

29
Квартальная 

котельная № 6 57 78 78 57 1
3

1
3

1
3

1
3 13 57 57 78 43,

92
Квартальная 

котельная № 7 43 43 43 43 1
4

1
4

1
4

1
4 14 14 43 43 28,

50
Квартальная 

котельная № 14 89 89 89 66 0 0 0 0 33 66 89 89 76,
25

Квартальная 
котельная № 27 67 67 67 67 0 0 0 0 33 67 67 67 62,

75
Квартальная 

котельная № 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Квартальная 
котельная № 41 78 78 78 39 3

9
3
9

3
9

3
9 39 39 78 78 55,

25

Котельная ЦПК 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 5,0
0

Котельная ТРЦ 
"Панорама" 67 67 67 33 1

7
1
7

1
7

1
7 17 33 67 67 40,

50
Районная 

котельная№ 1 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 5,0
0

Районная 
котельная№ 2 72 72 72 72 1

2
1
2

1
2

1
2 12 72 72 72 47,

00
Районная 

котельная№ 3 100 100 100 53 6 6 6 6 6 53 100 10
0

11,
75

Районная 
котельная № 4 97 97 97 69 5 5 5 5 5 69 97 97 54,

00
2018 год

Квартальная 
котельная № 5 97 100 97 60 0 0 0 0 0 60 97 97 57,

29
Квартальная 

котельная № 6 57 78 78 57 1
3

1
3

1
3

1
3 13 57 57 78 43,

92



Наименование
котельной

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ссо|_

1 С\1 со ю СО Г4- со О) о —̂ СМ СО

Квартальная 
котельная № 7 43 43 43 43 1

4
1
4

1
4

1
4 14 14 43 43 28,

50
Квартальная 

котельная № 14 89 89 89 66 0 0 0 0 33 66 89 89 76,
25

Квартальная 
котельная № 27 67 67 67 67 0 0 0 0 33 67 67 67 62,

75
Квартальная 

котельная № 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Квартальная 
котельная № 41 78 78 78 39 3

9
3
9

3
9

3
9 39 39 78 78 55,

25

Котельная ЦПК 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 5,0
0

Котельная ТРЦ 
"Панорама" 67 67 67 33 1

7
1
7

1
7

1
7 17 33 67 67 40,

50
Районная 

котельная№ 1 50 50 50 50 0 0 0 0 0 50 50 50 5,0
0

Районная 
котельная№ 2 72 72 72 72 1

2
1
2

1
2

1
2 12 72 72 72 47,

00
Районная 

котельная№ 3 100 100 100 53 6 6 6 6 6 53 100 10
0

11,
75

Районная 
котельная№ 4 97 97 97 69 5 5 5 5 5 69 97 97 54,

00
ОБЩЕСТВО С ОГРА НИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕН 

М"
ноет ЬЮ "ЖИЛ БЫТСЕРВИС-

2015 год
Пушкина 64 
КлиматЮО 80 70 40 30 0 0 0 0 0 30 50 70 5,2

9
Пушкина 66 
КлиматЮО 80 70 40 30 1

0
1
0

1
0

1
0 10 30 50 70 3,5

0
2016 год

Пушкина 64 
КлиматЮО 70 60 40 20 0 0 0 0 0 30 50 50 4,5

7
Пушкина 66 
КлиматЮО 70 60 40 20 1

0
1
0

1
0

1
0 10 30 50 50 3,0

8
2017 год

Пушкина 64 
КлиматЮО 50 40 30 20 0 0 0 0 0 30 40 50 3,7

1
Пушкина 66 
КлиматЮО 50 40 30 20 1

0
1
0

1
0

1
0 10 30 40 50 2,5

8
2018 год

Пушкина 64 
КлиматЮО 50 40 30 20 0 0 0 0 0 20 40 50 3,5

7
Пушкина 66 50 40 30 20 1 1 1 1 10 20 40 50 2,5



Наименование
котельной

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

со
2 ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

с[о|_

1 <М СО ■ч- ю со 00 СП О см СО
Т“

КлиматЮО 0 0 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДП 
РАЙОНА И Г.АЛЬМЕТЬЕВСК

РИЯТ
А"СВЕ

ИЕ АЛЬ 
ЕТСЕРВ

МЕТ
ИС"

эЕВС <ого

2015 год

Котельная СДК 51,6 54,6 37,
6

55,
5

54,
2

54,
3 50,3 62,3

2
46,
93

Котельная детского 
сада мкр. Дружба н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

Н/д н/д н/д н/д

Котельная детского 
сада №59 н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д Н/Д Н/д Н/д Н/Д

Котельная детского 
сада №44 н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

Н/д н/д н/д Н/Д

Котельная 
общеобразовательн 

ойшколы №23
н/д Н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

Н/д н/д н/д Н/Д

Котельная детского 
сада мкр. Урсала н/Д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д Н/Д Н/Д н/д Н/Д

Оборудование в 
здании «Нептун» Н/д Н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д Н/Д Н/Д Н/д н/д

Котельная детского 
сада №22 Н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д н/д н/д Н/д Н/Д

Котельная АГИМС н/д н/д н/д н/д
н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/д н/д н/д Н/Д

2016 год

Котельная СДК 51,6 54,6 37,
6

55,
5

54,
2

54,
3 50,3 62,3

2
46,
93

Котельная детского 
сада мкр. Дружба

78,
44

81,
1

57,7
8

71,5
4

72,
22

Котельная детского 
сада №59 Н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/д н/д н/д н/д

Котельная детского 
сада №44 н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/д н/д н/д н/д

Котельная 
общеобразовательн 

ойшколы №23
н/д н/д Н/Д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д н/д н/д н/д н/д

Котельная детского 
сада мкр. Урсала Н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д н/д н/д н/д н/д

Оборудование в 
здании «Нептун» Н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

Н/д н/д Н/д н/д

Котельная детского 
сада №22 н/д н/д н/д н/д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/д н/д Н/д Н/д

Котельная АГИМС Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
н/
Д

н/
Д

н/
Д

н/
Д

Н/Д Н/Д Н/Д н/д



Наименование
котельной

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ч:о1—

1 СМ со ю СО Г'- СО СП о т— т— см СО

2017 год

Котельная СДК 51,6 54,6 37,
6

55,
5

54,
2

54,
3 50,3 62,3

2
46,
93

Котельная детского 
сада мкр. Дружба

59,2
3 62,7 43,

19
80,
7

78,
44

81,
1

57,7
8

71,5
4

57,
84

Котельная детского 
сада №59

101,
34

107,
25

73,
88

7,9
3

67,
6

67,
59

98,8
6

122,
39

58,
36

Котельная детского 
сада N044

66,2
2 70,1 48,

29
90,
23

88,
35

88,
35

64,6
1 80 47,

52
Котельная 

общеобразовательн 
ойшколы №23

113,
42 120 82,

7
77,
27

75,
66

75,
66

110,
65 137 73,

17

Котельная детского 
сада мкр. Урсала 81, 86, 59, 55, 10 71, 73, 98, 65,

89
Оборудование в 
здании «Нептун» 46 23 39 5 0 37 75 4

Котельная детского 
сада N222

77,
96

92,
1 104 129 78,

27

Котельная АГИМС 31 31 22,0
7

28,2
4

28,
24

2018 год

Котельная СДК 51,6 54,6 37,
6

55,
5

54,
2

54,
3 50,3 62,3

2
46,
93

Котельная детского 
сада мкр. Дружба

59,2
3 62,7 43,

19
80,
7

78,
44

81,
1

57,7
8

71,5
4

57,
84

Котельная детского 
сада №59

101,
34

107,
25

73,
88

7,9
3

67,
6

67,
59

98,8
6

122,
39

58,
36

Котельная детского 
сада №44

66,2
2 70,1 48,

29
90,
23

88,
35

88,
35

64,6
1 80 47,

52
Котельная 

общеобразовательн 
ойшколы №23

113,
42 120 82,

7
77,
27

75,
66

75,
66

110,
65 137 73,

17

Котельная детского 81, 86, 59, 55, 10 71, 73, 98, 65,
89

сада мкр. Урсала 46 23 39 5 0 37 75 4
Оборудование 

вздании «Нептун»
77,
96

92,
1 104 129 78,

27
Котельная 

детскогосада N222 31 31 22,0
7

28,2
4

28,
24

Котельная АГИМС 89,
74

101,
71

125,
93

75,
79

Данные по среднегодовой загрузке оборудования источников 
теплоснабжения от ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" и ООО "УК АЛСУ 2" не
предоставленны.



Значения среднегодовых загрузок (и максимальных значений) 
оборудования теплоснабжающих предприятий города Альметьевск 
представлены на диаграммах:



Рисунок 12. Значения среднегодовых загрузок оборудования

2015 2016 2017 2018

■  Квартальная котельная №  5 ■  Квартальная котельная №  14 ■  Квартальная котельная №  41

■  Районная котельная №  1 ■  Районная котельная №  4 ■  Квартальная котельная №  б

■  Квартальная котельная №  27 ■  Котельная ЦПК ■  Районная котельная №  2

■  Квартальная котельная №  7 ■  Квартальная котельная №  33 ■  Котельная ТРЦ "П анорама" 

Районная котельная №  3

Рисунок 13. Значения среднегодовых загрузок оборудования ООО 
«ЖИЛБЫТСЕРВИС»

76,25

I 1 4  
I I  I

76,25 76,25 76,25

1 , 1  I

1 1 ■ ■ 1 1 ■
11 ■ п> Ч■

1
■

5,29

4,57

В  у  .
• 3,57

■  Пушкина 64

■  Пушкина 66

2015 2016 2017 2018



Рисунок 14. Значения среднегодовых загрузок оборудования МУП 
СВЕТСЕРВИС

■  Котельная СДК ■  Котельная детского сада № 59

1 Котельная общ еобразовательной школы № 23 ■  Оборудование в здании «Нептун»

■  Котельная АГИМС ■  Котельная детского сада мкр. Дружба 

■' Котельная детского сада № 44 и Котельная детского сада мкр. Урсала

Котельная детского сада № 22

120

100

80

60

40

20

96.28

"72722“ Ь 80

I

78,27 78,27

59

46,93

2015 2016 2017 2018

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
Приборы учета тепловой энергии имеются только на 

котельныхАО«Альметьевские тепловые сети», на котельных ООО 
«Альтехносервис», МУП «Светсервис», ООО «Жилбытсервис-М» и УК «Алсу-2» 
выполняется расчетным путем, исходя из объема потребления газа.

Учет тепловой энергии, полученной от котельных, осуществляется 
приборами коммерческого учета, установленными у потребителей.

Подробные сведения о наличии коммерческого учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям, представлены в табл.29.

Наименование Срокслужбы,
лет

Дата ввода 
вэксплуатаци 

ю

Дата
проверк

и
1 2 3 4

Районная котельная №1
СПТ943.10 12 н/д н/д

ЭРИС 12 н/д н/д
ЭРИС 12 н/д н/д

Районная котельная №2
СПТ 943.10 12 н/д 04.09.17

ЭРИС.ВТ200 12 н/д 06.07.17
ЭРИС.ВТЮО 12 н/д н/д



Наименование Срокслужбы,
лет

Дата ввода 
вэксплуатаци 

ю

Дата
проверк

и
1 2 3 4

ЭРИС.ВТЮО 12 н/д н/д
СПТ943.10 (цо) 12 2011 14.10.15
Зонд ДРС.3-400 12 2013 15.07.16
Зонд ДРС.3-400 12 2013 15.07.16

Районная котельная №3
СПТ943.10 12 Н/Д 25.05.17

ДРС.З Л-400-1000 12 н/д 25.05.17
ДРС.З Л-400-1000 12 н/д 25.05.17

Районная котельная №4
СПТ 943.10 12 н/д 04.09.17

ЭРИС.ВТ 500 12 2002 15.10.17
ЭРИС.ВТ 500 12 2002 13.12.17

Котельная №5
СПТ 943.10 12 н/д н/д

Котельная №6
СПТ 941.10 12 н/д н/д

ЭМИР-ПРАМЕР 510 15 н/д н/д
ЭМИР-ПРАМЕР 510 15 н/д н/д

Котельная №14
СПТ 943.10 12 н/д н/д

ЭМИР-ПРАМЕР 550 15 н/д н/д
ЭМИР-ПРАМЕР 550 15 н/д н/д

Котельная №27
СПТ943.10 12 н/д н/д

Котельная №41
СПТ 943.10 12 н/д 12.09.17

ЭРИС.ВЛТ 300 12 Н/д 12.09.17
ЭРИС.ВЛТ 300 12 н/д 12.09.17

Котельная ЦПК
СПТ 943.10 12 Н/д н/д

к)Статистикаотказовивосстановленийоборудованияисточников
тепловойэнергии

Таблица 30.Сведения по отказам оборудования источников АО АПТС

Месяц
Количество 

инцидентов в месяц в 
2016 году, шт.

Количество 
инцидентов в месяц в 

2017 году, шт.

Количество 
инцидентов в месяц в 

2018 году, шт.
1 2 3 4

Январь - - -



Февраль - - -

Количество Количество Количество
Месяц инцидентов в месяц в 

2016 году, шт.
инцидентов в месяц в 

2017 году, шт.
инцидентов в месяц в 

2018 году, шт.
1 2 3 4

Март - - -

Апрель - - -

Май - - -

Июнь - - -

Июль - - -

Август - - -

Сентябр
ь - - -

Октябрь - - -

Ноябрь - - -

Декабрь - - -

За год - - -

Сведений по отказам и восстановлениям оборудования источников 
тепловой энергии инцидентах на тепловых сетях ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС-М", 
МУП "СВЕТСЕРВИС", ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС", ООО "УК АЛСУ 2" 
отсутствуют.

л) Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаниянадзорныхоргановпозапрещениюдальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергииотсутствуют.

1.3 Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если 
такое имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении города 
Альметьевск составляет 394,74 км. Способ прокладки - подземный (канальная и 
бесканальная прокладка), надземный (табл. 31 - 34, графические приложения).

АО "АПТС" - 389,41 км;
ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" -  0,412км;
МУП "СВЕТСЕРВИС" -  0,595км;
ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" -  4,3216км 

Таблица 31. Характеристика тепловых сетей АО АПТС

№ п/п Показатели Единицаизмерения 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5

1 Протяженность тепловых сетей в 1- 
трубном исчислении,в том числе: м. 389

410,39
389

410,39



1.1 Надземная (наземная) прокладка м. 30
048,52

30
048,52

№ п/п Показатели Единицаизмерения 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5

1.1.1 25 - 200 мм м. 25
439,8

25
439,8

1.1.2 250 - 350 мм м. 2
611,72

2
611,72

1.1.3 400 - 700 мм м. 1 997 1 997

1.2 Подземная прокладка, в том числе: м. 359
361,87

359
361,87

1.2.1 канальная прокладка м. 187
809,97

187
809,97

1.2.2 25 - 200 мм м. 160
093,27

160
093,27

1.2.3 250 - 350 мм м. 17
817,9

17
817,9

1.2.1.1 400 - 700 мм м. 9 898,8 9 898,8

1.2.2 бесканальная прокладка м. 171
551,9

171
551,9

1.2.2.1 25 - 200 мм м. 143
055,4

143
055,4

1.2.2.2 250 - 350 мм м. 20
503,52

20
503,52

1.2.2.3 400 - 700 мм м. 7
992,98

7
992,98

Таблица 32. Характеристика тепловых сетей ООО ЖИЛБЫТСЕРВ ИС-М

№ п/п Показатели Единицаиз
мерения 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5

1 Протяженность тепловых сетей в 1- 
трубном исчислении,в том числе: м. 412 412

1.1 Надземная (наземная) прокладка м. - -

1.1.1 25 - 200 мм м. 360 360

1.2 Подземная прокладка, в том числе: м. - -

1.2.1 канальная прокладка м. - -

1.2.2 25 - 200 мм м. 52 52

Таблица 33. Характеристика тепловых сетей МУП СВЕТСЕРВИС

№ п/п Показатели Единицаиз
мерения 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5

1 Протяженность тепловых сетей в 1- 
трубном исчислении,в том числе: м. 595 595



1.1 Надземная (наземная) прокладка м. - -

1.1.1 25 - 200 мм м. 180 180

1.2 Подземная прокладка, в том числе: м. - -

1.2.1 канальная прокладка м. - -

1.2.2 25 - 200 мм м. 415 415

Таблица 34. Характеристика тепловых сетей ООО АЛЬТЕХНОСЕРВИС

№ п/п Показатели Единицаиз
мерения 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5

1 Протяженность тепловых сетей в 1- 
трубном исчислении.в том числе: м. 4321,6 4321,6

1.1 Подземная прокладка, в том числе: м. - -

1.1.1 канальная прокладка м. 4321,6 4321,6
Сведения о протяженности тепловых сетей ООО «УК АЛСУ 2»

отсутствуют.
Б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах 

действия источников тепловой энергии
Электронные и бумажные схемы тепловых сетей представленына рис. 

44-71. Общий вид схемы тепловых сетей представлен на рисунке15.
Рисунок 15.Схема тепловых сетей города Альметьевск
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изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую



характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных 
участков, определением их материальной характеристики и подключенной 
тепловой нагрузки

Альметьевский муниципальный район расположен в северо-западной 
части Бугульминского плато, приуроченного к Южно-Татарскому 
(Альметьевскому) своду. Вытянутый в субширотном направлении 
Альметьевский муниципальный район своей восточной частью расположен в 
центре этой крупной структуры, западной частью -  на западном крыле.

Рельеф района представляет собой возвышенную всхолмленную 
равнину, сложенную осадочными породами и расчлененную густой сетью 
речных долин, балок и оврагов. В пределах района равнина наклонена в 
северо-западном направлении, куда и текут главные реки района -  Степной 
Зай, Шешма и ее правый притокКичуй.

Абсолютные высоты равнин изменяются от 320-340 м в восточной части 
района до 200-210 м в западной. Высшая точка (343 м) расположена на 
водоразделе рр. Шешмы и Степного Зая близ верховий р. Кичуй. Самая низкая 
отметка (63 м) характерна для меженного уровня р. Шешмы выше с. 
Новотроицкое, где река покидает пределы района. Разница высот рельефа 
составляет, таким образом, 280 м. Поверхности водоразделов лежат на двух 
высотных уровнях, образуя верхнее и нижнее плато. Они 
разделенысклономвысотой60-80м.Верхнееплато(280-320м)сохранилось в
восточной части района, где находятся высшие точки рельефа (330-343 м). 
Нижнее плато (200-240 м) занимает западную часть района и также имеет 
всхолмленный рельеф (Альметьевск, 2003).

Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,7м
Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м =2,1м
Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и 

среднейкрупности, м = 2,2м
Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,5м
Систематеплоснабжения-закрытая,двухтрубная,четырехтрубная.
Теплоноситель -  сетевая горячая вода. Рабочее давление тепловой 

сетиО.8-0,2 Мпа.
Присоединение нагрузки горячего водоснабжения -  посредством 

водоподогревателей в ЦТП.
Прокладка трубопроводов -  надземная и подземная.
Изоляция трубопроводов выполнена минераловатными изделиями и 

штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами).
Передачу тепловой энергии в г. Альметьевск по тепловым сетям до 

потребителейтеплаосуществляют4теплоснабжающиеорганизации:АО«Апьметь 
евскиетепловыесети»,000«Альтехносервис»,МУП«Светсервис» и ООО 
«Жилбытсервис-М». Характеристики тепловых сетей представлены в таблицах 
31-34. Протяженность тепловых сетей и способ прокладки по каждой 
теплоснабжающей организации представлены в табл. 35-38.



Таблица 35. Протяженностьтепловых сетей от источников АО АПТС
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Таблица 36. Протяженность тепловых сетей от источников ОООЖИЛБЫТСЕРВИС

Тип Диаметр, мм Всего
1 2 3

прокладки 500 400 350 300 250 200 150 125 100 80 70 50 40 32 25 м
1

Отопление
Надземная 360 360
Подземная 52 52

Всего 412 412
Итого

Надземная 360 360
Подземная 52 52

Всего 412 412

Таблица 37. Протяженность тепловых сетей от источников МУП СВЕТСЕРВИС

Тип Диаметр, мм Всего
>

1 2 3

прокладки 50
0

40
0

35
0

30
0

25
0

20
0

15
0

12
5

10
0 80 70 50 4

0
3
2

2
5 м

Отопление
Надземна

я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
5 0 5 0 0 0 180

Подземна
я 0 0 0 0 0 0 38 0 55 10

1
11
2

10
9 0 0 0 415

Всего 0 0 0 0 0 0 38 0 55 27
6

11
2

11
4 0 0 0 595

Итого
Надземна

я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
5 0 5 0 0 0 180

Подземна
я 0 0 0 0 0 0 38 0 55 10

1
11
2

10
9 0 0 0 415

Всего 0 0 0 0 0 0 38 0 55 27
6

11
2

11
4 0 0 0 595

Таблица 38. Протяженность тепловых сетей от источников ООО АЛЬТЕХНОСЕРВИС

Тип Диаметр, мм Всего,
1 2 3

прокладки 500 400 350 300 250 200 125 100 80 70 50 40 32 25 м
Котельная №8 мк-р Приозерный

Отопление
Надземная
Подземная 1370 233 330 3123,6



Тип Диаметр, мм Всего,
1 2 3

прокладки 500 400 350 300 250 200 125 100 80 70 50 40 32 25 м
Всего 1370 233 330 3123,6

ГВС
Надземная
Подземная

Всего
Итого

Надземная
Подземная 1370 233 330 3123,6

Всего 1370 233 330 3123,6
Котельная ул.Фахретдина южнее дома №65

Отопление
Надземная
Подземная 208 208

Тип Диаметр, мм Всего,
прокладки 500 400 350 300 250 200 125 100 80 70 50 40 32 25 м

Всего 208 208
ГВС

Надземная
Подземная

Всего
Итого

Надземная
Подземная 208 208

Всего 208 208
Котельная ул.Геофизическая

Отопление
Надземная
Подземная 670 105 60 990

Всего 670 105 60 990
ГВС

Надземная
Подземная

Всего
Итого

Надземная
Подземная 670 105 60 990

Всего 670 105 60 990



Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети 
осуществляется за счет углов поворота трассы и «П»-образных компенсаторов.

Грунты в местах прокладки трубопроводов в основном суглинистые, 
чернозем.

г)Описаниетиповиколичествасекционирующейирегулирующей арматуры на 
тепловыхсетях

Секционирующая и запорная арматура на тепловых сетях стальная 
различных типов: задвижки, краны, затворы, вентили.

В качестве секционирующей арматуры в тепловых сетях первого контура 
широкое применение получили задвижки типа ЗКЛ с рабочим давлением 1,6 МПа и 
более. На трубопроводах большого диаметра в некоторых случаях, где нет доступа 
посторонних лиц, запорная арматура оснащена электроприводами.

Общее количество секционирующих задвижек на тепловых сетях:
- АО «Апьметьевские тепловые сети» составляет 84шт.;
- ООО «Альтехносервис» - 56шт.;
- МУП «Светсервис» - 4шт.;
- ООО «Жилбытсервис-М» - 14шт.
- ООО "УК АЛСУ 2" -  нетданных
д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов
Первый вид: 75%
Состоит из железобетонных блоков. Площадь камеры от 4 до 9 м2;глубина 

залегания: 3 метра; высота камеры: 3 метра; Днище: монолитное с приямком;
Люки: количество от 2 до 4;
Второй вид: 25%
Состоят из железобетонных колец диаметром 1,5 метра; глубина залегания: 

2 метра; высота камеры: 2 метра;
Днище: плита диаметром 1,5 метра, толщиной 10 сантиметров; Люки: 

количество до 2.
е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

анализом их обоснованности
Учитывая данные климатологические условия (согласно СП 131.13330.2011 

(СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») расчетная температура наружного 
воздуха в г.Апьметьевск равна -33°С) регулирование отпуска теплоты 
осуществляется качественно по температурному графику 95/70°С, 105/70°С и 
130/70°С.

Отпуск тепловой энергии от районной котельной №1 и №2 осуществляется 
по температурному графику 95/70°С, метод регулирования - качественный. Отпуск 
тепловой энергии потребителям от районной котельной №3 осуществляется по 
температурному графику 105/70°С со срезками температуры теплоносителя в 
подающей линии 95°С и 70°С, метод регулирования -  количественно­
качественный. Отпуск тепловой энергии от районной котельной №4 
осуществляется по температурному графику 130/70°С со срезкой температуры 
теплоносителя в подающей линии 70°С, метод регулирования -  количественно­
качественный. Отпуск тепловой энергии от квартальных котельных осуществляется 
качественным способом по температурному графику95/70°С.

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые



сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70°С, 105/70°С и 
130/70°С.



Рисунок 16. Утвержденные, фактические температурные графики регулирования 
отпуска тепла АО АПТС 
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1.0 39,1 47,6
0,0 40,0 49,0
-1,0 40,9 50,4
-2.0 41.8 51,8
-3.0 42,7 53,2
-4,0 43.6 54,6
-5,0 44,5 56,0
-6,0 45.4 57,4
-7,0 463 58,8
-8.0 47,2 60.2
-9,0 48,1 61,6

-10,0 49.0 63,0
-11,0 499 64.4
-12,0 50,8 65,8
-13,0 51.7 67,2
-14,0 52.6 68,6
-15,0 53,5 70,0
-16,0 54,4 71,4
-17,0 55,3 72,8
-18,0 56,2 74,2
-19,0 57,1 75,6
-20,0 58,0 77,0
-21,0 58,9 78,4
-22,0 59,8 79,8
-23,0 60,7 81,2
-24.0 61,6 82,6
-25,0 62.5 84,0
•26.0 63,4 85,4
-27,0 64,3 86,8
-28,0 65,2 88,2
-29,0 66,1 89,6
-30,0 67,1 91,0
-31,0 68,1 92,3
-32,0 69,1 93.6
-33,0 70.0 95,0

Начальник НТО . Начальник ПТ О
МАУ "Доларта^^мт жилищной политики и ЖКХ*' ОАО^ЖЛьметьевские тепловые сети4

. А сы *'/ Липаткина Е. М. Кашина Т. Ю.
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Согласовано 
Руководитель исполкома 
города дльметы^а;

ИИ  Гилемханов 
2016 г

Утверждаю 
Главный ин)» 
АО "Алыу тепловые сети 

М. X. Шигапов 
2016 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
работы тепловых сетей 95/70 квартальной котельной № 33 ОАО ' Альметьевские тепловые сети''

Т е м п е р Т 2 Т 1
н а р у ж н . г— {95 С)

1 0 0 .0 10,0 31.0 35,0
9.0 31,9 36,4

9 5 . 0  ■ у 8.0 32,8 37,8
7.0 33,7 39,2
6,0 34,6 40,6

9 0 , 0 / 5,0 35,5 42,0
4,0 36,4 434

8 5 ,0 - 3,0 37,3 44,8
ж 2,0 38,2 46,2

/ 1,0 39.1 47,6
8 0 . 0 / 0.0 40,0 49.0

/ -1.0 40,9 50,4

7 5 ,0 / -2,0 41,8 51,8
ж -3.0 42.7 53,2

/ -4,0 43,6 54,6
7 0 .0 /  у . -5,0 44,5 56,0

/ -6,0 454 57.4

6 5 .0
/ -7,0 46,3 58.8

Ж  / -3,0 47,2 60,2
Ж -9.0 48,1 61,6

6 0 , 0 / -10.0 49.0 63,0
Ж / -11,0 49,9 64,4

5 5 ,0 ж г -12,0 50,8 65,8
ж  / -13,0 51.7 67,2

У -14,0 52,6 68,6
5 0 , 0 ж  / ' -15,0 53,5 70,0

/ -16,0 54,4 71,4
ж -17,0 55,3 72,8

4 5 , 0 /  / -18,0 56.2 74,2
/ -19,0 57,1 75.6

4 0 , 0 • /  / -20,0 58.0 77,0
-21.0 58.9 78,4
-22,0 59,8 79.8

3 5 ,0 / -23.0 60,7 81,2
-24,0 61,6 82,6

3 0 ,0
-25,0 62,5 84,0
-26,0 63,4 85,4
-27,0 64,3 86,8

'Ж л -28,0 г? Р. о йй Оо о х^  «у ь **> #  #  & -29,0 66,1 89.6
Т е м п е р а т у р а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а -30,0 67,1 91,0
Т 2  - т е м п е р а т у р а  8  о б р а т н о м  т р у б о п р о в о д е -31,0 68,1 92.3

• * » « « » Т 1 - т е м п е р а г у р з  8  п о д а ю щ е м  т р у б о п р о в о д е -32,0 69.1 93,6
- 3 3 , 0 70,0 95,0

Н а ч а л ь н и к  П Т О

О А О / Д Ь ь м е д ь « в с к и е  т е п л о в ы е  с е т и "  

-а ...... '  К а м э и н а  Т . Ю



Согласовано Утверждаю
Руковоштель исполкома Гпавный инженер
городйАльметйас* АО "Альи«6ьеш>&«тепло8ые сети" 
Л_ .С Ш йм /' ) И И. Гилемханов М. X Шигапов
/А  " А & Г 'гаъ  г, •• г / 4'” 'я ?  2016 г.

у
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 

работы тепловых сетей 95/70 квартальной котельной N8 41 ОАО "Альметьевские тепловые сети"

95.0

90.0

85.0

80.0

|  7 0 ,0  

1
о

О.*

6 5 . 0

I 55,0 ф

45.0

4 0 . 0

3 5 ,0

30,0 1

2 5 . 0  4....... ....... г ..... -г ......-г.......- ..... - ...... ............... , ....... ,...... , ......., ....... ....... V - .- -— г— —<» *. % & > >» 9> & <%> # #
Температура наружного воздуха

Т2 - температура в обратном трубопроводе 

Т1 -температура в подающем трубопроводе

Темпер
наружи

Т 2 
(70 С)

Т 1 
(95 С)

10,0 31,0 35.0
9,0 31,9 36,4
8,0 32,8 37,8
7,0 33,7 39,2
6,0 34,6 40,6
5,0 35,5 42,0
4,0 36,4 43,4
3,0 37,3 44,8
2.0 38.2 46,2
1,0 39,1 47,6
0,0 40,0 49.0
-1.0 40,9 50.4
-2.0 41,8 51,8
-3,0 42.7 53,2
-4,0 43,6 54,6
-5,0 44.5 56,0
-6.0 45.4 57,4
-7,0 46.3 58.8
-8,0 47,2 60,2
-9,0 48,1 61.6
-10.0 49,0 63,0
-11,0 49,9 64,4
-12,0 50,8 65,8
-13,0 51,7 67,2
-14.0 52,6 68,6
-15,0 53,5 70,0
-16,0 54,4 71.4
-17,0 55,3 72,8
-18,0 55,2 74,2
-19.0 57,1 75,6
-20.0 58,0 77.0
-21,0 58,9 78,4
-22,0 59,8 79,8
-23,0 60,7 81,2
-24,0 61,6 82,6
-25,0 62,5 84,0
-26.0 63.4 85,4
-27,0 64,3 86,8
-28,0 65,2 88.2
-29,0 66.1 89,6
-30,0 67,1 91,0
-31,0 68,1 92.3
-32,0 69,1 93,6
-33,0 70.0 95,0

Н а ч а л ь н и к  П Т О

ОАО-̂ *в«4нф(евские тепловые сети" 
. ' 'У - ----- КашинаТ Ю



Согласовано 
Руководитель исполкома 
город̂ААметъ6§о*~ч 

Ук ^-Л *у/ И-и.
У-уг

Районная котельная №1
Утверждаю 
Главмый инженер
АО '’Аль««йъ8м*яе тепловые сети" 

Гияемханов М, X. Шигапов
2016 г. * & Г  * ’*?<■/ 2016 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
работы тепловых сетей 95/70 районной котельной № 1 ОАО “Альметьевские тепловые сети"

1000

93.0

90.0

85.0

80.0 

/ 5.0

50.0

45, а

40.0

35.0

30.0

25.0

Т2 - температура 6 обратном трубопроводе 

...........  -температура в подающем зрубопроводе

Темпер
наружи

Т 2 
( 70 С)

Т 1 
( 95 С )

10,0 31,0 35,0
9,0 31,9 36,4
8,0 32,8 37,8
7,0 33,7 39,2
6.0 34,6 40,6
5,0 35,5 42,0
4.0 36,4 43.4
3,0 37.3 44,8
2,0 38,2 46,2
1,0 39,1 47,6
0,0 40,0 49,0
-1,0 40,9 50,4
-2,0 41,8 51,8
-3,0 42,7 53,2
-4,0 43,6 54,6
-5,0 44,5 56,0
-6,0 45,4 57,4
-7,0 46,3 58,8
-8,0 47,2 60,2
-9,0 48,1 61,6

-10,0 49,0 63,0
-11,0 49,9 64,4
-12,0 50.8 65.8
-13,0 51,7 67,2
-14,0 52.6 68.6
-15,0 53,5 70.0
-16,0 54.4 71,4
-17,0 55,3 72,8
-18.0 56,2 74,2
-19,0 57,1 75,6
-20,0 58,0 77,0
-21,0 58.9 78,4
-22,0 59,8 79,8
-23 0 60.7 81,2
-24,0 61,6 82,6
-25.0 62.5 84,0
-26,0 63,4 85,4
-27,0 64,3 86,8
-28,0 65,2 88,2
-29,0 66,1 89,6
-30,0 67,1 91,0
-31,0 68,1 92,3
-32.0 69,1 93,6
-33,0 70,0 95,0

>>>* . *  .35 # # 1» -р ■;* & $•
Т е м п е р а т у р а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а

Н а ч а л ь н и к  П Т О  „
МАУ "Депфтаиект жилищной политики и ХООС 

г/ Ш И /  •" Липаткина Е. М.

Н а ч а л ь н и к  П Т О

О й ф й & й ш ^ Я & в с х м е  т е п л о в ы е  с е т а "  

К з ш и и а  Т  Ю .



Согласовано 
Руководитель исполкома 
города 'Альметьевск 

А/., \ и И Гилемхаиов
/ с  " 2016 г

Утверждаю 
Г лавный инженер 
АО "Алы*

Ш 1
тепловые сети 
М. X, Шигапов 
2016 Г.

110,0

105,0

100,0

40,0

35,0

30.0
25,0

20.0

1б;0
10 О

5,0

0.0

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
работы тепловых сетей 100/70 со срезкой 95 °С районной котельной № < 

ОАО ‘'Альметьевские тепловые сети”

а а- > ъ % ч* 4> Ф # # & «р &
Температура наружного аоадуха

Т2' температура в обратном т р у б о п р о в о д е  

шииишТ 1 - т е м п е р а т у р »  в  подающем т р у б о п р о в о д е

Темпер
наружи

Т 2 
(70 С)

Т 1 
(100 С)

10,0 38,4 45.6
9,0 39,1 46,4
8,0 39.8 47,6
7,0 40,5 48,8
6,0 41,2 50,0
5,0 41,9 51,2
4,0 42.6 52,4
3,0 43,4 53,6
2,0 44,1 54,9
1,0 44,9 56,1
0,0 45,6 57,4
-1,0 46.4 58,6
-2,0 47.1 59.9
-3,0 47,9 61,2
-4,0 48,6 62,5
-5,0 49,4 63.8
-6,0 50,1 65.1
-7,0 50:9 66,4
-8,0 51,6 67,7
-9,0 52.4 69,0

-10,0 53,1 70,3
-11.0 53.9 71,6
-12,0 54.6 72,9
-13,0 55.4 74.2
-14.0 56,1 75,5
-15.0 56,9 76,8
-16,0 57,6 78,1
-17,0 58,4 79,4
-18,0 59,1 80,7
-19,0 59,8 82,0
-20,0 60.6 83,3
-21,0 61,3 84,6
-22,0 62,0 85,9
-23,0 62,8 87,2
-24,0 63,5 88,5
-25,0 64.2 89,8
-26,0 65,0 91,1
-27,0 65,8 92,4
-28,0 66,6 93,7
-29,0 67,4 95,0
-30.0 66.7 95,0
-31,0 66,0 95,0
-32,0 65.3 95,0
-33,0 64,6 95.0



Согласовано 
Руководитель исполкома 
гороя^Альметьевск

( Л и ^ А /  \ и .и  Гилемханов
У/7Г /с

Утверждаю 
Главный ищ  
АО "Альы

Щ 2016  г.

в тепловые сети 
М. X. Шигапов 
2016 г.

/
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 

работы тепловых сетей 105/70 со срезкой 95 “С и полкой 70“С районной котельной Ыа 3 
ОАО "Альметьевские тепловые сети"

Темпер Т 2 Т 1

110,0
наружи (70 С) ( 105 С)

10,0 51.0 70,0

105,0 9.0 51.0 70,0
8.0 51,0 70,0

100.0 7.0 51,0 70,0
6,0 51.0 70,0

95.0 5,0 51,0 70,0

90,0
4,0 51,0 70,0

ж ' 3,0 51.0 70,0
85,0 • у 2,0 51.0 70,0

1.0 51.0 70,0
80,0 / ' 0,0 51,0 70,0

ж -1,0 51.0 70,0
75,0 / ’ -2,0 51.0 70,0

7  Г*
/ -3.0 51.0 70,0

/ и . и -4,0 51.0 70,0
66.0 -5,0 51,0 70,0

-6.0 51,0 70,0
6 0 , 0 -7.0 51.0 70,0

-8,0 51,0 70,0
5 5 . 0 -9.0 518 71,4

-10,0
-11,0

52,4
53,2

72,8
74,25 0 , 0

45,0 -12,0 54,0 75,6
-13,0 54,8 77,0

40.0 -14,0 55,7 78,4
-15,0 56,6 80,0

35,0 -16,0 57,4 81,4

3 0  0  •
-17,0 58,2 82.9
-18,0 59.0 84,3

25,0 -19,0 59,8 85,5
-20,0 60,5 87,1

20,0 -21,0 61,3 88,5
-22,0 62,0 89,9

15.0 -23,0 62,8 91,3

10,0
-24,0 63,5 92,7
-25,0 64,2 94,1

5,0 -26,0 65,0 95,0
-27,0 64,2 95,0

л п -28,0 63,5 95,0и ,и
о  ъ %> *, 1 «> у у * *  ^  ^  _,$* # Ф &

-29,0 62,8 95,0
Температура наружного воздуха -30,0 62.1 95,0
Т 2  температура а обратном трубопроводе -31,0 61,4 95,0

■им»»»;т 1 -температура в подающей трубопроводе -32,0 60,7 95,0
-33,0 60,0 95,0

Начальник ПТО , Начапь^к ПТО 
МАУ “Дмйртэд^нт жилищной политики и ЖКХ“ ОАО^айбМфгк»вс*ие тепловые сети' 

,/Уи-К/ '  Липзткима Е. М. ."X—-----Камзина Т Ю.
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2016 г.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ график  
работы тепловых сетей 130/70 районной котельной № 4 ОАО "Альметьевские тепловые сети"

>•
а

Т е м п е р Т 2 Т 1

1 1 0 ,0
н а р у ж и (130 С)

10,0 47.4 70.1
1 0 5 .0 9,0 47.1 70,1

8,0 46.9 70,1
1 0 0 .0  / 7,0 46,6 70.1

6,0 46 4 70,1
9 5 .0 5.0 46,1 70,1

4,0 45,9 70,1
9 0 ,0 3,0 45,7 70,1
8 5 , 0 / 2,0 45,4 70,1

/ 1,0 45,2 70,1
8 0 , 0 0.0 44,9 70,1

-1,0 44,7 70,1
7 5 .0 -2,0 44,5 70,9
уг\ г. -3.0 44.5 72,9

-4,0 44,8 74,9
6 5 , 0 -5.0 45,2 76,9

-6,0 45,6 78,9
6 0 , 0 -7,0 46,1 80,9

-8,0 46,7 82,9
5 5 ,0 -9,0 47,2 84,9
« л  л -10,0 47.8 86,8

-11,0 48,4 88,7
4 5 . 0 -12,0 49,0 90,6

-13,0 49,6 92,5
4 0 . 0 -14,0 50,2 94,5

-15,0 50.8 96,4
3 5 .0 -16.0 51,5 98,3
ч п  п -17,0 52,1 100,2

-18,0 52,7 1022
2 5 , 0  • -19,0 53,4 104,1

" -20,0 54,0 106.0
2 0 ,0 -21.0 54,6 1079

-22,0 55,3 109,8
1 5 ,0 -23,0 55.9 111.7

1 0 ,0 -24.0 56,5 113,5
-25,0 57,1 115,4

5 .0 -26.0 57,7 117,3
-27,0 58.4 119,1

0  0 -28,0 59,0 121.0& &  Де А Ж. V л  «, & Л, А  „V  .Ж .л. .(>.V х> х> а* у ^ ,$• ?•> ,*• (хУ )*•* х  <•'”  пр «(' Л.»

-29,0 59.6 122,9Температура наружного воздуха -30,0 60,2 124.7
Т 2  т е м п е р а т у р а  в  о б р а т н о м  т р у б о п р о в о д е -31.0 60,9 126,6

« — Т 1 - т » м п е р а т у р а  в  п о д а ю щ е м  т р у б о п р о в о д е -32,0 61,4 128,3
-33.0 62,0 130,1

Начальник ПТО
МАУ "Дербртамёнт жилищной политики и ЖКХ“

. п т У  Липаткина Е. М.

Начаг^ник ПТО
. О&Й ,:Аль*̂ )»1ъевские тепловые сети' 
____ ' Камзина Т. Ю.



Согласовано 
Р уководить исполкома 
города Атл»етьв6рс-ч 
__,ф. * М М. Гилвмхамов

Утверждаю 
Гпа&ньм инженер.
АО "'Апьрттьтш^е тепловые сети*'

^ 0 Р /_____ М. X. Шигапов
€& * 2016 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
работы тепловых сетей 95/70 квартальной котельной ЦПК ОАО '‘Альметьевские тепловые сети"

100,0

95<0

90;0

65:0

80.0

75.0

70.0 

8̂ 0 

во. 0 

3&0 

50<0

45.0

40.0

35.0 

30;0

2 5 . 0 ► г % Я. > 'Р *  .О 4- .у ,* ч*. ф ф ф &
Температура наружного воздуха

..Т2 - температура 8 обратном трубопроводе

1 - т е м п е р а т у р а  к  п о д а ю ш е м  т р у б о п р о в о д е

Темпер
наружн

Т 2 
(70 С)

Т 1 
(95 С)

10,0 31,0 35,0
9,0 31.9 36,4
8,0 32,8 37,8
7,0 33,7 39,2
6,0 34,6 40.6
5,0 35.5 42,0
4.0 36,4 43,4
3,0 37,3 44,8
2,0 38,2 46,2
1,0 39,1 47,6
0.0 40,0 49,0
-1.0 40,9 50.4
-2,0 41,8 51.8
-3,0 42,7 53,2
-4,0 43,6 54,6
-5.0 44,5 56,0
-6,0 45,4 57,4
-7,0 46.3 58,8
-8.0 47,2 60,2
-9.0 48,1 61,6

-10,0 49,0 63,0
-11,0 49,9 64,4
-12,0 50,8 65,8
-13,0 51,7 67,2
-14,0 52,6 68,6
-15,0 53,5 70,0
-16,0 54,4 71,4
-17,0 55,3 72,8
-18,0 56,2 74,2
-19,0 57,1 75,6
-20,0 58,0 77,0
-21,0 58.9 78,4
-22,0 59,8 79,8
-23,0 60,7 81,2
-24,0 61,6 82,6
-25,0 62,5 84,0
-26,0 63,4 85,4
-27,0 64,3 86,8
-26,0 65,2 88,2
-29,0 66.1 89,6
-30,0 67,1 91,0
-31,0 68,1 92,3
-32,0 69,1 93,6
-33,0 70,0 95,0



Согласовано Утверждаю
Руководитель исполкома Главмый инженер
города Лл^уетьввб^^ АО тепловые сети’*

!.И. Гилемханов М. X. Шигапов
016 г, " ^  « 7 у *  2016 г.

100,0

96.0

9 0 . 0

8 5 . 0

8 0 . 0

7 6 .0

7 0 .0  

610 

во, О 

$5,0

5 0 .0

45.0

4 0 . 0

35.0

3 0 .0

2 5 . 0

ос;се
31к

Начальник ПТО , Начальник ПТО
МАУ “Дев&ртам^нт жилищной политики и ЖКХ" ОАО’АДЬметьевские тепловые сети"

Липаткмна Е М, ----  . ^ . Хамзина Т. Ю.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
работы тепловых сетей 95/70 квартальной котельной ТРЦ "Панорама" 

О'АО “Альметьевсхие тепловые сети"

■ 1 О > У У> * „О -> •> ч» •* $ ф *>• ■&
Температура наружного воздуха

12 - т е м п е р а т у р а  в  о б р а т н о м  трубопроводе 
«... Т 1 - температура в падающем трубопроводе

Темпер
наружи

Т 2 
(70 С)

Т 1 
(95 С)

10.0 31,0 35.0
9,0 31.9 36,4
8.0 32.8 37,8
7,0 33.7 39.2
6.0 34,6 40,6
5,0 35,5 42.0
4.0 36.4 43,4
30 37,3 44,8
2,0 38.2 46,2
1,0 39,1 47,6
0,0 40,0 49,0
•1.0 40,9 50,4
-2.0 41.8 51,8
-3.0 42,7 53,2
ч о 43,6 54,6
-5,0 44,5 56,0
-6,0 45.4 57,4
-7,0 46,3 58,8
-8,0 47,2 60,2
-9.0 48,1 61,6
-10.0 49,0 63,0
-11.0 49,9 64,4
-12,0 50,8 65,8
-13,0 51,7 67,2
-14.0 52,6 686
-15,0 53,5 70,0
-16.0 54.4 71.4
-17,0 55,3 72,8
-18,0 58,2 74,2
-19,0 57,1 75,6
-20,0 58,0 77.0
-21,0 58,9 78,4
-22,0 59,8 79,8
-23,0 60,7 81,2
-24,0 61.6 82.6
-25,0 62,5 84,0
-26,0 63.4 85,4
-27,0 64.3 86.8
-28,0 65,2 88,2
-29,0 66,1 89,6
-30,0 67,1 91,0
-31,0 68,1 92,3
-32,0 69,1 93,6
-33,0 70.0 95,0



з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Гидравлический расчёт тепловых сетей был выполнен с 
применениемпрограммного комплекса 7.и1и 7.0.

Анализ результатов гидравлического расчёта показывает, что на 
существующем уровне основная часть трубопроводов тепловой сети от всех 
энергоисточников (котельных) имеет достаточную пропускную способность, 
перегруженных и максимально загруженных участков не наблюдается.

Особенностью гидравлического режима работы тепловой сети 
г.Альметьевск является незначительная разность высот между источниками и 
потребителями (разность геодезических отметок). Это не предъявляет особых 
требований к работе регулирующих устройств, средств защиты от 
повышенного давления, а также насосного оборудования, которое 
предназначено для возврата сетевой воды на источники тепловой энергии и 
установлено на трубопроводах обратной сетевойводы.

Для учета взаимного влияния факторов, определяющих гидравлический 
режим системы централизованного теплоснабжения (гидравлические потери 
напора по сети, профиль местности, высота систем теплопотребления) были 
построены графики напоров воды в сети при динамическом и статическом 
режимах (пьезометрические графики).

Пьезометрические графики участка теплосети от энергоисточников 
(котельных) до удаленного потребителя представлены на рис. 17-43
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Рисунок 18. П ьезом етрический граф ик от районной котельной №2 до ул. Ш евченко, д .70
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Рисунок 19. Пьезометрический график от районной котельной №3 до Школы №4
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Наименование узла РК-3 УУ-1 тк-25 тк-26 тк-127 тк-128 тк-129 тк-130 узел школа 4 тк131 Школа №4

Геодезическая высота, м 107 107 107 110 110 110 110 112 112 112 112

Напор в обратном трубопроводе, 
м

137 137.058 137.059 137.082 137.248 137.365 137.46 139.231 139.32 139.351 139.431

Располагаемый напор, м 67 66.883 66.882 66.834 66.501 66.268 66.076 62.523 62.345 62.283 62.12

Длина участка,м 8 1 80 80 67 70 365 150 62 7

Диаметр участка, м 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.15 0.2 0.15 0.08

Потери напора в подающем 
трубопроводе,м 0.059 0 0.024 0.167 0.117 0.096 1.783 0.089 0.031 0.081

Потери напора в обратном 
трубопроводе,м 0.058 0 0.024 0.166 0.116 0.096 1.771 0.089 0.031 0.081

Скорость движения воды в 
под.тр-де, м/с

2171 0.279 0.279 0.578 0.528 0.468 0.74 0.306 0.232 0.769

Скорость движения воды в 
обр.тр-де, м/с -2.165 -0.278 -0.278 -0.576 -0.527 -0.466 -0.738 -0.305 -0.232 -0.768

Удельные линейные потери в ПС, 
мм/м 7.339 0.3 0.3 2.088 1.747 1.374 4.884 0.594 0.498 11.556

Удельные линейные потери в 
ОС, ммЛл

7.297 0.298 0.298 2.075 1.736 1.365 4.852 0.591 0.496 11.52

Расход в подающем 
трубопроводе, т 1ч 2154.3923 69.2872 69.287 63.7579 58.2553 51.5897 45.9259 33.699 14.4153 13.5702

Расход в обратном 
трубопроводе, т/ч -2148.1927 -69.039 -69.0392 -63.5465 -58.0648 -51.4209 -45.7768 -33.6167 -14.3864 -13.5484
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Рисунок 21. Пьезометрический график от квартальной котельной №2 до ул.Чапаева, д.1

№

ш
т
,ео •:, .• ' ... / .. — — -  — г; г г  ~  * “ ------*------- “-----“  1-' '• — ---------'----- ” ---- —-----" — — ...... ~ ..........1
«0
т
20
о

Напштчым<«* у!л« 
?чмй*э*»<л»с:«л» »
Мвлор а г»гуйо'чч>*оа* 
«

Кй*|Г»алы»*А «л**»м«Ж1 **»2 
164 « !« .«

п-2 
!Ы.$ 

?«> г?»

к 4
104?

Ю0.441

яь*
их

1604 6?

уу*Л
ИК.43

*«}.?4«

16». 4* 

«1669

Ш З

«106%

503.1 

161 076

Д«А»
103

161 «Р9
Рйспапаи'ввиый ««*№* и 
Дп«м» У«*«-Г»ГЛ. » 
Дм«<л»»$>уЧ*С1«с>. М 
ПйИ5<*
1#У^»«*ЗДЧ Ы

гв
г
с гв

ев»*

15 «5 
«
® 1 

в в н

1 (1 »  
*2 
0 «

0

15.Т34
1
009

асге

« ш
40 
0 14

0 2*

«122
С?
оса 

е 314

14 455 
3 
01 

о®е«

14 Ш
22
01

ООН

54 451 
71 
065 

9 Ш

1421

Лог«>г>и халсгл » ©й«аг»«?»М 
ы с ев? е.о« в. Г* ааж в гг» ш 0.0М 0011 » • • }

С*Жр«<Т1. Л«И**М«в *5Д»* 1»
«ад Ч'Д* “ в̂ 
С*<хгвстк «к-л» и 
*е* гр д* «  с

6 (а 

* * М

4 »

4ММЙ

*в»

1«М

о«м ош

•0545

6№
йш

02*5

-0Й4»

1Ш

0 1 «

0 ш
9 Ж

ГШ «т * 4 » |4:34 МП •Л» 0443 41* 1*
Удо<*м***<« тнм«Д»1м«| п̂я»(л1 в ОС 
Ш№ 1ЧЛЛ о?з 14 4 32$ 3 06Г 4.1X7 в.ЗЙб »44? 4$04
Рлсяал » подд«си**« ?С* ?у«<8 «Б 653% €* }«К 43 2«?6 56 >.’« 64416 6 4426 4 4Ф57 г т ?
Рлежая ■ обрл«нои#
№Ц -10в35в1 -65 .Ш6 61 «57 43 1»1 06 31 -0.4293 €̂432? 4  4024 -2 1947



т
4 0

20

0
М а и м а м б б а н ш »  у з я » К в а р т а л ь н а я  к а т е п ь ы а я  N 8 5 с м » 1 у у * 1 У У 'З у у - 4 М а т е р и а л ь н ы й  с к л а д

д о  с о т » ,  ы 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 7 1 3 2 1 2 9 5

М я л а р  в  о б р а т о м  т р у б о п р о в о д * ,  
м 1 6 3 1 6 3  6 5 3 1 6 3  1 3 7 1 6 3  6 5 6 1 6 3  9 7 5 1 6 7  3 2 7

Р а с т > п з г э в 1М ь *й  н а п о р ,  м 2 4  2 2 4  0 1 4 2 3  9 2 5 22 8 8 6 2 2  2 4 ? 1 5 . 5 3

Д л и н а  у ч а с т к а  м 3 4  6 7 1 3  т 7 8  4 5 5  0 4 1 5 9  3 4

Д и а м е т р  у ч а с т к а ,  и 0 2 5 0  1 5 0  0 8 0  0 3 0  0 5

П о т е р и  м а п а р а  в  п о д а ю щ е м  
т р у б о п р о в о д а ,  м 0 ,0 9 3 0  0 4 4 0 5 2 0 . 3 2 3 .3 6 4

П о т е р я  к а п о р а  в  о б р а т о м  
т р у б о п р о в о д а ,  м оот 0  0 4 4 0 5 Ш 0  3 1 3 % т

С к о р о с т ь  д в м ж в м и я  в о д ы  в  
п о д  т р - д * .  м / с о.ш 0 . 5 2 3 0  1 0 1 0  4 $ $ 0  6 6

С к о р о с т ь  д в н > * ж н и  в о д ы  о 
О & р  т р . д ^  М /С - 0  6 6 4 -0  522 -0 5 -0  4 6 8 -О 6 5 9

У д о п ь м м а  л и м а й м м а  п о т е р и  в  П С
тлШ 2 1 0 9 2 4 9 8 5  1 0 5 4  4 7 5 1 6  1 7 7

У д е л ь н ы *  л и ш а й н ы е  п о т е р !»  е  О С .  
м м ^ м 21 2  4 8 ? 5 0 8 5 4  4 в 1 6  ш

Р а с х о д  о  п о д а ю щ е м
т р у б о п р о & п д е ,  т /м

т,вз?з 3 1 5 9 3 3 8 .4 0 2 7 7  0 6 0 8 4  1 9 4 1

Р а с х о д  в  а б р а г к о г . *  т р у б о п р о в о д ©  
1Ы И Л2 . 5 3 2 3 •3 1  5 2 4 5 8  3 8 6 1 >7 8 4 6 3 -4  1 8 7



?80
166 .......................... ----------------------------

140

Ш
5 80 

60 

40 
Ш 
0

н * и м «*««**мй# уз*»# » * 1 уу-2 *«-4$ уу-12 уу-13

Г*вд.таа***#ская « м е та  м пт 127 127 127 127 127

Напор в с ы т н о м  трубшфево.а** 
м ш г <«7 243 157.517 157875 167 906 157 917

Располагаемый напор. м 30 2!» 512 28 962 28 245 28 181 28 16

Д гн»«й ум-леска. м ?л 54 $ 130 70 25

Дмам*гр ушаста, м 0  25 0  25 0 2 0 2 5 0 25

Потери напор-» в подающем 
груб ;> п ров ода; м 0 245 0  276 0.31 0 032 0 011

ГГот»р1» мажора я обратном 
*ру6опро«с\д« м 0 243 0 274 0 357 0 032 0 01

С*юр&<ти д*й>:«и«* вадм в 
под тр-д» м/с 1472 1 472 0 502 0 307 0294

СКОРОСТЬ ДВИ.*С«М((Я «ОДЫ В
обр *р~А*', м/с -1 467 *1457 <0 55 -0 300 -0 293

Удепк.ны« п*1и«имы« погвр*» в ПС 
Ми*м *о го7 10 207 2 0 457 0 422

VД«Пк>нм«* пимбйны# п&*«р«г « ОС.
МЫ’М 10 142 10 142 * .985 0 454 0 419

РаС*йД «* «4д*к)щ«м  
грубелровод®. т/ч 249 5329 249 5306 60 7376 51 9086 49 8826

Расход V оОДмм&м *ру§«*нрсвод^ 
*/ч -248 725.9 -248 7233 <60 5172 -618103 -19 7242



186

160

146

№

40
20
$

уу-13 ем-1 уу-13 уу-14 уу-16 уу-17 уу-19
Г е о д о э и ч кка я  высот», м 127 127 127 127 127 127 127
Ндпор п обратном трусопрйпйдм
м 157 917 157 93 158 156 158 463 158 504 158 674 159 193

РаспопягзвмыЛ напор м 28 16 20 134 27 661 27.066 26 983 26 64 26 699
Дпим» у ч я с к а  м 25 19 6 0 10 65 222
Д иам етр учлсте* м 0 25 0  15 0 15 0 15 0 15 0 15
Потерн «агаорд а подамэщом 
трубопроводе м 0 013 0 227 в 303 0 841 0 172 0 522

Потери иапора а обратном  
трубопровод* м 0 013 0  226 0 307 0 041 0 171 0 519

Скорость д и ч **н ч я  поды » 
под тр-д#. м/с 0 273 0 768 0 754 0 539 0 517 0 485

Скорость движения воды в 
об|> «р-д«. ы/е -0 873 -0 766 •О 762 -0 537 -0 516 -0 484

Удельные линейные потери о ПС. 
мм/м 0 365 5.34 5.14!) 2 65 2 443 2 153

Удельные пинейны» потерн а О С. 
мм 'м 0 363 5  306 5 116 2  632 2 426 2 130

Р асход  в подаю щ ем  
трубопровод*. »/ч 46 .3709 46 368 45 5229 3? 5499 31 2385 2Я 3013

Расход  в обратном трубопроводе 
т/ч -46 2243 •46 2272 ■46.3861 .32 4374 .31 1233 29 2006



""""""".................................................... 1

4 0

П
О

На«»Л!ОМСВЗИ1*С узла 

Г«од#зичес*л* высота м 

Наяор в  о$р**"ОМ ф у б 0 П р 0 * 0 Д «
м

у у т з

12?

159 153

уу2  0 

127

Ш 1 1

уу-21

12?

153 251

УУ'22

12?

№  2Ш

уу-23

127

159279

УУ 24 

12?

159 Ж

база АРИУ мехмаст«рс*:а.я 

127

159 344

Располагаемы*) майор м 

Дш»м* участка. м

25.595

§

25 553 

30

25483

14

25469

100

25.426

Ш

25.373

18

25.3

учас***. м 0 15 0 15 015 0.15 0 15 0 1
л»?вр* напор* в адшмиим* 
трубопровод* и  
П отера* н а п о р а  е  о б р а т н о м  
трубопровод* м

0023  

0 023

0 035 

0 03$

0 007 

0 007

0 022 

0 022

0026  

0 02$

0 033 

0 0 3 8

С*0?К>С*»» ДвМжфЯПЯ в«Ды 0
вод »РА«. м с
СкОрОСП» ДвИ Г̂И»»!» ЙОДЫ 0
о€р тр-Д* м/с

0 44 

4 4 * 8

0 327 

4>326

0  19 

4)19

0 147 

4) 146

0 124 

4» 124

0283  

0  283

Ул«пы*к-с* пии«»1»*ы» потерн о  ЛС
М М 'И 1 772 0 991 0 343 0 208 0 !$1 1 251

У д е п ь к м е  п м **« й н ы »  п о т е р и  в  О С
тлЫ 1 Ш 0934 0  3 41 0 206 б 15 1 248

Р а с х о д  в  п о д а ю щ е м
*р у б 0 П |Я я в 0 Д * . *Ы 2 5  $ 4 3 ? 19 7 5 0 ? 11 4 9 0 6 9  $ 6 7 2 7  5 0 5 4 7  5 0 1 3

Р ж х м  »  о4р*1наи трубопровод*, 
т/м « 4 Ж • 1 9  6 5 2 5 -1 1  4 4 3 4 -8  8 2 5 -7  4 6 5 4 | - 7  4 9 2 5
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Маиьммоваи*** узла Квартяы*** котельная Ш ? уу«1 * И *к-2 УУ2 Фмтй*с>ц*ктр ЯМ

ймс^у». м 141 141 141 141 141 141
Гру§0«р»,»**аДе

м 14$ 140 001 140 00$ 14$ 064 140.072 140092

Располагаемый напор, м 19 98$ 19В63 19 844
Дпнмя учлспеа, м 40 7,5 27 5 45

уЧАСЩ#, М 0 2 а * 0 1$ О 15 0 15
По**ри н;втф$ ** «вдаккцам 
трубопроводе», м 0 801 0 005 0 068 0 01 0 027
По»«*|зн й # П 9 ф #  $ # $ р ф Г И 0 д е
Грубф«{Х>вОДй. м 0 001 о ао4 0 059 оооо 00&

Скорое»* дтж&тт. воды « 
под т р д * м/с 02& 0.344 0 46$ 0.300 0 з ш

Спорое*», дв**ж**м*ж водм «
о ё р  Г р - Д « : *Л?С

-а 2зо 0  325 -0,436 -0 274 -0 202

Уд«*т»нм0 «$*чгри » ПС, 
мы/м 0 303 0 748 2 011 о ш о $ о г

Удопьймй ГМ«*ЛнЬМ> «б*«ири к ОС,
М  1,1/М о  з т 0 §72 1 741 о е е э 0 37«

Р А С Х О Д  в  П О Д Э *? Щ *М  
Тр у  6  О ЯрС» 15 ОД & */«< 43 073 28 3095 18.9886 14 4715

Расход в обратом трубопровода 
т/ц -41.0434 *3$.8«91 '26.3160 -17.015$ 12 5071
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у«;л К*1Л{ГП1Г!>,*Л»« «СОГКПКМАЙ ?«&■?-* х<с-\ уу.1 «?-2 >-».з

Г •е д к ж т с ш »  «шсот* м г 0 0 0 0 0

»♦ 25 2 7 *2 ЯМ41 2 » Ш 30 231 31 883

^#с*^*гя*«»*»а мдаф, « *8 I I  т ШШ Э* 4§3 пт т Ш Ш
Дгмхй у*»сГ»Л. м 5 4? 4 15 зо 21 п
Д*МММ#Ф уишс**# м о.* 0 3 0.1!» 9 1!* 0 1$ 811

ил^^ра ж зд&*цщ«м
фубопремда ад г з з г 0 724 0€26 03? 1 6§3 6 Ш

грубог^онод» м 2 §2 0 721 0€23 й ш 1 652 0553

Скороб** д#и«'*м*я «о*»** «
ПОД 1р«.Д* »л'С 1,Ш 1 4*8 1 %п 17? З.$56

Сксрос?*- ведм и
п$р *$*&*> Ч’С ? ш -1 4 М • 1 Ш \>лзт •1 Ж *1 .Ш

Уд****н%*а ыыъЯты* т*#ри ш ПС. 
ммН* 23,526 13,352 23 444 т ш 2 23 0*51 24 €21

'*$<№ьА*иъ *инйн$мь*« га>г«?р»>« ОС
и « ‘и 23,429 *3«3? 2$,332 27 *№Л п ш 24 525

Рлсхвд *  Ь^аж ж **« 
*Руб<><^&йОДй П'ч 210 0003 165 3*82 т  м & 506 %ш 106*52? 360 018$

р'»с*су| в <з$рагты кр^с^ровва*. •2<Н $ Ш -165 (И$2 л и  \ ш ■ т ы м -ти п ■ШШ

шл
$
32 т
н.т
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М д о м д о о в а н н е  у м а т к - 4 хк-В тк-6 Г К ’ 1 0 уу-з уу-8 У У  9 т к И  1 ж и л о й  д о м

Г « а д © . э и ц » с * ? » я  ВМСОТ» м 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Н а п о р  в  о б р а т н о » . *  т р у б о п р о в о д ©  
М за,4 3 6 3 3  0 3 1 3 3 - & 1 6 3 4 . 3 1 3 4  4 8 3 6  1 1 6 3 &  3 8 4 3 6 4 3 2 3 6  4 6 9

Р а е л о л я г л о - м м й  м я л о р  м 2 5 . 0 9 8 2 3  9 0 6 2 2  3 3 2 1  3 4 3 2 1  0 0 3 1 7  7 2 6 1 7  1 8  7 1 7  0 9 1 1 7  0 2

Д п и « &  уч&сгк» м 2% 3 1 6 5 30 100 50 25 15

Д н 9 М « !р  участка. м 0  1 $ 0 1§ 0 16 0 16 0  1 0  1 0  0 7 0  0 7

Потери малорг* *> подаю щ ем
Тр>М5оЛрО*$©Д« м 0  697 0  7 8 9 0 .494 0  1 7 1 6 4 2 0  2 7 0  0 4 8 а  0 3 6

Потери мзлор& в  обратном
1руб0пр®|всм*в М 0  5 9 5 0  7 8 0 0 4 93 0  1 8 9 1 6 3 6 0 . 2 6 9 0  0 4 8 0  0 3 6

С к о р о с т ь  Д Ю И Ж в Ж Т Н  Й О Д Ы  и
л о д  т р - д о  М  *с 1 . 3 8 1 1 2 9 $ 0  8 7 8 0  727 1 0 1 0 6 6 $ 0 . 2 6 9 0  2 6 9

С к о р о с т * *  дяимсоиия в о д ы  а 
о б р т р - А ®  м / с - 1 3 7 9 - 1  2 9 7 •0 8 7 6 -0  7 2 6 - 1  0 0 8 - 0 . 6 6 7 - 0  2 5 8 0  2 5 8

У д д о ь м ы е  л и н е й н ы »  п о т е р и  е П С .  
м м / м 1 7  1 5 1 15 183 6 964 4 792 15 403 4  9 22 1 653 1 6 53

У д е п ь м ы о  л и м о й м ы »  п о г о р и  а О С ,  
м м /м 17 087 1 6 .126 6 938 4 .7 7 5 15 345 4 .9 0 6 1.648 1 649

Р а с х о д  в л о д * ю щ * м  
Т Р У Б О П Р О В О Д »  т / м

8 3  4 05 4 78 4517 53 0065 4 3 .9 0 6 2 26  739 15.0432 3 .3 3 .2998

Р а с х о д  о  о б р а т н о м  т р у б о п р о в о д е .  
г/и -т  2 л т -78 3047 -62  9074 -43 8263 -26 689 •15 0181 -3 2947 ‘ 3 2 9 4 9



2 Ш
Ж
т
ж
о

чат КфДОЗДий* Бельгия 1? пЛ т*-и п4% Т*‘15 »4 1*4? »48 1*4$ *н?*эм дам
139 т 1» Ш № 130 130 «30 т 13155

ь офмм*
и тт тип Щ13 171 336 171711 17Ш 17226) 172.736 174453

Шш/шмьА ** 3$* шт #144 &232 35 Й5 Э1063 ЗШЗ #95? ЗДК 2$ 57
Дг***» уч«,?м,м 141* ЯШ V* 8*83 3483 4059 ЗВШ Ш 8531
5*эме?р участи», м 055 02 02 02 62 02 02 01 00?

нхыа *
1ВфС€Щ*ЩС;,Ы О??? 0«Щ 1455 12Н 333? 0,3? 8.1*3 СШ т

*зг»:<ра г :ф;*тэм от о*и 14$3 1Л» 03?$ &Ж» ош 0«$ 17*1
€*<%« ?ъ ы*л(ж* мацы * *50§ 1481 143 1.321 1.18$ 1Ш5 1Ш* 0745 0.734
Свжвеп» * 
<&> ик <1.586 а ж •1.427 •1321 4.154 .1Ш лт <0744 4792

г**-»еммы5 по?**** »ЙС,
Ш 13,4?$ п т (ОМ ш Г166 1т ш т п

<Х,мм̂ 1Щ1 пт п т 10 $4? ш ?аи 7 т «4 И021
Ш т  ̂  пятш»* 255 Ш Ж 1Ш 154 434 ♦432682 124 §17?. 115.105 ш ш «7366 10,1172
Ржк& ( окат**#» 
т̂ о̂прз»̂ *, <ЖШ 4584494 .1541594 442ЯЯ >4247102 т яж 414.4341 ,137027 44ШВД
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Наименование угша К в ар та льна » котельная N«33 тк*1 т к 4 УУ-4 жилой дом

Геодезическая высота. м 135.6 135.6 134 134 135
Напор в обратном трубопроводе, 
м 167.24 167.401 167.743 167 822 167 941

Распопе гаеллый капор. м 65 64.677 63.993 63.835 63.6

Длина участка», м 3 93 39 69 126

Диаметр участка, м 0.15 0.15 0.1 0.1
Потери напора »  подающем 
трубопроводе. м 0.162 0.343 0X579 0 1 2

Потери ««п о р а  ь обратном 
трубопров оде, ьл 0.161 0.342 0 07$ 0 1 2

Скорость движения годы  в 
под.тр-де. м/с 1 .057 0.553 0 31 4 0272

Скорость Движвмий ВОДЫ в 
обр,тр-де. м/с -1.055 -0,552 -0.314 -0  272

Удельны© лииейюые потери о ПС,
ММЛМ 6.996 2.79 1.53 1 158

Удельные лимеймые потери в 
О С , ммУм 6,975 2,761 1 524 1 154

Расход о подаю«и?«л 
трубопро в оде, т/Ч 114.2051 33.4126 8 3175 7.2144

Расход в обратном 
т  рубопро в оде, тА*

-114,0264 -33.3569 -4.ЭСИЗ -7 20 3$





130
ж

140 '.у'- ‘у ‘. ш т §

%г.
1

т

т

8 0

Ж
40
25
0

У10* М4#?4«мЛ* М®4$ Г*-1 г».г «*3 т-4 уу*г 1*4 т * 2 *«Я» Х 'А*
Г«*|«эиЧйС*а>х ш и е & щ м 13783 1»А 1376 13? 6 1» ♦ЭМ 139 ш »
Н И К #  * «Звк>*Т«йМ т&?Сс$гра*(!#ь, 
м 157 63 15? ЭМ 1»«П 1ШИ 15&Я66 159 86? *,60.1?3 160275 седо*

Распотлйный н*те&. м ш :1У'ЯЙ* 17857 15Ш н т п т 133 т ?

Доич* у**с*г*. и змв 572 3112 2343 6354 5&03 * в т 38 87
Д ла ш т р участ» а(м 02 015 0*5 01$ 01 01 01 00?
Пэте*** «апо*>* е (К$ао«рм 
Т0у<50Г|»*>0Ае< и ОЗвб 011? 0*35 о . ш о.#м о т 0102 0-5625

**апе»» в в б & е п & м  
щ & е р о * б ***** В3г$4 0117 04*3 в т ояя 0307 0102 0564

С ьяхст и дес*сми««*едс* к 
падтр-**.**: П К 135» 1 «€в 1Ш ъ ш 0.52В озгз а.«вз

С«Я*>С1Ъ ***»«**«* »
ПМ.*. «* 4 ш 43» 4103 -004* 4ДО •05»

Удотмме "имейг««- гс?е«>и с 1 К . 
мм̂м В Ш 1577? 1253* 10 29® 10751 4326 16?4 М Ш

) Аещ8**»<е ««мейне*? гэд-т«ри * 
ОС.***»* $ т 15717 12187 10255 10711 431 1 Ш 1* 155
Расхц* I п«м,*:<вуйм 
Т5̂0СОРО » ОД», Т** т е з 7% 879» 70 3545 84,5456 22.3121 13.4285 07071 9 7 Ш

|ЧК*«* * обмгис** 
ц ф & т * Ш ! ,  1**

«ш<эш >?з*г*е 40ЗДМ 44.4*72 •22278* «И34М01 - •« И 7 ■4Ш
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Н а и м ё и о в й м и »  у . ш . 1 Ц П К у у »1 у у - 2 уу-4 т к - 4 О б щ е ж и т и й  А Г Н И

Г е о д е з и ч е с к а я  в ы с о т а ,  ы 1 3 2 1 3 5 1 3 2 1 3 3 1 3 5 1 3 5

Н а п о р  в  о б р а т н о м  т р у б о п р о в о д е  
м 1 5 2 1 5 2  0 2 4 1 5 2  0 4 7 1 5 2  0 5 3 1 5 2  1 0 6 1 5 2  1 1

Р а с п о л а г а е м ы й  н а п о р ,  м 5 6 6 5 . 9 5 2 5 5 . 9 0 5 5 5  6 9 4 5 5 . 7 8 8 5 5 . 7 8

Д л и н а  у ч а с т к а  м 1 1 6 4 5 2 6 4 2 2

Д и а м е т р  у ч а с т к а .  м 0  2 0 2 0  0 5 0  1 6 0  1 5

П о т е р и  н а п о р а  в  п о д а ю щ е м
т р у б о п р о в о д е ,  м

0  0 2 4 0  0 2 3 0 . 0 0 6 0 . 0 5 3 0  0 0 4

П о т е р »  « « л о р »  а  о б р а т н о м  
т р у б о п р о в о д е ,  м

0  0 2 4 0  0 2 3 0  0 0 6 0  0 5 3 0  0 0 4

С к о р о с т ь  д в и ж е н и я  в о д ы  в
п о д  Т р . д # .  м / с 0  8 7 3 0  4 6 5 0  1 9 8 0  1 3 9 0  1 4 2

С к о р о с т ь  д в и ж е н и я  в о д ы  в
о б р  т р - д е .  м / с - 0  3 7 1 - 0  4 ( 5 4 - 0  1 9 3 - 0  1 3 3 - 0  1 4 2

У д е л ь н ы е  л н н е й м ы е  п о т е р и  в  П С
м м / м

4  7 8 4 1 3 7 6 0 . 3 7 2 0 , 1 8 2 0  1 9 5

У д * ,» п » .н > . ! * ;  н и м о й н ы ©  п о т е р и  о  О С
м м / м 4 . 7 6 3 1 . 3 7 0 . 3 7 0  1 3 1 0  1 9 4

Р а с х о д  в  п о д а ю щ е м
т р у б о п р о в о д е ,  т / ч

9 4 , 3 1 8 4 6 0  2 7 2 7 1 1 . 9 8 4 4 8 , 5 9 3 1 8  5 8 1 7

Р а с х о д  а  о б р а т н о м  т р у б о п р о в о д »  
т / ч - 9 4  1 1 3 3 - 5 0  1 5 3 4 - 1 1 . 9 4 1 3 - 8 , 5 5 6 9 8 6 6 8 3
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Нлиминов.ппи’ уэпа К К  Т Р Ц  Панорам а У Р С  торговый дом

высота м 132 132
Н апор в обратном трубопровода 
м 143 144 07

Располагаем ы й напор м 11 3 859

Д п и н я  уч зс  ткд м 164

Д иам етр умастил м 0  16
Потери напора в подаю щ ем  
трубопроводе м 1 0 7 !

Потери напора в обратном  
трубопроводе м 1 071

Скор о с т* д виж ения воды о 
под т р д в  м/с 0 067

Скорость д е н ж & к и я  й о д ы  и
обр гр-де м /с -0 857

Удепьны© пкнеОные потерн в ПС
м н /м 6 528

Удепькы е пинвЛные потерн е ОС
м м /м 6 528

Р а с х о д  в п о д аю щ ем  
трубопроводе т/ч 53 1538

Р асхо д  я обратном трубопровод» 
т/ч -63 1538
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Н и и м т о н н и *  у з п я К о те л ь н а я д е тс к и й  с а д
Г е о д е з и ч е с к а я  вы сота  к» 120 1 1 8

Н л п о р  н обратном  тр у б о п р о в о д е  
н 1 3 0 132 8 4

Р а с п о л а га е м ы й  напор м 1 0 4  3 1 2

Д п п н л  уча стк а . м 1 8 7

Д и а м е тр  у ч а с тк а  м 0  1

П о те р и  н а п о р а  а п о д а ю щ е м  
тр у б о п р о в о д е  м 2  8 4 4

П о те р н  н а п о р а  в обратном  
тр у б о п р о в о д е  м 2  8 4 4

С к о р о с ть  д в и ж е н и я  в о д ы  в 
п о д .г р -д е  м/с 1  0 1 6

С к о р о е  г»» д в и ж е н и я  к о д ы  я 
О б р  Т р - Д Л  м/с - 1  0 1 6

У д е л ь н ы е  л н н е П н ы » п о те р и  в П С .  
мм/м 1 5  2 0 9

У д е л ь н ы »  Л И Н О П Н Ы в  п о те р н  в О С .  
м м4< 1 5  2 0 9

Р а с х о д  в п о д а ю щ е м  
Тр у б о п р о в о д е , т-'ч 2 8  0 1 8 8

Р а с х о д  в  обратном  тр уб о п р о в о д©  
»/ч - 2 8  0 1 8 0
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Н#идев*4сюан*1* у  дли Д етски й  сад
Г«одвличеекая высота, м 120 121
И**ПОр & Труб0П^в<Щ в, 
м 130 131 2&

Распол агаем ы й иалор. г.* 10 7 4 39
Дг*шнэ уч»СГ»гЛ. м 73

Диянмегр у ч е с т ь ,  м 0 .0 $
Потер»* напора » подямогцем  
трубопровод© м 1 256

Потери напора в обратном  
трубопровода ы 1 ,256

Скорость д в и ж ени я  воды т 
пс.«л тр -д ^  м /с 0 699

Скорость дВ11ж»мм.н воды а
об Р  Тр-Д<? М>С л т

УД0Л*«НМ» линейны© л®торн а П С , 
м м /м л 7 л т

У д  о т *  и**»© линейные* лотори а  О С , 
м м /м 1 7.193

Раехсвд е  п о д а ю щ е м  
трУ^ОЛрОЗОД^. ?Ы 4  8164

Р а с х о д  *з обратном трубопроводе1. -4 «164
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Иаимвччоидние у з п а Котельная Д втский  с л л

Г е о д  сузим&скэд* вы сота м 126 125

Н а п о р  в о§ратм©?л трубопроводе  
м 1зе 136 23

Р а с попашоммй напор, м 10 9 5 4 3

Д п и и а  ум астка м 4 4

Д и а м е т р  у ч а с т к а , м о од
П о терн  м апора и п о д а ю щ е м  
тр уб о п р о в о д е , м 0 .2 2 9

П о те р »  н ап о р а в об ратном  
тр уб о п р о в о д е , м 0 2 2 9

С кор ость  д в и ж е н и я  «оды  о 
п од  тр-до м /с 0  514

Скорость, д в и ж е н и я  воды  а 
обр тр -д е, м/с -0  514

УдфПьны** пин ейиы в потери о П С , 
м м /м 5  135

У д е л е н ы ©  л и н « й н м «  потери 1? О С . 
м м /м 5 195

Р а с х о д  в  под^гащвт** 
тр уб о п р о в о д е , гЫ 9  0 6 1 5

Р а с х о д  о об р атн о м  труб оп рово д#  
т / ч

- 9  0 6 1 5
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Н аименование узг»й К о т й л ь м м ШкОПЯ

ЯЫСфГЯ. М 133 п о
Напор в обратном трубопроводе 
м 153 153 81

РаСПОП^Г5»©МЫЙ мзпор. м 20 18 383

Д лина умлспш, м 43

Д иам етр  участкг*., м 0 08
Потерн напора в п одаю щ ем  
гр убапроаоде. м о в т

Потери напора в обратном  
трубопровод*? гл 0  009

Скорости движ ения поды и
под/тр-де- м /с 0 983

Скорость ДСЖЖФмИЯ воды в 
обр тр-ДЯ. м /с -0 .983

Уд^п^иы© пнмеймые потери я ПС.
мм?м 18 808

Уд*?пьмые пии9Йимв потери в ОС,
м м /м 18 008

Р асх о д  т подаиэицем 
трубопроводе, т /ч 17.3414

Р асх о д  в обратном трубопроводе 
Т/ч * 17,3414
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Наиы«-иовакив у зл а  

Г*0ДвЗИЧ#С««1Я высот»: м  
Иаярр I? обрЭТНСМ Тру#0ПрО80Л^..м
Располагаемый напор, м 

Длина участка гл 

Дизм«тр участка м

Потери мвпора я подающем
трубопроводе м
Погори напора в обрати ом
трубопровода* м
Скорость» ДШ1ЖОНИЯ воды в
подтр-де. Ш с
С к о р о с т ь  д е и ж е н и ; *  в о д * *  в
О^р Тр'ДО, м^с
Уд«Л*иы * Лниеймы*? потери и ПС, мм/м
Удепьны* линейные потери в ОС 
мм/м
Расход в лодаю!ц«г,*
ТрубоПрС'П«Д«, ТЫ
Расход в обратном трубопроводе 
т/ч

Котельная

105

115

10 

108 

0 1 

0 473 

0.473 

0 $43 
‘О §43
4.382

4.382 

14 9558 
- 14.9598

Ф ахртди м а  65

105 
115 47 

3.05Э
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1 2 0

1 1 0

1 0 0
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35 8 0

8* 7©

5? 6 0

5 0
4 0

3 0
2 0

1 0
0

Наимямопамнв узг*а К о м пьм яя П р Стрдеггвпвй $3»

в у с о г л , м  112 113
Напор а обрлгмом трубопровод»: <,-,*»

Рвеполлгйвмм»! нлпор. м 10 3* 26**

Дц**М* М 105
Ди#м #тр умести*, м  0  08
ОоГ*рН Н*ПО|»#» В ПОДв*ОЩ«М ф
трубопровод® м
Потери ндипоря в обратном ^
трубопроводе м

Серость движвиия ЙОДЫ в Л *2 -1
ПОД тр-д#. М/С

Скорое ти движении воды в -Л 4 ? 1
обр тр-дв м/е
УД$П*»НЫ«* ГМ1Н«ЙНЫ«? по*ври I» П С . *  *-« . 
мм»*м
Уд#п**ны«» **«и#ймы« гттрн т ОС, ~ • 
м м /м  и
Р асход в подзю щ вм  » . * * *
?ру6ояре*од«. Т Ы

Расход в обратном трубопровода. 7 л23б
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Наименование узла 
Геодезическая высота, м

Кот. дЛ; Холнечная Страна"
132

Д/с •Солнечная страна" 
132

Напор в обратном трубопроводе, 
м

142 142.003

Располагаемый напор, м 10 9.99

Длина участка, м 

Диаметр учгютка, ы
44
0 08

Потери напора в подаюшдам 
трубопроводе, м 0.003

Потер» напора в обратном 
трубопроводе, м 0,003

Скорость движения воды в 
под.тр-де. мй 005

Скорость движения воды в 
обр.тр-де. м*с -0 05

Удельные линейные (“кгтери е ПС, 
мм*л 0 057

Удельные питейные потери о 
ОС. ммАи

0 057

Расход е лодаювдам 
трубопроводе, тДн 0 88

Расход е обр«т«ом 
трубопроводе, т/ч -0 83
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Каиедеио&амие узла Котельная д/с N«22 "Алсу" Д/с "Алсу1

Геодезическая высота, м 122 120

Напер е обратном трубопроводе, 
м 152 153 22

Располагаемый нагюр, м 12:44 10

Дпипа уместна, м 43

Диаметр участке, м 0.1

Потери напора в подающем 
трубопроводе, м 1.22

Потери напора в обратном 
трубопрое оде-, м

1.22

Скорость д*ижемия соды в 
под тр-де. м/с

13 14

Скорость движений воды в 
о8р.тр-де, м/Ь

-1 314

Удельные /мме-й^е потери в ГК , 
МММ

25414

Удельные линейные потери в
ОС, шл1м 25.414

Расход в подающем 
трубопроводе, т/М

3©08

Расходе обратном 
трубопроводе, ты

.38 08
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На«М#М©Ш*М*Ш уаПЛ Когв-л».млй СДК яи/д
Гв»д^аиМ(»«*:ж« м. 13» 1 »
Напор « о@р»тном <|ф§о«рО*ОА*. 
м 142 142 01

Р«с«сапшг*#*лый л̂ет-вр м г 1 07*
Дяии* у<**сте*. м 20
Диаметр уингспй», м о.ез
Погори мапюрм в пвдгмощвм 
1рубОПр<ОвОДО. М 
Потери мммодря а ъМрштам 
трубопровод в. м

0.614

0 01 4

Скорое**. движения кбди в 
лад *р-де м/ й 0 13 9

Скорость двынжййпйя воды » 
©6р тр<дв, Шс. 4 Ш

Удв'т.мыв лоибймыв потеря в ПС 
мм/м 0 723

Уд*>т«мм» пммейкыв гкггврде е ОС 
мм/м 0 /2 3

Ржъ<?& Й га>д^н?щ**?м 
*рубопрОООД*; т/п 0 М 7

Р* я сход а о$ржюам гру§«яровод«,
*/м ■М вУ
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110
100
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§ 70 
Х 00

5 0

4 0

3 0

2 0

10
ли

Н а и м е н о в а н и е  у а п а

Г е о д е з и ч е с к а я  в ы с о т а  м

Нзшзр в  О б р * Т Х < 1 М  т р у б о п р о в о д е  
м

К о т е л ь н а я  у / д  п о  у л .  Г а л в в в з  ж 'д  

1 2 7  1 2 6

1 3 7  1 3 7  2 7

Р а е т е л а г а е м ы Л  н а п о р  м 2  1 4 6 4

Д л и н а  у ч а с т к а  м 8

Д и в м м р  у ч а с т к а .  м 0 .О &

П о т е р н  н а п о р а  в п а д а ю щ е м  
т р у б о п р о в о д е  м

0 2 6 8

П о т е р н  н а п о р *  *  о б р а т н о й
фубвЯЕСВОДе. «Л 0  2 6 8

С к о р о с т ь  д в и ж е н и и *  в о д ы  в  
п о д  т р - д *  М ' ’с

0 977

С к о р о с т ь  д в и ж е н и я  в о д ы  в  
м - 'с

• 0  9 7 ;

УД№*>НЫ« П|»*ЙНМ« Г5»Т *р<>  и  П С  
м м / м

3 3  4 7 3

У д е л ь н ы *  л и н е й н ы е  п о т е р и  в  О С
ИМ/М 33473

Р а с к о л  *  п о д  а « ? щ « и
« р у о о Я р О Й О Д в ,  Т А *

6 7365

Расход в обратной трубопроводе -6 7365
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НЛПМ»(Н<»Й^И1«Й у4Г«Э
Гооделическлл высота м

Н ап ор  о обратном трубопровода, 
м

Р аспол агаем ы й  напор м  

Д л и н а  участка, м  

Д и а м е тр  участка , м  
Потери напора о по д аю щ ем  
трубопровод». М 
Потери напора о обратном  
трубопроводе м 
Скорость, д в и ж ени я  воды о 
под тр д о , м /с  
Скорость ДвИЖЦНИЙ воды в 
обр тр-д« м /с

У д е л е н ы »  линейны * потерн в П С - 
м м /м
У д й п ь м ы о  линейны » потери в О С  
м м /м
Р а с х о д  в л о д вкнц ем  трубопровода, ты 
Р а  схо д  в обратном трубопровод*? 
Т Ы

Котельная МКБ-4 Т1ушимц>
137  142

147 147 11

10 0  79

1%
0 08  

0 105  

0 106 
0 161 

-0  161 

0 636  

0 536  

2 .8 4 3 7  

*2 &437
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Наименование уэпа Котельная ГИКБ-4 “П уш кина 66" ж /я
ямсотл. м 137 13$

Напор а  обратном трубопроводе»
м 147 147 08

Й#САОПЯГА«МЫЙ напор м ! 10 9 832
Длина участка, м I 156
Днлмвтр учлстка. м 0  08
Потери в лод*мэщ#м  
трубопровод* м 0  084

Потери мапора о обратном  
грубопровод» м 0 084

Скорость движения воды в
«ОД *ф-Д*. м/6 0 п л

Скорость ДО((Ж«НИИ «ОДЫ 13
обр тр-д« м /с • о ш

Удепьны е ги тай н м е  потери в ПС. о § з а

Уд«т*мие п и м о О и ы о  погори в О С
м м /м 0 538
Расход и подяюцом 
трубопроводе т*м 2 8498
Расход в обратном трубопроводе 
т/ч 2 8498

Из проведённых гидравлических расчётов тепловой сети при фактическом режиме и построенных 
пьезометрических графиков видно, что гидравлические потери в трубопроводах тепловой сети от источников до 
удаленного потребителя не превышают располагаемый напор на источнике, что свидетельствует о достаточной 
пропускной способности существующих трубопроводов.



и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 
последние 5 лет

Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей за последний год по 
предприятию АО "АПТС" представлена в таблице 39

Таблица 39. Сведения по отказам оборудования источников, тепловых 
сетей АО АПТС

Количество Количество Количество
Месяц инцидентов в месяц в инцидентов в месяц в инцидентов в месяц в

2015 году, шт. 2016 году, шт. 2017 году, шт.
1 2 3 4

Январь н/Д - 1
Февраль н/Д - 6

Март Н/Д - 2
Апрель н/Д - 3

Май н/Д - -
Июнь н/Д - -
Июль Н/Д - -

Август н/д - -
Сентябрь н/д 5 11
Октябрь Н/д 12 11
Ноябрь н/д 1 -

Декабрь Н/д 3 -
За год н/д 21 34

Случаев отказов в работе тепловых сетей ООО «Альтехносервис», МУП 
«Светсервис», ООО «Жилбытсервис-М», ООО «УК АЛСУ 2» не 
зарегистрировано.

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 
сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр 
трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.



Таблица 40. Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей

№
п/п Дата инцидента Продолжительность 

простоя, ч
1 2 3

13 12.10.16 31:05:00
14 13.10.16 53:50:00
15 14.10.16 11:05:00
16 19.10.16 18:50:00
17 20.10.16 103:10:00
18 28.10.16 21:50:00
19 31.10.16 9:30:00
20 04.12.16 11:30:00
21 05.12.16 24:00:00
22 07.12.16 11:00:00
23 15.02.17 22:15:00
24 16.02.17 17:00:00
25 17.02.17 32:15:00
26 22.02.17 10:20:00
27 27.02.17 12:00:00
28 28.02.17 27:00:00
29 28.01.17 765:50:00
30 06.03.17 71:25:00
31 24.03.17 10:36:00
32 08.04.17 15:55:00
33 14.04.17 21:10:00
34 20.04.17 14:35:00
35 27.09.17 24:40:00
36 27.09.17 120:50:00
37 27.09.17 24:40:00
38 27.09.17 115:15:00
39 28.09.17 38:00:00
40 28.09.17 123:10:00
41 28.09.17 26:00:00
42 29.09.17 36:50:00
43 29.09.17 68:00:00
44 29.09.17 23:40:00
45 30.09.17 28:45:00
46 02.10.17 25:00:00
47 01.10.17 13:00:00
48 02.10.17 22:40:00
49 02.10.17 48:30:00



№
п/п Дата инцидента Продолжительность 

простоя, ч
1 2 3

50 12.10.17 33:30:00
51 03.10.17 27:00:00
52 06.10.17 51:30:00
53 05.10.17 31:00:00
54 06.10.17 14:55:00
55 09.10.17 26:40:00
56 10.10.17 20:40:00

Среднее время 60:29:56

Примечание: в указанную статистику включены интервалы времени, от 
момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по 
вскрытию), отключения участка, заполнения и включения в работу с закрытием 
аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались 
технологические операции по доставке дежурных бригад кместувозможной 
аварии,оперативныепереключения повыявлению участка с повышенным 
расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных 
объектов инженерной инфраструктуры.

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию 
трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети. 
Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых 
условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых 
тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для 
участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери 
планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, 
определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых 
сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию 
определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам 
тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых 
тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для 
участков подземной и надземнойпрокладкиприменительнок фактическим 
среднемесячным условиям работы тепловых сетей сучетом:

-фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной 
линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному 
температурному графику при фактической среднемесячной температуре 
на ружн о го воздуха;
-среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях 
тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических 
среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год 
работысети;
-среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине 
заложениятеплопроводов;



-фактической среднемесячной и среднегодовой температуре 
наружноговоздуха.
Нормативные потери тепловой энергии при передаче теплоносителя по 

сетям города Альметьевск представлены в таб. 41.
Таблица 41 .Нормативные потери тепловой энергии при передаче 

теплоносителя по сетям города Альметьевск

Наименование

Тепловые потери, Гкал

Всего через
изоляцию

с потерями 
теплоносителя

Всего, 
в % к 

отпуску 
в сеть

1 2 3 4 5
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Котельная№5 226 210 16

-

Котельная№6 2767 2688 79
Котельная№7 34 30 4
Котельная№14 648 613 35
Котельная№27 1085 1045 40
Котельная№33 294 281 13
Котельная №41 2935 2799 136
Котельная ЦПК 153 143 10

Котельная Панорама 117 102 15
Районная котельная1 18656 16483 2173
Районная котельная2 50481 46826 3655
Районная котельнаяЗ 13059 12111 948
Районная котельная4 8349 7480 869

Итого 98804 90811 7993
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ’ЖИЛБЫТСЕРВИС - М"

Пушкина 64 2683 - - 18
Пушкина 66 - - - -

Итого 2683 - - -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРН 
РАЙОНА ИГ.АЛЬЬ

ОЕ ПРЕД 
1ЕТБЕВСН

1РИЯТИЕ/
;а  "с в е т с

\ЛЬМЕТЬЕВСКОГО
ЕРВИС"

Котельная детского сада №44 г. 
Альметьевск, ул.Белоглазова, 

Д-41
8,419 8,419 - 2,24

Котельная детского сада №59 г. 
Альметьевск, ул.Урожайная, д. 1 

пом. 1Н
4,455 4,455 - 2,24

Котельная общеобразовательной 
школы №23 г.Альметьевск, ул. 

Кирова, д.8, пом. 1Н
28,420 28,420 - 2,24

Котельная детского сада г. 
Альметьевск, мкр. Урсала, 

ул.Бахорина, д.120
18,556 18,556 - 2,24



Наименование

Тепловые потери, Гкал

Всего через
изоляцию

с потерями 
теплоносителя

Всего, 
в % к 

отпуску 
в сеть

1 2 3 4 5

Котельная СДК г. Альметьевск, 
мкр. Урсала, ул.Советская, д. 121 - 

а

3,580 3,580 - 2,24

Котельная детского сада г. 
Альметьевск, мкр. Дружба, ул. 

К.Гали, д.19
16,191 16,191 - 2,24

ельная детского сада №22 г. 
Альметьевск, ул. Р. Галеева, юго- 

западнее д. 18
15,978 15,978 - 2,24

Оборудование в здании «Нептун» 
г. Альметьевск, ул.Шевченко, на 

территории городского озера
- - - -

Котельная АГИМС г. 
Альметьевск, ул. М. Джалиля, д. 

9
15,91 15,91 - 2,24

Итого 4562,054 4562,054 - 2,24
Информация по ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" и ООО "УК АЛСУ 

2"отсутствует.
о) Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 

отсутствии приборов учета тепловой энергии
Расчет фактических тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии 

приборов учета тепловой энергии не проводился.
п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
По состоянию на начало 2018 года предписания надзорных органов по 

запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.
р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболеераспространенных, 
определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 
тепловойэнергии

Теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым 
сетям по зависимой (без смешения) и независимойсхемам.

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 42. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
приборам учета

Наименование Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5

АО "АПТС"
Объем тепловой энергии, тыс. 648,3 623,288 623,886 667,715



Наименование Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5

отпускаемой 
потребителям, в том 

числе:

Гкал

по приборам учета тыс. Гкал 531,619 527,409 521,349 560,881
по приборам учета % 82 85 84 84

Объем тепловой энергии, 
отпускаемой 

потребителям по 
котельным, втом числе:
Районная котельная 1 Гкал 64863,674 57290,47 56575,25 54529,505
Районная котельная2 Гкал 249117,482 241486,15 241190,6 262351,013
Районная котельная 3 Гкал 108520,76 108104,96 107944,42 113126,252
Районная котельная 4 Гкал 156490,519 153560,13 157968,26 168806,271

Квартальная котельная 5 Гкал 3989,7 3982,51 3014,91 2456,9
Квартальная котельная 14 Гкал 7227,333 6356,64 6483,9 6313,324
Квартальная котельная27 Гкал 8522,681 7384,414 7448,04 7367,091
Квартальная котельная41 Гкал 21743,323 19690,5 19947,9 19957,91
Квартальная котельная 33 Гкал 2884,452 1848,68 0 0
Квартальная котельная 7 Гкал 2251,886 2024,54 1904,31 2093,593
Квартальная котельная 6 Гкал 12437,816 11835,07 11555 11704,121
Квартальная котельная 

ЦПК Гкал 3487,49 3368,83 3256,33 3058,331

Панорама Гкал 6762,873 6354,78 6596,7 5950,349
ИТОГО за год 648299,99 623287,67 623885,62 657714,66

МУП "СВЕТСЕРВИС"
Объем тепловой энергии, 

отпускаемой 
потребителям, в том 

числе:

тыс.
Гкал 4,315 4,315 4,315 4,315

по приборам учета тыс.
Гкал - - - -

по приборам учета % - - - -

ИТОГО за год 4,315 4,315 4,315 4,315

Информация по ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М", ООО 
"АЛЬТЕХНОСЕРВИС" и ООО "УК АЛСУ 2" отсутствует.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Мониторинг состояния системы теплоснабжения осуществляется путем:
снятия показаний приборов учета, регистрирующих параметры 

работы котельного оборудования операторамикотельной;
ежедневного обхода тепловых сетей аварийно-ремонтнойбригадой.

В связи с тем, что источники тепловой энергии (котельные) не



автоматизированы, все оперативные переключения, регулирование отпуска 
тепла выполняются в ручном режиме, оперативным персоналом.

Регулирование отпуска тепла осуществляется «качественным способом», 
у) Уровеньавтоматизациииобслуживанияцентральныхтепловых пунктов, 

насосныхстанций
Центральныетепловые

пунктыинасосныестанцииАО«Альметьевские 
тепловые сети» частичноавтоматизированы.

В системе теплоснабжения потребителей, от теплоснабжающей 
организации ООО «Альтехносервис» центральные тепловые пункты и насосные 
станции отсутствуют, гидравлический режим в тепловых сетях данной 
теплоснабжающей организации, поддерживается насосами установлеными на 
источниках тепловой энергии(котельных).

В системе теплоснабжения потребителей, от теплоснабжающей 
организации ООО «Жилбытсервис-М» центральные тепловые пункты и 
насосные станции отсутствуют, гидравлический режим в тепловых сетях данной 
теплоснабжающей организации, поддерживается насосами установленными на 
источниках тепловой энергии (котельных).

В системе теплоснабжения потребителей, от теплоснабжающей 
организации МУП «Светсервис» центральные тепловые пункты и насосные 
станции отсутствуют, гидравлический режим в тепловых сетях данной 
теплоснабжающей организации, поддерживается насосами установлеными на 
источниках тепловой энергии (котельных). Обслуживающий персонал обучен и 
имеет соответствующую квалификацию.

В системе теплоснабжения потребителей, от теплоснабжающей 
организации ООО «УК АЛСУ 2» центральные тепловые пункты и насосные 
станции отсутствуют, гидравлический режим в тепловых сетях данной 
теплоснабжающей организации, поддерживается насосами установлеными на 
источниках тепловой энергии(котельных).

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 
Для защиты тепловых сетей от превышения давления установлены

предохранительные клапана на теплогенерирующем оборудовании, 
х) Перечень выявленных безхозяйных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- 

ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении»: «В случае выявления 
бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 
организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа 
до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 
течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 
организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 
указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети
икотораяосуществляетсодержаниеиобслуживаниеуказанныхбесхозяйных 
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 
и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 
организации на следующий период регулирования».

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 указанного закона в случае, если 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или



иной владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты 
на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при 
установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке 
установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденными Правительством РоссийскойФедерации.

Таблица 43. Бесхозяйные тепловые сети, ЦТП, переданные на 
содержание и обслуживание в теплоснабжающие организаци по 
местоположению

№
п/п

Наименование
объекта Местонахождение

Технические данные 
(диаметр 

й/протяженность,п.м)
1 2 3 4

1

Сети 
теплоснабжения 

Сети горячего 
водоснабжения

г.Альметьевск, от ТК до жилого 
дома по ул.Шевченко, д.2В

26 89/20 
26 89/20

2 Сети
теплоснабжения

г.Альметьевск, от учебного 
корпуса СОШ №1 по 

ул.Тагирова, д.33 до здания 
РДК поул.Советская, д.45 А

26 159/50

3 Сети
теплоснабжения

г.Альметьевск, от ТК на кольце 
ул.Р.Фахретдина-Советская до 

маг. «Апьком» по 
ул.Советской, д. 184

26 159/210 
26 100/110

4

Сети 
теплоснабжения 

Сети горячего 
водоснабжения

г.Альметьевск, от ТК до к 
жилых домов по ул.Кошевого, 

д. 13А и д.17

26 89/14 
6 89/140 
с! 57/14

5
Трубопровод 

отопления, 
Трубопровод ГВС

г.Альметьевск, мкр. «Алсу»,ул. 
Рината Галеева,котельная 

детского сада № 22 «Алсу»,

26 100/45 
26 76/23 
26 76/40 
26 57/45 ' 
26 57/23 
26 57/40

6
Трубопровод 

отопления, 
Трубопровод ГВС

г.Альметьевск, мкр. 
«Урсала»,ул. Бахорина, 

котельная детского сада № 
15«Теремок»

26 89/30 
26 89/20 
26 89/30 
26 89/30 
26 89/40 
26 89/20 
26 89/60 
26 57/80

7

Трубопровод 
отопления 
Подающий 

трубопровод ГВС 
Обратный 

трубопровод ГВС

г.Альметьевск, ул.Кирова, 
котельная школы№ 23 

«Менеджер»

26 89/10 
26 50/10 
26 57/10 
26 40/10 
26 32/10 
26 40/10

8 Тепловая сеть
г.Альметьевск, ул. 

Белоглазова, д. 41, котельная 
детского сада№ 44 «Росинка»

26 89/30 
26 89/20 
26 89/15



№
п/п

Наименование
объекта Местонахождение

Технические данные 
(диаметр 

^/протяженность,п.м)
1 2 3 4

9 Тепловаясеть
пгт. Нижняя Мактама, ул. 

Промыш- ленная, поликлиника 
№ 2

26 89/10 
26 159/150 

26 219/3 
26 100/25 
26 159/2 

2хс1 89/225

10 Тепловая сеть
пгт. Нижняя Мактама, от 

котель-ной школ № 1, 2 и д/с 
№ 62 «Тополек»

2хс!89х4,0 2хс189х4,0 
2хс189х4,0 2хс189x4,0 

2хс189x4,0 
2хс! 100x4,0

11
Тепловая сеть 

котельной детского 
сада № 59

г.Альметьевск, Агропоселок, 
ул. Урожайная, д. 1

26 89/10 
26 89/30

12

Тепловая сеть от 
котельной по ул. Р. 
Фахретдина, южнее 

домабб

г.Альметьевск, лицей -  
интернат№ 1, котельная МКВ- 

1,2 ул. Р. Фахретдина, д. 65

26 159/5 
26 114/35 
26 114/40

ул. Р. Фахретдина, д. 59а/3 ул. 
Р. Фахретдина, д. 59а/1 ул. Р. 

Фахретдина, д. 57

26 159/100 
26 159/100 
26 159/90 

26 159/115 
26 57/15 

26 159/10

13

Тепловая сеть от 
котельной МКД № 

11, 13, 15 по 
ул.Геофизическая

г.Альметьевск, ул. 
Геофизическая, д. 15, 

ул.Геофизическая, д. 13, ул. 
Геофизическая, д. 11

26 114 
2с1 159/60 
26 159/80 
26 159/15 

26 114/230 
26 114/25 
26 89/85 
26 89/10

14

Тепловая сеть от 
котельной№ 8 в 

поселке 
Приозерный

г.Альметьевск, пр-кт 
Строителей

26 89/24 
26 89/24 
26 89/22 
26 89/22 
26 89/22 
26 89/22 

26 159/310 
26 159/310 

26 219 
26 219 

26 89/88 
26 89/88 

26 325/146 
26 325/146 
26 219/32 
26 219/32 
26 219/58



№
п/п

Наименование
объекта Местонахождение

Технические данные 
(диаметр 

(^/протяженность,п.м)
1 2 3 4

26 219/58 
26 219/90 
26 219/90 
26 159/56 
26 159/56 
26 114/10 
26 114/10 

26 114/144 
26 114/144 
26 159/16 
26 159/16 
26 219/58 
26 219/58 
26 76/22 
26 76/22 

26 114/240 
26 114/240 

26 114/6 
26 114/6 

26 114/14 
26 114/14 
26 219/60 
26 219/60 

26 159/114 
26 159/144 
26 219/52 
26 219/52 
26 219/8 
26 219/8

1.4 Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

а) Зоны действия источников централизованного теплоснабжения
В г.Альметьевск действуют 34 производственно-отопительных котельных, 

которые осуществляют теплоснабжение потребителей тепловой энергии 
(учреждений, предприятий и жилыхдомов).

Схемы расположения котельных АО «Альметьевские тепловые сети», 
ООО «Апьтехносервис», МУП «Светсервис» и ООО «Жилбытсервис-М» и 
тепловых сетей от них представлены на рис. 44-71.



Схема теплосетей районной котельной №1 
и районной котельной №3, 

с указанием колодцеЬ, 
опасных б отношении загазованности

Условные обозначения

т /с Районной 
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Схема теплосетей районной котельной №Ь 
с указанием колодцев, 

опасных 6 отношении загазованности
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Схема теплосетей квартальной котельной №2, 
с указанием колодцев, 

опасных в отношении загазованности

■цйюЦЬмгщ!»

* .У/

Подпись Фояшш
Ёштип

■ - Л  1 - РН •В И/Ь
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СогяхабмА^. ТимбаШ >6'/) п

Потребители квартальной котельной №2 подключены к районной 
котельной №2.

УТВЕРЖШ1 
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Схема теплосетей квартальной котельной №5, 
с указанием колодцев, 

опасных в отношении загазованности.

УТВЕРЖДАЮ 
Г'м&шй 1Щ0Щ) ОАО

'сети' 
Канзин ЮМ 

,2013 г
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Схема теплосетей кдартальной котельной №7. 
с  указанием колодцеЬ, 

опасных 6 отношении загазоданности.
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Рисунок 55. Схема теплосетей квартальной котельной №49 АО АПТС (в 
консервации)
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Схема теплосетей котельной ЦПК.
с указанием коподцеЬ, 

опасных 5 отношении загазованности.
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Рисунок 58. Схема теплосетей котельной ул.Геофизическая ООО 
АЛЬТЕХНОСЕРВИС
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Рисунок 59. Схема теплосетей котельной ул.Фахретдина ООО 
АЛЬТЕХНОСЕРВИС



Рисунок 60. Схема теплосетей котельной №8 мк-р Приозерный ООО 
АЛЬТЕХНОСЕРВИС
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Рисунок 61. Схема теплосетей котельной СДК МУП Светсервис 

Котельная СДК Советская 121

Рисунок 62. Схема теплосетей котельной Пушкина 64 ООО 
ЖИЛБЫТСЕРВИС-М

МКБ-4 "Пушкаша 64"

МКД Щтпкина 64
Рисунок 63. Схема теплосетей котельной Пушкина 66 ООО ЖИЛБЫТСЕРВИС - 
М

МКБ-4 "Пушима 66”

Адм. здание Пушкина 66
Таблица 44. Зоны действия источников централизованного 

теплоснабжения на территории города Альметьевск

N2
п/п

Наимено
вание

Наименован
иеисточника

Местоположе
ниеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6

1 АО
"АПТС"

Квартальная
котельная№

14

ул.
Луговая(РТС)

ГЕОФИЗИЧЕСКА 
Я, 1;

ГЕОФИЗИЧЕСКА
Я,3;

ГЕОФИЗИЧЕСКА 
Я, 5; 

ГЕОФИЗИЧЕСКА 
Я, 5А; 

ГЕОФИЗИЧЕСКА 
Я, 7; ДРУЖБЫ,



№
п/п

Наим
енова

ние

Наименован
иеисточника

Местоположе
ниеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
10; ДРУЖБЫ, 11; 

ДРУЖБЫ, 15; 
ДРУЖБЫ, 3; ДРУЖБЫ, 

4;
ДРУЖБЫ, 5; ДРУЖБЫ,

7;
ДРУЖБЫ, 8; ДРУЖБЫ,

9;
ЛУГОВАЯ, 11; 
ЛУГОВАЯ, 3; 
ЛУГОВАЯ, 4; 
ЛУГОВАЯ, 5; 
ЛУГОВАЯ, 7; 
ЛУГОВАЯ,9

Агроторг ул. Геофизическая 5а 
магазин

АХУ МБУ 

АМР

адм здение УЗО 
Шоссейная 16; 

гараж УЗО Шоссейная 
16

ОАО

"Экосервис"

ул. Геофизичевская 1в 
пристрой; 

ул. Геофизическая 1в 
мастерская

ОАО

Строительн
ая

фирма
Татнефтепр

ово
дстрой

ул. Дружба 7а 
ОБЩЕЖИТИЕ

счетчик

Управление

дошкольног
о

образовани
я

Альметьевс 
ко г 

о района и 
города

ЯСЛИ-САД 26 ул. 
Дружбы 86а

"Ёлочка"

Квартальная

котельная № 

27

ул. Радищева ГАГАРИНА, 4; 
ЛЕНИНА, 29; 

прочие потребители;
ПУШКИНА,

68; РАДИЩЕВА, 16;



№
п/п

Наим
енова

ние

Наименован
иеисточника

Местоположе
ниеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
РАДИЩЕВА, 18; 

РАДИЩЕВА,
20; РАДИЩЕВА, 53; 
РАДИЩЕВА, 55А;

РАДИЩЕВА,
57; РАДИЩЕВА, 59; 

РАДИЩЕВА, 61; 
РАДИЩЕВА,

63; РАДИЩЕВА, 65; 
ТИМИРЯЗЕВА, 34; 
ТИМИРЯЗЕВА, 36; 
ТИМИРЯЗЕВА, 38; 
ТИМИРЯЗЕВА, 40; 
ТИМИРЯЗЕВА, 47; 
ТИМИРЯЗЕВА, 48

Аско ул. Пушкина 62
Драмтеатр ул. ЛЕНИНА 37
Институт 

эконом.упра 
в и 

права

ул. Тимирязева 43

Ленина 35 
адм.здание 

НГДУ 
Апьметьевн 

ефт 
ь

ул. Ленина д.35

Ленина 35 
помещение 

№2

Центр Капитал УК ООО

маг."Флора"

Островского
Д -4

Садыкова Файруза 
Файрузовна 

ИП

Макдональд
с ул. Ленина 21а



№
п/п

Наиме
нован

ие

Наименова 
ниеисточн 

и ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Молодежны

й
центр

ул. Ленина д.21

Нефтеконсо
рц

иум
ул. Радищева 55

подъезды ул. Радищева 57
Пристрой 

Ленина 33 к 
Альметьевн 

ефт ь

ул. Ленина д.ЗЗ

Храм, ул. 
Пушкина 49 Часовня

Квартальн
ая

котельная 
№ 33

ул. Кирова

Кирова 16; КИРОВА, 
20;

КИРОВА, 22; ул. 
Тимирязева 15; ул. 
Тимирязева 17 жил 
дом, нежилые пом., 

подъезды
Акционерны

й
коммерческ

ИЙ
Сберегател 

ьны 
й банк РФ 

(ОАО)

ул. Кирова 16а

Квартальн
ая

котельная
№41

ул.
Грибоедова
(Медсанчаст

ь)

КИРОВА, 38; 
МАЯКОВСКОГО,

51;
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 
6; ТИМИРЯЗЕВА, 2А; 

ТИМИРЯЗЕВА, 34; 
ТИМИРЯЗЕВА, 36; 
ТИМИРЯЗЕВА, 38; 
ТИМИРЯЗЕВА, 40; 
ТУКАЯ ПР- КТ, 25; 
ТУКАЯ ПР-КТ, 35; 
ТУКАЯ ПР-КТ, 37; 

ТУКАЯ ПР- КТ, 37А; 
ТУКАЯ ПР-КТ, 39; 
ТУКАЯ ПР-КТ, 41; 
ТУКАЯ ПР- КТ, 43; 
ТУКАЯ ПР-КТ, 45; 
ТУКАЯ ПР-КТ, 47; 
ТУКАЯ ПР- КТ, 51; 

ТУКАЯ ПР-КТ, 61/1;



№
п/п

Наиме
нован

ие

Наименова 
ниеисточн 

и ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ТУКАЯ ПР-КТ, 61/2; 

ШЕВЧЕНКО, 1; 
ШЕВЧЕНКО, 2В; 
ШЕВЧЕНКО, 3; 
ШЕВЧЕНКО, 5; 
ШЕВЧЕНКО, 7

поликлиника поликлиника, ул. 
Радищева 67

прачечная 
пар тепло

прачечная пар тепло, 
ул.

Радищева 67
терапев.кор 

пус 
+ подвал

терапев.корпус + 
подвал, ул. 

Радищева 67

Бушидо ул. Ленина д.15 ( 
горячая вода)

Детская
городская
больница

пищеблок родддома и 
аптека, ул.

Радищева 67 
ул. Лермонтова 16 

Род.дом гинекология 
ул. Лермонтова 16 

Род.дом женкая 
консульт 

ул. Лермонтова 16 
Род.дом основное 

строение

Детский сад
пр.Тукая 23а(горячая 

вода)



Наимено 
вани е

№33
Незабудка

МАОУ 
"Средняя 

общеобразо 
ват ельная 

школа 
№5 с 

углубленны 
м изучением 
английского 

языка"

Школа № 5 мастерские, 
основное здание

Маяковского
62

Мед. Сан. 
Часть

Медицинско
е

училище

НГДУ АН

Позитив

Роспотребн 
адз ор

СП
"Здоровье"

Хирургическ

подъезды и цокольный 
этаж

гараж №1, ул. 
Радищева 67; гараж 

№-2 , ул. Радищева 67;
Дизельная, ул. 

Радищева 67; здание 
кислородных балонов, 

ул.
Радищева 67;

Лечебный 
диагностический центр, 
ул. Радищева 67; МСЧ 
адм.здание столовая, 
ул. Радищева 67; МСЧ 
КПП, ул. Радищева 67

ул. Шевченко 2в 
горячая вода

ВПЧ-15 НГДУ АН адм 
здание, ул. Грибоедова;

пристрой ВПЧ65, ул. 
Грибоедова; спортзал с 

бытовками 
ВПЧ15, ул. Грибоедова
горячая вода, пр.Ткая 

25
ул. Грибоедова 10 

админ.зд.; ул. 
Грибоедова 10 гараж

ул. Маяковского 68 АБК 
корпус Б, лечебный 
корпус А, столовая 

_______корпус В______
Хирургический корпус



№
п/п

Наимено 
вани е

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ий корпус 

новый
новый, ул. 

Радищева 67

Центр 
гигиены и 

эпидемиоло
ГИИ

ул. Грибоедова 10 
пристрой к админ зд.;

ул. Грибоедова 10 
пристрой к админ зд.

Доп.; ул. Грибоедова 10 
пристрой к админ зд.

Нов

Квартальн
ая

котельная 
№ 5

ул. Полевая

ОАО 
"Связьтранс 

не фть"

АДМ ЗДАНИЕул. 
Тухватуллина 40; 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗДАНИЕул. 

Тухватуллина 40;
ГАРАЖул. 

Тухватуллина 40; 
контрольно-пропускной 

пунктул. 
Тухватуллина 40; 

МЕХМАСТЕРСКАЯул. 
Тухватуллина 40;

СКЛАДул. 
Тухватуллина 40

Апьметьевс
кое

управление
автодорог-

филиал
ООО

"Татнефтед
_ _ иор

Б О К С 8, ул. Полевая 
д.1а; Б О КС N 3, ул. 
Полевая д.1а; Б О К С  
5, ул. Полевая д. 1а; Б 

О К С 6, ул. 
Полевая д.1а; Б О К С 

7, ул.
Полевая д.1а; Б О К С  

ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМАШИН, ул.



№
п/п

Наиме
новани

е

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Полевая д. 1 а; БОКС 4, 

ул. Полевая д. 1а; БОКС 
N 2, ул. Полевая д. 1а; 

ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ,
ул.

Полевая д. 1а;
МЕД.ПУНКТ, ул.

Полевая д. 1а; 
МЕХАНИЧЕСКИЕ 
МАСТЕРСКИЕ, ул. 

Полевая д. 1а; 
НАСОСНАЯ, ул. 

Полевая д.1а; 
ПРОХОДНАЯ (КПП), ул. 

Полевая д. 1а; СКЛАД 
ГСМ, ул. Полевая д.1а; 

СКЛАД, ул. Полевая 
д. 1а; СТОЛОВАЯ, ул. 

Полевая д. 1а

ОАО "СМП - 
НЕФТЕГАЗ"

2-х этаж, здание 
общежитиеул. Полевая 

2а; Диспетчерская; 
Здание ТО (РММ)

Квартальн
ая

котельная
№ 6

ул.
Громовой

ВОЛГОГРАДСКАЯ, 11; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 13; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 15; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 21; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 23; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 25; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 4; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 5; 

ВОЛГОГРАДСКАЯ, 5А; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 7; 

ВОЛГОГРАДСКАЯ, 7А; 
ВОЛГОГРАДСКАЯ, 9; 

ВОЛГОГРАДСКАЯ, 9А; 
ГРОМОВОЙ, 4А; 
ГРОМОВОЙ, 7; 
ГРОМОВОЙ, 8; 
ГРОМОВОЙ, 9; 
КОШЕВОГО, 13; 

КОШЕВОГО,
13А; КОШЕВОГО, 17; 

КОШЕВОГО, 42; 
ТЮЛЕНИНА,

11; ТЮЛЕНИНА, 13; 
ТЮЛЕНИНА, 15;



Наиме
новани

е
1

ТЮЛЕНИНА,
17; ТЮЛЕНИНА, 19; 

ТЮЛЕНИНА, 21; 
ТЮЛЕНИНА,

23; ТЮЛЕНИНА, 25; 
ТЮЛЕНИНА, 27; 

ТЮЛЕНИНА, 
27А; ТЮЛЕНИНА, 7

Галиева
Фания

Шайхразиев
на

ул. Волгоградская 16 
Баня

ИП Чивиков 
Игорь 

Семенович
СУ-2 ул. Кошевого д.5

МОУ ДОД 
"ДЮСШ по 
настольном 
у теннису"

ул. Кошевого 12

МУ 
"Департаме 

нт по 
развитию 

предприним 
ате 

льства АМР 
р Т "

ул. Кошевого, 15 здание 
АРНУ

МУ ул. Волгоградская школа 
________искуств________



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
"УПРАВЛЕН

ИЕ
КУЛЬТУРЫ"

А
льметьевско

го
муниципаль 
ног о района

№1

МУ
Управление

по
физической 

культуре, 
спорту и 
туризму

"Легенда" Волгоградская 
20 корт

ОАО
"СЗМН"

Аварийная СЛУЖБА; 
АВТОМОЙКА АТЦ; 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
НПС-1 

РСУ; база АРНУ 
мехмастерская; БАЗА 
АРНУ СТОЛЯРНЫЙ 

ЦЕХ;
база АРНУ электроцех; 
ВСПОМ произ здание; 
ГАРАЖ АТЦ; ГАРАЖ 

ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ; 
ГАРАЖИ; ГАРАЖИ АВП 

БТРПО; ГАРАЖИ 
БОКСЫ; ГАРАЖИ 

БТРПО; ДОМ БЫТА; 
жилье ПЧ-19; здание 

ОАВП; ЗДАНИЕ ПЧ-19;
ЗДАНИЕ СБ АРНУ; 

КОНТОРА АВП; МОЙКА 
ХИМ ЛАБ; новое здание 

ВОС; ПОДСОБ ПОМ 
СТОЛЯРНОГО 

цеха; подстанция 42; 
ПРОРАБСКАЯ АВП; 
ПРОХОДНАЯ АВП; 

ПРОХОДНАЯ АТЦ; ПРУ 
АРНУ (АСУ); 

РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ; 
СКЛАД АРНУ; СТОЯНКА 

ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ООО "Центр 
медицинског 

о
осмотра"

ул. Кошевого 5

Управление
дошкольног

о
образовани

я
Альметьевс 

ко г 
о района и 

города

ул. Волгоградская 17 
детсад №10 "Светлячок"; 

Ясли -сад №10 ул. 
Волгоградская 17

УПРАВЛЕН 
И Е 

ОБРАЗОВА 
НИ Я 

Альметьевс 
ког о района 

и
города

Альметьевс
ка

ул. Волгоградская 24 
школа 

№6мастерская; школа 6 
спортзал мастерские, ул.

Волгоградская 24; 
ШКОЛА №6 учеб корпус 

и пристрой, ул. 
Волгоградская 24

Квартальн
ая

котельная
№
7

ул.
Грибоедова

(Школа
№10)

МАОУ СОШ 
№10 с 

углубленны 
м

Основное здание Школа 
№10, ул. 

Лермонтова 14; Школа 
№10 мастерские 
общежитие, ул.



№
п/п

Наимено
вание

Наименова 
ниеисточн 

и ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6

изучением 
отдельных 

предметов г. 
Альметьевс 

ка РТ

Лермонтова 14; Школа 
№10 Основное строение 
№1, ул. Лермонтова 14; 
Школа №10 Основное 

строение №2, ул. 
Лермонтова 14

Фитнес- 
центр ЯН, 

ул
Лермонтова

ОАО "Татнефть" им. В.Д. 
Шашина

Котельная
ТРЦ

"Панорама
м

ул. Ленина

Альметьевс
кий

политехниче 
ск ИЙ 

техникум

ул. Мира 10 Столовая, 
УПК, Общежитие

ДК Нефче ул. Ленина 98
УРС

торговый
дом

ул. Ленина 100 
Панорама

АГНИ
учебный
корпус

ул. Фахретдина 42

Альметьевс
кий

политехниче 
ск ий техник

Фахретдина 50(УПК 
часть гаража)гаражи

детсад №32 
одуванчик пр.Тукая 37а

Елховнефть
новое

здание
пр.Тукая 33

Котельная
ЦПК

ул.
мастерские

ЦПК ул. Фахретдина 44

Р.Фахретди
на

мастерские
№84 ул. Фахретдина 50

общежитие
АГНИ пр.Тукая 41а

Управление
образовани

Альметьевс 
ког о 

муниципаль 
ног о района 
Республики 
Татарстан

ул. Фахретдина 50 3-4 
этаж) образование, (1- 

2)этаж

училище
№84 ул. Фахретдина 50



№
п/п

Наимено
вание

Наименова 
ниеисточн 

и ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
учебный
корпус

ЦПК
основной

корпус
ул. Фахретдина 44

Районная 
котельная 

№ 1
ул. Герцена

АВТОМОБИЛИСТОВ, 10; 
АВТОМОБИЛИСТОВ, 4- 

6;
БЕЛОГЛАЗОВА, 33;

ГЕРЦЕНА,
102; ГЕРЦЕНА, 96; 

ДЕВОНСКАЯ,
91; ДЕВОНСКАЯ, 93; 

ДЕВОНСКАЯ, 95; 
ДЕВОНСКАЯ,

97; КИРОВА, 2; КИРОВА, 
4;

КИРОВА, 7; ЛЕНИНА, 11; 
ЛЕНИНА, 12; ЛЕНИНА,

16;
ЛЕНИНА, 17; ЛЕНИНА,

20;
ЛЕНИНА, 2А; ЛЕНИНА, 
3; ЛЕНИНА, 4; ЛЕНИНА,

5;



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ние

источника

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ЛЕНИНА, 8; 

МАЯКОВСКОГО, 1; 
МАЯКОВСКОГО, 28; 
МАЯКОВСКОГО, 3; 

МАЯКОВСКОГО, 32; 
МАЯКОВСКОГО, 38; 
МАЯКОВСКОГО, 45; 

МАЯКОВСКОГО, 47А; 
МАЯКОВСКОГО, 49; 
МАЯКОВСКОГО, 51; 
МАЯКОВСКОГО, 56; 
МАЯКОВСКОГО, 58; 
МАЯКОВСКОГО, 61; 
МАЯКОВСКОГО, 63; 
МАЯКОВСКОГО, 65; 
МАЯКОВСКОГО, 67; 
МАЯКОВСКОГО, 76; 

ОСТРОВСКОГО, 1/19; 
ОСТРОВСКОГО, 11;

ПОЛЕВАЯ,
8; СОВЕТСКАЯ, 167; 

СОВЕТСКАЯ, 169; 
СОВЕТСКАЯ,

171; СОВЕТСКАЯ, 184Б; 
ТЕЛЬМАНА, 67; 
ТИМИРЯЗЕВА,

18; ТИМИРЯЗЕВА, 26; 
ТИМИРЯЗЕВА, 2А; 

ТИМИРЯЗЕВА, 43А; 
ТИМИРЯЗЕВА, 50; 
ТИМИРЯЗЕВА, 7; 

ТИМИРЯЗЕВА, 9; ТУКАЯ 
ПР-КТ, 1; ТУКАЯ ПР-КТ, 

19; ТУКАЯ ПР- 
КТ, 2; ТУКАЯ ПР-КТ, 21;

ТУКАЯ 
ПР-КТ, 23; ТУКАЯ ПР-КТ, 

25; ТУКАЯ ПР-КТ, 27; 
ТУКАЯ ПР- КТ, 3; ТУКАЯ 

ПР-КТ, 31; ТУКАЯ 
ПР-КТ, 35; ТУКАЯ ПР-КТ, 

37; ТУКАЯ ПР-КТ, 37А;
ТУКАЯ ПР- КТ, 39; 

ТУКАЯ ПР-КТ, 4; ТУКАЯ 
ПР-КТ, 41; ТУКАЯ ПР-КТ, 

42; ТУКАЯ ПР-КТ, 43; 
ТУКАЯ ПР- КТ, 45; 

ТУКАЯ ПР-КТ, 46; ТУКАЯ



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ние

источника

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ПР-КТ, 47; ТУКАЯ ПР- 

КТ, 5; ТУКАЯ ПР-КТ, 51;
ТУКАЯ 

ПР-КТ, 52; ТУКАЯ ПР-КТ, 
54; ТУКАЯ ПР-КТ, 54А; 

ТУКАЯ ПР- КТ, 56; 
ТУКАЯ ПР-КТ, 61/1; 
ТУКАЯ ПР-КТ, 61/2;

ТУКАЯ ПР- 
КТ, 7; ул. Тимирязева 
д.22 ; ФАХРЕТДИНА 

РИЗЫ, 12; 
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 

14;
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ,

16;
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 

18;
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 

20;
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ,

22;
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 

23'
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 

24;
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ,

25;



Наиме
новани

е

ФАХРЕТДИНА РИЗЫ,
26;

ФАХРЕТДИНА РИЗЫ,
27;

ФАХРЕТДИНА РИЗЫ,
28;

ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 3; 
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ,

34;
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 

36; ФАХРЕТДИНА 
РИЗЫ, 37А; 

ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 
39; ФАХРЕТДИНА 

РИЗЫ, 46.А; 
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 

47;
ФАХРЕТДИНА РИЗЫ, 

54; ЦЕТКИН КЛАРЫ, 11; 
ЦЕТКИН КЛАРЫ, 14; 
ЦЕТКИН КЛАРЫ, 16; 
ЦЕТКИН КЛАРЫ, 18; 
ЦЕТКИН КЛАРЫ, 20; 

ЦЕТКИН КЛАРЫ, 29А; 
ЦЕТКИН КЛАРЫ, 31; 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 4; 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 6; 

ЧЕХОВА,
19; ЧЕХОВА, 23А; 

ЧЕХОВА, 25; 
ЧЕХОВА, 27; ЧЕХОВА, 

29;
ЧЕХОВА, 31; ЧЕХОВА, 

35; ШЕВЧЕНКО, 1; 
ШЕВЧЕНКО, 2В; 
ШЕВЧЕНКО, 3; 
ШЕВЧЕНКО, 5; 
ШЕВЧЕНКО, 7____

ГруппАрЕс 
Групп ООО

медцентр Фахретдина 
4А

Альм, отдел 
ени е 

ТРООИВАи 
ДЛК

ул. Фахретдина 13 
(Память)

АЛЬМЕТЬЕ 
ВС КАЯ 

СТОМАТОЛ

гараж чехова 23а; 
Стоматполиклиника 

чехова 23а; ул. Чехова



№
п/п

Наиме
новани

е

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
0

ГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИН 

И КА

21а ортопедия

АЛЬМЕТЬЕ 
ВС КИЙ 

ГОСУДАРС 
ТВ ЕННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ 
ИНСТИТУТ

ГАРАЖ неф.института; 
ЗДАНИЕ УЛ. ЛЕНИНА 2 

основ.АиБ32054; 
пристрой столовая

Альметьевс 
кий РУЭС 

Альметьевс 
кий ЗУЭС 

ОАО" 
Таттелеком"

АТС-3 МАЯКОВСКОГО 
34

Альметьевс 
кий филиал 

ООО 
"Татнефть - 
АЗС Центр"

автомойка Герцена 1а

АО "Тандер" ул. Девонская 89( быв 
скора помощь)

АХУ МБУ 
АМР ул. Тукая 9а

Валеев СКЛАД. ПОМЕЩЕНИЕ 
УЛ.



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Марсель

Радисович Р.ФАХРЕТДИНА 34 А

Военный
комиссариат

ФКУ

АДМИНИСТРАТИВНО
Е

ЗДАНИЕ ул. Тельмана; 
ГАРАЖ, ул. Тельмана

ГАОУ ВПО 
"АГИМС"

ОБЩЕЖИТИЕ 
К.ЦЕТКИН 22; ул.

К. Цеткина 22 
УЧ.КОРПУС 2 
пристрой ; ул. 

К.Цеткина 22 учебный 
корпус 1 ; ул. 

К.Цеткина 
22 гараж

ГАОУ СПО 
РТ

"Альметьевс 
ко е 

медицинско 
е училище"

МЕД.УЧИЛИЩЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ , УЛ. 

ШЕВЧЕНКО 2в; 
МЕД.УЧИЛИЩЕ 
столовая , УЛ. 

ШЕВЧЕНКО 2в; 
МЕД.УЧИЛИЩЕ 

УЧЕБНЫЙ КОРПУСУЛ. 
, ШЕВЧЕНКО 2в;

СПОРТЗАЛ 
мед.училище, УЛ. 

ШЕВЧЕНКО 2в
ГБУ 

"Управление 
внутренних 

дел по 
городу 

Альметьевс 
ку и 

Альметьевс 
ком у 

муниципаль 
но му 

району 
Республики 
Татарстан"

ГИБДД по ул. 
Советской адм здание; 

Советская 184а адм 
здание ОГИБДД

ЗАО
"Компания

"Коммерчес
кая

недвижимое
ть"

ул. Фахретдина 27 
торгов.центр "ДОМО"



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ЗАО

"Мирас"
ул. Чехова 23 (часть 

помещ)
ЗАО

"УДАЧА"
ул. Ленина 2 кинотеатр 

"Татарстан"
Здание

санатория
буровик

ул. Тимирязева 20 
"Буровик"

ИП Галимов 
Рамиль 

Рассамович

Р.Фахретдина 45 Б 
магазин

ИП Лебедев 
Игорь 

Николаевич

ул. Р.Фахретдина 23А 
маг."Урал"

ИП Федоров 
Виталий 

Сергеевич
пр Тукая 44

ИП.Рябова 
Любовь 

Михайловна

ул. Полевая 4 Магазин 
маг." Все из дерева"

МАДОУ "Д/с 
№33 

"Незабудка"

пр.Тукая 23а детсад 
"Незабудка"

МАОУ - 
СОШ

Школа №16 бассейн, 
пр.Тукая 11а;



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6

№16

Школа №16 основное 
строение, пр.Тукая 11а; 
Школа №16 пристрой, 

пр.Тукая 11а
МЕДВЫТРЕ 

ЗВИТЕЛЬ 
АЛЬМЕТЬЕ 

ВС КОГО 
УВД

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ 
МАЯКОВСКОГО 114А

МИНИСТЕР
СТВО

ЮСТИЦИИ
РТ

Фахретдина 56а

МУ
"УПРАВЛЕН 

И Е 
КУЛЬТУРЫ” 

А
льметьевско

го
муниципаль 
ног о района

ДЕТ.ХУД. ШКОЛА 1 УЛ. 
ОСТРОВСКОГО 7

МУП 
"Городское 
управление 
автомобиль 
ных дорог"

Боксы АГУАД, ул. 
Фахретдина 45а; ул. 

Фахретдина 45а , адм 
здание ГУАД

МУП 
Альметьевс 
ког о района 

и г.
Альметьевс

АДМ.ЗД. ул. Советская 
184Б

К

"Дорсигнал"
Нуриев
Габил

Меджид
ОГЛЫ

гараж в р-не 
мед.училище

ОАО
"Альметьевс

к-
Водоканал"

ул. Полевая д.1, 
АДМ.ЗДАНИЕ; ул.

Полевая д.1, 
Администрат быт 

корпус; ул. Полевая 
д.1, гараж Полевая; ул. 

Полевая д.1, 
диспетчерская

ОАО
"Альметьевс

АВТОВОКЗАЛ, ул. 
Полевая 2; ВАХТОВЫЙ



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ко е ПОПАТ" АВТОВОКЗАЛ

ОАО
"Продторг"

ул. Цеткина 46а 
МАГАЗИН 7

ОАО 
"Татнефть" 

им. В. Д. 
Шашина 

Управление 
"Та

тнефтегазпе 
рер аботка"

гараж (1)ТНГПЗ; 
гараж(2) ТНГПЗ; 

контора электроцеха 
ТНГПЗ; ул. 

Автомобилистов 
Газовый цех ТНГПЗ; Ц 

е х

ОАО
"Татнефть"

им.
В.Д.Шашина

ул. Тухватуллина база 
НГДУ АН с 539 дог. 

50%

ОАО
"Шешмаойл" ул. Ленина 15

ООО
"Корона"

ул. Герцена Зв стр 2 
Мебельный салон

ООО ул. Советская 165А
"АГАВА" ООО "АГАВА"

ООО "Агат" ул. ПОЛЕВАЯ 7 
АВТОМОЙКА



Наимено
вание

Местополож
ениеисточни

ка

ООО 
"АЛЬМЕТЬЕ 

В СКАЯ 
ИНЖЕНЕРН

о -
СТРОИТЕЛ

ЬН
АЯ

КОМПАНИЯ

ул. Полевая (АБК 
боксы) АИСК

ООО
"АПЕЛЬСИН

АВТО"

ул. Герцена 1Б

ООО "АСРП 
ВОГ"

АДМ.ЗДАНИЕ 
ПР.ТУКАЯ За

ООО
"Бурение"

Склады, цеха, 
столярные мастерские; 

Фахретдина 51; 
Фахретдина 51 адм 

здания_______
ООО

"Денталюкс
- А "

.Герцена 102

ООО
"Директ-
сервис"

Ленина 13

ООО
"Елховлес"

Автостоянка по 
Тимерязева (КПП)

ООО
"Инвест-

Недвижимос
ть

маг."Эльдорадо-Волга" 
Фахретдина 24

ООО
"Капитал"

ул. Герцена Зв 
(патерсон)

ООО
"КЛАССИК

ЛТД"
ООО 

"Нефтепром 
стр ой"
ООО

"Позитив
- 7"

ООО
"Стандарт"

АТЕЛЬЕ ул. Девонская 
97

ул. Тухватуллина 
(бытовое помещение)

ПР.Тукая 25 (старый 
амбар)

423452, г.Апьметьевск, 
ул.

Девонская д.89



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6

ООО 
"Татнефть - 
АЗС Центр"

Автомобилистов 13 
(база);

АДМ.ЗД.ФАХРЕТДИНА 
37

ООО 
"Татнефть - 

УРС"

гараж №1 ул. 
К.Цеткина; ул. 

К.Цеткина гараж №2; 
ул. Ленина 1а 

рюмочная
ООО 

"Татпродма 
рке т"

ул. Фахретдина 32 
гостиница

ООО "УРС- 
Торговый 

Дом"

ул. Р.Фахретдина 
37подсобное 

помещение; ул. 
Фахретдина 34а 

маг№66

ООО
"Юнионстро

й"

ул. Советская 184 
мехмастерская - 

классы; ул. Советская 
184

ООО ТПП 
ОПТИКА 
г.Казань

УЛ. ЛЕНИНА 2 А 
ООТПП Оптика

ООО УК 
Центр

Административное 
здание ул.



№
п/п

Наиме
новани

е

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Капитал Цеткина 30

ООО'Техно 
лог ИЯ 

Современно 
го

Строительст
ва"

ул. Тухватуллина здание 
цеха (ТСС)

ПРЕДПРИН 
И МАТЕЛЬ 
ГУМЕРОВ 

НАИЛЬ 
ХАМИТОВИ 

Ч

ул. Полевая гараж

ТаграС-
ХимСервис

ООО

ул. Фахретдина 43 
адм.здание 70% 

(30% дог.592)

Таттехконтр 
ол ь АО

СТАНЦИЯ 
ДИАГНОСТИКИ , ул. 

советская 184

Троицкнефт 
ь ЗАО

ул. Советская 165 а нов 
адм здание; ул. 
Советская 165а

ул. Ленина 
Д-15 

шешмаойл

Ленина 15/1 
спорткомплекс

Управление
дошкольног

о
образовани

я
Альметьевс 

ко г 
о района и 

города

ЯСЛИ-САД 29 
Белоглазова 3 

"Лукоморье"; ЯСЛИ-САД 
38 ул. 

Черныш.4а "Дельфин"

УПРАВЛЕН 
И Е 

ОБРАЗОВА 
НИ Я 

Альметьевс 
ког о района 

и
города

Альметьевс
ка

ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 7 
основное строение

УПТЖ для
ппд

ГАРАЖ; Механ 
мастерские; склад 
УПТЖ; столярная 

мастерская; ул.



№
п/п

Наиме
новани

е

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Тухватуллина 9 ЗДАНИЕ 

БПО

Фахретдина, 
4 АПТС

Административное 
здание АПТС, ул. 

Фахретдина 4; 
Мастерские, ул. 
фахретдина 4

Центр 
Капитал УК 

ООО

ул. Полевая 2; ул. 
Тухватуллина (Ул. 

Фахретдина 53)
Ч.П.МАНСУ

РОВ
РИНАТ

АБДУЛОВИ
Ч

ул. Советская 184 (быв 
сортзал); ул. Советская 

184, Склад 
(бомбоубежище)

ЧАСТНЫЙ 
ПРЕДПРИН 
И МАТЕЛЬ 
МИЛЛЕР 

ЯКОВ 
РОБЕРТОВ 

ИЧ

ул. Цеткина магазин 
продукты; ЦЕТКИН 23 

КОМБИНАТ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ЧОУ ВПО 
"Институт 
экономики, 
управления 
и права (г.

ул. Фахретдина 37



Наимено
вание

1
Казань)

Альметьевс
кий

филиал
Шарифуллина

В.М.
пр.Тукая квартал 29 гаражи 

37,38,39,41

Районная

котельная
№

ул.
Белоглазова

БЕЛОГЛАЗОВА, 103;

БЕЛОГЛАЗОВА 107;

БЕЛОГЛАЗОВА 113;
БЕЛОГЛАЗОВА 115;
БЕЛОГЛАЗОВА 117;
БЕЛОГЛАЗОВА 119;
БЕЛОГЛАЗОВА 121;
БЕЛОГЛАЗОВА 123;
БЕЛОГЛАЗОВА 129;
БЕЛОГЛАЗОВА 131;

БЕЛОГЛАЗОВА, 131А;
БЕЛОГЛАЗОВА 133;

БЕЛОГЛАЗОВА, 133А-
БЕЛОГЛАЗОВА 135;
БЕЛОГЛАЗОВА 137;
БЕЛОГЛАЗОВА 139;
БЕЛОГЛАЗОВА 141;
БЕЛОГЛАЗОВА 143;
БЕЛОГЛАЗОВА 145;
БЕЛОГЛАЗОВА 149;
БЕЛОГЛАЗОВА 151;
БЕЛОГЛАЗОВА 153;
БЕЛОГЛАЗОВА 155;
БЕЛОГЛАЗОВА 39А;
БЕЛОГЛАЗОВА 41А;
БЕЛОГЛАЗОВА, 43 
БЕЛОГЛАЗОВА, 46 
БЕЛОГЛАЗОВА, 48 
БЕЛОГЛАЗОВА, 50 
БЕЛОГЛАЗОВА, 52 
БЕЛОГЛАЗОВА, 54 
БЕЛОГЛАЗОВА, 56 

БИГАШ,
121; БИГАШ, 123;

БИГАШ, 125;
ВАЛЕЕВА, 1; ВАЛЕЕВА, 

10;
ВАЛЕЕВА, 12;
ВАЛЕЕВА, 14;



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ВАЛЕЕВА, 16; 
ВАЛЕЕВА, 3; 
ВАЛЕЕВА, 4; 

ГАГАРИНА, 11; 
ГАГАРИНА, 12; 
ГАГАРИНА, 13; 
ГАГАРИНА, 14; 
ГАГАРИНА, 15; 
ГАГАРИНА, 16; 
ГАГАРИНА, 18; 
ГАГАРИНА, 19; 
ГАГАРИНА, 21; 
ГАГАРИНА, 22; 
ГАГАРИНА, 23; 
ГАГАРИНА, 24; 
ГАГАРИНА, 28; 
ГАГАРИНА, 3; 
ГАГАРИНА, 9; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 1; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 10; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 10А; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 12; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 12А;



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ГАФИАТУЛЛИНА, 13А; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 14; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 15; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 17; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 18; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 18А; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 19; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 2; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 20; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 21; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 22; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 22А; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 23; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 24; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 26; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 27; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 2А; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 3; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 4; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 5; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 6; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 7; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 8; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 9; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 13; 
ДЖАЛИЛЯ, 10; 
ДЖАЛИЛЯ, 13; 
ДЖАЛИЛЯ, 15; 
ДЖАЛИЛЯ, 16; 
ДЖАЛИЛЯ, 17; 
ДЖАЛИЛЯ, 18; 
ДЖАЛИЛЯ, 20; 
ДЖАЛИЛЯ, 21; 
ДЖАЛИЛЯ, 22; 
ДЖАЛИЛЯ, 23; 
ДЖАЛИЛЯ, 24; 
ДЖАЛИЛЯ, 25; 
ДЖАЛИЛЯ, 26; 
ДЖАЛИЛЯ, 27; 
ДЖАЛИЛЯ, 28; 
ДЖАЛИЛЯ, 29; 
ДЖАЛИЛЯ, 30; 
ДЖАЛИЛЯ, 32; 
ДЖАЛИЛЯ, 33; 
ДЖАЛИЛЯ, 35; 
ДЖАЛИЛЯ, 37; 
ДЖАЛИЛЯ, 39; 
ДЖАЛИЛЯ, 4;



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ДЖАЛИЛЯ, 41 А; 
ДЖАЛИЛЯ, 43; 
ДЖАЛИЛЯ, 45; 
ДЖАЛИЛЯ, 47; 
ДЖАЛИЛЯ, 5; 

ЖУКОВСКОГО, 10; 
ЖУКОВСКОГО, 13; 
ЖУКОВСКОГО, 5; 
ЖУКОВСКОГО, 7; 

ЗАСЛОНОВА,
10; ЗАСЛОНОВА, 12; 

ЗАСЛОНОВА, 16;
ЗАСЛОНОВА,

18; ЗАСЛОНОВА, 2; 
ЗАСЛОНОВА, 3; 

ЗАСЛОНОВА,
4; ЗАСЛОНОВА, 5; 

ЗАСЛОНОВА, 6; 
ЗАСЛОНОВА,

7; ЗАСЛОНОВА, 8; 
ЗАСЛОНОВА, 9; 
ЛЕНИНА, 101; 
ЛЕНИНА, 103; 
ЛЕНИНА, 105; 
ЛЕНИНА, 107; 
ЛЕНИНА, 109; 
ЛЕНИНА, 111; 
ЛЕНИНА, 113; 
ЛЕНИНА, 115; 
ЛЕНИНА, 117; 
ЛЕНИНА, 119; 
ЛЕНИНА, 22;



Наимено
вание

ЛЕНИНА, 23; ЛЕНИНА, 
24;

ЛЕНИНА, 25; ЛЕНИНА,
26;

ЛЕНИНА, 27; ЛЕНИНА, 
30; ЛЕНИНА, ЗОА; 

ЛЕНИНА, 32А;
ЛЕНИНА, 34 ЛЕНИНА,

40
ЛЕНИНА, 41 ЛЕНИНА,

42
ЛЕНИНА, 43 ЛЕНИНА,

44
ЛЕНИНА, 46 ЛЕНИНА,

47
ЛЕНИНА, 48 ЛЕНИНА,

49
ЛЕНИНА, 50 ЛЕНИНА,

51
ЛЕНИНА, 52 ЛЕНИНА,

53
ЛЕНИНА, 55 ЛЕНИНА,

56
ЛЕНИНА, 57 ЛЕНИНА,

58
ЛЕНИНА, 59 ЛЕНИНА,

61
ЛЕНИНА, 62 ЛЕНИНА,

63
ЛЕНИНА, 64 ЛЕНИНА,

65
ЛЕНИНА, 66 ЛЕНИНА,

67
ЛЕНИНА, 68 ЛЕНИНА,

70
ЛЕНИНА, 71 ЛЕНИНА,

72
ЛЕНИНА, 73 ЛЕНИНА,

74
ЛЕНИНА, 76 ЛЕНИНА,

78
ЛЕНИНА, 80 ЛЕНИНА,

82
ЛЕНИНА, 83 ЛЕНИНА,

85
ЛЕНИНА, 86 ЛЕНИНА,

87
ЛЕНИНА, 88 ЛЕНИНА,



Наимено
вание

89;
ЛЕНИНА, 90; ЛЕНИНА,

91;
ЛЕНИНА, 92; ЛЕНИНА,

93;
ЛЕНИНА, 95; ЛЕНИНА,

97;
ЛЕНИНА, 99; ЛЕНИНА,

36;
ЛЕРМОНТОВА, 43 
ЛЕРМОНТОВА, 45 
ЛЕРМОНТОВА, 47 
ЛЕРМОНТОВА, 49 
ЛЕРМОНТОВА, 51 
ЛЕРМОНТОВА, 53 
МАРДЖАНИ, 163; 

МАРДЖАНИ,
165; МАЯКОВСКОГО, 2; 

МАЯКОВСКОГО, 4; 
МАЯКОВСКОГО, 6;

МИРА, 1;
МИРА, 11; МИРА, 13;

МИРА, 15;
МИРА, 17; МИРА, 3;

МИРА, 5;
МИРА, 7; МИРА, 9; 
НЕФТЯНИКОВ, 11; 

НЕФТЯНИКОВ, 11А; 
НЕФТЯНИКОВ, 15; 
НЕФТЯНИКОВ, 17; 

НЕФТЯНИКОВ, 17А; 
НЕФТЯНИКОВ, 21 
НЕФТЯНИКОВ, 23 
НЕФТЯНИКОВ, 25 
НЕФТЯНИКОВ, 27 
НЕФТЯНИКОВ, 29 
НЕФТЯНИКОВ, 31 
НЕФТЯНИКОВ, 35 
НЕФТЯНИКОВ, 37 
НЕФТЯНИКОВ, 39



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ние

источника

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
НЕФТЯНИКОВ, 43; 
НЕФТЯНИКОВ, 45;

ПУШКИНА,
29; ПУШКИНА, 31;

ПУШКИНА,
33; ПУШКИНА, 35;

ПУШКИНА,
37; ПУШКИНА, 39; 

ПУШКИНА,
39А; ПУШКИНА, 41А; 

ПУШКИНА, 43; 
ПУШКИНА, 46; 
ПУШКИНА, 50; 
ПУШКИНА, 52; 
ПУШКИНА, 56; 
РАДИЩЕВА, 1; 

РАДИЩЕВА, 10; 
РАДИЩЕВА,

12; РАДИЩЕВА, 13; 
РАДИЩЕВА, 15;

РАДИЩЕВА,
17; РАДИЩЕВА, 2;

РАДИЩЕВА,
24; РАДИЩЕВА, 2А; 

РАДИЩЕВА, 2Б; 
РАДИЩЕВА, 2В; 
РАДИЩЕВА, 2Г; 
РАДИЩЕВА, 3; 
РАДИЩЕВА, 4; 

РАДИЩЕВА, 41; 
РАДИЩЕВА,

43; РАДИЩЕВА, 47; 
РАДИЩЕВА, 4А; 
РАДИЩЕВА, 5; 
РАДИЩЕВА, 6; 
РАДИЩЕВА, 8; 
РАДИЩЕВА, 9; 
СОВЕТСКАЯ,

183; СОВЕТСКАЯ, 185; 
СОВЕТСКАЯ, 187; 

СОВЕТСКАЯ,
189; СОВЕТСКАЯ, 195; 

СОВЕТСКАЯ, 197; 
СОВЕТСКАЯ,

203; СОВЕТСКАЯ, 205; 
СОВЕТСКАЯ, 209; 

СОВЕТСКАЯ,
215; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ние

источника

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
КТ, 11; СТРОИТЕЛЕН 

ПР-КТ, 11А; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

13;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

15;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

17;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

19;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

21;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

23'
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

25;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ,

27;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ,

29;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ,

33;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ,

35;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ,

37;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ,

39;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 
43; СТРОИТЕЛЕЙ ПР- 
КТ, 43А; СТРОИТЕЛЕЙ 

ПР-КТ, 45; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 
45А; СТРОИТЕЛЕЙ 

ПР-КТ, 47; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 
47А; СТРОИТЕЛЕЙ 

ПР-КТ, 49А; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

9;
ТИМИРЯЗЕВА, 52; 
ТИМИРЯЗЕВА, 54; 
ТИМИРЯЗЕВА, 56;

ТОЛСТОГО,
1; ТОЛСТОГО, 13;

ТОЛСТОГО,
15; ТОЛСТОГО, 2; 

ТОЛСТОГО, 3;





№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ТОЛСТОГО, 4; 
ТОЛСТОГО, 6; 
ТОЛСТОГО, 7; 
ТОЛСТОГО, 8;

ТОЛСТОГО, 9; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 36; ЦЕТКИН

КЛАРЫ, 36А; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 38; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 39; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 41; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 43; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 47; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 49; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 51; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 55; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 56; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 59; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 60; ЦЕТКИН 
КЛАРЫ, 61; ЦЕТКИН

КЛАРЫ, 67; ЧАПАЕВА,
1; ЧАПАЕВА, 3;
ЧАПАЕВА, 4;
ЧАПАЕВА, 5;
ЧАПАЕВА, 6;
ЧАПАЕВА, 7;

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 10;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 18;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 19;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 23;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 24;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 29;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 30;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 33;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 34;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 39;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 40;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 41; 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 
41А;

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 42;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 43;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 44;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 45;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 46;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 47;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 49;
ЧЕХОВА, 1; ЧЕХОВА, 

10;



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ЧЕХОВА, 11; ЧЕХОВА, 

12;
ЧЕХОВА, 13; ЧЕХОВА, 

14;
ЧЕХОВА, 15; ЧЕХОВА, 

16;
ЧЕХОВА, 17; ЧЕХОВА, 

18;
ЧЕХОВА, 20; ЧЕХОВА,

22;
ЧЕХОВА, 24; ЧЕХОВА, 

26; ЧЕХОВА, 26А; 
ЧЕХОВА, 28; ЧЕХОВА, 

3; ЧЕХОВА, 30; 
ЧЕХОВА, 32; ЧЕХОВА, 

36;
ЧЕХОВА, 4; ЧЕХОВА, 

40;
ЧЕХОВА, 5; ЧЕХОВА, 6; 
ЧЕХОВА, 7; ЧЕХОВА, 8; 

ЧЕХОВА, 9; 
ШЕВЧЕНКО, 100; 
ШЕВЧЕНКО, 102; 

ШЕВЧЕНКО,
104; ШЕВЧЕНКО, 108; 

ШЕВЧЕНКО, 42; 
ШЕВЧЕНКО,

44; ШЕВЧЕНКО, 46; 
ШЕВЧЕНКО, 46А; 

ШЕВЧЕНКО,



№
п/п

Наименов
ание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
50; ШЕВЧЕНКО, 54; 

ШЕВЧЕНКО, 56; 
ШЕВЧЕНКО,

58; ШЕВЧЕНКО, 60; 
ШЕВЧЕНКО, 64; 

ШЕВЧЕНКО,
66; ШЕВЧЕНКО, 68; 

ШЕВЧЕНКО, 70; 
ШЕВЧЕНКО,

78; ШЕВЧЕНКО, 80; 
ШЕВЧЕНКО, 84; 

ШЕВЧЕНКО,
88; ШЕВЧЕНКО, 90; 

ШЕВЧЕНКО, 94; 
ШЕВЧЕНКО, 96

АБ Девон- 
Кредит
(ОАО)

ул. Ленина 77 офис; Гараж, 
ул. Ленина 77; ул. Ленина 

82 а
Акционерны

й
коммерческ

ИЙ
Сберегател 

ьны 
й банк РФ 

(ОАО)

филиал 4683/053 ул. 
Шевченко 108а

Альметьевс
кий

музыкальны
й

колледж им 
Ф.З.Ярулли 

на

ул. Джалиля 19 , 
общежитие; ул. 
Нефтяников 12

Альметьевс 
кое 

муниципаль 
ное 

дошкольное 
образовател 

ьно е 
учреждение 

- Детский 
сад 

комбиниров 
ан ного вида 

№40 
"Гуси- 

Лебеди"

ЯСЛИ-САД 40 Строителей 
29А "Гуси лебеди"



№
п/п

Наименов
ание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
АФ КГТУ им 
.А.Н.Туполе 

ва
пр. СТРОИТЕЛЕЙ 9а

АХК
"Нефтяник"

маг.Хоккеист; ул. 
Белоглазова 60 ДЮСШ нов 

здание; ул. 
Белоглазова 60 Дюсш узел 

№1 старое здание; 
Хоккейно- спортивный клуб 

(быв."Юбил")
АХУ МБУ 

АМР
ул. Ленина д.39; ул. Ленина 

д.39 гараж
ГБОУ СПО 

"Альметьевс 
ки й 

профессион 
аль 
ный 

колледж"

пр.Стриителей 9а 
мастерские колледжа; 

пр.Строителей 9а учебный 
корпус

ГБУ 
"Альметьевс 

ка я 
специальна 

я
(коррекцион 

на я) 
общеобразо 
ват ельная 

школа - 
интернат VI 

вида"

Гафиатуллина 26а 
реабилитац центр 

вентиляция бассейн; 
Гафиатуллина 26а основ 

строен пристрой; ул. 
Гафиатуллина 26а гараж; 

ул. Гафиатуллина 26а 
реабилитац.цент 

прачечная

ГБУ
"Управление

ул. Марджани 84 админ, 
зд.

основное; ул. Марджани 84



№
п/п

Наимен
ование

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
внутренних 

дел по 
городу 

Альметьевс 
ку и 

Альметьевс 
ком у 

муниципаль 
но му 

району 
Республики 
Татарстан"

админ.зд. старое 
(спецприемник); ул.

Марджани 84 
спорткомплекс; ул. 

Марджани д.84 ИВС и 
АБК ( расчетные 

данные); ул. Марджани 
д.84 гаражи МВД

ГБУ Центр 
реабилитац

ИИ
инвалидов 
"Ветеран" 
МТЗ и СЗ

ул. Гагарина 20 
Адм.здание центра по 

защите пенсионеров; ул. 
Гагарина малое 

предприятие

Государстве 
нн ое 

бюджетное 
образовател 

ьно е 
учреждение 
для детей - 

сирот и 
детей, 

оставшихся 
без 

попечения 
родителей 

"Альметьевс 
ки

й детский 
дом"

К.Цеткина 54 корпус 1;
К.Цеткина 

54 спальный корпус 3;
К.Цеткина 

56 спальный корпус 2; 
К.Цеткина 56 столовая 

школа- интернат; 
теплица школа 

интернат; школа 
интернат 

(баня+прачечная); 
школа интернат 

спортзал; Школа- 
интернат гараж

Г осударстве 
нн ое 

учреждение 
Прокуратура 
Республики 
Татарстан

ул. Марджани 84 , 
прокуратура

ГУЗ 
"Альметьевс 

ки й 
психоневро 

лог 
ический 

диспансер"

Диспансер ул. 
Радищева 23



№
п/п

Наимен
ование

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ЗАО

"Тандер"
пр.Строителей 35 

(магнит)
ЗАО 

"Тандер"(Ма 
гн ит)

Нефтяников 18

ИП Глумова 
Гул ия 

Мидхатовна

ул. Гафиатуллина 
между д 20и 18 Регина

ИП.Гришина 
Ольга 

Юрьевна

ул. Радищева 45 
(дог.926)

Исполнител 
ьн ый 

комитет 
Альметьевс 

ког о 
муниципаль 
ног о района 

РТ

Нефтяников 8 загс ; ул. 
Ленина 41а

Касымова
Т.Н.

(Стоматолог
ия)

у.Гафиатуллина ЗБ 
(Стоматология)

МАДОУ "Д/с Детсад №39 основное 
строение



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
№39

"Золотой
петушок"

МАОУ "СОШ 
№17" г. 

Альметьевс 
к РТ

Школа №17 основное 
строение, ул. Шевченко 

82

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

"Юность"

г.Апьметьевск, 
пр.Строителей 13

МОУ ДОД 
ДЮСШ по 
футболу

адм.зд.футболь.клуб, 
ул. Белоглазова 62а; 
крытый футбольный 

манеж, ул. 
Белоглазова 62а

МУ
"Управление 

по делам 
детей и 

молодежи 
Альметьевс 

ког о 
муниципаль 

ног о 
района"

Ленина 97 а "Ракета"

МУ
Управление

по
физической 

культуре, 
спорту и 
туризму

"Восток" Шевченко 70

Муниципаль 
но е 

автономное 
дошкольное 
образовател 

ьно е 
учреждение 

"Детский 
сад 

комбиниров 
ан ного вида 

№23 
"Малыш"

ЯСЛИ-САД 23 
Шевченко 23а "Малыш"

Нуриева
Фанузя

Шариповна
Цеткина 54а/1



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ОАО 

"ИНФОРМА 
Ц ИОННО- 

КОММЕРЧЕ 
С КИЙ 

ЦЕНТР"

ул. Мира 6

ОАО
"Татнефть"

им.
В.Д.Шашина

Заслонова 20; ул. 
Белоглазова бассейн 
спорткомплекса; ул. 

Белоглазова дом 
физкультуры; ул.

Белоглазова 
спортманеж; ул. 
Гагарина 10; ул. 

Заслонова 20
ОАО

"ТАТНЕФТЬ
п

им.В.Д.Шаш 
ин а

ул. Марджани 82 НИС

ООО " 
МУНИКС"

ул. Гафиатуллина 6а 
маг.

АВТОЗАПЧАСТИ



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ние

источника

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ООО "Ак 

Барс 
Торг"

ул. Жуковского 10

ООО
"Альрента" ул. Гафиатуллина, 4а

ООО "БРИК" магазин "Триал" Бигаш 
125

ООО
"Бурение"

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗДАНИЕ Джалиля 51; 
ПРИСТРОЙ Джалиля 

51
ООО

"Восход" ул. Шевченко 48

ООО
"Делавер"

ул. Нефтяников 10 
автоградбанк

ООО
"КАМКОМБА

НК"

ул. Чехова 2 
000"Камкомбанк"

ООО
"МАГНОЛИ

Я"

маг."Магнолия"Пушкина
46

ООО
"НАДЕЖДА"

ул. Шевченко 98 
дог.936

ООО 
"Нефтестро 

йли зинг"
ул. Белоглазова 137а

ООО
"Салма"

ул. Ленина 28 ресторан 
охотник

ООО
"Татинтек"

ЗДАНИЕ 
ТАТАСУНЕФТЬ, ул. 

Мира 4; пристрой 
ТатАсунефть, ул. мира 

4
ООО

"Торговая
Фирма

"Самара
Продукт"

ул. Белоглазова 52 маг 
№89; ул. Нефтяников 

25 помещения 2

ООО
"Унышлы"

ул. Белоглазова 70 
баня №2

ООО "УРС- 
Торговый 

Дом"

ул. К.Цеткина 38 
маг№29; ул. 

Ленина 32 гостиница
ООО СК" 
Развитие"

ул. Заслонова 8а 
цокольный этаж

Петоян
Анна

Ростомовна

АТС 25 ул. Джалиля 
17а



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ние

источника

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ПЕТРОПАВ 
Л ОВСКИЙ 

ХРАМ 
г.АЛЬМЕТЬ 

ЕВ СКА

ул. Чехова ЦЕРКОВЬ 
ул.

Чернышевского 22

Почта и 
АЗУЭС

УЛ. ГАФИАТУЛЛИНА 15 
А

Росинкас Гагарина 7а
РОСТЕХНА

ДЗ
ОР

ул. Белоглазова 137а

Татарстанск
ая

Региональн
ая

Общественн
ая

организация
"Здоровый
Татарстан"

Карате-кекусикай , 
Нефтяников 16

Управление Дет сад № 30 
Заслонова 14



№
п/п

Наиме
новани

е

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6

дошкольног
О

образовани
я

Альметьевс 
ког 

о района и 
города

"Снегурочка"; дет сад 
№18пристрой; детсад 
№21, ул.Белоглазова 

155а; детсад 
№53прачечная ; Детский 

сад №41 "Дружные 
ребята"Строителей 15; 
Радищева 2а Детсад 

№65"Ивушка"; ул. 
Белоглазова 151 а,ясли 

№18; ул. Заслонова 
д.14пристрой; ул. 

Пушкина 54 яслисад№60 
"Дружная семейка"; 

ул.Пушкина д.54 гараж 
детсад;ЯСЛИ-САД 14 

Чернышевского 
32"Дюмовочка"; ЯСЛИ- 

САД 19Гагарина 13а 
"Звездочка"; ЯСЛИ-САД 

20 ул. Гагарина 
11Аа"Петушок"; ЯСЛИ- 
САД 24 Ленина70а "Кук 

чачак"; ЯСЛИ-САД 
28Джалиля 17а 

"Буратино"; ЯСЛИ-САД 31 
Джалиля 7а 

"Солнышко";ЯСЛИ-САД 
34 Шевченко 

106а"Чебурашка"; ЯСЛИ- 
САД 43ГАФИЯТУЛЛИНА 
2а "Белочка";ЯСЛИ-САД 

45 строителей 
41а"Космос"; ЯСЛИ-САД 

48ЛЕНИНА 51А 
"Веснянка"; ЯСЛИ-САД 52 
ЧАПАЕВА 10"Алтынчач"; 

ЯСЛИ-САД 
53СТРОИТЕЛЕЙ51 

"Светофорик";ЯСЛИ-САД 
54 ЛЕНИНА 

115а"Белоснежка"; ЯСЛИ- 
САД 55ЖУКОВСКОГО 4 
"Жаворонок";ЯСЛИ-САД 

57 БЕЛОГЛАЗОВА58 
"Соловушка"

УПРАВЛЕН
И

Школа №13 учебный 
корпус;



№
п/п

Наиме
новани

е

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6

Е

ОБРАЗОВА
НИ

Я

Альметьевс
ког

о района и

города

Альметьевс
ка

школа №18 , ул. 
Гафиатуллина 28; 

Школа №18 мастерские , 
ул.

Гафиатуллина 28; 
ШКОЛЫ 12 , 

ул. Джалиля 41; жил дом 
школа

№18 сч общий с жил дом; 
жил дом 

ШКОЛЕ 11, ул. 
нефтяников 41; 

МАСТЕРСКИЕ ШКОЛЫ 
11, ул. 

Нефтяников 41; УКК 
МАСТЕРСКИЕ Шевченко 

62;
УКК УЧ.ЗДАНИЕ 

Шевченко 62;
ЦДЮТ НЕФТЯНИКОВ 14; 

ШК.15 
жил дом; ШКОЛА 15 

УЧ.КОРПУС, ул. 
Шевченко 98; 

ШКОЛА 19, ул. 
Белоглазова 105; 

ШКОЛА 21, ул. 
Гафиатуллина ; 
Школа №11, ул. 
Нефтяников 41; 

Школа №2 новый учебный 
корпус 

№1, ул. Белоглазова 20;
Школа 

№2 теннисный зал, ул. 
Белоглазова 20; Школа 

№2
учебный корпус №2, ул. 
Белоглазова 20; ШКОЛЕ 

№2



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
баскетбольный зал, ул. 

Белоглазова 20
УФПС 

"Татарстан 
почтасы"- 
филиала 

ФГУГТ'Почта 
- России"

ГОС-11 УЛ. ЛЕНИНА 111

ФГУ"САС"А
ль

метьевская"

КОРПУС 1 ул. 
М.Джалиля 11; 
КОРПУС 2 ул. 
М.Джалиля 11

Филиал
ФГУП

"РТРС"
"РТПЦ

Республики
Татарстан"

ул. Ленина 60 
главпочтамп

Центр 
Капитал УК 

ООО

ул. Джалиля 11 здание 
диспетчерского пункта, 
Чернышевского 47аУрс

ТД
Центр 

специально 
й связи и 

информаци 
и

Федерально 
й службы 
охраны 

Российской 
Федерации 

в
Республике
Татарстан

адм.Здание Шевченко 70 
; ул.

Шевченко 70 гараж

Центральны 
й банк 

Российской 
Федерации 

(Банк 
России)

Гагарина 7 банк РКЦ

Ч.П.АГАФО 
Н ОВ 

ВИКТОР 
ГЕННАДЬЕ 

ВИ Ч

ул. Гафиятуллина 18а 
продукты

ЮГО-
ВОСТОЧНА

ул. Нефтяников 15 
мансар этаж



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Я

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛ

Е
ИНАЯ

ПАЛАТА

Районная 
котельная 

№ 3
ул. Герцена

8 Марта 11; 8 Марта 12;
8 Марта 

12А; 8 Марта 13; 8 Марта 
15; 8

Марта 17; 8 Марта 2; 8 
Марта 23; 8 

Марта 25; 8 Марта 27; 8 
Марта 29;

8 Марта 2А; 8 Марта 31;
8 Марта 

32; 8 Марта 4; 8 Марта 
4А; 8

Марта 6; 8 Марта 9; 8 
Марта, 18; 

Больничная, 10; 
Больничная, 3; 
Больничная, 5 ; 
Больничная, 6; 

Герцена 100; Герцена 
102;Герцена 

70; Герцена 80 А; 
Герцена 80 Б ; 

Герцена 80 В; Герцена 
82; Герцена



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
88; Герцена 90; 
Герцена 94 А; 

Герцена 94 Б; Герцена 
94 В;

Герцена 96; Калинина
62;

Калинина 64; 
Промышленная, 2 ; 

Промышленная, 2 Б; 
Промышленная, 4; 
Промышленная, 6; 

Пугачева, 22; 
Советская, 125; 
Советская, 147 ; 
Советская, 149; 
Советская, 151; 

Советская, 151 А; 
Советская, 153 А; 
Советская, 153 Б; 
Советская, 153 В; 
Советская, 155; 

СОВЕТСКАЯ, 177; 
СОВЕТСКАЯ,

179; Сулеймановой, 1; 
Сулеймановой, 10; 

Сулеймановой,
12; Сулеймановой, 13; 

Сулеймановой, 20; 
Сулеймановой,

22; Сулеймановой, 22 
А;

Сулеймановой, 23;
Сулеймановой,

3; Сулеймановой, 5; 
Сулеймановой, 7; 

Тельмана 41; 
Тельмана 43; Тельмана 

45;
Тельмана 47; Тельмана 

49;
Тельмана 51; 

Тельмана, 28 А ; 
Тельмана, 55 ; 
Тельмана, 58; 

Тельмана, 58 А; 
Тельмана, 59 ; 
Тельмана, 60; 
Тельмана, 62;



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Тельмана, 63 ; 
Тельмана, 64; 
Тельмана, 65 ; 
Тельмана, 66; 
Тельмана, 67; 
Тельмана, 68; 

Фахретдина, 11; 
Фахретдина, 27; 
Фахретдина, 23; 
Фахретдина, 25; 
Фахретдина, 28

дет. сад № 
27 Тельмана 56

"Татарстане
кий

ЦСМ"
Герцена 86

автомобиль
ная

школа
Космодемьянская д.З

Агроторг
ООО

магазин иволга 
Пугачева 22

Алиева
Юлия

Борисовна
ИП

б/зал Амур, ул. 
Советская 156а

Альметьевс 
кий колледж 
физической 

культуры

общежитие техникума; 
ул.

Фахретдина 5 техникум, 
спортзал

Альметьевс
кий

противотубе
рк

улезный
диспансер

ул. Советская 156 туб 
диспансер; ул. 
Советская 156, 
флюорография

Бассейн
поликлиники Тельмана 61

БИ Компани 
плюс Сулеймановой, 10

Библиотека Сулеймановой, 20; 
Тельмана 58

БТИ Советская, 153 Б



Наименов
ание

Местополож
ениеисточни

ка

Гараж
налоговой Сулеймановой 1

Государстве 
нн ое 

казенное 
учреждение 

"Центр 
занятости 
населения 

города 
Альметьевс 

ка"

ул. Герцена 86а

дет сад N227 
бассейн Тельмана 56

дет./сад 49 Тельмана
дет./сад 50 8 Марта, 34
дет./сад 56 Советская 157
дет./сад 58 Нариманова 80
дет.сад. 5 Герцена 76А

детск.полик 
лин 
и ка

Тельмана, 61

Детская
городская
больница

Молочная кухня

КВД
поликлиника 8 Марта 16

Кож.Вен.Дис
па

нсер
8 Марта 16

Логинова
Л.С.

ул. Советская 147а, 
универсам

маг Эльмет Больничная 7
Маг."Шэрык" Тельмана, 65

магазин
Альтаир 8 Марта 186

магазин
"Дуслык "Тельмана, 55

Мясников
Сергей

Леонидович
ИП

магазин "Альбина" 
Тельмана 43

НГДУ АН ул. Тельмана 53, 
общежитие №4

НГДУ
Елховнефть ул. Советская 45а

Поликлиник ул. Тельмана.56 а



№
п/п

Наименов
ание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
а

№3
Почта
России ул. Совесткая 153

Росреестр Герцена 86
Сбербанк

ПАО ул. Советская 153а

Следственн
ое

управление 
СК России 

по
Республике
Татарстан

ул. 8 марта 21а

Судебные
приставы ул. Советская 73

ТТС-
Апьметьевс

к
ул. Советская 43



№
п/п

Наиме
новани

е

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
УПРАВЛЕН

И

Е

ОБРАЗОВА
НИ

Я

Альметьевс
ког

о района и

города

Альметьевс
ка

ДОУ №37 Сказка, ул. 
Герцена 966; 

школа 1 гараж, 
мастерская, ул. 

Тагирова 33; школа 1 уч.
Корпус, 

баскетб.зал, ул. Тагирова 
33;

школа № 20, ул. Тельмана
86;

школа № 3, ул. 8 Марта 30; 
Школа 

№ 4, ул. 
Интернациональная 20; 

школа № 9, ул. Тельмана 
48; ясли 

сад №47, ул. Герцена 80а; 
ясли сад 

№37, ул. Герцена 966 
прачечная; 

ясли сад №9 ул. Советская 
83

Урс-ТД ул. Некрасова 71, 
МАГАЗИН 110; 

ул. Тельмана 64а столовая 
№3

УФК МФ 
РФ(налогов 

ая)

ул. Сулеймановой 1

Районная

котельная
№

4

ул. Аминова
Гафиатуллина 66 ; 

Аминова 3;

Аминова 8; АМИНОВА, 11;

АМИНОВА, 11 А; 
АМИНОВА, 2; 

АМИНОВА, 2А; АМИНОВА,
6;

АМИНОВА, 9; АМИНОВА, 
9А;

БИГАШ, 131; БИГАШ, 133; 
БИГАШ, 135; 

Гафиатуллина 52; 
Гафиатуллина 58; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 29А; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 29Б; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 31; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 33;



Наиме
новани

е

Местополож
ениеисточни

ка

ГАФИАТУЛЛИНА, 35; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 39; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 41; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 43; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 45; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 47; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 49; 

ГАФИАТУЛЛИНА, 51 А; 
ГАФИАТУЛЛИНА, 51 Б; 

Зарипова 
17; Зарипова 21 ; Зарипова 

33;
Зарипова 35 ;

И.ЗАРИПОВА, 11;
И.ЗАРИПОВА, 13А;
И.ЗАРИПОВА, 13Б;

И.ЗАРИПОВА, 5;
И.ЗАРИПОВА,

7; Ленина , 195; Ленина 
157а ;

Ленина 201; Ленина 203; 
ЛЕНИНА, 104Б; ЛЕНИНА,

106;
ЛЕНИНА, 108; ЛЕНИНА,

110;
ЛЕНИНА, 112; ЛЕНИНА,

114А;
ЛЕНИНА, 114Б; ЛЕНИНА,

116;
ЛЕНИНА, 118; ЛЕНИНА,

120;
ЛЕНИНА, 123; ЛЕНИНА,

123В;
ЛЕНИНА, 125; ЛЕНИНА,

127;
ЛЕНИНА, 129; ЛЕНИНА,

135;
ЛЕНИНА, 137; ЛЕНИНА,

139;
ЛЕНИНА, 139Б; ЛЕНИНА,

141;
ЛЕНИНА, 141Б; ЛЕНИНА,

143;
ЛЕНИНА, 145; ЛЕНИНА,

147;



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ЛЕНИНА, 149; ЛЕНИНА, 

151;
ЛЕНИНА, 153; ЛЕНИНА, 

171;
ЛЕНИНА, 187; ЛЕНИНА, 

189;
ЛЕНИНА, 193; 

СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 10;
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 

12; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 
16;

СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 18; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 20; 

СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 20А; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 20Б; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 22; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 26; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 28; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 6; 
СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 8; 
Шевченк 180 ; Шевченко 

156;
Шевченко 158; Шевченко 

160;
Шевченко 162; Шевченко 

176;
Шевченко 178; 

ШЕВЧЕНКО, 114; 
ШЕВЧЕНКО, 116; 

ШЕВЧЕНКО,
120; ШЕВЧЕНКО, 122; 

ШЕВЧЕНКО, 124; 
ШЕВЧЕНКО,

126; ШЕВЧЕНКО, 130; 
ШЕВЧЕНКО, 132; 

ШЕВЧЕНКО,
134; ШЕВЧЕНКО, 138; 

ШЕВЧЕНКО, 140; 
ШЕВЧЕНКО,

142; ШЕВЧЕНКО, 144; 
ШЕВЧЕНКО, 154; 

ШЕВЧЕНКО,
164; ШЕВЧЕНКО, 166; 

ШЕВЧЕНКО, 170
ИП

Куманеев
Евгений

Васильевич

ул. Аминова, 24



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Тандер

"Магнит" Шевченко 47

Акционерны
й

коммерческ
ИЙ

Сберегател 
ьны й банк 

РФ
(ОАО)

ул. ЛЕНИНА д122 
Сбербанк; ул. Ленина 122 

гараж; Хозблок Ленина 122

Альметьевс 
кое 

муниципаль 
ное 

дошкольное 
образовател 

ьно е 
учреждение 

- детский 
сад 

комбиниров 
ан

ного вида 
№51 

"Радуга"

ЯСЛИ-САД 51 
ГАФИЯТУЛЛИНА 

37 "Радуга"

Багыров
Эльман

Апи-
Оглы

торговый центр "Москва" ( 
Д . 5 4 9 )

Ганеева 
О.А.

около Строителей 22 
(отдельно стоящее)

ГУ (11 
отряд) ГУ (11 отряд) федеральной



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
федерально

й
противопож 

арн 
ой службы 

по РТ

противопожарной службы 
по РТ

ГУЗ "РСПК" 
М3 РТ 

филиал 
"АС ПК"

ул. Ленина 157 Скорая 
помощь

ИП
Тазетдинов

Геннадий
Файзиевич

пр.Строителей овощи 
возле строителей 16

Комбинат
здоровья
"ОАЗИС"

ул. Гафиатуллина 50

МА ДОУ - 
ЦРР 

детский 
сад№36

ДОУ 36 ул. Ленина 131 
волшебный дворец

Мансуров
Ринат

Абдулович

Торговый центр ул. 
Зарипова 23А (д.275)

МАОУ
лицей

№2

Основное строение ЕМГИ , 
пр.Строителей 14

МИНИСТЕР
СТВО

ЭКОЛОГИИ
И

ПРИРОДНЫ
X

РЕСУРСОВ
РТ

АМИНОВА 9А 
АДМ. ЗДАНИЕ

Мирсаяпова
Таслимя

Закировна
ул. Зарипова 5а ( д.258)

МУ
"Управление 

по делам 
детей и 

молодежи 
Альметьевс 

ког о 
муниципаль 

ног о 
района"

Гафиатуллина 39 а клуб 
"Заря"



№
п/п

Наимено
вание

Наименова
ниеисточни

ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ОАО

"СЗМН" пр.Строителей 24

ООО "БРИК" ул. Гафиатуллина 51 а
ООО

"Лента" Ленина 132

ООО
"РЕМАТ" пр.Строителей р-н ж/д20

ООО"Шифа 
Альметьевс 

к"

проспект Строителей, д. 10 
"А"

Спортмасте
Р

ул. Ленина 128 ЛТД

тц
Западный Ленина 140 торговый центр

Управление 
судебного 

департамен 
та в 

Республике 
Татарстан

ул. Ленина 121 дом 
правосудия

УПРАВЛЕН 
И Е 

ОБРАЗОВА 
НИ 
Я

мастерские школа № 24, 
ул. Шевченко 132; 

ТАТАРСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ Ленина 124; 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ



№
п/п

Наимено
вание

Наименова 
ниеисточн 

и ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Альметьевс 
ког о района 

и
города

Альметьевс
ка

Альметьевского района 
и города Альметьевска; 
ШКОЛА №24 МКР.№ЗВ, 

ул. Шевченко 132

ЧП Федякин 
Игорь 

Владимиров
ИЧ

пр.Строителей возле 
дома №20 банк ВТБ

Шангараев
Рамис

Рафилович
ОФИС , Аминова 22

2
МУП 

"СВЕТС 
ЕРВ ИС"

Котельная
детского

сада
№22

ул. Р. 
Галеева, 

юго- 
западнее 

Д.18

Управление 
образовани 
я АМР РТ

ул. Р. Галеева, юго- 
западнее д.18

Котельная
детского

сада
№44

ул.
Белоглазова 

, Д-41

Управление
образовани

я
АМР РТ

ул. Белоглазова, д.41

Котельная
детского

сада
№59

ул.
Урожайная, 
д.1, пом. 1Н

Управление 
образовани 
я АМР РТ

ул. Урожайная, д.1, пом. 
1Н

Котельная
детского

сада
мкр.

Дружба

мкр. 
Дружба, ул. 
К.Гали,д.19

Управление
образовани

я
АМР РТ

мкр. Дружба, ул. К.Гали, 
Д-19

Котельная
детского

сада
мкр.

Урсала

мкр. Урсала, 
ул. 

Бахорина, 
Д-120

Управление
образовани

я
АМР РТ

мкр. Урсала, ул. 
Бахорина, д.120

Котельная
общеобраз

ова
тельной
школы
№23

ул. Кирова, 
д.8, пом. 1Н

Управление 
образовани 
я АМР РТ

ул. Кирова, д.8, пом. 1Н

Котельная
сдк

мкр. Урсала, 
ул. 

Советская, 
д.121-а

МКУ 
Управление 

культуры 
АМР РТ 

МБУ "центр 
содействия

мкр. Урсала, ул. 
Советская, д. 121-а



№
п/п

Наимено
вание

Наименова 
ниеисточн 

и ка

Местополож
ениеисточни

ка

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
молодежи"

Оборудова 
ни е в 

здании 
«Нептун»

ул.
Шевченко,

на
территории
городского

озера

МБУ "Центр 
содействия 
молодежи"

ул. Ленина, 21

ООО
"АЛЬТЕ Котельная

№8
мк-р

Приозерный

пр.Строителей, 53; 
пр.Строителей, 53а; 
пр.Строителей, 536; 
пр.Строителей, 55; 

пр.Строителей, 55а/1; 
пр.Строителей, 55а/2; 
пр.Строителей, 55а/3; 

пр.Строителей, 61; 
пр.Строителей,

63; пр.Строителей, 68
3 ХНО

СЕРВИС
ИП Глумова 

Г.М. пр.Строителей, 68
м ИП Идрисов

А.А. пр.Строителей, 68

ИП
Мирвалиев пр.Строителей, 68

ИП
Мустафина пр.Строителей, 68

ИП
Рахматулли 

н М.Р.
пр.Строителей, 68



№
п/п

Наименов
ание

Наименова 
ниеисточн 

и ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
ООО

«Агроторг» пр.Строителей, 61

ООО
«Алсу» пр.Строителей, 68

ООО
«Домкор» пр.Строителей, 68

СП
«Голубое

озеро»
пр.Строителей 59/1

Котельная 
по ул. 

Р.Фахретд 
ина

ул.
Р.Фахретди 
на южнее 

Д-65

ул. Р.Фахретдина, 65
ИП Долгий ул. Р.Фахретдина, 571

МАОУ
лицей

интернат
№1

ул. Р.Фахретдина, 67

ООО
«АРПП»

Юго-
Восток»

ул. Р.Фахретдина, 59а

Котельная
ул.

Геофизиче 
ска я

ул.
Геофизичес

кая

Ул. Геофизическая, 
15а; Ул. 

Геофизическая, 11; 
Ул.

Геофизическая, 13; 
Ул.

Геофизическая, 15

4

ООО 
"ЖИЛБЫ 

ТС 
ЕРВИС - 

М"

Котельная
№1

ул.
Пушкина,

64
ул. Пушкина, 64

Котельная
№2

ул.
Пушкина, 66

ул. Пушкина, 66
АО СК 

«ЧУЛПАН» ул. Пушкина, 66

Гостиница
\/|агс!о ул. Пушкина, 66

Гостиница
\Лагдо ул. Пушкина, 66

ООО
«Ресторан» ул. Пушкина, 66

5 ООО "УК 
АЛСУ 2"

Пристроен 
на я 

котельная 
ул.

Р.Галеева 
Д-23

ул.
Р. Галеева 

Д-23
Рината Галеева д.23

Пристроен 
на я 

котельная 
у л .

ул.
Р. Галеева 

Д-25
Рината Галеева д.25



№
п/п

Наименов
ание

Наименова 
ниеисточн 

и ка

Местополож
ен

иеисточника

Зона действия источника 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
Р.Галеева 

Д-25
Пристроен 

на я 
котельная 

ул.
Р.Галеева 

Д-27

ул.
Р. Галеева 

Д-27
Рината Галеева д.27

Пристроен 
на я 

котельная 
ул.

Р.Галеева 
Д-29

ул.
Р.Галеева 

Д-29
Рината Галеева д.29

Пристроен 
на я 

котельная 
ул.

Р.Галеева 
Д-31

ул.
Р.Галеева 

Д-31
Рината Галеева д.31

Пристроен 
на я 

котельная 
ул.

Р.Галеева
д.зз

ул.
Р.Галеева

д.зз
Рината Галеева д.33

Пристроен 
на я 

котельная 
пр.Строите 
лей д.78

пр.Строител 
ей д.78 пр.Строителей д.78

б) Зоны действия источников теплоснабжения прочих организаций 
Зоны действия источников теплоснабжения прочих организаций 

на территории города Альметьевск отсутствуют.



в) Зоны действия производственных котельных 
Рисунок 64. Схема теплосетей котельной УТТ-1 ООО Тепло- 

ЭнергоСервис
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ЧслоРццд обозначения Зкспликоиия эЗаний:
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К производственным котельным относятся действующие источники 
тепловой энергии промышленных предприятий на территории города (табл. 45). 
В основном потребителями тепловой энергии, вырабатываемой 
производственных котельных, являются сами предприятия, на балансе которых 
находятся этикотельные.

К зонам действия производственных котельных необходимо также 
отнести зоны действия источников, предназначенных для теплоснабжения 
объектов Министерства обороны Российской Федарации.

В виду определенных ограничений на опубликование информации об 
объектах военной направленности, отнесенных к категории «Закрытых», 
эксплуатационно-технические характеристики и перспективы развития таких 
котельных в данной работе не рассматриваются.



Таблица 45. Производственные котельные города Альметьевск

№
п/п Наименование Адрес котельной Потребители

1 2 3 4

ООО "ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС"

1 УТТ-1 ул. Тухватуллина, 36 Производственная зона 
предприятия

2 БПО НГДУ 
"Ямашнефть" ул. Фахретдина, 60 Производственная зона 

предприятия

3 Гараж-стоянка ул.Марджани, 2 Производственная зона 
предприятия

4 ЕУТТ ул.Герцена, 1в Производственная зона 
предприятия

5 ЦКРЗиС ул.Фахретдина, 61 Производственная зона

6 Татнефть-
ЭнергоСервис пгт Агропоселок Производственная зона 

предприятия

7 Татнефть-Актив ул. Обьездная, 5 Производственная зона 
предприятия

8 гостиница "Елхов" ул.Пушкина, 27 Производственная зона 
предприятия

9 ДЮСШ тенниса ул.8 Марта, 30 б Производственная зона 
предприятия

АО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД "РАДИОПРИБОР"

1 Котельная ул. Юнуса Аминова Производственная зона 
предприятия

г) Зоны действия индивидуального теплоснабжения
В городе Альметьевск преобладает частная застройка малоэтажными, 

одноэтажными домами. Более 95% объектов ИЖС не подключены к системам 
централизованного теплоснабжения. Основная часть зон индивидуального 
теплоснабжения располагается на окраинах города.

д) Зона эффективного радиуса теплоснабжения источника 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Источником комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии на территории г. Альметьевск являются когенерационные установки 
РК - 2 ,  РК -  3, РК -  4 использующие для передачи тепловой энергии 
оборудование и тепловые сети соответствующих котельных, и зоны 
действия и эффективные радиусы теплоснабжения равны зонам данных 
котельных.

1.5 Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 
энергии

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Потребление тепловой энергии определено для отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения расчетным способом с учетом следующих параметров:



- расчетная продолжительность отопительного периода 221 день1;
- средняя скорость ветра за отопительный период 5,4 м/с;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 - минус 33 °С;
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -  

минус 5,8 °С.
Температура воздуха в помещении принята дифференцировано в 

зависимости от назначения помещения, а в промышленных зданиях от 
характера выполняемых работ.

Потребление тепловой энергии в городе Альметевск составляет 427,4621 
Гкал/ч.

Значения тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления 
тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, 
представлены в таблице 46.

Таблица 46. Присоединенная тепловая нагрузка по источникам города 
Альметьевск

№
п/п Наименование котельной Отопление 

, Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Вентиляция, 
Г кал/ч

Итого, 
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

1 Квартальная котельная 
№ 14 3,9661 0,0000 0,0000 3,9661

2 Квартальная котельная 
№ 27 6,0383 0,0000 0,1150 6,1533

3 Квартальная котельная 
№ 33 0,7764 0,0000 0,0000 0,7764

4 Квартальная котельная 
№41 5,8933 7,2658 3,5394 16,6985

5 Квартальная котельная 
№ 5 2,4134 0,0000 0,0000 2,4134

6 Квартальная котельная 
№ 6 6,7254 1,2786 0,0000 8,0041

7 Квартальная котельная 
№ 7 1,0700 0,1160 0,1252 1,3112

8 Котельная ТРЦ 
"Панорама" 2,9454 0,6100 4,0000 7,5554

9 Котельная ЦПК 2,9110 0,0000 0,0000 2,9110

10 Районная котельная № 1 39,5460 0,0000 1,5355 41,0815

11 Районная котельная № 2 111,2554 32,2063 1,4303 144,8920

12 Районная котельная № 3 45,8640 23,7215 0,0000 69,5855

13 Районная котельная № 4 65,5860 36,6866 4,2250 106,4976

Итого 295,9908 102,1171 14,9704 413,0783
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛБЫТСЕРВИС -

М"

1 СП 131.13330.2012 Строительная климатология, актуализированная версия СНиП 23-01-99*



№
п/п Наименование котельной Отопление 

, Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Вентиляция, 
Г кал/ч

Итого, 
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6

1 Котельная №1 ул. 
Пушкина, 64 0,086 0 0 0,086

2 Котельная №2 ул. 
Пушкина, 66 0,086 0,086 0 0,172

Итого 0,1720 0,0860 0,0000 0,2580
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТА 

РАЙОНА И Г.АЛ
РНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ А 
ЬМЕТЬЕВСКА"СВЕТСЕ

ЛЬМЕТЬЕВС
РВИС"

КОГО

1 Котельная детского сада 
№22 0,134 0 0 0,134

2 Котельная детского сада 
№44 0,071 0 0 0,071

3 Котельная детского сада 
№59 0,038 0 0 0,038

4 Котельная детского сада 
мкр. Дружба 0,185 0 0 0,185

5 Котельная детского сада 
мкр. Урсала 0,156 0 0 0,156

6
Котельная

общеобразовательной
школы№23

0,238 0 0 0,238

7 Котельная СДК 0,03 0 0 0,03

8 Оборудование в здании 
«Нептун» 0,009 0 0 0,009

Итого 0,8610 0,0000 0,0000 0,8610
ОБЩЕСТВО С ОГРА 

"АЛ
НИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЬТЕХНОСЕРВИС"

1 Котельная №8 4,91 0 0 4,91

2 Котельная по ул. 
Р.Фахретдина 0,516 0 0 0,516

3 Котельная 
ул.Геофизическая 0,76 0 0 0,76

4 Котельная Поликлиника 
№2 1,5 0 0 1,5

5 Котельная шк. №1,2 и 
д/с62 0,92 0 0 0,92

Итого 8,606 0,0000 0,0000 8,606
ОБ ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННС

КО
ЭИ ОТВЕТС1 
МПАНИЯ АЛ

'ВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ
СУ 2"

1 Пристроенная котельная 
ул. Р.Галеевад.23 1,3 1,7 0 3

2 Пристроенная котельная 
ул. Р.Галеева 0,8 0,9 0 1,7

3 Пристроенная котельная 
ул. Р.Галеевад.27 0,7 0,85 0 1,55

4 Пристроенная котельная 
ул. Р.Галеевад.29 0,7 0,85 0 1,55



№
п/п Наименование котельной Отопление 

, Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Вентиляция, 
Г кал/ч

Итого, 
Г кал/ч

1 2 3 4 5 6

5 Пристроенная котельная 
ул. Р.Галеевад.31 0,6 0,65 0 1,25

6 Пристроенная котельная 
ул. Р.Галеева д.33 0,6 0,65 1,25

7 Пристроенная котельная 
пр.Строителей д.78 н/д н/д 0,55

Итого 4,7000 4,9500 0,0000 10,8500

Всего 310,3298 107,1531 16,1704 433,6533

Рисунок 72. Присоединенная тепловая нагрузка по видам 
теплопотребителя

■ отопление

■ гвс
■ вентиляция

б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии.

Отопление в жилых помещениях в многоквартирных домах с 
использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
(электрических и газовых нагревателей) на территории города Альметьевск 
представлен в таблице 47.

Таблица 47. Список домов с частичным индивидуальным и 
индивидуальным отоплением домов города Альметьевск

№
п/п Адрес дома Примечание

1 2 3
Список жилых домов с частичным индивидуальным отоплением по г.Альметьевск

1 ул. Маяковского д.62 в квартирах индивидуальное, в 
нежилых и подъездах ц/о

2 ул. Островского д.9 в квартирах индивидуальное, в 
нежилых и подъездах ц/о

3 ул. Радищева д.57 в квартирах индивидуальное, в



№
п/п Адрес дома Примечание

1 2 3
нежилых и подъездах ц/о

4 ул. Тимирязева д.15 в квартирах индивидуальное, в 
нежилых и подъездах ц/о

5 ул. Тимирязева д.17 в 9 квартирах индивидуальное, в 
остальных ц/о

6 ул. Ленина д.17
в 1 квартире и нежилых помещениях 

ц\о, в остальных квартирах 
индивид.отопление

Всего 6 домов
Список жилых домов с индивидуальным отоплением по г.Альметьевск

1 ул. Нефтебаза д.1, 2
2 ул. Фахретдина д.586, 59, 59а, 63
3 ул. Советская д. 165а
4 ул. Гафиатуллина д.За
5 ул. Маяковского д.84
6 ул. Нариманова д.105
7 ул. Энергетиков д.18, 20, 13
8 ул. Кирова д.42
9 ул. Алиша д.21, 23
10 ул. Чапаева д.4а
11 ул. К.Цеткин д.65, 7
12 ул. Чехова д.42
13 ул. Тукая д.36
14 ул. Тимирязева д.14
15 ул. Тельмана д.59а
16 ул. Геофизическая д. 16
17 ул. Базовая д.26
18 ул. Островского д.З
19 ул. Ленина д.38
20 ул. Радищева д.5а, За
21 ул. Галеева д.24,4,8,10
22 ул. Шевченко д. 15
23 ул. Чернышевского д.46а

Всего: 35 домов

в)3начения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год вцелом.

Потребление тепловой энергии в городе Альметьевск представлено в 
таблице 48.

Таблица 48. Фактические данные потребления тепловой энергиигорода 
Альметьевск



Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6
Полезный отпуск, в 

том числе: тыс. Гкал 668,74 649,5 650,813 25,097

- населению
тыс. Гкал 475,636 465,056 470,95 15,246

% 71,12% 71,60% 72,36% 60,75%

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 105,085 98,977 98,379 7,12

% 15,71% 15,24% 15,12% 28,37%

- прочим 
потребителям

тыс. Гкал 88,019 85,467 81,484 2,729

% 13,16% 13,16% 12,52% 10,87%

95,86% полезного отпуска тепловой энергии осуществляется от 
АО "АПТС" (рис. 86).

Рисунок 73.Распределение полезного отпуска от ТСО г. Альметьевск

■  АО "АПТС"

■  МУП "СВЕТСЕРВИС"

«ООО
"АЛЬТЕХНОСЕРВИС"

л  ООО "УК АЛСУ 2"

Потребление тепловой энергии от котельных города Альметьевск 
представлено в таблице 49.

Таблица 49. Фактические данные потребления тепловой энергии от 
котельных города Альметьевск

Показатели Ед. изм. 2 0 1 4  г. 2 0 1 5  г. 2 0 1 6  г. 2 0 1 7  г. 2 0 1 8  г.
1 2 3 4 5 6 7

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Полезный отпуск, в том 

числе: тыс. Гкал 6 4 8 ,3 0 6 2 3 ,2 9 6 2 3 ,8 9 6 5 7 ,7 1 5 Н/Д

- населению
тыс. Гкал 4 6 5 ,1 7 4 4 9 ,9 5 4 5 5 ,9 3 4 8 7 ,8 4 2 н/д

% 7 2 ,0 0 7 2 ,0 0 7 3 ,0 0 7 4 Н/Д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 9 7 ,8 0 90,51 8 9 ,0 8 9 2 ,6 2 2 Н/Д

% 15 ,00 15 ,00 14 ,0 0 14 Н/Д

- прочим потребителям тыс. Гкал 8 5 ,3 3 8 2 ,8 3 7 8 ,8 8 77 ,251 Н/Д



Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7

% 13,00 13,00 13,00 12 н/Д
В том числе по котельным:
Районная котельная № 1

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 64,86 57,29 56,58 54,530 Н/Д

- населению
тыс. Гкал 35,74 31,31 30,28 28,642 Н/д

% 55,10 54,65 53,53 53 Н/Д
- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 8,76 8,02 8,11 8,440 н/д
% 13,50 14,00 14,34 15 н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 20,37 17,97 18,18 17,448 н/д

% 31,40 31,36 32,14 32 н/д
Районная котельная № 2

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 249,12 241,49 241,19 н/д н/д

- населению
тыс. Гкал 189,61 188,60 190,09 262,351 н/д

% 76,11 78,10 78,81 207,229 Н/Д
- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 31,49 28,69 28,21 79 н/д
% 12,64 11,88 11,70 29,890 н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 28,01 24,21 22,89 11 н/д

% 11,24 10,02 9,49 25,232 н/д
Районная котельная № 3

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 108,52 108,11 107,95 113,126 н/д

- населению
тыс. Гкал 83,97 82,79 83,33 86,338 н/д

% 77,38 76,58 77,19 76 Н/д
- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 17,93 17,21 17,24 19,321 н/д
% 16,53 15,92 15,97 17 Н/Д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 6,62 8,11 7,37 7,467 Н/Д

% 6,10 7,51 6,83 7 Н/Д
Районная котельная № 4

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 156,49 153,56 157,97 113,126 н/д

- населению
тыс. Гкал 129,90 124,78 131,44 86,338 Н/Д

% 83,01 81,26 83,21 76 Н/Д
- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 13,98 15,32 14,71 19,321 Н/Д
% 8,94 9,98 9,31 17 Н/Д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 12,60 13,46 11,83 7,467 Н/Д

% 8,05 8,76 7,49 7 Н/Д
Квартальная котельная № 5

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 3,99 3,98 3,02 2,457 Н/Д



Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7

- населению тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0 н/Д
% н/д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0 Н/Д
% н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 3,99 3,98 3,02 2,457 н/д

% 100,00 100,00 100,00 100 н/д
Квартальная котельная № 14

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 7,23 6,36 6,48 6,313 н/д

- населению
тыс. Гкал 5,79 4,08 4,15 5,164 н/д

% 80,05 64,24 63,94 82 н/д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 0,50 0,53 0,53 0,599 н/д
% 6,97 8,26 8,11 9 н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 0,94 1,75 1,81 0,550 Н/Д

% 12,98 27,50 27,95 9 н/д
Квартальная котельная № 27

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 8,52 7,38 7,45 7,367 н/д

- населению
тыс. Гкал 4,73 4,11 4,20 3,980 н/д

% 55,46 55,62 56,44 54 н/д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 0,84 0,78 0,82 0,829 Н/Д
% 9,89 10,54 11,01 11 н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 2,95 2,50 2,42 2,558 Н/Д

% 34,65 33,84 32,55 35 н/д
Квартальная котельная № 33

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 2,88 1,85 0,00 0,00 н/д

- населению
тыс. Гкал 1,67 1,14 н/д

% 57,80 61,49 Н/Д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 0,40 0,35 Н/Д
% 13,77 18,98 Н/Д

- прочим потребителям
тыс. Г кал 0,82 0,36 н/д

% 28,43 19,52 н/д
Квартальная котельная № 41

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 21,74 19,69 19,95 19,958 Н/Д

- населению
тыс. Гкал 6,80 6,64 5,86 6,615 Н/Д

% 31,25 33,70 29,37 33 Н/Д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 13,94 11,34 11,57 10,249 н/д

% 64,11 57,61 58,01 51 н/д
- прочим потребителям тыс. Гкал 1,01 1,71 2,52 3,094 н/д



Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7
% 4,64 8,69 12,62 16 н/д

Квартальная котельная № 7
Полезный отпуск, в том 

числе: тыс. Гкал 2,25 2,02 1,90 2,094 н/д

- населению
тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0 н/д

% н/д
- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 1,38 0,83 0,91 0,962 н/д
% 61,10 40,81 47,85 46 н/д

- прочим потребителям
тыс. Г кал 0,88 1,20 0,99 1,132 н/д

% 38,90 59,19 52,15 54 н/д
Квартальная котельная № 6

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 12,44 11,84 11,56 11,705 н/д

- населению
тыс. Гкал 6,97 6,52 6,59 7,016 н/д

% 56,05 55,07 57,00 60 н/д
- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 1,95 1,87 1,64 1,643 Н/д
% 15,66 15,78 14,20 14 н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 3,52 3,45 3,33 3,046 н/д

% 28,28 29,15 28,80 26 Н/Д
Котельная ЦПК

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 3,49 3,37 3,26 3,058 Н/д

- населению
тыс. Гкал 0,00 0,00 0 Н/д

% 0,00 н/д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 3,02 2,49 2,43 2,358 н/д
% 86,58 73,88 74,54 77 н/д

- прочим потребителям
тыс. Г кал 0,47 0,88 0,83 0,700 Н/д

% 13,42 26,12 25,46 23 Н/Д
Котельная Панорама

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 6,76 6,36 6,60 5,95 н/д

- населению
тыс. Г кал 0,00 0,00 0 Н/д

% 0 н/д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 3,60 3,10 3,33 3,391 Н/Д
% 53,26 48,78 50,49 57 Н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 3,16 3,26 3,27 2,559 н/д

% 46,74 51,22 49,51 43 н/д
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНО 

РАЙОНА И Г.АЛЬМЕ
Е ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
ЕТЬЕВСКА"СВЕТСЕРВИС"

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 0,159 1,142 2,393 3,522 н/д



Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7

- населению
тыс. Гкал - - - - н/Д

% - - - - н/д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 0,159 1,142 2,393 3,522 н/д
% 100 100 100 100 н/д

- прочим потребителям тыс. Гкал - - - - н/д
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ 

"АЛЬТЕ
ЕННОИ ОТВЕТС1 
ХНОСЕРВИС"

ГВЕННО(:тью

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 20,281 21,036 20,515 16,535 н/д

- населению
тыс. Гкал 10,466 11,074 11,005 10,206 н/д

% 52 53 54 62 Н/Д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал 7,126 7,325 6,906 3,598 н/д
% 35 35 34 22 н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал 2,689 2,637 2,604 2,729 н/д

% 13 13 13 17 Н/д

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ АЛСУ 2"

Полезный отпуск, в том 
числе: тыс. Гкал 4,032 4,015 5,040

- населению
тыс. Гкал 4,032 4,015 5,040 н/д

% 100 100 100 Н/д

- бюджетным 
потребителям

тыс. Гкал н/д
% н/д

- прочим потребителям
тыс. Гкал Н/Д

% н/д
Фактические данные потребления тепловой энергии от котельных ООО 

"ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" отсутствует.
г) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии
Максимальное значение теплопотребления (по заявленной мощности) 

наблюдается от источников АО "АПТС".
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам города 

Альметьвск представлена в таблице 50.
Таблица 50. Присоединенная тепловая нагрузка по источникам города 

Альметьевск

Источник теплоснабжения
Объектов теплоснабжения, шт. Договорная

нагрузка,
Г кал/чОтопление ГВС Вентиляция

1 2 3 4 5
АО "АПТС" 1278 449 24 413,0783

ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - 
М" 2 1 - 0,2580

МУП "СВЕТСЕРВИС" 8 - - 0,8610



Источник теплоснабжения
Объектов теплоснабжения, шт. Договорная

нагрузка,
Г кал/чОтопление ГВС Вентиляция

ООО
"АЛЬТЕХНОСЕРВИС" 27 - - 8,606

ООО "УК АЛСУ 2" 7 0 - 10,85
Итого 1311 450 24 433,6533

д)Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 
населения на отопление и горячее водоснабжение.

В соответствии с Приказом Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21 августа 2012 г. 
N 132/о "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению многоквартирных и жилых домов с централизованными системами 
теплоснабжения для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан" 
(с изменениями на 20 мая 2013 года) установлены и введены в действие 
нормативы потребления тепловой энергии, представленные в таблице 51.

Таблица 51. Нормативы потребления коммунальных услуг в городе 
Альметьевск

Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению в многоквартирных 
и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения для г.

Альметьевск

Тип
благоустройства

Величина норматива потребления тепловой энергии на
отопление

в жилых помещениях, Гкал/м2 в мес. на ОДН, 
Г кал/м2

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно
Кол-во этажей: 1-4 0,02552 -

5-9 0,02185 -
10-11 0,02097 -

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки
Кол-во этажей: 1 0,01760 -

2 0,01481 -

3 0,01467 -
4-5 0,01261 -
6-7 0,01173 -
8-9 0,01115 -

10-11 0,01056 -
12 и более 0,01027 -

Нормативы потребления коммунальных услуг по ГВС жилых помещениях

Тип благоустройства Величина норматива потребления на 
ГВС в жилых помещениях, мЗ/чел в мес.

В жилых домах квартирного типа с водопроводом, с центральной или местной 
(выгреб) канализацией и централизованным горячим водоснабжением:

с ваннами длиной от 1500 до 1700 
мм, оборудованными душами 3,79



высотой свыше 12 этажей с 
централизованным ГВС и 

повышенными требованиями к 
ихблагоустройству

5,35

В общежитиях:
с общими душевыми 2,32

Нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН
Нормативы потребления 

коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению на общедомовые 

нужды

Величина норматива потребления на 
ГВС на ОДН, мЗ/м2 в мес.

Кол-во этажей: 1-5 0,003
6-9 0,005

10 и выше 0,007
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

распространяются на общежития (коммунальные квартиры). В соответствии с 
частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы 
за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их 
отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
Постановлением от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» определен порядок расчета размера платы граждан за 
коммунальные услуги при отсутствии приборов учета и при ихналичии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии

На основании предоставленных данных о присоединенных тепловых 
нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и 
собственных нуждах источников тепловой энергии были составлены тепловые 
балансы по каждому источнику тепловой энергии.

а) Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 
присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в 
случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой 
энергии - по каждому из выводов

Установленная мощность источников тепловой энергии города 
Альметьевск составила 614,249 Гкал/ч (634,699 Гкал/ч с учётом 
когенерационных установок), в том числе (табл. 52):

АО "АПТС" -  580.43 Г кал/ч (600,88 Г кал/ч -  когенерация)
МУП "СВЕТСЕРВИС" -  3,2478Гкал/ч;
ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" -  11,492 Гкал/ч;
ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" -  0,688Гкал/ч;
ООО "УК АЛСУ 2" -  18,29Гкал/ч.

Собственные нужды источников составляют 1,5559 Гкал/ч, в том числе: 
АО "АПТС" -  1,4240Гкал/ч;
МУП "СВЕТСЕРВИС" -  0,0999Гкал/ч;



ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС" -  0,04 Гкал/ч;
ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" -  ОГкал/ч;
ООО "УК АЛСУ 2" -  ОГкал/ч. 

Фактическиепотеритепловойэнергиипотепловымсетям теплоснабжающих 
организаций составили 68,782 Гкал/ч, в томчисле:

АО “АПТС” -  68,75Гкал/ч;
МУП “СВЕТСЕРВИС” -  ОГкал/ч;
ООО “АЛЬТЕХНОСЕРВИС” -  0,032Гкал/ч;
ООО «ЖИЛБЫТСЕРВИС -  М» -  0Гкал/ч;
ООО «УК АЛСУ 2» -  ОГкал/ч.



Таблица 52. Балансы тепловой мощности по теплоснабжающим 
организациям

Наименование
ТОО

Установленна
я

тепловаямощн 
ость, Гкал/ч

Располагаема
я

тепловаямощн 
ость, Гкал/ч

Теплов 
ая 

мощно 
сть 

нетто, 
Г кал/ч

Потер 
и в 

теплов 
ых 

сетях, 
Г кал/ч

Присоедине 
нная 

тепловая 
нагрузка 

Г кал/ч

1 2 3 4 5 6

АО “АПТС” 580,43 556,99 555,61
80 68,75 413,0783

ООО 
“ЖИЛБЫТСЕРВ 

ИС -  М”
0,6880 0,6880 0,6880 0 0,2580

МУП
“СВЕТСЕРВИС” 3,3477 3,3477 3,2478 0 0,8610

ООО
“АЛЬТЕХНОСЕР

ВИС”
11,492 11,492 8,57 0,032 8,606

ООО “УК АЛСУ 
2” 18,29 18,29 18,29 0 10,85

Итого 580,6677 557,2277 555,72
38 68,782 433,6533

Примечание: с учетом квартальной котельной N
АГИМС МУП «СВЕТСЕР

°49 АО «АПТС» и котельная 
ВИС»

Величина тепловых потерь тепловой мощности в тепловых сетях 
представлена по сведениям ТОО. Присоединенная тепловая нагрузка является 
суммарной величиной договорных тепловых нагрузок потребителей.

Б) Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику 
тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 
энергии

Сведения о резервах и дефицитах тепловой мощности нетто по каждому 
источнику тепловой энергии представлены в таблице 53.

Таблица 53.Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому 
источнику

№
п/п Год УТМ,Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н,Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

}
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Квартальная котельная № 14

1

2018г. 4,82 4,82 0,02 4,80 3,97 0,62 0,21 4,4
6%

2017г. 4,82 4,82 0,02 4,80 3,97 0,62 0,21 4,4
6%

2016г. 4,82 4,82 0,02 4,80 3,97 0,62 0,21 4,3



№
п/п Год УТМ,Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н,Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

1
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4%

2015г. 4,82 4,82 0,02 4,80 4,22 0,62 -0,04 0,9
2%

2014г. 4,82 4,82 0,02 4,80 4,34 0,62 -0,16 3,3
9%

Квартальная котельная № 27

2018г. 7,50 7,50 0,02 7,48 6,15 0,96 0,37 4,9
0%

2017г. 7,50 7,50 0,02 7,48 6,15 0,96 0,37 4,9
0%

2 2016г. 7,50 7,50 0,02 7,48 6,15 0,96 0,37 4,9
0%

2015г. 7,50 7,50 0,02 7,48 6,08 0,96 0,44 5,9
0%

2014г. 7,50 7,50 0,02 7,48 6,08 0,96 0,44 5,9
0%

Квартальная котельная № 33

2018 г. 4,00 4,00 0,00 4,00 0,78 0,00 3,22
80,
59
%

2017 г. 4,00 4,00 0,00 4,00 0,78 0,00 3,22
80,
59
%

3 2016 г. 4,00 4,00 0,00 4,00 0,78 0,00 3,22
80,
59
%

2015 г. 4,00 4,00 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00
49,
90
%

2014 г. 4,00 4,00 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00
49,
90
%

Квартальная котельная № 41

2018 г. 19,16 19,16 0,05 19,11 16,70 1,47 0,94 4,9
3%

А
2017 г. 19,16 19,16 0,05 19,11 16,70 1,47 0,94 4,9

3%
4

2016 г. 19,16 19,16 0,05 19,11 16,70 1,47 0,94 4,9
3%

2015 г. 19,16 19,16 0,05 19,11 16,43 1,47 1,21 6,3
5%



№
п/п Год УТМ, Г к 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н.Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

1
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 г. 19,16 19,16 0,05 19,11 16,43 1,47 1,21 6,3
5%

Квартальная котельная № 5

2018 г. 4,30 4,30 0,01 4,29 2,41 0,55 1,33
30,
92
%

2017 г. 4,30 4,30 0,01 4,29 2,41 0,55 1,33
30,
92
%

5 2016 г. 4,30 4,30 0,01 4,29 2,41 0,55 1,33
30,
92
%

2015 г. 4,30 4,30 0,01 4,29 2,75 0,55 0,99
23,
13
%

2014 г. 4,30 4,30 0,01 4,29 2,77 0,55 0,97
22,
66
%

Квартальная котельная № 6

2018 г. 10,09 10,09 0,02 10,07 8,00 1,30 0,77 7,6
1%

2017 г. 10,09 10,09 0,02 10,07 8,00 1,30 0,77 7,6
1%

6 2016 г. 10,09 10,09 0,02 10,07 8,00 1,30 0,77 7,6
1%

2015 г. 10,09 10,09 0,02 10,07 8,00 1,30 0,77 7,6
1%

2014 г. 10,09 10,09 0,02 10,07 8,00 1,30 0,77 7,6
1%

Квартальная котельная № 7

2018 г. 6,02 6,02 0,00 6,02 1,31 0,78 3,92
65,
24
%

2017 г. 6,02 6,02 0,00 6,02 1,31 0,78 3,92
65,
24
%

7 2016 г. 6,02 6,02 0,00 6,02 1,31 0,78 3,92
65,
24
%

2015 г. 6,02 6,02 0,00 6,02 1,10 0,78 4,14
68,
73
%

2014 г. 6,02 6,02 0,00 6,02 1,10 0,78 4,14 68,
73



№
п/п Год УТМ.Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н.Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

1
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

Котельная ТРЦ "Панорама"

2018 г. 9,00 9,00 0,01 8,99 7,56 1,16 0,27 3,0
5%

2017 г. 9,00 9,00 0,01 8,99 7,56 1,16 0,27 3,0
5%

8 2016 г. 9,00 9,00 0,01 8,99 7,57 1,16 0,26 2,9
3%

2015 г. 9,00 9,00 0,01 8,99 7,57 1,16 0,26 2,9
3%

2014 г. 9,00 9,00 0,01 8,99 7,57 1,16 0,26 2,9
3%

Котельная ЦПК

2018 г. 6,88 6,88 0,01 6,87 2,91 0,88 3,08
44,
82
%

2017 г. 6,88 6,88 0,01 6,87 2,91 0,88 3,08
44,
82
%

9 2016 г. 6,88 6,88 0,01 6,87 2,91 0,88 3,08
44,
82
%

2015 г. 6,88 6,88 0,01 6,87 2,33 0,88 3,66
53,
28
%

2014 г. 6,88 6,88 0,01 6,87 2,33 0,88 3,66
53,
28
%

Районная котельная № 1

2018г. 100,0 100,0 0,17 99,83 41,08 12,88 45,87
45,
95
%

2017г. 100,0 100,0 0,17 99,83 41,08 12,88 45,87
45,
95
%

10 2016 г. 100,0 100,0 0,17 99,83 41,14 12,88 45,81
45,
89
%

2015 г. 100,0 100,0 0,17 99,83 40,74 12,88 46,21
46,
29
%

2014 г. 100,0
0

100,0
0 0,17 99,83 40,69 12,88 46,26 46,

34



№
п/п Год УТМ.Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н.Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

у
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%
Районная котельная № 2

11

2018 г. 181,78 180,0
6 0,52 179,59 144,89 23,41 11,29 6,2

9%

2017 г. 181,78 180,0
6 0,52 179,59 144,89 23,41 11,29 6,2

9%

2016 г. 181,78 180,0
6 0,52 179,54 145,06 23,41 11,07 6,1

6%

2015 г. 181,78 180,0
6 0,52 179,54 142,67 23,41 13,46 7,5

0%

2014 г. 181,78 180,0
6 0,52 179,54 142,63 23,41 13,50 7,5

2%
Районная котельная № 3

12

2018 г. 85,16 85,16 0,24 84,92 69,59 10,97 4,36 5,1
4%

2017 г. 85,16 85,16 0,24 84,92 69,59 10,97 4,36 5,1
4%

2016 г. 85,16 85,16 0,24 84,92 69,66 10,97 4,29 5,0
5%

2015 г. 85,16 85,16 0,24 84,92 69,26 10,97 4,69 5,5
2%

2014 г. 85,16 85,16 0,24 84,92 69,26 10,97 4,69 5,5
2%

Районная котельная № 4

13

2018 г. 136,92 120,0
0 0,35 119.65 106,50 13,77 -0,62 0.5

1%

2017 г. 106,92 90,00 0,35 89,65 106,50 13,77 -30,62 34,
15
%

2016 г. 106,92 90,00 0,35 89,65 106,50 13,77 -30,62 34,
15
%

2015 г. 106,92 90,00 0,35 89,65 100,57 13,77 -24,69 27,
54
%

2014 г. 106,92 90,00 0,35 89,65 98,38 13,77 -22,50 25,
10
%



№
п/п Год УТМ.Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н,Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

»
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ква этальная котельная № 49 - в консервации

4

2018 г. 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

2017 г. 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

2016 г. 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

2015 г. 4,80 4,79 0,01 4,77 2,57 0,00 2,21
46,
21
%

2014 г. 4,80 4,79 0,01 4,77 2,57 0,00 2,21
46,
21
%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОИ ОТВЕТСТ 
М"

ВЕННОСТЬЮ "ЖИЛБЫТСЕРВ ИС-

Котельная №1 ул. Пушкина, 64

1

2018 г. 0,34 0,34 0,00 0,34 0,09 0,00 0,26
75,
00
%

2017 г. 0,34 0,34 0,00 0,34 0,09 0,00 0,26
75,
00
%

2016 г. 1,38 1,38 0,00 1,38 0,13 0,00 1,25
90,
56
%

2015 г. 1,38 1,38 0,00 1,38 0,13 0,00 1,25
90,
56
%

2014 г. 1,38 1,38 0,00 1,38 0,13 0,00 1,25
90,
56
%

Котельная №2 ул. Пушкина, 66

2

2018 г. 0,34 0,34 0,00 0,34 0,17 0,00 0,17
50,
00
%

2017г. 0,34 0,34 0,00 0,34 0,17 0,00 0,17
50,
00
%

2016 г. 1,38 1,38 0,00 1,38 0,08 0,00 1,30
94,
19
%

2015 г. 1,38 1,38 0,00 1,38 0,08 0,00 1,30
94,
19
%



№
п/п Год УТМ.Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н.Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

1
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 г. 1,38 1,38 0,00 1,38 0,08 0,00 1,30
94,
19
%

МУНИЦ ИПАЛЬНОЕ УНИ 
РАЙОНА И Г

ТАРНОЕ ПРЕД 
'.АЛЬМЕТЬЕВС

ПРИЯТИЕ АЛ 
КА "СВЕТСЕР

эМЕТЬ
ВИС"

ЕВСКОГО

Котельная детского сада №22

1

2018 г. 1,29 1,29 0,02 1,27 0,13 0,00 1,14
89,
48
%

2017 г. 1,29 1,29 0,02 1,27 0,13 0,00 1,14
89,
48
%

2016 г. 3,44 3,44 0,01 3,43 0,01 0,00 3,42
99,
83
%

2015 г. 3,44 3,44 0,01 3,43 0,01 0,00 3,42
99,
83
%

2014 г. 3,44 3,44 0,01 3,43 0,01 0,00 3,42
99,
83
%

Котельная детского сада №44

2

2018 г. 0,24 0,24 0,01 0,23 0,07 0,00 0,16
69,
30
%

2017 г. 0,24 0,24 0,01 0,23 0,07 0,00 0,16
69,
30
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. н/д н/Д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/Д

Котельная детского сада №59

3

2018 г. 0,08 0,08 0,00 0,08 0,04 0,00 0,04
51,
53
%

2017 г. 0,08 0,08 0,00 0,08 0,04 0,00 0,04
51,
53
%

2016 г. н/д н/Д н/д н/д н/д н/д н/д н/Д
2015 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/Д
2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Котельная детского сада мкр. Дружба



№
п/п Год УТМ.Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н,Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

1
Гкал / 

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

2018 г. 0,52 0,52 0,02 0,50 0,19 0,00 0,31
62,
95
%

2017 г. 0,52 0,52 0,02 0,50 0,19 0,00 0,31
62,
95
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/д

2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/д

Котельная детского сэр а мкр. Урсала

5

2018 г. 0,43 0,43 0,02 0,41 0,16 0,00 0,25
62,
03
%

2017 г. 0,43 0,43 0,02 0,41 0,16 0,00 0,25
62,
03
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Котельная общеобразовательной школы №23

6

2018 г. 0,47 0,47 0,03 0,44 0,24 0,00 0,20
46,
06
%

2017 г. 0,47 0,47 0,03 0,44 0,24 0,00 0,20
46,
06
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/д

2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Котельная СДК

7

2018 г. 0,13 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,10
76,
36
%

2017 г. 0,13 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,10
76,
36
%

2016 г. 0,13 0,13 0,00 0,13 0,06 0,00 0,07
54,
20
%

2015 г. 0,13 0,13 0,00 0,13 0,06 0,00 0,07 54,
20



№
п/п Год УТМ.Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н.Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в
сетях

»
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

Т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

2014 г. 0,13 0,13 0.00 0,13 0,06 0,00 0,07
54,
20
%

Оборудование в здании «Нептун»

8

2018 г. 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01
49,
68
%

2017 г. 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01
49,
68
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/д

2015 г. н/д н/д н/д н/Д н/д н/д н/д Н/Д
2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

ОБЩЕСТ 30 С ОГРАНИЧЕННОЙ о т в е т с т в е н н о с т  
"АЛЬТЕХНОСЕРВИС"

ЬЮ

Котельная №8

1

2018 г. 6,21 6,21 0,02 6,19 4,32 0,00 1,87
30,
23
%

2017 г. 6,21 6,21 0,02 6,19 4,32 0,00 1,87
30,
23
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/Д

2015 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/д

2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Котельная по ул. Р.Фахретдина

2

2018 г. 0,86 0,86 0,00 0,86 0,30 0,00 0,56
65,
03
%

2017 г. 0,86 0,86 0,00 0,86 0,30 0,00 0,56
65,
03
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/д
2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Котельная ул.Геофизическая

3
2018 г. 0,84 0,84 0,01 0,83 0,83 0,00 0,00 0,4

8%

2017 г. 0,84 0,84 0,01 0,83 0,83 0,00 0,00 0,4
8%



№
п/п Год УТМ.Гк 

ал/ ч
РТМ,Г 
кал/ ч

С/Н.Г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

1
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 г. н/д н/д н/д н/д Н/Д н/д н/д н/д
2015 г. н/д н/д н/д н/д Н/Д н/д н/д н/д
2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

0 БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС"
КОМПАНИ

ГВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
Я

АЛСУ 2"
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева д.23

2018 г. 3,40 3,40 0,00 3,40 3,00 0,00 0,40
11,
76
%

1 2017 г. 3,40 3,40 0,00 3,40 3,00 0,00 0,40
11,
76
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2014 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/д

Пристроенная котельная ул. Р.Галеева д.25

2018 г. 2,92 2,92 0,00 2,92 1,70 0,00 1,22
41,
78
%

2 2017 г. 2,92 2,92 0,00 2,92 1,70 0,00 1,22
41,
78
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. Н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2014 г. н/д н/д н/д Н/д н/д н/д н/д н/д

Пристроенная котельная ул. Р.Галеева д.27

2018 г. 2,32 2,32 0,00 2,32 1,55 0,00 0,77
33,
19
%

3 2017 г. 2,32 2,32 0,00 2,32 1,55 0,00 0,77
33,
19
%

2016 г. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. Н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Н/Д

2014 г. н/д Н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Пристроенная котельная ул. Р.Галеева д.29

4 2018 г. 2,32 2,32 0,00 2,32 1,55 0,00 0,77
33,
19
%



№
п/п Год УТМ.Гк 

ал/ ч
РТМ.Г 
кал/ ч

с/н.г
кал/

ч

Мощное
ть

нетто,
Г кал/ч

Присоедине
нная

нагрузка,
Г кал/ч

Поте 
р и в 
сетях

I
Гкал/

ч

Резерв
(дифици

т),
Г кал/ч

Рез 
ерв/ 
ди 
фи 
ци 

т, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 г. 2,32 2,32 0,00 2,32 1,55 0,00 0,77
33,
19
%

2016 г. н/д н/д н/д Н/д н/д н/д н/д н/д
2015 г. н/д н/д н/д Н/Д н/д н/д н/д н/д
2014 г. Н/д Н/д н/д Н/Д н/д н/д н/д н/д

Пристроенная котельная ул. Р.Галеева д.31

5

2018 г. 2,74 2,74 0,00 2,74 1,25 0,00 1,49
54,
38
%

2017 г. 2,74 2.74 0,00 2,74 1,25 0,00 1,49
54,
38
%

2016 г. н/д н/д н/д Н/д н/д н/д н/д н/д

2015 г. Н/Д н/д н/д Н/д н/Д н/д н/д Н/Д

2014 г. н/д Н/д н/д Н/д н/д н/д н/Д н/д
Примечание: С учетом имеющихся данных в утвержденной схеме ТС от 

июля 2018 г. №50 Постановление Исполнительного комитета города
Альметьевска«Об

утверждении схемы теплоснабжения города Альметьевска на 2018-2032 гс

1

эды»

в) Гидравлические режимы, обеспечивающих передачу тепловой энергии 
от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты 
попропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 
потребителю

Гидравлический режим тепловых сетей -  режим, определяющий 
давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамический
режим).

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом 
теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент 
времени. Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением 
теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов.

Давления теплоносителя на источнике и на самом удалённом 
потребителе от него при летнем и зимнем режиме представлены в таблице 54.



Таблица 54. Давления теплоносителя на источниках и на самом 
удалённом потребителе

№

п/
п

Адрес
котельной

Летний режим Зимний режим

Давлен 
ие в 

прямом 
трубопр 
ово де, 

Р1| 
кгс/см2

Давление
в

обратном 
трубопро 
воде, Р2, 
кгс/см 2

Располага 
емый 

напор, м

Давле 
ние в 
прямо 

м
трубо 

про 
воде, 
Р1, 

кгс/см 
2

Давлен 
ие в 

294бра 
тно 

трубопр 
ово де, 

Р2, 
кгс/см2

Располага 
емый 

напор, м

1 2 3 4 5 6 7 8
АО «Апьметьевские тепловые сети»

1 Районная
котельная№1 - - - 9 3,7 53

2 Районная 
котельная №2 12,4 5,4 70 9,3 2,4 69

3 Районная
котельная№3 7,3 3,1 42 8 3,5 45

4 Районная
котельная№4 8 3,5 45 6 3,8 22

5 Квартальная
котельная№5 - - - 3 2,3 7

6 Квартальная
котельная№6 5 2,5 25 4,3 2,9 14

7 Квартальная
котельная№7 3,8 2,5 13 4 3,4 6

8
Квартальная 
котел ьная№1 

4
- - - 3,5 2,4 11

9
Квартальная
котельная№2

7
- - - 5,6 3,6 20

1
0

Квартальная
котельная№3

3
- - - 5 2,6 24

1
1

Квартальная
котельная

№41
6,8 3,1 37 4,2 3 12

1
2

Квартальная 
котельная №4 

9
- - - 3,5 2,4 11

1
3

Квартальная
котельнаяЦПК - - - 5 4 10

1
4

Квартальная
котельная

ТРЦ«Панорам
а»

- - - 3,5 2,4 11



N5

п/
п

Адрес
котельной

Летний режим Зимний режим

Давлен 
ие в 

прямом 
трубопр 
ово де,

Р1,
кгс/см2

Давление
в

обратном 
трубопро 
воде, Р2, 
кгс/см2

Располага 
емый 

напор, м

Давле 
ние в 
прямо 

м
трубо

про
воде,
Р1,

кгс/см
2

Давлен 
ие в 

294бра 
тно 

трубопр 
ово де, 

Р2, 
кгс/см2

Располага 
емый 

напор, м

1 2 3 4 5 6 7 8
ООО «Апьтехносервис»

1
Котельная 

МКД(ул.Геофи 
з ическая)

3 2 10 - - -

2
Котельная д/с 
№15«Теремок

»
3 2 10 - - -

3
Котельная д/с 
№44«Росинка

»
3 2 10 - - -

4
Котельная

шк.№23«Мене
джер»

4 2 20 - - -

5

Котельная по 
ул.Фахретдин 
а южнее дома 

№65

3 2 10 - - -

6
Котельная№8 
в пос.Приозе 

рье
5 4 10 5 4 10

7
Котельная д/с 
№59«Солнечн 

ая страна»
3 2 10 - - -

8 Котельная д/с 
№22«Апсу» 4 3 10 4 3 10

МУП «Светсервис»

1 КотельнаяСД
К - - - 2 1,8 2

2
Котельная ж/д 
поул.Галеева, 

Д - 2 3

- - - 3 2 10

ООО «Жилбытсервис-М»

1

Котельная
МКБ-

4«Пушкина
64»

- - - 3 2 10

2 Котельная
МКБ- - - - 3 2 10



N5

п/
п

Адрес
котельной

Летний режим Зимний режим

Давлен 
ие в 

прямом 
трубопр 
ово де,

Р1>
кгс/см2

Давление
в

обратном 
трубопро 
воде, Р2, 
кгс/см2

Располага 
емый 

напор, м

Давле 
ние в 
прямо 

м
трубо

про
воде,
Р1,

кгс/см
2

Давлен 
ие в 

294бра 
тно 

трубопр 
ово де, 

Р2, 
кгс/см2

Располага 
емый 

напор, м

1 2 3 4 5 6 7 8
4«Пушкина

66»
Анализ данной таблицы (и пьезометрических графиков) показывает, что 

гидравлические потери в трубопроводах тепловой сети от источников до 
удаленного потребителя не превышают располагаемый напор на источнике, что 
свидетельствует о достаточной пропускной способности существующих 
трубопроводов.

г) Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 
влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Причинами возникновения дефицитов тепловой мощности являются 
следующие факторы:

технические ограничения тепловоймощности;
завышенные собственные нуждыисточников;
большие тепловые потери насетях;
недостаточная пропускная способность тепловыхсетей;
насосное оборудование не способно выдать расчетное количество 

теплоносителя.
Дефицит тепловой мощности приводит к некачественному 

теплоснабжению удаленных потребителей, отсутствию возможности 
подключения новых потребителей.

Энергоснабжающая организация несет ответственность за 
бесперебойное и качественное теплоснабжение абонентов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством, иными нормативными 
актами.

Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников 
производится, исходя из ситуации, при которой потребители производят 
выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация 
тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически 
проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета.

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного 
теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, подключения 
новых теплопотребителей, увеличенияшероховатоститрубопроводов, 
корректировки расчетной температуры на отопление, изменения 
температурного графика отпуска тепловой энергии (ТЭ) с источника ТЭ 
происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, 
завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной 
способноститрубопроводов.



В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах 
теплопотребления. Такие как, разрегулированность режимов 
теплопотребления, разукомплектованность элеваторных узлов, самовольное 
нарушение потребителями схем присоединения (установленных проектами, 
техническими условиями и договорами). Указанные проблемы систем 
теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированной всей 
системе, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Как 
следствие - недостаточные (из-за повышенных потерь давления) 
располагаемые напоры теплоносителя на вводах, что в свою очередь приводит 
к желанию абонентов обеспечить необходимый перепад посредством слива 
сетевой воды из обратных трубопроводов для создания хотя бы минимальной 
циркуляции в отопительных приборах (нарушения схем присоединения и т.п.), 
что приводит к дополнительному увеличению расхода и, следовательно, к 
дополнительным потерям напора, и к появлению новых абонентов с 
пониженными перепадами давления и т.д. Происходит«цепная реакция» в 
направлении тотальной разрегулировки системы.

Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и 
на деятельность энергоснабжающей организации: невозможность соблюдения 
температурного графика; повышенная подпитка системы теплоснабжения, а 
при исчерпании производительности водоподготовки вынужденная подпитка 
сырой водой (следствие внутренняя коррозия, преждевременный выход из 
строя трубопроводов и оборудования); вынужденное увеличение отпуска 
тепловой энергии для сокращения числа жалоб населения; увеличение 
эксплуатационных затрат в системе транспорта и распределения 
тепловойэнергии.

Необходимо указать, что в системе теплоснабжения всегда имеет место 
взаимосвязь установившихся тепловых и гидравлических режимов. Изменение 
потокораспределения (его абсолютной величины включительно) всегда меняет 
условие теплообмена, как непосредственно на подогревательных установках, 
так и в системах теплопотребления. Результатом не нормальной работы 
системы теплоснабжения является, как правило, высокая температура 
обратной сетевойводы.

Следует отметить, что температура обратной сетевой воды на источнике 
тепловой энергии является одной из основных режимных характеристик, 
предназначенной для анализа состояния оборудования тепловых сетей и 
режимов работы системы теплоснабжения, а также для оценки эффективности 
мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, с 
целью повышения уровняэксплуатации системы теплоснабжения. Как правило, 
в случае разрегулировки системы теплоснабжения, фактическое значение 
данной температуры существенно отличается от своего нормативного, 
расчетного для данной системы теплоснабжения, значения.

В результате проведенных теплогидравлических расчетов было 
определено соответствие пропускной способности тепловых сетей от малых 
источников величинам подключенной тепловой нагрузки.

д) Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможностей расширения технологических зон действия источников с 
резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой 
мощности

Существующая система теплоснабжения города Альметьевск 
обеспечивает покрытие тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит 
тепловой мощности «нетто» системы теплоснабжения на момент составления



схемы теплоснабжения составляет 580,9653 Гкал/ч. Суммарный профицит 
системы теплоснабжения к окончанию расчетного срока, с учетом 
запланированного ввода в эксплуатацию дополнительного прироста тепловых 
мощностей источников, составит 24,8897 Гкал/ч. Значительный резерв 
тепловой мощности «нетто» наблюдается на источниках АО "АПТС".

Дефицит тепловой мощности на территории города имется по Районной 
котельной № 4 АО "АПТС", который составляет на базовый период -  0.62Гкал/ч 
или 0.51%, но учитывая, что на районных котельных РК - 2, РК -  3 и РК -  4 в 
2014 -  2015 годах введены в эксплуатацию когенерационные установки на базе 
газопоршневых установок общей установленной электрической мощностью 24 
МВт (10 МВт -  РК-4) -  дефицита тепловой мощности нет.

Часть 7 Балансы теплоносителя
а) Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 
перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой 
энергии, в том числе работающих на единую тепловуюсеть

Режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно­
химический режим должны обеспечить работу электростанций и тепловых 
сетей без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией 
внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и 
сетевого оборудования, а также образованием накипи и отложений на 
теплопередающих поверхностях, отложений в проточной части турбин, шлама в 
оборудовании и трубопроводах электростанций и тепловых сетей.

Требования к качеству сетевой и подпиточной воды устанавливаются РД 
10-165-97 «Методические указания по надзору за водно- 
химическимрежимомпаровыхиводогрейныхкотлов»,СанПиН2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

Дляприведенияводыктребуемомукачествувсистемах теплоснабжения 
используются следующиеметоды:

фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных
частиц;

деаэрация воды в деаэраторах вакуумного или атмосферного типов 
с целью удаления кислорода и углекислого газа до нормативногоуровня;

умягчениеводы.
В таблице 55 представлено оборудование ХВО, установленное на 

источниках в городе Альметьевск.
Таблица 55.Технические характеристики оборудования по подготовке 

воды в городе Альметьевск

Наименование Тип
(марка)

Кол

во,
ед.

Производитель 
ность, м3 (т)/ч

Эбъе
м,
м3

Поверхно 
сть, м2

Дата
ввода

вэксплуат
ацию

1 2 3 4 5 6 7
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Квартальная котельная № 14



Наименование Тип
(марка)

Кол

во,
ед.

Производитель 
ность, м3 (т)/ч

Эбъе
м,
м3

Поверхно 
сть, м2

Дата
ввода

вэксплуат
ацию

1 2 3 4 5 6 7
Натрий- 

катионитовый 
фильтр с 

блокомавтоматичес 
кого управления

К\Л/-1-
1865-

3.6-Н-3-
150-ТР-

3/3

3 3,6 486 2014

Квартальная котельная № 27

Дегазатор

Зркоуе
п1А|г

Зирепог
типа
36А

3 5,8 0 2009

Натрий- 
катионитовый 

фильтр с 
блокомавтоматичес 

кого управления

ФИП-
2469М-
285С

3 5,8 610 2010

Квартальная котельная № 41
Натрий- 

катионитовый 
фильтр 1 ступени

ФИПа1-
1,4- 0,6 4 30 1400 2003

Натрий- 
катионитовый 

фильтр 2 ступени

ФИПа1-
1,0-0,6 2 20 1000 2003

Установка
дозирования

комплексоната
(УДК)

ЭКО-1-
16/63 3 0,016 0 2005

Квартальная котельная № 5
Натрий- 

катионитовый 
фильтр с блоком 
автоматического 

управления

К\Л/-1-
1465-

0,8-Н-2-
100-Т-

3/1

2 2,4 363 2015

Квартальная котельная № 6
Натрий- 

катионитовый 
фильтр с 

блокомавтоматичес 
кого управления

РЗ 50- 
09Т/М 2 1,3 257 2009

Натрий- 
катионитовыйфильт 

р с блоком 
автоматическогоупр 

авления

Н|с!го
ТесИ
5ТР-
1665-
900

2 3 405 2008

Квартальная котельная № 7



Наименование Тип
(марка)

Кол

во,
ед.

Производитель 
ность, м3 (т)/ч

Эбъе
м,
м3

Поверхно 
сть, м2

Дата
ввода

вэксплуат
ацию

1 2 3 4 5 6 7
Натрий- 

катионитовый 
фильтр с 

блокомавтоматичес 
кого управления

5М 82 
СЗР 2 4 350 2004

Котельная ЦПК
Натрий- 

катионитовый 
фильтр с блоком 

автоматическогоупр 
авления

ЗМ 82 
СЗР 2 2,5 350 2010

Районная котельная № 1
Установка

дозирования
комплексоната

(УДК)

ЭКО-1-
16/63 1 0,016 0 2003

Районная котельная № 2
Деаэратор ДВ-200 4 200 1620 5 1998

Натрий- 
катионитовый 

фильтр 1 ступени

ФИПа1-
3,0-0,6 3 140 3000 1977

Натрий- 
катионитовый 

фильтр 1 ступени

ФИПа1-
3,0- 0,7 1 140 3000 2008

Натрий- 
катионитовый 

фильтр 1 ступени

ФИПа1-
3,0-0,8 1 140 3000 2010

Натрий- 
катионитовый 

фильтр 1 ступени

ФИПа1-
3,0-0,9 1 140 3000 2014

Районная котельная № 3
Деаэратор ДВ-400 1 400 3000 1981

Натрий- 
катионитовый 

фильтр 1 ступени

ФИПа1-
3,0-0,6 4 140 3000 1981

Районная котельная № 4
Деаэратор Б В Д-2 5 1 25 2500 2012

Натрий- 
катионитовый 

фильтр 1 ступени

ФИПа1- 
1,0-0,6 6 20 1000 1994

Установка
дозирования

комплексоната
(УДК)

ЭКО-1-
16/63 1 0,016 0 2003



Наименование Тип
(марка)

Кол

во,
ед.

Производитель 
ность, м3 (т)/ч

Эбъе
м,
м3

Поверхно 
сть, м2

Дата
ввода

вэксплуат
ацию

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕХНОСЕРВИС”

Котельная №8

Котельная №8 мк-р 
Приозерный

Нус1го1е 
сЬ ЗТР 

1354900 
0

1 3 300 2004

Примечание: ХВО оборудование по другим источникам отсутствуют.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой 
расход воды для определения производительности водоподготовки и 
соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения 
следуетпринимать:

в закрытых системах теплоснабжения 0,75% фактического объема 
воды в трубопроводах тепловыхсетей...».

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному 
среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 
0,75 %
фактическогообъемаводывтрубопроводахтепловыхсетейиприсоединенных к 
ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При 
этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты 
без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать 
равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при 
наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на 
горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по 
максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих 
случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и 
присоединенных к ним системах горячего водоснабжениязданий.

Таблица 56. Часовой расход воды для определения производительности 
водоподготовки

Источник

Объем трубопроводов 
тепловых сетей и систем 
отопления и вентиляции 

зданий, м3

Часовой 
расход воды 
на подпитку 

\/п.час, мЗ/час

Объём 
подпиточной 
воды \/подп, 

м 3/год
1 2 3 4

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Квартальная 

котельная№ 5 11,50 0,03 251,80

Квартальная 
котельная№ 6 53,24 0,13 1 165,96

Квартальная 
котельная№ 7 2,77 0,01 60,77

Квартальная 22,96 0,06 502,75



Источник

Объем трубопроводов 
тепловых сетей и систем 
отопления и вентиляции 

зданий, м3

Часовой 
расход воды 
на подпитку 

\/п.час, мЗ/час

Объём 
подпиточной 
воды \/подп, 

м 3/год
1 2 3 4

котел ьная№ 14
Квартальная 

котельная№ 27 27,55 0,07 603,40

Квартальная 
котельная№ 33 8,74 0,02 191,40

Квартальная 
котел ьная№ 41 87,59 0,22 1 918,13

Квартальная 
котельная№ 49 (в 

консервации)
6,58 0,02 144,18

Районная 
котельная № 1 990,61 2,48 21 694,42

Районная 
котельная № 2 2 117,84 5,29 46 380,61

Районная 
котельная № 3 588,27 1,47 12 883,07

Районная 
котельная № 4 565,01 1,41 12 373,71

Котельная ЦПК 7,12 0,02 155,96
Итого: 4 489,78 11,22 98 326,17

ОБЩЕСТВО С ОГ РАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕ
М"

ННОСТЬЮ "ЖИЛБЫТСЕРВИС -

2,07 0,01 45,33
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

РАЙОНА И Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА "СВЕТСЕРВИС"
3,08 0,01 67,56

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ 
"АЛЬТЕХНОСЕРВ

'ВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИС"

Котельная №8 46,50 0,12 1 018,46
Котельная по ул. 

Р.Фахретдина 1,63 0,00 35,76

Котельная 5,82 0,01 127,38
ул. Геофизическая

Итого: 53,95 0,13 1 181,60
Примечание: информация по ООО "УК АЛСУ 2" отсутствует

Баланс производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в 
теплоиспользующих установках потребителей в разрезе источников 
представлен в таблице 57.

Таблица 57. Расчетные расходы теплоносителя на базовый период 
города Альметьевска



№
п/п Наименование Тепловая нагрузка, 

всего Г кал/ч

Расчетный 
расход сетевой 

воды, т/ч
1 2 3 4

АО "АПТС"
1 Квартальная котельная № 14 3,97 158,65
2 Квартальная котельная № 27 5,76 246,13
3 Квартальная котельная № 33 0,78 31,05
4 Квартальная котельная № 41 17,31 667,94
5 Квартальная котельная № 5 2,41 96,54
6 Квартальная котельная № 6 8,00 320,16
7 Квартальная котельная № 7 1,31 52,45
8 Котельная ТРЦ "Панорама" 7,56 302,22
9 Котельная ЦПК 2,91 116,44
10 Районная котельная № 1 41,8 1643,26
11 Районная котельная № 2 145,17 5795,68
12 Районная котельная № 3 69,62 1988,16
13 Районная котельная № 4 136,50 1774,96

ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М"
1 Котельная №1 0,09 3,44
2 Котельная №2 0,17 6,88

МУП "СВЕТСЕРВИС"

1 Котельная детского сада 
№15 мкр.Урсала 0,16 6,24

2 Котельная детского сада 
№22 0,13 5,36

3 Котельная детского сада 
№44 0,07 2,84

4 Котельная детского сада 
№59 0,04 1,52

5 Котельная детского сада 
мкр. Дружба 0,19 7,40

6
Котельная

общеобразовательнойшколы
№23

0,24 9,52

7 Котельная СДК 0,03 1,20

8 Оборудование в здании 
«Нептун» 0,01 0,36

ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС"
1 Котельная №8 4,91 172,68

2 Котельная по ул. 
Р.Фахретдина 0,516 12,00

3 Котельная ул.Геофизическая 0,76 33,20
4 Котельная поликлиники №2 1,5 60,0
5 Котельная шк. №1,2 и д/с 62 0,92 36,8



№
п/п Наименование Тепловая нагрузка, 

всего Г кал/ч

Расчетный 
расход сетевой 

воды, т/ч
1 2 3 4

ООО "УК АЛСУ 2"

1 Пристроенная котельная ул. 
Р.Галеева д.23 3,00 120,00

2 Пристроенная котельная ул. 1,70 68,00
Р.Галеева д.25

3 Пристроенная котельная 
ул.Р.Галеева д.27 1,55 62,00

4 Пристроенная котельная 
ул.Р.Галеева д.29 1,55 62,00

5 Пристроенная котельная 
ул.Р.Галеева д.31 1,25 50,00

6 Пристроенная котельная 
ул.Р.Галеева д.33 1,25 50,00

7 Пристроенная котельная 
пр.Строителей д.78 0,55 22

433.6533 13890.277



Таблица 58. Баланс производительности водоподготовительных установок котельных города Альметьевск
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

2014 0,016 11 0,016 0,00% 0,000048 3 1 36 36 0 0 36 36 0 0%
2015 0,016 12 0,016 0,00% 0,000048 3 1 36 36 0 0 36 36 0 0%

1 Районная котельная №1 2016 0,016 13 0,016 0,00% 0,000048 3 1 36 36 0 0 36 36 0 0%
2017 0,016 14 0,016 0,00% 0,000048 3 1 36 36 0 0 36 36 0 0%
2018 0,016 14 0,016 0,00% 0,000048 3 1 36 36 0 0 36 36 0 0%
2014 200 19 200 0,00% 0,6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 200 20 200 0,00% 0,6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0%

2 Районная котельная №2 2016 200 21 200 0,00% 0,6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 200 22 200 0,00% 0,6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 200 22 200 0,00% 0,6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0%

Районная котельная №3
2014 400 33 400 0,00% 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 400 34 400 0,00% 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
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2016 400 35 400 0,00% 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 400 36 400 0,00% 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 400 36 400 0,00% 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

4 Районная котельная №4

2014 25 17 25 0,00% 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 25 18 25 0,00% 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 25 19 25 0,00% 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 25 20 25 0,00% 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 25 20 25 0,00% 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

5 Квартальная котельная 
№5

2014 0 0 0 0,00% 0,0072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 0 0 0 0,00% 0,0072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 2,4 1 2,4 0,00% 0,0072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 2,4 2 2,4 0,00% 0,0072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 2,4 2 2,4 0,00% 0,0072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

6 Квартальная котельная 2014 4,3 6 4,3 0,00% 0,0129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
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№6 2015 4,3 7 4,3 0,00% 0,0129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

2016 4,3 8 4,3 0,00% 0,0129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 4,3 9 4,3 0,00% 0,0129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 4,3 9 4,3 0,00% 0,0129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2014 4 10 4 0,00% 0,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Квартальная котельная 
№7

2015 4 11 4 0,00% 0,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
7 2016 4 12 4 0,00% 0,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017 4 13 4 0,00% 0,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 4 13 4 0,00% 0,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2014 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Квартальная котельная 
№14

2015 36 1 3,6 0,00% 0,0108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
8 2016 36 2 3,6 0,00% 0,0108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017 3,6 3 3,6 0,00% 0,0108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 3,6 3 3,6 0,00% 0,0108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
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2014 11,6 5 11,6 0,00% 0,0348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

9 Квартальная котельная 
№ 27

2015 11,6 6 11,6 0,00% 0,0348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 11,6 7 11,6 0,00% 0,0348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 11,6 8 11,6 0,00% 0,0348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 11,6 8 11,6 0,00% 0,0348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2014 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/Д н/д н/д н/д

10 Квартальная котельная 
№ 33

2015 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2016 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/Д н/д н/д
2017 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2018 н/д н/д н/Д н/д н/д н/д Н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2014 30 11 30 0,00% 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Квартальная котельная 
№41

2015 30 12 30 0,00% 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
11 2016 30 13 30 0,00% 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

2017 30 14 30 0,00% 0,09 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0%
2018 30 14 30 0,00% 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
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12 Квартальная котельная 
№ 49 (в консервации)

2015 н/д н/д н/д Н/д н/Д
2016 Н/д Н/д Н/Д Н/д н/д
2017 Н/д Н/д Н/Д Н/д Н/д
2018 Н/д Н/Д Н/д Н/д н/д

Н/д Н/д Н/Д Н/д н/д Н/д Н/д Н/Д Н/д

Н/Д н/д Н/д Н/Д н/д Н/д н/д н/д

н/д Н/Д н/д н/д н/д н/д н/д Н/д

Н/д Н/Д Н/д Н/д Н/Д Н/Д н/д Н/д

Н/Д Н/Д н/д Н/Д н/д н/д н/д н/д

н/д

Н/Д н/д

н/д н/д

н/д н/д

Н/Д Н/Д

2014 2,5 2,5 0 ,00% 0,0075 0 О О 0
2015 2,5 2,5 0,00% 0,0075 0 0 0 0 0

13 Квартальная ЦПК 2016 2,5 2,5 0 ,00% 0,0075 0 0 0 0
2017 2,5 2,5 0 ,00% 0,0075 0 0 0 0 0
2017 2,5 2,5 0 ,00% 0,0075 0 0 0 0 0 0

0%
0%

0%
0%
0%

2014 н/д н/д н/д Н/д н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д н/д н/д Н/Д

Котельная ТРЦ 
"Панорама"

2015 н/д н/д н/д н/д н/д Н/д н/д Н/д н/д Н/д Н/д Н/д Н/д
2016
2017

Н/д
Н/д

н/д
Н/д

Н/д
н/д

Н/д
Н/д

Н/д
н/д

н/д
Н/д

Н/д
н/д

н/д
Н/д

Н/д
Н/д

Н/д
Н/д

Н/д
Н/д

н/д
н/д

Н/Д
Н/Д

н/д

Н/Д н/д

Н/Д
н/д

н/д
н/д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2018 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕХНОСЕРВИС"

1 ООО
АЛЬТЕХНОСЕРВИС

2014 683,4 10 683,4 0,00% 2,05026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 683,4 11 683,4 0,00% 2,05026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 683,4 12 683,4 0,00% 2,05026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 683,4 13 683,4 0,00% 2,05026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 683,4 13 683,4 0,00% 2,05026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Информация по другим организациям отсутствует.



К технологическим затратам теплоносителя относятся:
-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и 

систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при 
подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического 
регулирования тепловой нагрузки изащиты;

-технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые 
эксплуатационныеиспытания.

Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных 
испытаниях и промывке тепловых сетей и систем теплопотребления включают 
потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении 
участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом 
регламентируемой нормативными документами периодичности проведения 
упомянутых работ, а также эксплуатационных норм затрат, утвержденных 
администрацией предприятия для каждого вида работ в тепловых сетях и системах 
теплопотребления, находящихся на балансе теплоснабжающейорганизации.

Расчеты по определению потерь сетевой воды выполнялись в соответствии 
«Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для 
систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» С0153- 
34.20.523-2003.

Потери сетевой воды в тепловой сети АО АПТС предсталены в таблице 59.



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Кв. кот.5
январь 744 23,3 0,293 218 218 нет данных 87 305

февраль 672 23,3 0,293 197 197 нет данных 79 276
март 744 23,3 0,293 218 218 нет данных 87 305

апрель 720 23,3 0,293 211 211 нет данных 84 295
май 120 23,3 0,293 35 55 90 нет данных 14 104

июнь 0 23,3 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 23,3 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 23,3 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 23,3 0,293 35 35 70 нет данных 14 84

октябрь 744 23,3 0,293 218 218 нет данных 87 305
ноябрь 720 23,3 0,293 211 211 нет данных 84 295

декабрь 744 23,3 0,293 218 218 нет данных 87 305
Отопительный период

Всего 5328 23,3 0,293 1561 35 55 1651 нет данных 623 2274
Межотопительный период

Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
Год



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 23,3 0,293 1561 35 55 1651 нет данных 623 2274
Кв. кот.6

январь 744 111,5 0,821 610,824 611 нет данных 247 857
февраль 672 111,5 0,821 551,712 552 нет данных 223 774

март 744 111,5 0,821 610,824 611 нет данных 247 857
апрель 720 111,5 0,821 591,12 591 нет данных 239 830

май 120 111,5 0,821 98,52 261 360 нет данных 40 399
июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 111,5 0,821 98,52 167 266 нет данных 40 305

октябрь 744 111,5 0,821 610,824 611 нет данных 247 857
ноябрь 720 111,5 0,821 591,12 591 нет данных 239 830

декабрь 744 111,5 0,821 610,824 611 нет данных 247 857
Отопительный период

Всего 5328 111,5 0,821 4374,288 167 261 4802 нет данных 1766,23
2 6568,52

Межотопительный период
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных

Год



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 111,5 0,821 4374,288 167 261 4802,28
8 нет данных 1766,23

2 6568,52

Кв. кот.7
январь 744 6,07 0,15 111,6 112 нет данных 43 155

февраль 672 6,07 0,15 100,8 101 нет данных 39 140
март 744 6,07 0,15 111,6 112 нет данных 43 155

апрель 720 6,07 0,15 108 108 нет данных 42 150
май 120 6,07 0,15 18 14 32 нет данных 7 39

июнь 0 0 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 6,07 0,15 18 9 27 нет данных 7 34

октябрь 744 6,07 0,15 111,6 112 нет данных 43 155
ноябрь 720 6,07 0,15 108 108 нет данных 42 150

декабрь 744 6,07 0,15 111,6 112 нет данных 43 155
Отопительный период

Всего 5328 6,07 0,15 799,2 9 14 822 нет данных 310,356 1132,55
6

Межотопительный период
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 6,07 0,15 799,2 9 14 822,2 нет данных 310,356 1132,55
6

Кв. кот. 14
январь 744 50,31 0,5 372 372 нет данных 144 516

февраль 672 50,31 0,5 336 336 нет данных 130 466
март 744 50,31 0,5 372 372 нет данных 144 516

апрель 720 50,31 0,5 360 360 нет данных 139 499
май 120 50,31 0,5 60 118 178 нет данных 23 201

июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 50,31 0,5 60 76 136 нет данных 23 159

октябрь 744 50,31 0,5 372 372 нет данных 144 516
ноябрь 720 50,31 0,5 360 360 нет данных 139 499

декабрь 744 50,31 0,5 372 372 нет данных 144 516
Отопительный период

Всего 5328 50,31 0,5 2664 76 118 2858 нет данных 1029,63
6

3887,63
6

Межотопительный период



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных

Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 50,31 0,5 2664 76 118 2858 нет данных 1029,63
6

3887,63
6

Кв. кот.27
январь 744 57,3 0,7 520,8 521 нет данных 223 744

февраль 672 57,3 0,7 470,4 470 нет данных 202 672
март 744 57,3 0,7 520,8 521 нет данных 223 744

апрель 720 57,3 0,7 504 504 нет данных 216 720
май 120 57,3 0,7 84 134 218 нет данных 36 254

июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 57,3 0,7 84 86 170 нет данных 36 206

октябрь 744 57,3 0,7 520,8 521 нет данных 223 744
ноябрь 720 57,3 0,7 504 504 нет данных 216 720

декабрь 744 57,3 0,7 520,8 521 нет данных 223 744
Отопительный период

Всего 5328 57,3 0,7 3729,6 86 134 3950 нет данных 1598,4 5548
Межотопительный период



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных

Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 57,3 0,7 3729,6 86 134 3949,6 нет данных 1598,4 5548
Кв. кот.41

январь 744 181,5 0,714 531,216 531 нет данных 342 873
февраль 672 181,5 0,714 479,808 480 нет данных 309 789

март 744 181,5 0,714 531,216 531 нет данных 342 873
апрель 720 181,5 0,714 514,08 514 нет данных 331 845

май 120 181,5 0,714 85,68 468 554 нет данных 55 609
июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 181,5 0,714 85,68 3000 3086 нет данных 55 3141

октябрь 744 181,5 0,714 531,216 531 нет данных 342 873
ноябрь 720 181,5 0,714 514,08 514 нет данных 331 845

декабрь 744 181,5 0,714 531,216 531 нет данных 342 873
Отопительный период

Всего 5328 181,5 0,714 3804,192 3000 468 7272 нет данных 2449,54
8 9721,74

Межотопительный период



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных

Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 181,5 0,714 3804,192 3000 468 7272,19
2 нет данных 2449,54

8 9721,74

Кот. ЦПК
январь 744 14,38 0,227 168,888 169 нет данных 105 274

февраль 672 14,38 0,227 152,544 153 нет данных 95 248
март 744 14,38 0,227 168,888 169 нет данных 105 274

апрель 720 14,38 0,227 163,44 163 нет данных 102 266
май 120 14,38 0,227 27,24 34 61 нет данных 17 78

июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 14,38 0,227 27,24 22 49 нет данных 17 66

октябрь 744 14,38 0,227 168,888 169 нет данных 105 274
ноябрь 720 14,38 0,227 163,44 163 нет данных 102 266

декабрь 744 14,38 0,227 168,888 169 нет данных 105 274
Отопительный период

Всего 5328 14,38 0,227 1209,456 22 34 1265 нет данных 755,244 2020,7
Межотопительный период



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных

Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 14,38 0,227 1209,456 22 34 1265,45
6 нет данных 755,244 2020,7

Кот.Панорама
январь 744 20,084 0,29 215,76 216 нет данных 252 468

февраль 672 20,084 0,29 194,88 195 нет данных 228 423
март 744 20,084 0,29 215,76 216 нет данных 252 468

апрель 720 20,084 0,29 208,8 209 нет данных 244 453
май 120 20,084 0,29 34,8 47 82 нет данных 41 122

июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 20,084 0,29 34,8 30 65 нет данных 41 105

октябрь 744 20,084 0,29 215,76 216 нет данных 252 468
ноябрь 720 20,084 0,29 208,8 209 нет данных 244 453

декабрь 744 20,084 0,29 215,76 216 нет данных 252 468
Отопительный период

Всего 5328 20,084 0,29 1545,12 30 47 1622 нет данных 1804,86 3426,98
Межотопительный период



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных

Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 20,084 0,29 1545,12 30 47 1622,12 нет данных 1804,86 3426,98
Рай. кот. 1

январь 744 2127,89
2 6,4 4761,6 4762 нет данных 1490 6251

февраль 672 2127,89
2 6,4 4300,8 4301 нет данных 1346 5646

март 744 2127,89
2 6,4 4761,6 4762 нет данных 1490 6251

апрель 720 2127,89
2 6,4 4608 4608 нет данных 1442 6050

май 120 2127,89
2 6,4 768 4979 5747 нет данных 240 5987

июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 2127,89
2 6,4 768 3192 3960 нет данных 240 4200

октябрь 744 2127,89
2 6,4 4761,6 4762 нет данных 1490 6251

ноябрь 720 2127,89
2 6,4 4608 4608 нет данных 1442 6050



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн

декабрь 744 2127,89
2 6,4 4761,6 4762 нет данных 1490 6251

Отопительный период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 5328 2127,89
2 6,4 34099,2 3192 4979 42270 нет данных 10669,3

2
52939,5

2
Межотопительный период

Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных
Год

Всего 5328 2127,89
2 6,4 34099,2 3192 4979 42270,2 нет данных 10669,3

2
52939,5

2
Рай.кот.2

январь 744 4484,35
1 16,3 12127,2 12127 нет данных 210 12337

февраль 672 4484,35
1 16,3 10953,6 10954 нет данных 189 11143

март 744 4484,35
1 16,3 12127,2 12127 нет данных 210 12337

апрель 720 4484,35
1 16,3 11736 11736 нет данных 203 11939

май 120 4484,35
1 16,3 1956 10493 12449 нет данных 34 12483

июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

сентябр
ь 120 4484,35

1 16,3 1956 6727 8683 нет данных 34 8717

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

октябрь 744 4484,35
1 16,3 12127,2 12127 нет данных 210 12337

ноябрь 720 4484,35
1 16,3 11736 11736 нет данных 203 11939

декабрь 744 4484,35
1 16,3 12127,2 12127 нет данных 210 12337

Отопительный период

Всего 5328 4484,35
1 16,3 86846,4 6727 10493 104066 нет данных 1500,89

76
105567,

2976
Межотопительный период

Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных
Год

Всего 5328 4484,35
1 16,3 86846,4 6727 10493 104066,

4 нет данных 1500,89
76

105567,
2976

Рай. кот. 3
январь 744 1260,04 6,32 4702,08 4702 нет данных 1663 6365

февраль 672 1260,04 6,32 4247,04 4247 нет данных 1502 5749
март 744 1260,04 6,32 4702,08 4702 нет данных 1663 6365

апрель 720 1260,04 6,32 4550,4 4550 нет данных 1609 6160



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
май 120 1260,04 6,32 758,4 2949 3707 нет данных 268 3976

июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

сентябр
ь 120 1260,04 6,32 758,4 1890 2648 нет данных 268 2917

октябрь 744 1260,04 6,32 4702,08 4702 нет данных 1663 6365
ноябрь 720 1260,04 6,32 4550,4 4550 нет данных 1609 6160

декабрь 744 1260,04 6,32 4702,08 4702 нет данных 1663 6365
Отопительный период

Всего 5328 1260,04 6,32 33672,96 1890 2949 38512 нет данных 11908,0
8

50420,0
4

Межотопительный период
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных

Год

Всего 5328 1260,04 6,32 33672,96 1890 2949 38511,9
6 нет данных 11908,0

8
50420,0

4
Рай.кот.4

январь 744 1317,9 3,49 2596,56 2597 нет данных 130 2726
февраль 672 1317,9 3,49 2345,28 2345 нет данных 117 2463

март 744 1317,9 3,49 2596,56 2597 нет данных 130 2726



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн
апрель 720 1317,9 3,49 2512,8 2513 нет данных 126 2638

май 120 1317,9 3,49 418,8 3084 3503 нет данных 21 3524
июнь 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
июль 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

август 0 0 0 0 0 нет данных 0 0
сентябр

ь 120 1317,9 3,49 418,8 1977 2396 нет данных 21 2417

октябрь 744 1317,9 3,49 2596,56 2597 нет данных 130 2726
ноябрь 720 1317,9 3,49 2512,8 2513 нет данных 126 2638

декабрь 744 1317,9 3,49 2596,56 2597 нет данных 130 2726
Отопительный период

Всего 5328 1317,9 3,49 18594,72 1977 3084 23656 нет данных 929,736 24585,4
56

Межотопительный период
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных

Год

Всего 5328 1317,9 3,49 18594,72 1977 3084 23655,7
2 нет данных 929,736 24585,4

56
Итого по АО "АПТС"

Отопительный период
Всего 5328 9655 36,2 192900 17211 22636 232747 нет данных 35346 268093



Месяц
Время 
работ 
ы, час

Тепловая сеть Системы теплопотребления
Всего 

система 
тепло 

снабжен 
ия тонн

объем 
теплово 
й сети 

м3

Нормируемыеу 
течки сетевой 

воды

пуско 
в ое 

запол 
н

ение
тонн

регла 
ментн 

ые 
испыт 
а ния 
тонн

итого
тонн

Объе
м

систе 
м м3

Нормируе
мые

утечки
сетевой

воды

Пусковое 
заполнен 
ие тонн

регла
ментные

испы
тания
тонн

итого
тонн

т/ч тонн т/ч тонн

М ежото п ите л ь н ы й период
Всего 0 0 0 0 0 0 0 нет данных 0 0

Год
Всего 5328 9655 36 192900 17211 22636 232747 нет данных 35346 268093

Информация по другим организациям отсутствует.



В составе ПСВ не предусмотрены затраты сетевой воды при проведении 
ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность после 
ремонта до начала отопительного сезона, а также гидравлических опрессовок 
для выявления дефектов, подлежащих устранению в период ремонта. При 
выявлении неплотностей и неисправностей оборудования и трубопроводов 
помимо возникающих утечек возможно полное или частичное опорожнение 
отдельных участков трубопроводов для устранения дефектов с повторным 
испытанием. В тепловых сетях с большим сроком эксплуатации и 
соответствующим износом ПСВ при гидравлических испытаниях могут быть 
довольно значительными и не учитываются в затратах сетевой воды на 
пусковое заполнение. В связи с этим допускается учитывать эти 
дополнительные потери в размере 0,5-кратного объема тепловых сетей на 
балансе теплосетевой организации.

Все дополнительные ПСВ учитываются актами или утверждаются в 
качестве эксплуатационных норм в установленном порядке.

б) Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в аварийных режимах системтеплоснабжения

Наиболее крупные источники для поддержания режимов в случае 
аварийных ситуаций на сетях или источниках связаны между собой тепловыми 
сетями. Остальные узлы передачи подпиточной сетевой воды находятся в 
тепловых камерах. Передача сетевой воды осуществляется за счет разности 
давлений в трубопроводе граничных узлов теплорайонов. При этом 
используются байпасы секционирующих задвижек или межтрубные перемычки 
(табл 60).



Таблица 60. Перечень существующих перемычек между источниками

Наименовани 
е начального 

узла

Наименовани 
е конечного 

узла

Длина 
участка, м

Диаметр
трубопровода,

мм
Источники

1 2 3 4 5
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

котельная
№41 тк-1 153,9 200 котельные

41,33

УУ-1 узел 11 450,56 300
районная
котельная

№1,3

тк-129 тк-32-1 451,16 300
районная
котельная

№1,2

УУ-1 см-1 121 150 котельные 7,41
Примечание: Информация по другим организациям отсутствует

При возникновении аварийной ситуации на любом участке 
магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки 
тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования 
связи между магистральными трубопроводами источников или за счет 
использования существующих баков-аккумуляторов.

При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки 
химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду 
согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для системтеплоснабжения 
должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически 
необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в 
количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».



1.6 Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и 
система обеспечения топливом

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для 
каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для всех источников является природный газ. 
Расчётная теплота сгорания топлива -  8800 ккал/м3. Годовое количество 
используемого основного топлива и его вид представлены в таблицах 61-65.

Вид основного топлива и объем потребления
Таблица 61. Расход газа помесячно по источникам АО АПТС

Наимено
вание

источни
ка

Год,
тыс.
м3

Месяц, тыс. м3
а
о.
го
ш
I

К

А
5а.
т

$

1— 
ь .
03

А

С
<

го
А
1
2

л
1
со

<

л

ю

X
ф

л
о .

ю

1
О

л
о .

ю
ко

X

л
о .

ю
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2()16 год

кот. 5 535,
0

132,
0

100,
0

100,
0 24,0 0 0 356,

0 0 0 0 37,0 57,0

кот. 6 1916
,0

365,
0

255,
0

236,
0

114,
0 29,0 18,0 101,

7 25,0 24,0 47,0 173,
0

269,
0

кот. 7 334,
0 56,0 43,0 42,0 20,0 8,0 3,0 172,

0 5,0 5,0 15,0 34,0 45,0

кот. 14 999,
0

204,
0

134,
0

137,
0 62,0 0 0 537,

0 0 0 5,0 99,0 154,
0

кот. 27 1236
,0

254,
0

173,
0

164,
0 64,0 0 0 655,

0 0 0 6,0 120,
0

185,
0

кот. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

кот. 41 3483
0

513,
0

412,
0

416,
0

261,
0

136,
0

18,3
0

192,
1

109,
0 91,0 142,

0
295,

0
414,

0
кот. 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

р.к. 1 9130
,0

1912
,0

1245
,0

1204
,0

562,
0 0 0 4923

,0
0 0 87,0 871,

0
1374

,0

р.к. 2 3385
4,0

6397
,0

4645
,0

4349
,0

201
5,0

390,
0

279,
0

1807
,0

225,
0

437,
0

432,
0

3564
,0

4748
,0

тэц-2 1257
9,0

1078
,0

1016
,0

1188
,0

977,
0

115
9,0

824,
0

6242
,0

581,
0

936,
0

100
6,0

988,
0

1361
,0

р.к. 3 1342
2,0

2428
,0

2128
,0

1844
,0

985,
0

200,
0

367,
0

7952
,0

326,
0

132,
0

173,
0

1404
,0

1418
,0

тэц-3 8693
,0

1083
,0

151,
0

683,
0

600,
0

342,
0

378,
0

3237
,0

277,
0

527,
0

955,
0

892,
0

1405
,0

р.к. 4 2024
5,0

4231
,0

3349
,0

2954
,0

153
1,0

415,
0

216,
0

1269
6,0

129,
0 17,0 45,0 1427

,0
2346

,0

тэц-4 1226
2,0

502,
0

128
4,0

117
0,0

2956
,0

953,
0

829,
0

176
8,0

1701
,0

2005
,0

кот. ЦП К 516,
0

106,
0 73,0 68,0 32,0 0 0 279,

0 0 0 6,0 52,0 78,0

кот.Пано
рама

1058
,0

229,
0

140,
0

128,
0 57,0 8,0 6,0 568,

0 6,0 5,0 19,0 94,0 153,
0

база 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
контора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Наимено
вание

источни
ка

Год,
тыс.
м3

Месяц, тыс. м3

О.гош
X
□ч

л
5о.
оО)
е

но.го

.Д
с;
я
<

го
лX

л
9

&
ъщ
<

л

ю

X
Л

ло.
ю

О

л
о.
юо:о
X

ло.
ю

фсг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего 1202
62

1898
8,0

1386
4,0

1351
3,0

780
6,0

397
1,0

344
4,0

6158
6,0

263
6,0

300
3,0

470
6,0

1175
1,0

1601
2,0

2017 год

кот. 5 390,
0 87,0 71,0 60,0 36,0 0 0 0 0 0 28,0 47,0 61,0

кот. 6 1886
,0

344,
0

302,
0

254,
0

181,
0 35,0 21,0 29,0 27,0 36,0 164,

0
208,

0
285,

0

кот. 7 337,
0 58,0 50,0 43,0 32,0 16,0 5,0 5,0 5,0 11,0 29,0 36,0 47,0

кот. 14 1004
,0

206,
0

175,
0

141,
0 96,0 0 0 0 0 6,0 98,0 122,

0
160,

0

кот. 27 1166
,0

252,
0

217,
0

172,
0

112,
0 0 0 0 0 7,0 93,0 120,

0
193,

0
кот. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

кот. 41 3316
,0

488,
0

429,
0

396,
0

285,
0 99,0 117,

0
118,

0
138,

0
149,

0
309,

0
347,

0
441,

0
кот. 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

р.к. 1 8783
,0

1801
,0

1556
,0

1183
,0

803,
0 0 0 0 0 54,0 783,

0
1055

,0
1504

,0

р.к. 2 3663
3,0

6674
,0

6003
,0

4855
,0

347
4,0

786,
0

590,
0

398,
0 62,0 539,

0
340
8,0

4038
,0

5806
,0

тэц-2 1036
2,0

1050
,0

799,
0

934,
0

852,
0

927,
0

789,
0

494,
0

832,
0

865,
0

903,
0

905,
0

1012
,0

р.к. 3 1348
9,0

2309
,0

2192
,0

1709
,0

123
3,0

213,
0

343,
0

134,
0

588,
0

233,
0

118
1,0

1428
,0

1926
,0

тэц-3 10909
,0

1070,
0 789,0 963,0 919,0707,0517,0 979,0 997,0972,0972,0 997,0 1027,

0

р.к. 4 21172
,0

3694,
0

3405,
0

2644,
0

1931,
0 485,0353,0 255,0 234,0627,02074,

0
2399,

0
3071,

0

тэц-4 12558
,0

1900,
0

1384,
0

1024,
0 849,0968,0978,0 1019,

0 414,0988,0999,0 1001,
0

1034,
0

кот. ЦП К 481,0 97,0 84,0 66,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 60,0 83,0
кот.Пано

рама 969,0 197,0 161,0 126,0 92,0 9,0 6,0 7,0 7,0 19,0 81,0 108,0 156,0

база 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
контора 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 12340
9,7

20227
,0

17617
,0

14570
,0

1093
5,0

4245,
0

3719,
0

3438,
7

3304,
0

4506,
0

1117
1,0

12871
,0

16806
,0

2018 год
кот. 5 304 70 72 65 23 0 0 230 0 0 0 23 51
кот. 6 1661 328 312 313 170 31 26 1180 15 24 32 156 254
кот. 7 287 54 49 51 31 8 4 197 4 6 8 28 44
кот. 14 875 193 180 180 91 0 0 644 0 0 0 88 143
кот. 27 1030 228 218 227 96 0 0 769 0 0 0 86 175



Наимено
вание

источни
ка

Год,
тыс.
м3

Месяц, тыс. м3

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст л
о.ю

<и О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
кот. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кот. 41 2835 500 439 460 287 90 127 1903 109 82 111 267 363
кот. 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р.к. 1 7887 1770 1638 1654 738 0 0 5800 0 0 0 777 1310

р.к. 2 3489
6 6666 6448 6593 3650 868 578 2480

3 323 453 549 3480 5288

тэц-2 6549 1033 653 640 565 360 470 3721 420 608 499 627 674

р.к. 3 1371
7 2244 2242 2291 1277 426 277 8757 473 451 539 1469 2028

тэц-3 3818 982 618 672 624 614 12 3522 0 0 0 30 266

р.к. 4 1856
7 3981 3605 3568 2006 619 193 1397

2 198 214 222 1448 2513

тэц-4 1035
3 828 600 690 720 950 684 4472 914 1101 1244 1347 1275

кот. ЦП К 421 94 89 91 44 0 0 318 0 0 0 37 66
кот.Пано

рама 853 177 166 171 88 15 10 627 5 6 9 74 132

база 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
контора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 1040
53

1914
8

1732
9

1766
6

1041
0 3981 2381 7091

5 2461 2945 3213 9937 1458
2

Таблица 62. Расход газа помесячно по источникам ООО 
АЛЬТЕХНОСЕРВИС

Наименование
источника

Год, Месяц, тыс. м3

тыс.
м3

лО.
ГОшX
о;

лс;
гоо.соа>
е

ьа.
го

мц(VО.С
<

го
л1
2

лс;
2

I—
О

со
<

ла.юа;ьXа>
О

ла.юк

О

ла.юко
X

ла.ю
гоы0)
се

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2016 год

Котельная №8 
микр. 

Приозерье

160
7,93

6

238
,50
7

192
,19
8

194
,53
4

115
,49
4

53,
08
5

20,
97
9

39,
92
7

37,
08
3

51,
94
7

192
,31
9

212
,28
0

259
,58
3

Котельная по 
ул.Р.Фахретди 

нова южнее 
дома 65

304,
287

51,
446

0

39,
117

43,
407

21,
628

8,3
68

2,1
40

2,3
66

3,8
78

7,3
60

29,
275

40,
806

54,
496

Котельная по 
ул.

Геофизическая 
возле дома 15

307,
025

63,
641

42,
551

38,
973

18,
674 0 0 0 0 0,6

38
32,
937

49,
256

60,
355

Котельная №2 258, 47, 37, 38, Ю, 2,1 1,7 1,6 1,6 5,6 24, 39, 47,



Наименование
источника

Год, Месяц, тыс. м3

тыс.
м3

л
о.
гаш
X

К

л
п;гоо.ш
0)
е

но.
го

л
с;
фо.
с
<

го
л
X
2

л
с;
2

К-О
2тш
<

л
о.

ю
к1-Xф
О

л
о.

ю
к
Ё
О

л
о.
ю
ко
X

л
о.

ю
гоаф

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Ниж.Мактама 
поликлиника 

ул.Советская)

240 386 407 662 636 80 33 33 69 00 843 319 172

Котельная №62 
(Ниж.Мактамау 
л. Некрасова)

159,
655

35,
274

21,
605

20,
018

7,3
61 0 0 0 0 3,7

34
14,
451

24,
514

32,
698

Всего 263
7,14

436
,25
4

332
,87
8

335
,59
4

173
,79
3

63,
63
3

24,
85
2

43,
92
6

42,
63

69,
27
9

293
,82
5

366
,17
5

454
,30
4

2017 год
Котельная №8 

микр. 
Приозерье

165
8,12

7

275
,04
3

268
,32
7

191
,82
3

161
,13
8

22,
75
8

48,
29
1

43,
26
1

41,
77
3

50,
35
4

163
,44
6

179
,35
2

212
,56
1

Котельная по 
ул.Р.Фахретди 

нова южнее 
дома 65

329,
545

49,
624

47,
324

43,
951

38,
500

1,0
42

4,7
57

4,3
36

3,5
92

6,6
60

36,
833

39,
368

53,
558

Котельная по 
ул.

Геофизическая 
возле дома 15

304,
,958

62,
761

54,
300

38,
354

29,
512 0 0 0 0 1,0

32
31,
913

36,
113

50,
973

Котельная №2 
(Ниж.Мактама 
поликлиника 

ул.Советская)

248,
596

44,
882

40,
501

34,
518

20,
530 0 0 0 0 0 29,

520
33,
563

45,
082

Котельная №62 
(Ниж.Мактамау 
л.Некрасова)

168,
144

33,
647

30,
975

20,
400

13,
870

5,4
22 0 0 0 2,8

39
14,
133

19,
394

27,
464

Всего
240
4,41

2

465
,95
7

441
,42
7

329
,04
6

263
,55

29,
22
2

53,
04
8

47,
59
7

45,
36
5

60,
88
5

275
,84
5

307
,79

389
,63
8

2018 год
Котельная №8 

микр. 
Приозерье

130
6,86

8

225
,66
7

204
,42
8

219
,22
9

154
,45
0

28,
92
6

39,
68
6

41,
81
6

45,
06
2

32,
36
5

132
,22
8

183
,00
9

н/д

Котельная по 
ул.Р.Фахретди 

нова южнее 
дома 65

277,
114

47,
367

46,
812

49,
905

32,
636

6,7
68

3,7
24

1,9
12

3,7
78

6,0
24

36,
024

42,
164 н/д

Котельная по 
ул.

Геофизическая 
возле дома 15

269,
048

56,
533

52,
437

57,
037

33,
029 0 0 0 0 0 27,

029
42,
983 н/д

Котельная №2 
(Ниж.Мактама

220,
453

42,
771

45,
944

47,
781

17,
115

2,1
17

0,6
60

0,7
82

1,0
01

2,4
47

20,
528

39,
307 н/д



Наименование
источника

Год, Месяц, тыс. м3

тыс.
м3

ло.
гош
X
к

л
с;гоо.ш
Ф
е

1-о.
го

лс;
фо.с
<

го
л
X
2

лс;
2

Ь“о
ш
<

ла.юкI-X
ф
О

ло.юа:
Ё
О

ла.юа:о
X

ла.ю
го
Ф
а;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
поликлиника 

ул.Советская)
Котельная №62 
(Ниж.Мактамау 
л.Некрасова)

151,
026

34,
427

28,
680

33,
761

16,
002

0 0 0 0
2,1
33

13,
784

22,
239

н/д

Всего
2 2 2
4,50

9

406
,76
5

378
,30

1

407
,71
3

253
,23
2

37,
81
1

44,
07

44,
51

49,
84
1

42,
96
9

229
,59
3

329
,70
2

н/д

Таблица 63. Расход газа помесячно по источникам ООО 
ЖИЛБЫТСЕРВИС-М

Наименова
ние

источника

Год,
тыс.
м3

Месяц, тыс. м3
ло.
гошX
о;

лс;
гоо.шф
е

ьо.
го

л
с;
фо.с:
<

го
лX
2

л
2

НО
ш
<

о.
юк
Н  Л  Xф
О

ло.
юк
Ё
О

ла.
юко
X

ло.
ю
го
ф
сг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016 год
Пушкина

64
2436

5
915

3
737

0
416

2
131

9
0 0 0 0 0 0 0

236
1

Пушкина
66

7616
7

112
36

956
6

841
6

837
0

148
7

127
5

86
0

73
0

354
3

115
62

156
64

138
58

Всего 1005
32

203
89

169
36

125
78

968
9

148
7

127
5

2017 год
Пушкина

64
3594

1
532

2
604

0
316

8
328

7
414 0 0 0 0

502
6

602
8

665
6

Пушкина
66

6892
1

120
52

122
96

910
4

803
2

173
9

107
0

89
8

79
4

765 585
8

763
8

867
5

Всего 1048
62

173
74

183
36

122
72

113
19

215
3

107
0

89
8

79
4

765
108
84

136
66

153
31



Табли ц а 64. Р асхо д  газа помесячно по источникам О О О  У К  А Л С У  2

Месяц, ты с. м3

Наименование
источника

Год, 
ты с 
. м3

Я
н

ва
рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
б

р
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 год
Пристроенная К ■'З- со Г'- 05 со 00 см ю 05 см 05 ю
котельная ул. смТ— 03 со

со
05

05
N

ОГ"- о05 юсо ооо N
ю05 05со см смсо

Р .Гал е ев а 00о
со05 Nю Юсо осм

05о юо со05 смсм юсо
со
см

ю00 со00
Д-23 N 05 со N со см см т~ см со N Г4-

Пристроенная со ю о ОО м- ю о о оо со ю со см
котельная ул. см смсо 00ю ЮЮ ю

см
00оо со05 смю N

М"
сосо юио со05 юю

Р .Гал е ев а о> сост> сооо смN
т—
со

05 оо 05 см
05
ю N

ю
N

05
оо

Д-25 со

Пристроенная о о 00 см о 05 со 05 05 00 05 05
котельная ул. со сосо N М"ю сооо 05ю 0505 0505

05
ю 00ю 05со оою юю

Р .Гал е е в а со О) М' т- 05 т— Г" оо о т— о см г-
со 00 Г'- ю см т— Т— см со N Г4- оо

Д-27 со

Пристроенная см о со ю о о со со о м- со
котельная ул. со смю сосо Юю сосо смю сосо сосм ю00 см ою м-м-

смсм
Р .Гал е ев а Г-'- 05 ОО 00 оо 05 со о ю оо т— юN1 00 N СО ю х— т— т— см со со N со

Д-29 СО

Пристроенная со о о см о ю о см 00 со М'
котельная ул. со

см сосо смсо смю см см
N.

05оо юсо юсм СОсо
юсо смю

Р .Гал е ев а со О)
Iх-

ю
N

05
со

о
со 1"- 00 1— 05 СО

СО
смсо 05со 05со

Д-31 со

Табли ц а 65. Р асхо д  газа помесячно по источникам МУП С В Е Т С Е Р В И С

Месяц, ты с. м3
Наименов

ание
источника

Год,
ты с.

м3

Я
н

ва
р

ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
б

р
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016г
Котельная

сдк, 16,23 3,42 2,65 1,20 2,02 0 0 0 0
0,4 1,26 2,44 2,80

мкр.Урсал
а

8 5 7 3 7 13 6 6 1

Котельная
д.сада, 101,0 19,0 10,3 11,9 9,45 2,3 2,4 2,1 1,7 6,8 11,7 12,3 12,5

мкр.Друж 97 67 88 32 7 85 41 33 86 73 92 94 82
ба

Котельная
д.сада
№44,

28,38
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7

73
4,93

3
7,96

9
13,7
06



Наименов
ание

источника

Год,
тыс.
м3

Месяц, тыс. м3

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль но.

го

А
пр

ел
ь

го
лX
9

л
с
2
б;

О
СГш
< С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
г.Альметь

евск
'отельная 

д.сада 
№59, г. 

Альметье 
век

12,12
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7

37
2,13

2
3,82

8 5,43

Котельная
д.сада,

мкр.Урсал
а

11,64
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6

65 0,79 4,36
4

4,82
8

Котельная 
шк. №23 

Менеджер
)

г.Альметь
евск

55,
007 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9

29
10,2
19

18,5
1

24,3
49

2017г
Котельная

едк,
мкр.Урсал

а

15,37
6

3,28
9

3,02
7

1,85
2

1,44
7

0,0
14 0 0 0 0,2

06
1,20

2
1,91

6
2,42

3

Котельная
д.сада,

мкр.Друж
ба

106,5
36

29,6
94

12,5
08

10,1
38

10,3
68

2,3
44

2,3
88

2,2
31

2,8
12

4,0
17

9,42
8

10,1
06

12,6
44

отельная 
д.сада 
№44, г. 

Альметье 
век

53,76
6

9,12
2

11,6
21

6,99
3

5,82
3 0 0 0 0 0,4

76
4,13

5
6,09

7
9,49

9

'отельная 
д.сада 
№59, г. 

Альметье 
век

24,18
8

4,09
9

3,95
2

3,37
4

2,50
3 0 0 0 0

0 ,0

98
2,89

1
3,12

9
4,14

2

Котельная
Д.сада,

мкр.Урсал
а

27,25 5,47
1

5,95
9 3,08 2,56 0,2

97 0 0 0 0,5
2

1,61
7

3,10
6

4,64
0

Котельная 
шк. №23 

Менеджер
>

г.Альметь

127,1
92

23,2
88

22,7
92

16,7
84

12,9
23 0 0 0 0 2,0

34
12,2
33

13,4
72

23,6
66



Месяц, тыс. м3
Наименов

ание
источника

Год,
тыс.
м3

лО.
гаСОX
К Ф

ев
ра

ль но.
га

лс;фо.с
<

го
лX
2

лс
2

I—о
со
< С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь ло.юIXо

X Д
ек

аб
рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
евск

Оборудов 
ание в 
здании 

Нептун, г. 
Альметье 

век

2,641 0 0 0,39
1

0,24
2 0 0 0 0 0 0 0,92

5
1,08

3

отельная 
д.сада 
№22, г. 

Альметье 
век

31,68
3 0 0 0 0 0 0,6

27
2,5
62

3,0
1

3,2
83

7,33
8

8,21
5

9,21
0

Котельная
АГИМС,

г.Альметь
евск

11,48
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,40

7
4,40

7
5,66

8

2018г
Котельная

едк,
мкр.Урсал

а

7,142 2,62
8

2,55
7

1,56
5

0,10
9 0 0 0 0 0 0,28

3 н/д н/д

Котельная
д.сада,

мкр.Друж
ба

59,39
7

11,9
51

11,1
94

12,7
56

7,70
7

2,6
09

1,9
03

1,5
2

1,7
13

2,4
25

5,61
9 н/д н/д

отельная 
д.сада 
№44, г. 

Альметье 
век

43,91
1

11,0
96

9,26
4

11,7
69

5,54
5

1,0
35 0 0 0 0 5,20

2 н/д н/д

Котельна 
я д.сада 
№59, г. 

Альметье 
век

18,85
8

4,68
8 4,0 4,70

5 2,37 0,8
27 0 0 0 0 2,26

8 н/д н/д

Котельна 
я д.сада, 

мкр.Урсал 
а

19,09
2

4,34
3

4,68
1

4,57
1

2,10
3

1,1
26 0 0 0 0 2,26

8 н/д н/д

Котельна 
я шк. №23 
Менеджер

»
г.Альметь

евск

99,74
7

22,5
55

22,8
1

23,5
35

14,7
37

0,3
54

0,9
87

14,7
69 н/д н/д



Наименов
ание

источника

Год,
тыс.
м3

Месяц, тыс. м3

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Оборудо 
вание в 
здании 

Нептун, г. 
Альметье 

век

4,568 0,96
8

1,18
2

1,14
8

0,63
8

0,1
73 0 0 0 0 0,45

9 н/д н/д

Котельна 
я д.сада 
№22, г. 

Альметье 
век

63,82
7

11,1
58

11,7
31

11,6
68 8,85 5,5

01
2,8
37

1,4
52

1,6
68

2,2
73

6,68
9 н/д н/д

Котельна 
я АГИМС, 
г.Альметь 

евск

29,74
5

7,58
2

6,87
9 7,7 4,28

1
0,3
2 0 0 0 0 2,98

3 Н/д н/д

Расход условного топлива для АО АПТС представлен в таблице 66. 
Таблица 66. Расход условного топлива АО АПТС

№
п/п Показатели

Единицы
измерени

я
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г.

План 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Выработка электрической энергии

1 Установленная
мощность МВт 0 14 24 24 24

2 Располагаемая
мощность МВт 0 14 24 24 24

3 Рабочая мощность МВт 0 8 14 14 13

4
Собственное
потребление

мощности
МВт 0 0 0 0 0

4.1

в т.ч. собственные 
потребители (для 
электростанций 

розничного рынка)

МВт 0 0 0 0 0

5 Сальдо - переток 
мощности, в т.ч. МВт 0 0 0 0 0

5.1 - на ОРЭМ в т.ч. МВт 0 0 0 0 0

5.1.1 - по регулируемым 
договорам МВт 0 0 0 0 0

5.2 - на розничный 
рынок МВт 0 0 0 0 0

5.3 - на экспорт МВт 0 0 0 0 0



№
п/п Показатели

Единицы
измерени

я
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г.

План 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
(приграничная

торговля)

6
Выработка

электроэнергии.
Всего

млн кВт-ч

6.1

по
теплофикационном 
у циклу (для ГРЭС 

и ТЭЦ)

млн кВт-ч 0 63,716 118,5 123,5 107,4

6.2

по
конденсационному 
циклу (для ГРЭС и 

ТЭЦ)

млн кВт-ч

7

Расход 
электроэнергии на 

собственные 
нужды. Всего

млн кВт-ч 34 36,5 41,9 38,1 38,2

7.1 - на производство 
электроэнергии млн кВт-ч 0 4,5 9,1 5,9 7,2

7.1.1
— то же в % к 

выработке 
электроэнергии

% 0 12,6 21,8 4,3 6,7

7.2 - на производство 
теплоэнергии млн кВтч 34 32 32,8 32,3 37,3

7.2.1 -- то же в кВт.ч/Гкал кВт.ч/Г ка 
л 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

8

Отпуск 
электроэнергии с 

шин
электростанции

млн кВт-ч

8.1

по
теплофикационном 
у циклу (для ГРЭС 

и ТЭЦ)

млн кВт-ч 0 59,1 109,3 117,7 100,2

8.2

по
конденсационному 
циклу (для ГРЭС и 

ТЭЦ)

млн кВт-ч

9 Расход 
электроэнергии на : млн кВт-ч 0 0 0 0 0

9.1
- хозяйственные 

нужды млн кВт-ч 0 0 0 0 0

9.2
- потери в 

пристанционной 
электросети

млн кВт-ч 0 0 0 0 0

9.2.1 -  то же в % к 
отпуску с шин % 0 0 0 0 0



№
п/п Показатели

Единицы
измерени

я
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г.

План 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

10

Электропотреблени 
е всего (строка 

7+строка 9+строка 
10.1)

млн кВт-ч 34 36,5 41,9 38,1 38,2

10.1

в т.ч. собственные 
потребители(для 
электростанций 

розничного рынка)

млн кВт-ч 0 0 0 0 0

10.2

Кроме того, 
покупка 

электроэнергии на 
розничном рынке 

для
производственных 
и хозяйственных 

нужд)

млн кВт-ч 34 12,3 8,6 6,3 6,3

11

Отпуск 
электроэнергии в 

сеть (сальдо- 
переток), в т.ч.

млн кВт-ч 0 39,5 85,2 91,7 69,2

11.1 - на ОРЭМ в т.ч. млн кВт-ч 0 0 0 0 0
11.1.

1
- по регулируемым 

договорам млн кВт-ч 0 0 0 3,7 6,2

11.2
- на розничный 

рынок млн кВт-ч 0 0 0 88,0 63,0

11.3
- на экспорт 

(приграничная 
торговля)

млн кВт-ч 0 0 0 0 0

12 Покупка
электроэнергии млн кВт-ч 34 12,3 8,6 6,3 6,3

12.1 - на ОРЭМ млн кВт-ч

12.2 - на розничном 
рынке млн кВт-ч 34 12,3 8,6 6,3 6,3

Производство тепловой энергии

13 Производство
теплоэнергии тыс. Гкал 767,26 737,4 742,34

4 768,16 750,71

14

Расход 
теплоэнергии на 

собственные 
(производственные 
) нужды (без учета 

расходов на 
производство 

прочей продукции)

тыс. Гкал 20,186 19,2 11,348 11,66 11,35

15
Отпуск 

теплоэнергии (п. 13 
- п.14)

тыс. Г кал 747,07 718,2 730,99
6 756,5 739,36



№
п/п Показатели

Единицы
измерени

я
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г.

План 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

16 Потери тепловой 
энергии тыс. Гкал 0 0 0 98,798 98,8

17 ггпуск теплоэнергии 
(п .15 -п .16) тыс. Гкал 747,07 718,2 730,99

6 657,7 640,56

17.1 Установленная 
тепловая мощность Г кал/час 549,85 549,85 554,45 550,43 550,43

18 Потребность в топливе

18.1 - условное топливо тыс. т.у.т. 120,58
3

115,55
1

117,61
1

139,96
4

134,74
6

18.2 - натуральное 
топливо

млн.куб.м 105,44
2

100,83
8

103,71
7 123,41 119,81

6
18.2.

1 - уголь тыс.т. 0 0 0 0 0

18.2.
2 - мазут тыс.т. 0 0 0 0 0

18.2.
3 - газ млн.

куб.м.
105,44

2
100,83

8
103,71

7 123,41 119,81
6

18.2.
4 тыс.т. 0 0 0 0 0

19

Удельный расход 
условного топлива 

на отпущенный 
кВтч

г/кВтч 0 143,9 157,1 147 147

19.1
по

теплофикационном 
у циклу

г/кВтч

19.2
по

конденсационному
циклу

г/кВтч

20

Удельный расход 
условного топлива 

на отпущенную 
Гкал

кг/Г кал 161,41 160,89 160,89 160,89 160,89

Информация по другим организациям отсутствует.
б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии, крупные районные котельные в качестве резервного и аварийного 
топлива используют мазут. Источники обеспечиваются резервным топливом в 
соответствии с нормативными требованиями. Ряд мелких квартальных 
котельных резервного топлива не имеют. Вид резервного и аварийного топлива 
источников представлен в таблице 67.

Таблица 67. Вид резервного и аварийного топлива

Наименование источника Вид резервного и аварийного топлива
АО "АПТС" Мазут



ООО "ЖИЛБЫТСЕРВИС - М" нет
МУП "СВЕТСЕРВИС" Дизельное топливо (котельная д/с №22)

ООО "АЛЬТЕХНОСЕРВИС” нет
ООО "УК АЛСУ 2"

Расчеты выполнены на основании «Инструкции об организации в 
Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания 
запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04 сентября 2008 
года № 66 (с изменениями от 10 августа 2012г.).

Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях 
является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива 
(далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного 
запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса 
топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для 
поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных 
зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной 
электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца 
года.

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их 
работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении 
топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при 
невозможности использования или исчерпании нормативного 
эксплуатационного запаса топлива.

Расчет нормативного эксплуатационного запаса топлива (ННЗТ) 
Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу 
топлива самого холодного месяца отопительного периода (февраль) без учета 
нагрузки горячего водоснабжения (ГВС) и фактическому времени (количество 
суток), необходимому для доставки топлива от поставщика и временем, 
необходимым на погрузоразгрузочные работы по формуле:

ННЗТ= О тах х Нср.т. х 1 / К х Т х 10'3, тыс. тонн
где:

О тах -  среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть 
(выработка котельной)в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Нср.т-расчетныйнормативудельногорасходатопливана отпущенную 
тепловую энергию для самого холодного месяца,т.у.т./Гкал;

К -  коэффициент перевода натурального топлива в условное;
Т -  длительность периода формирования объема неснижаемого запаса 

топлива, суток.
Согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по 

расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и 
котельных», утв. Приказом Минэнерго России от 30 декаября 2008 г. № 323 «Об 
организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по 
утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и 
котельных» нормативы создания запасов топлива определяется на срок до 
следующей поставки топлива. Для расчета размера нормативного запаса 
топлива принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее



холодных месяцев отопительного периода напериод:
-по твердому топливу -  45суток;
-по жидкому -  ЗОсуток.
ННЗТ из расчета работы станции в режиме выживания в течение суток 

рассчитывается для всех видов топлива поформуле:
ННЗТ = Вусл ■ псут • 7000/ О н р , т н.т.,

где:
Вусл - расход условного топлива на производство электро- и 

теплоэнергии в режиме «выживания» за 1 сутки;
псут - количество суток, в течение которых обеспечивается работа ТЭС и 

котельных в режиме «выживания». В расчете принято для ТЭС, сжигающих 
уголь, мазут, торф и дизельное топливо, псут = 7, сжигающих газ - псут =3;

7600 - теплота сгорания условного топлива,ккал/кг;
О н р - теплота сгорания натурального топлива,ккал/кг.
Расход условного топлива на производство электро- и теплоэнергии 

(Вусл) в режиме «выживания» за 1 сутки определяется по формуле:
Вусл = Вусл (ээ) + Вусл (тэ) т у.т.

где:
Вусл (ээ) - расход условного топлива на отпуск электроэнергии в 

режимевыживания;
Вусл (ээ) = Ьээ ■ Эот, т у.т., 
где:
Ьээ - удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, 

г/кВтч (определяется в соответствии с нормативно-технической документацией 
по топливоиспользованию электростанции).

Для электростанций, работающих изолированно от Единой 
энергетической системы России, Вусл (ээ) рассчитывается не на отпуск, а на 
выработку электроэнергии за сутки (с учетом собственных нужд), необходимую 
для обеспечения работы электростанции в режиме«выживания».

Эот - отпуск электроэнергии с шин за сутки, необходимый для 
обеспеченияработыэлектростанции в режиме «выживания», млн. кВтч:

Э от = Эвыр. - Эсн., млн. кВтч,
где:
Э выр,- выработка электроэнергии за сутки, млн.кВтч;
Э сн.- расход электроэнергии на СН (собственные нужды) за сутки, 

млн.кВт-ч.
В уел (тэ) - расход условного топлива на отпуск теплоэнергии в 

режиме«выживания»:
В уел (тэ) = Ьтэ • О от, т у.т., 

где:Ьтэ - удельный расход условного топлива на отпуск тепла, кг/Гкал 
(определяется в соответствии с нормативно-технической документацией по 
топливоиспользованиюэлектростанции);

О от - отпуск тепла за сутки, необходимый для обеспечения работы 
электростанции, котельной в режиме «выживания», тыс. Гкал.

Оот = Отвн.п. + Отс.н.,
где:
От вн.п. - отпуск тепловой электроэнергии неотключаемым 

потребителям за сутки, тыс.Гкал;
От с.нО - тепловые собственные нужды электростанции,



котельной,тыс.Гкал.
Общий запас топлива АО АПТС составляет 2,881 тыс. т мазута (табл.68). 

Таблица 68. Утвержденные значения запасов топлива АО АПТС

Наименовани
е

Вид
топлива Период Неснижаемый Нормативы запасов 

топлива, т
1 2 3 4 5

источника запас (ННЗТ), т
Общий

(ОНЗТ),
т

Эксплуатацион 
ный (НЭЗТ), т

Районная 
котельная №4

Печноенеф
тяное

топливо
2017 0,281 2,881 2,6

Примечание: информация по другим организациям отсутствует
Емкости для создания запасов топлива в настоящее время в наличии 

только у АО АПТС.
Таблица 69. Емкости для создания запасов топлива АО АПТС

Наименован
ие

резервуара

Проектн 
ый (с 
"М.З.)

Эксплуатацио 
нны й (с "М.З.")

Факт 
заполнен 

и я

ОНЗТ на 
01.03.2017

Свободн 
ы е 

емкости

Вэкспл
уатаци

и
1 2 3 4 5 6 7

РГСН-500
(2шт.) 500*2 500*2 281 281 нет

РГСН-
500

(2шт.)
ИТОГО 281 281

Примечание: информация по другим организациям отсутствует
в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест 

поставки
Качество поставляемого газа должно соответствовать ГОСТ 5542-87 
«Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Технические условия».
Паспорт качества газа оформляется один раз в месяц на основании 

средних арифметических значений за месяц компонентного состава и физико­
химических показателей (ФХП) газа, вычисленных потоковыми средствами 
измерения (СИ), установленными на объектах газоснабжающей организации. 
При невозможности определения компонентного состава и ФХП газа 
потоковыми СИ, их отсутствии или поломке паспорт качества газа оформляется 
на основании лабораторных анализов, проведенных в испытательных или 
химико-аналитических лабораториях.

Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла, 
представлены в таблице 70.

Таблица 70. Особенности характеристик топлива

№
п/п Наименование показателя Норма Метод испытания

1
Теплота сгорания низшая, МДж/мЗ 

(ккал/мЗ), при 20 °С - 101,325 кПа, не 
менее

- ГОСТ 27193-86

31,8(7600) ГОСТ 22667-82* 
ГОСТ 10062-75

2 Область значений числа Воббе (высшего), 41,2-54,5 ГОСТ 22667-82*



№
п/п Наименование показателя Норма Метод испытания

МДж/мЗ (ккал/мЗ) (9850-
13000)

3 Допустимое отклонение числа Воббе от 
номинального значения, %, не более ±5 -

4 Массовая концентрация сероводорода, 
г/мЗ, не более 0,02 ГОСТ 22387.2-97

5 Массовая концентрация меркаптановой 
серы, г/мЗ, не более 0,036 ГОСТ 22387.2-97

6 Объемная доля кислорода, %, не более 1,0
ГОСТ 22387.3-77* 
ГОСТ 23781-87*

7 Масса механических примесей в 1 м3, г, не 
более 0,001 ГОСТ 22387.4-77*

8 Интенсивность запаха газа при объемной 
доле 1% в воздухе, балл, не менее 3 ГОСТ 22387.5-77*

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного
воздуха

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур 
наружного воздуха нет.

1.7 Часть 9 Надежность теплоснабжения

Надежность функционирования системы
Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется 

структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов 
всех ее подсистем -  источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов 
потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем 
эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин 
положение в централизованном теплоснабжении характеризуется 
неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической 
эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными 
надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими 
потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются 
тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, 
обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций 
теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным 
уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и 
потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и 
физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического 
недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, 
структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Вместе с тем сфера теплоснабжения в нашей стране имеет высокую 
социальную и экономическую значимость, поскольку играет ключевую роль в 
жизнеобеспечении населения и потребляет около 40% первичных топливных 
ресурсов, более 60% которых составляет природный газ.

В последние годы Правительством страны принимаются меры по 
устранению негативных тенденций и улучшению положения в тепловом 
хозяйстве страны.

27 июля 2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», который первым принципом государственной политики в



сфере теплоснабжения определяет «обеспечение надежности теплоснабжения 
в соответствии с техническими регламентами» (Статья 3).

Закон обязывает развитие систем теплоснабжения населенных пунктов 
осуществлять на основании разработки схем теплоснабжения. Обязательным 
критерием принятия решений при этом должно быть обеспечение необходимых 
санитарно-гигиенических условий и требований к надежности теплоснабжения 
каждого из потребителей «путем резервирования и достижения бесперебойной 
работы источников тепла, тепловых сетей и системы в целом» (статья 23).

Разработанные в свете реализации этого закона документы 
регламентируют надежность теплоснабжения оценивать вероятностными 
показателями и обеспечивать их удовлетворение нормативным требованиям.

Таким образом, при разработке схем теплоснабжения решается два типа 
задач, связанных с расчетами надежности:

1. Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей по 
характеристикам надежности элементов при заданной схеме и параметрах 
системы (задачи анализа надежности).

2. Выбор (корректировка) схемы и параметров системы в 
рассматриваемой перспективе ее развития с учетом нормативных требований к 
надежности теплоснабжения потребителей (задачи синтеза (построения) 
надежной системы).

Существенную методическую сложность в решение этих задач вносят 
тепловые сети -  нелинейные пространственные сетевые структуры с 
произвольной топологией, которые в расчетах надежности должны 
рассматриваться как системы с произвольными монотонными структурами, 
пропускные способности связей которых различны в различных режимах.

Методика и программно-реализуемый алгоритм предназначены для 
расчета показателей надежностив тепловых сетях систем централизованного 
теплоснабжения при разработке схем теплоснабжения с целью выбора 
решений, обеспечивающих нормативные требования к надежности 
теплоснабжения потребителей на основе резервирования тепловых сетей.

Методическая и нормативная базы, используемые при разработке схем 
теплоснабжения, создавались в течение длительного времени трудами 
отечественных ученых, научно-исследовательских институтов, проектных, 
наладочных и эксплуатационных организаций. Эти исследования были 
обобщены и развиты в справочнике «Надежность систем энергетики и их 
оборудования» под ред. акад. Ю.Н. Руденко. В 4-ом томе этого справочника 
«Надежность систем теплоснабжения» обоснован методический подход к 
оценке надежности теплоснабжения и построению систем с требуемым уровнем 
надежности на основе резервирования. Представленные в справочнике 
результаты статистической обработки накопленной к тому времени статистики 
отказов оборудования систем теплоснабжения, а также разработанная система 
показателей надежности и их нормативных значений, легли в основу 
регламентов для оценки надежности теплоснабжения, и в частности в СНиП 41- 
02-2003 «Тепловые сети».

Расчет показателей надежности теплоснабжения г. Альметьевск 
выполнен с использованием программно-расчетного комплекса 2и1и ТНегто, в 
соответствии «Методика и алгоритмы расчета надежности при разработке схем 
теплоснабжения городов» ОАО «Газпром промгаз».

Основные расчетные зависимости
Интенсивность отказов элементов
Интенсивность отказов теплопровода с учетом времени его 

эксплуатации:



X = Г ач • (0 ,1 ■ т э к с п л ) “ - 1 ,  1/(км ч)  ̂ (1

где Хнач -  начальная интенсивность отказов теплопровода, 
соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км ч); 

т э к с п л -  продолжительность эксплуатации участка, лет; 
а - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации 

участка:
0 ,8 при 0 < тэкспл < 3 

а = , 1 при 3 < тэкспл < 17 (2
^эксшк )

кО, 5 ■ го ) при тэкспл > 17 
Интенсивность отказов (одной единицы):
Язра = 2,28 • 10-7, 1/4.
Параметр потока отказов элементов:
Параметр потока отказов участков:
а> =  А. - 1 , 1 / 4 ,  (3)

где Ь - длина участка, км;
Параметр потока отказов:
"зра = *зра = 2,28 • Ю _7,1/ч. (4)
Среднее время до восстановления элементов.
Среднее время до восстановления участков:
гв = а ■ [1 + (Ы - с ■ 1,с3) • й1’2], ч (5)

где: 1сз - расстояние между секционирующими задвижками, км;
Л -  диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов а, Ь, с для формулы (5),приведенные в таблице 

71, получены на основе численных значений времени восстановления 
теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02- 
2003.

Расстояния между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41- 
02-2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 71.

Таблица 71. Значения коэффициентов а, Ь, с в формуле (5)

Коэффициент а Ь с
Значение 2.91256074780734 20.8877641154199 -1.87928919400643

Таблица 72. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

Диаметр Диаметр не изменяется Диаметр изменяется
теплопрово ответвлений ответвления ответвлений ответвления

да, м нет есть нет есть
1 2 3 4 5

до 0,4 1000

непосредствен 
но за 

ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1000 

м

непосредствен 
но за местом 

изменения 
диаметра, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1000 

м

непосредственн 
о за 

ответвлением, 
на

теплопроводе 
меньшего 
диаметра, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1000 

м



Диаметр 
теплопрово 

да, м

Диамет э не изменяется Диаметр изменяется
ответвлений

нет
ответвления
есть

ответвлений
нет

ответвления
есть

1 2 3 4 5

от 0,4 до 0,6 1500

непосредствен 
но за 

ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1500 

м

непосредствен 
но за местом 

изменения 
диаметра, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1000 

м

непосредственн 
о за 

ответвлением, 
на

теплопроводе 
меньшего 
диаметра, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1000 

м

от 0,6 до 0,9 3000

непосредствен 
но за 

ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 3000 

м

непосредствен 
но за местом 

изменения 
диаметра, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
в соответствии 

с меньшим 
диаметром (не 
более 1000 м, 

1500 м)

непосредственн 
о за 

ответвлением, 
на

теплопроводе 
меньшего 
диаметра, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
в соответствии 

с меньшим 
диаметром (не 
более 1000 м, 

1500 м)

более 0,9 5000

непосредствен 
но за 

ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 5000 

м

непосредствен 
но за местом 

изменения 
диаметра, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
в соответствии 

с меньшим 
диаметром (не 
более 1000 м, 
1500 м, 3000 

м)

непосредственн 
о за 

ответвлением, 
на

теплопроводе 
меньшего 
диаметра, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
в соответствии 

с меньшим 
диаметром (не 
более 1000 м, 

1500 м, 3000 м)

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым 
условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество 
секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается 
равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. 
Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА.
Время восстановления ЗРА принимается равным времени 

восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и



того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их 
восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления 
ЗРА выполняется по выражению (5).

Интенсивность восстановления элементов ТС

д = ^  .1/4 (6)
2

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
1

(7)

гдеЛ/ -  число элементов ТС (участков и ЗРА).
Вероятность состояния сети, соответствующая отказу /"-го элемента:

шг
РГ =  —  ' Ро (8 )

Температура воздуха в здании К 0 потребителя в конце периода 
восстановления 1-го элемента:

^ р - * нр-  ч, г • №  -  Г * )  , ч „
Чг =  ‘ нр + 1 --------------- 7 Ж ^ --------- -+ Яи ■ ( ?  -  ' нр)  ■ с  (9)

е\»)

где (;вр - расчетная температура воздуха в здании р о  потребителя, °С;
1нр- расчетная для отопления температура наружного воздуха, °С;

часовой расход тепла у К °  потребителя при отказеЛго элемента при
снр, Гкал/ч;

^ур-  расчетная часовая нагрузка К о  потребителя при 1нр, Гкал/ч;
= -  относительный часовой расход тепла у К о  потребителя при

отказе Т-го элемента при (нр
гвг- время восстановления Г-го элемента, ч;
/?.- коэффициент тепловой аккумуляции здания ]-го потребителя, ч. 
Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения К о  

потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

К; =  Ро + 2 / е г уР/. (Ю)

где :/у  множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает 
расчетный уровень теплоснабжения К о  потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения К о  потребителя -  
вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры 
воздуха в здании К о  потребителя не ниже минимально допустимого значения 
(определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

Р -  е-[р °М ыгти )}  (11)

где тра/  -  продолжительность (число часов) стояния в течение 
отопительного периода температуры наружного воздуха 1н ниже I^ в- 
температура наружного воздуха, при которой время восстановления /-го 
элемента равно временному резерву К °  потребителя, т.е. времени



снижения температуры воздуха в здании ]-го потребителя до минимально 
допустимого значения 1]т1П.

С помощью величин I?™ и выделяется доля отопительного сезона, в 
течение которой выход в аварию (-го элемента влияет на величину Р7.

Температура наружного воздуха при которой время восстановления (-
го элемента равно временному резерву р о  потребителя.

При = 0 (/'-ый потребитель при аварии на (-ом участке не получает 
тепло):

/ В р _  Г В
р а в  _  )  )г п Ы  -  / - | 2 )

1],Г ~

В

г - М
При > 0:

‘Г -  5,у • (<;р -  г"р) -  ($»,» -  чи ■ (‘Г -  *нр)) •
рав _ 2  ^ 47 >> (15а)

~
1 -  е\р)

Здесь 1]т1П- минимально допустимая температура воздуха в здании ^го 
потребителя, С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий 
различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41- 
6 .2000 .

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, 1]тЫ- по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются 
по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Правила определения тр̂ в - числа часов стояния температуры наружного
воздуха ниже I?™

Если оказывается равной или выше +8 °С (начало отопительного
сезона), это означает, что отказ (-го элемента нарушает пониженный уровень 
теплоснабжения К о  потребителя при любой температуре наружного воздуха и 
в формуле (11) величина берется равной продолжительности отопительного 
периода.

Если оказывается I равной (нр, отказ ^го элемента влияет на 
теплоснабжение р о  потребителя только при температурах ниже расчетных тр“  
и в формуле (11) берется равнойтмин - числу часов стояния температуре 
наружного воздуха ниже (нр.

Если < 1МИИ (минимальная температура наружного воздуха), отказ (-го
элемента не влияет на теплоснабжение К о  потребителя и в формуле (11) тр̂ в 
берется равной нулю.

*нр _*Рав

Если Г ин < *ра/  < Г р, то трав = - ^ - И х тмин.
Если 1нр <  < +8°С,то 0 < тра;  < т0Т и значение тр̂ в определяется по 

графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):



(Н ср_,нр

где: тхол- продолжительность стояния температуры наружного воздуха 
ниже расчетной для отопления, ч;

_ О Тт '  продолжительность отопительного периода, ч;
(НСР- средняя за отопительный период температура наружного воздуха,

°С.
Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых 

нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и
б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск теплоты ]-му потребителю в течение 
отопительного периода:

свр- енср
<? = ( а ] -  2 ,  Рг9].г ) • 0 Р1 -  тг) ■ ; вр _ ^нр ■ *°т • 10~3, Гкал (14)

где -  ду расчетный при (нрчасовой расход теплоносителя у ]-го 
потребителя, т/ч;

д ^ -  часовой расход теплоносителя у р о  потребителя при отказе Т-го 
элемента, т/ч;

т^и т\- расчетные (при 1ир) температуры воды в подающей и обратной 
магистралях ТС,°С.

Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления 
теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Согласно данным предоставленными теплоснабжающими организациями 
за период 2014- 2018 гг. зафиксировано следующее количество повреждений на 
тепловых сетях.

Рисунок 74. Количество порывов системы ц/т АСГАПТС".
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Рисунок 75. Количество порывов системы ГВС АСГАПТС"
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На основе существующей статистики по отказам на тепловых сетях 
среднее время устранения одного повреждения в 2017 году составляет по 
сетям теплоснабжения 6.06 часов, по сетям горячего водоснабжения -  7.03 
часа.

Рисунок 76. Время устранения порывов по ЦО АО "АПТС"
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Рисунок 77. Время устранения порывов по ГВС АО "АПТС"

2014 2015 2016 2017 2018

Анализ результатов расчета показателей надежности теплоснабжения в 
существующем состоянии схемы теплоснабжения г. Альметьевска выполнен в 
Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения.



1.8 Часть1 ОТехнико-экономическиепоказатели теплоснабжающих 
итеплосетевыхорганизаций

Технико-экономические показатели, система измерителей, 
характеризующая материально-производственную базу предприятий и 
комплексное использование ресурсов. Основные технико-экономические 
показатели применяются для планирования и анализа организации 
производства и труда, уровня техники, качества продукции, использования 
основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов; являются основой при 
разработке производственно-финансового плана предприятия, установления 
прогрессивных технико-экономических норм и нормативов.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций сформированы в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловойэнергии».

Ниже представлены в виде таблиц технико-экономические показатели 
для теплоснабжающих организаций, характеризующие их хозяйственно­
экономическую деятельность (табл. 73-76).

Таблица 73. Технико-экономические показатели АО АПТС на 2014-2018
гг.

№

п/
п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

2014 г. 
(факт)

2015
г.(факт

)

2016
г.(факт)

2017 
г. (фа 

кт)

2018
г.

(план
)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ё сфере теплоснабжения и оказания услуг по производству тепловой

энергии

1
Выручка от 

регулируемойдеятельно 
сти

тыс.
руб.

1018611
,8

977371
,16

1035169
,73

963
846.63 н/д

2

Себестоимость 
производимых товаров 
(оказываемых услуг) по 
регулируемому видуь 

деятельности

тыс.
руб.

1008529
,17

972944
,71

1082888
,37

1 051 
569.07 н/д

3

Валовая прибыль от 
продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду 

деятельности 
(теплоснабжение и 
передача тепловой 

энергии)

тыс.
руб.

10082,6
3

4426,4
5 47718,6

4

-87
722.44 Н/д

4 Чистая прибыль от 
регулируемого вида

тыс.
руб.

- - - - Н/д

деятельности

5 Установленная
тепловаямощность Г кал/ч 549,85 549,85 554,45 550.43 н/д

6 Объем вырабатываемой тыс. 767,26 737,4 742,3 768.17 735.7



№

п/
п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

2014 г. 
(факт)

2015 
г. (факт

)

2016 
г. (факт)

2017 
г. (фа 

кт)

2018
г.

(план
)

1 2 3 4 5 6 7 8
регулируемой 

организацией тепловой 
энергии

Гкал 30 50

7

Объем покупаемой 
регулируемой 

организациейтепловой 
энергии

тыс.
Гкал 0 0 0 0 0

8

Объем тепловой 
энергии,отпускаемой 
потребителям, в том 

числе:

тыс.
Гкал 747,07 718,20

4 730,996 657.71
47 625.6

8.
1 по приборам учета тыс.

Гкал 747,07 718,20
4 730,996 528.90 н/д

8.
2

по нормативам 
потребления

тыс.
Гкал 0 0 0 128.81

47 н/д

9

Технологические потери 
тепловой энергии при 
передачепо тепловым 

сетям

% 13,22 13,21 14,08 13,66 н/д

1
0 Потери тепла, всего тыс.

Гкал 98,77 94,9 102,9 98.798 98.8

1
1

Протяженность 
магистральныхсетей и 

тепловых вводов (в 
однотрубном 
исчислении)

км

400,05 402,46 412,5 412,5 н/д

1
2

Протяженность 
разводящих сетей (в 

однотрубномисчислении)
км

1
3

Количествотеплоэлектро
станций ед. 0 0 3 3 3

1
4

Количество тепловых 
станций и котельных ед. 14 14 14 14 14

1
5

Количество тепловых 
пунктов ед. 9 9 4 4 4

1
6

Среднесписочная 
численность основного 

производственного 
персонала

чел. 413 433 437 245 245

1
7

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть

кг
у.т./Гка

л
161,41 160,89 160,89 160.89 160,8

9

1
8

Удельный расход 
электрической энергии

кВт- 
ч/Г кал 13,1 13,1 13,1 13 13



№

п/
п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

2014 г. 
(факт)

2015
г.(факт

)

2016 
г. (факт)

2017
г.(фа

кт)

2018
г.

(план
)

1 2 3 4 5 6 7 8
на единицу 

тепловойэнергии, 
отпускаемой в тепловую 

сеть

1
9

Удельный расход 
холодной воды на 
единицу тепловой 

энергии,ЗбЗтпускаемо в 
тепловую сеть

мЗ/Гкал 0,95 0,92 0,88 0.87 0.87

Таблица 74. Технико-экономические показатели ООО ЖИЛБЫТСЕРВИС 
-  М на 2014-2018 гг.

№п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

2014
г.(фак

т)

2015
г.(фак

т)

2016
г.(фак

т)

2017
г.(фак

т)

2018
г.

(пла
н)

1 2 3 4 5 6 7 8
В сфере теплоснабжения и оказания услуг по производству тепловой

энергии

1
Выручка от 

регулируемой 
деятельности

тыс. руб. 2095,5 2142,0
4 2227 2

244.60 н/д

2

Себестоимость 
производимых товаров 
(оказываемых услуг) по 

регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 2075,5
7

2132,2
6

2415,0
5

2
287.38 н/Д

3

Валовая прибыль от 
продажи товаров и 

услуг по 
регулируемому виду 

деятельности 
(теплоснабжение и 
передача тепловой 

энергии)

тыс. руб. -42.78 н/д

4
Чистая прибыль от 
регулируемого вида 

деятельности
тыс. руб. 19,93 9,78 138,0

5
0.00 н/д

5 Установленная 
тепловая мощность Г кал/ч 0,086 0,086 0,086 2.75 н/д

6

Объем 
вырабатываемой 

регулируемой 
организацией тепловой 

энергии

тыс.
Гкал 1,423 1,37 1,362 1.3200 Н/Д

7
Объем покупаемой 

регулируемойорганиза
тыс.
Гкал нет нет нет нет н/д



№п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

2014
г.(фак

т)

2015
г.(фак

т)

2016
г.(фак

т)

2017
г.(фак

т)

2018
г.

(пла
н)

1 2 3 4 5 6 7 8
цией тепловой энергии

8

Объем тепловой 
энергии, отпускаемой 
потребителям, в том 

числе:

тыс.
Гкал 1,423 1,37 1,362 1.2932 н/д

8.1 по приборам учета тыс.
Гкал 0,352 0,391 0,466 0.3562 н/д

8.2 по нормативам 
потребления

тыс.
Гкал 1,071 0,979 0,896 0.9369 н/д

9

Технологические 
потери тепловой 

энергии при передаче 
по тепловым сетям

% 24,84 24,84 24,84 2.03 н/д

10 Потери тепла, всего тыс.
Гкал 24,84 24,84 24,84 0.0268 н/д

11

Протяженность 
магистральных сетей и 

тепловых вводов (в 
однотрубном 
исчислении)

км 0,0845 0,0845 0,0845 0,084
5 Н/д

12

Протяженность 
разводящих сетей (в 

однотрубном 
исчислении)

км 0,085 0,085 0,085 0,085 н/д

13 Количество
теплоэлектростанций ед. нет нет нет нет н/д

14 Количество тепловых 
станций икотельных ед. 2 2 2 2 Н/д

15 Количество тепловых 
пунктов ед. нет нет нет нет н/д

16

Среднесписочная 
численность основного 

производственного 
персонала

чел. 8 8 8 6.00 н/д

17

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть

кг
у.т./Гкал 98,16* 98,16* 98,16* 97,6* Н/д

18

Удельный расход 
электрической энергии 
на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть

кВт- 
ч/Г кал 7,4 7,4 7,4 6,89 Н/д

19
Удельный расход 
холодной воды на мЗ/Г кал 0,07 0,07 0,07 0,06 Н/д



№п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

2014
г.(фак

т)

2015
г.(фак

т)

2016
г.(фак

т)

2017
г.(фак

т)

2018
г.

(пла
н)

1 2 3 4 5 6 7 8
единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть

* - Данные п. №17 «Удельный расход условного топлива наединицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть недостоверны, учитывая, что 
паспортное К.П.Д. котлоагрегатов составляет 90%, удельный расход условного 
топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии не может быть ниже 158,8 
кг.у.т./Гкал.

Таблица 75. Технико-экономические показатели МУП СВЕТСЕРВИС на 
2014-2018 гг.

№

п/
п

Наименование показателя
Единица
измерен

ия

2014
год(фак

т)

2015
год

(фак
1

2016г
од

(факт)

2017
год

(факт)

2018
г.

(пла
н)

1 2 3 4 5 6 7 8
Е сфере теплоснабжения и оказания услуг по производству тепловой

энергии

1 Выручка от регулируемой 
деятельности тыс. руб. 275,1 1606,

9 6873,2 61
078.01 н/д

2

Себестоимость 
производимых товаров 

(оказываемых услуг) 
порегулируемому виду 

деятельности

тыс. руб. 275,1 1606,
9 6873,2 61

917.77 Н/д

3 Валовая прибыль от 
продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду 
деятельности(теплоснабже 

ние и передача тепловой 
энергии)

тыс. руб. 0 0 0 -839.76 Н/д

4
Чистая прибыль 

отрегулируемого вида 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0 Н/д

5 Установленная
тепловаямощность Г кал/ч 0,131 0,647 1,871 28.70 Н/д

6

Объем
вырабатываемойрегулируе 

мой организацией 
тепловой энергии

тыс.
Гкал 0,165 0,913 3,678 32.4479 н/д

7

Объем покупаемой 
регулируемой 

организациейтепловой 
энергии

тыс.
Гкал н/д

8 Объем тепловой энергии, 
отпускаемой

тыс.
Гкал 0,160 0,883 3,555 31.3636 Н/Д



№

п/
п

Наименование показателя
Единица
измерен

ия

2014
год(фак

т)

2015
год

(фак
т)

2016г 
од 

(факт)

2017
год

(факт)

2018
г.

(пла
н)

1 2 3 4 5 6 7 8
потребителям, в том 

числе:*
8.
1 по приборам учета тыс.

Гкал 1.1766 н/д

8.
2

по нормативам 
потребления

тыс.
Гкал 0,160 0,883 3,555 30.1870 Н/Д

9

Технологические потери 
тепловой энергии 

припередаче по тепловым 
сетям

% 2,166 2,165 2,165 2.15 Н/д

1
0 Потери тепла, всего тыс.

Гкал 0,003 0,020 0,080 0.7000 н/д

1
1

Протяженность 
магистральных сетей 
итепловых вводов (в 

однотрубном исчислении)

км 0,02 0,22 0,68 1,17 н/д

1
2

Протяженность 
разводящих сетей (в 

однотрубном исчислении)
км Н/Д

1
3

Количествотеплоэлектрост
анций ед. Н/д

1
4

Количество 
тепловыхстанций и 

котельных
ед. 1 2 6 176 Н/д

1
5

Количество
тепловыхпунктов ед. Н/д

1
6

Среднесписочнаячисленно 
сть основного 

производственного 
персонала

чел. 1 1 5 103 Н/д

1
7

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую 

сеть

кг
у.т./Гкал 173,0 173,0 173,0 160.627

7 н/д

1
8

Удельный расход 
электрической энергии 

наединицу тепловой 
энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть

кВт- 
ч/Г кал 23,80 23,80 23,80 23,530.

01 Н/д

1
9

Удельный расход холодной 
воды на единицу 
тепловойэнергии, 

отпускаемой в тепловую 
сеть

мЗ/Гкал 0,06 0,07 0,06 0.05 Н/Д



Таблица 76. Технико-экономические показатели ООО 
АЛЬТЕХНОСЕРВИС на 2014-2018 гг.

№п
/п

Наименование
показателя

Единицаизмер
ения

2014
г.(факт

)

2015
г.(факт

)

2016
г.(факт

)

2017
год

(фак
т)

2018
г.

(пла
н)

1 2 3 4 5 6 7 8
В сфере теплоснабжения и оказания услуг по производству тепловой

энергии

1
Выручка от 

регулируемойдеятел 
ьности

тыс. руб. 33258,
1

34787,
9

36223,
4

32
893.5

4
н/д

2

Себестоимость 
производимых 

товаров 
(оказываемых услуг) 

по регулируемому 
виду деятельности

тыс. руб. 34541,
3 33642 35220,

6

32
425.8

9
н/д

3

Валовая прибыль от 
продажи товаров и 

услуг по 
регулируемому виду 

деятельности 
(теплоснабжение и 
передача тепловой 

энергии)

тыс. руб. 1283,2 1145,9 1002,8 467.6
5 н/д

4
Чистая прибыль от 
регулируемого вида 

деятельности
тыс. руб. - - - 467.6

5 Н/д

5 Установленная 
тепловая мощность Г кал/ч 11,438 11,438 11,438 12.70 Н/Д

6

Объем 
вырабатываемой 

регулируемой 
организациейтеплово 

й энергии

тыс. Гкал 23,252
57

22,738
62

23,120
92

20
623.3

5
Н/д

7

Объем покупаемой 
регулируемойорганиз 

ацией тепловой 
энергии

тыс. Гкал 0 0 0 0 Н/д

8

Объем тепловой 
энергии.отпускаемой 
потребителям, в том 

числе:

тыс. Гкал
17

913.3
6

Н/Д

8.1 по приборам учета тыс. Гкал
14

421.6
6

Н/д

8.2 по нормативам 
потребления тыс. Г кал

3
491.7 н/д

9
Технологические

потери % 11.4 н/д



№п
/п

Наименование
показателя

Единицаизмер
ения

2014
г.(факт

)

2015
г.(факт

)

2016
г.(факт

)

2017
год

(фак
т)

2018
г.

(пла
н)

1 2 3 ^ 4 5 6 7 8
тепловойэнергии при 

передаче по 
тепловым сетям

10 Потери тепла, всего тыс. Гкал 1,7482
7

1,3388
1

2,1950
5

2
351.7

2
н/д

11

Протяженность 
магистральных сетей 

и тепловых вводов 
(воднотрубном 

исчислении)

км 8,7 8,7 8,7 8,7 н/д

12

Протяженность 
разводящих сетей (в 

однотрубном 
исчислении)

км н/Д

13 Количество
теплоэлектростанций ед. 0 0 3 3 н/д

14 ггво тепловых станций 
и котельных ед. 10 10 5 5 н/д

15 Количество тепловых 
пунктов ед. 0 0 0 0 Н/д

16

Среднесписочная 
численностьосновног 
о производственного 

персонала

чел. 25 22 18 16 н/д

17

Удельный расход 
условного топлива на 

единицу 
тепловойэнергии, 

отпускаемой в 
тепловую сеть

кг у.т./Г кал 161,41 160,89 160,89 155.0
0 Н/Д

18

Удельный расход 
электрической 

энергии на единицу 
тепловой энергии, 

отпускаемой в 
тепловую сеть

кВт-ч/Г кал 13,1 13,1 13,1 32.02 н/д

19

Удельный расход 
холодной воды на 
единицу тепловой 

энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть

мЗ/Г кал 0 0 0 0 н/д

Постановлением Правительства РФ от 12 июля 2018г. №810 “О внесении 
изменений в стандарты раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования” -  
раскрытие плановых технико-экономических показателей теплоснабжающих



организаций исключены.
Информация технико-экономических показателей по ООО "УК АЛСУ 2" на 

2014-2018 г.г. отсутствует.



1.9 Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей 
организации с учетом последних 3 лет

Динамикаутвержденныхтарифовзапериод2016-2018гг. представлена в 
таблице77

Таблица 77. Динамика утвержденных тарифов за период 2016-2018 гг

№
п/п Наименование

Тариф, руб./Гкал
Темп 
роста 

2018/20 
16гг., %

2016 
г.(с 

01.01.п 
о

30.06)

2016 г. 
(С01.07.

по
31.12.)

2017 
г. (с 

01.01.п 
о

30.06.)

2017 
г. (с 

01.07.П 
о

31.12.)

2018 
г. (с 

01.01.п 
о

30.06.)

2018
г.(с

01.07.П
о

31.12.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Одноставочны 
йтариф (без 

НДС)

1638,8
9 1689,28 1583,0

6 1583,06 1583,0
6

1617,8
9 1,28%

2 ОБЩЕ(: т в о с ОГРАНИЧЕННОИ
«ЖИЛБЫТСЕРВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ИС -  М»

Одноставочны 
й тариф(с 

учетом НДС)

1640,1
3 1711,69 1711,6

9 1778,43 1778,4
3 1812,7 10,52%

3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ У 

РАЙОНА V
НИТАРНС 

Г. АЛЬМ
ЭЕ ПРЕ,Е 
ЕТЬЕВС

1ПРИЯТИ 
КА «СВЕ

Е АЛЬМ 
ТСЕРВИ

ЕТЬЕВСКОГО
С»

Одноставочны 
йтариф (без 

НДС)

1895,7
3 1975,73 931,20 1968,61 1968,6

1
2005,6

5 5,80%

4 ОБЩЕ(ЗТВОС ОГРАНИ1
«АЛЬТ

НЕННОЙ
ЕХНОСЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
:р в и с »

Одноставочны 
й тариф(с 

учетом НДС)

1738,3
5

1
815,88

1815,8
8 1872,28 1872,2

8
1943,5

8 11,8%

Примечание: по предприятию 
общегородской и не подле>

ООО «У 
кит утве|

< АЛСУ 2» тариф является 
эждению в Госкомитете

б) Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения

В ходе анализа использована калькуляция себестоимости тепловой 
энергии теплоснабжающих организаций за 2015-2017 гг. (табл. 78-81).



№
п/п Наименование показателя

Затратыв 
сего, 

тыс. Руб.

Затраты 
на 1 
Гкал, 

руб./Гка 
л

Затраты 
всего, 

тыс. руб.

Затраты 
на 1 
Гкал, 

руб./Г ка 
л

Затраты 
всего, 

тыс. руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 

руб./Г ка 
л

Структура, %

2015 г 2016 г 2017г 2015г 2016г 2017г
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Расходы на покупаемую 
тепловую энергию (мощность)

- - - - - - - - -

2 Расходы на топливо 392830,7
0 630,24 487770,70 781,81 511052,2 787,03 29% 36% 36%

3

Расходы на покупаемую 
электрическую энергию 

(мощность), потребляемую 
оборудованием

45204,62 72,52 33113,28 53,07 29245,51 45,26 42% 31% 26%

4
Расходы на приобретение 

холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

28496,64 45,72 28068,64 44,99 31149,22 56,84 31% 30% 39%

5
Расходы на химреагенты, 

используемые в технологическом 
процессе

4343,15 6,97 3400,08 5,45 2609,83 6,48 37% 29% 34%

6
Расходы на оплату труда 

основного производственного 
персонала

66258,56 106,30 74409,46 119,27 85218,59 117,57 31% 35% 34%

7
Отчисления на социальные 

нужды основного 
производственного персонала

15206,99 24,40 15314,56 24,55 15289,52 35,51 29% 29% 42%

8

Расходы на амортизацию 
основных производственных 

средств, используемых в 
технологическом процессе

109759,5
1 176,09 112731,80 180,69 112402,15 198,16 32% 33% 36%

9 Общепроизводственные 159126,4 255,30 184495,25 295,71 156307,68 313,77 30% 34% 36%



№
п/п Наименование показателя

Затратыв 
сего, 

тыс. Руб.

Затраты 
на 1 
Гкал, 

руб./Гка 
л

Затраты 
всего, 

тыс. руб.

Затраты 
на 1 
Гкал, 

руб./Гка 
л

Затраты 
всего, 

тыс. руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 

руб./Гка 
л

Структура, %

2015 г 2016 г 2017 г 2015г 2016г 2017г
1 2 3 4 5 6 7 8

(цеховые) расходы: 9

10 Общехозяйственные(управленчес 
кие) расходы:

107863,1
9 173,05 119983,05 192,31 27133,35 203,03 30% 34% 36%

11
Расходы на ремонт (капитальный 

и текущий) основных 
производственных средств

23077,70 37,03 19034,40 30,51 19170,16 31,55 37% 31% 32%

12 Валовая прибыль 4426,45 7,10 -47718,64 -76,48 -87722,44 -226,21

13 Итого расходы 972944,7
1 1560,96 1082888,3

7 1735,68 901855,8 1845,69 30% 34% 36%

14 Чистая прибыль от регулируемого 
вида деятельности - - - - - - - - -

15 Выручка от 
регулируемойдеятельности

977371,1
6 1568,06 1035169,7

3 1659,19 1011044,2
3 1619,48

16 Полезный отпуск, тыс. Гкал 623,30 1,00 623,90 1,00 657,72 1,00



№ п/п Наименование показателя

Затрат 
ывсег 
о, тыс. 

руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 
руб./Г 

кал

Затрат
ы

всего,
тыс.
руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 
руб./Г 

кал

Затра
ты

всего,
тыс.
руб.

Затра 
ты на 

1
Гкал,
руб./Г

кал

N°

СО
О.

>»
О.р
О

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015г. 2016г. 2017г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Расходы на топливо 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием 585,63 428,25 771,53 566,63 63,30 543,67 28% 37% 35%

3 Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе 45,61 33,35 61,06 44,84 3,72 73,06 22% 30% 48%

4 Расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе 3,89 2,84 4,01 2,95 0,00 3,19 32% 33% 36%

5 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 0,00 0,00 0,00 0,00 749,54 0,00 0% 0% 0%

6 Отчисления на социальные нужды основного 
производственногоперсонала 551,39 403,21 595,14 437,09 151,41 408,77 32% 35% 33%

7
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств, используемых в 
технологическом процессе

111,38 81,45 120,21 88,29 35,64 127,95 27% 30% 43%

8 Общепроизводственные (цеховые) расходы: 35,68 26,09 35,64 26,18 333,72 24,34 34% 34% 32%
8.1 расходы на текущий ремонт 255,72 187,00 241,80 177,59 43,12 179,22 34% 33% 33%
8.2 расходы на капитальный ремонт 109,30 79,93 180,20 132,34 149,24 84,48 27% 45% 28%
9 Общехозяйственные (управленческие) расходы: 22,08 16,15 21,86 16,05 88,62 26,45 28% 27% 45%

9.1 расходы на текущий ремонт 486,12 355,48 220,69 162,08 0,0 157,68 53% 24% 23%
9.2 расходы на капитальный ремонт 137,01 100,19 137,22 100,78 0,0 100,68 33% 33% 33%

10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных 27,68 20,24 27,72 20,36 0,0 26,45 30% 30% 39%



№ п/п Наименование показателя

Затрат 
ывсег 
о, тыс. 

руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 
руб./Г 

кал

Затрат
ы

всего,
тыс.
руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 
руб./Г 

кал

Затра
ты

всего,
тыс.
руб.

Затра 
ты на 

1
Гкал,
руб./Г

кал

го"
О .

гX>4
О .
I—
О

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7 8
производственных средств

11 Расходы на услуги производственного характера 56,30 41,17 278,53 204,56 85,43 58,33 14% 67% 19%
12 Прочие расходы 0,54 0,39 86,44 63,48 243,59 166,33 0% 28% 72%

13 Валовая прибыль

14 Итого расходы 2132,2
6

1559,2
4

2415,0
5

1773,6
9

2551,9
5

1742,5
4 31% 35% 34%

15 Необходимая валовая выручка 9,78 7,15 -138,05 -101,39 25,52 17,43 -9% 132% -23%

16 Полезный отпуск, тыс. Гкал 2142,0
4

1566,3
9

2277,0
0

1672,3
0

2551,9
5

1742,5
4 31% 34% 35%



№
п/п Наименование показателя

Затра
тывс
его,
тыс.
руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 

руб./Гк 
ал

Затрат
ы

всего,
тыс.
руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 

руб./Гк 
ал

Затрат
ы

всего,
тыс.
руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 

руб./Гк 
ал 1 е

мп
 

ро
сл

а/
 

сн
иж

ен
ие

20
17

/2
01

5г
г.

0/„

С
тр

ук
ту

ра
,

%

2015 г. 2016 г. 2017 г. % 2015
г.

2016
г.

20
17
г.

1 2 3 1 5 6 7 8 9

1 Расходы на топливо 669,3
0 4713,38 2843,00 1188,05 24208,

18 1027,85 -78% 68% 17% 15
%

2 Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность),потребляемую оборудованием 93,30 657,04 381,50 159,42 1908,5 

9 ^ 148,21 -77% 68% 17% 15
%

3 Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой втехнологическом процессе 1,90 13,38 9,00 3,76 74,78 2,61 -80% 68% 19% 13

%

4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 0,00 0,00 0,00 0,00 11932,

72 0,00 0% 0% 0% 0
%

5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственногоперсонала 28,40 200,00 277,00 115,75 2913,8 89,18 -55% 49% 29% 22

%

6
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств,используемых в 
технологическом процессе

8,60 60,56 83,70 34,98 3535,3
5 26,94 -56% 49% 29% 22

%

7 Общепроизводственные (цеховые) расходы 21,60 152,11 383,90 160,43 7350,5
4 109,00 - 28% 36% 38% 26

%

7.1 расходы на текущий ремонт 748,2
0 5269,01 1699,20 710,07 0,0 662,07 -87% 79% 11% 10

%

7.2 расходы на капитальный ремонт 6,50 45,77 149,10 62,31 0,0 48,69 6% 29% 40% 31
%

8 Общехозяйственные (управленческие) расходы 2,00 14,08 45,00 18,80 2513,6
7 14,71 4% 30% 40% 31

%

8.1 расходы на текущий ремонт 23,50 165,49 817,90 341,79 0,0 245,74 48% 22% 45% 33
%



№
п/п Наименование показателя

Затра
тывс
его,
тыс.
руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 

руб./Гк 
ал

Затрат
ы

всего,
тыс.
руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 

руб./Гк 
ал

Затрат
ы

всего,
тыс.
руб.

Затрат 
ы на 1 
Гкал, 

руб./Гк 
ал 1 е

мп
 

ро
ст

а/
 

сн
иж

ен
ие

 
20

17
/2

01
5г

г.
О/

.

С
тр

ук
ту

ра
,

%

2015 г. 2016 г. 2017 г. % 2015
г.

2016
г.

20
17
г.

1 2 3 1 5 6 7 8 9

8.2 расходы на капитальный ремонт 10,70 75,35 467,30 195,28 0,0 119,28 58% 19% 50% 31
%

9 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 3,20 22,54 141,10 58,96 891,46 36,03 60% 19% 50% 31

%

10 Расходы на услуги производственного характера 9,30 65,49 309,30 129,25 177,30 50,34 -23% 27% 53% 21
%

11 Прочие расходы 2,80 19,72 68,70 28,71 84,00 23,85 21% 27% 40% 33
%

12 Избыток средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0
%

13 Валовая прибыль 1606,
90

11316,2
0 6873,20 2872,21 8402,8

0 2385,80 -79% 68% 17% 14
%

14 Итого расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0
%

15 Чистая прибыль от регулируемого вида 
деятельности

1606,
90

11316,2
0 6873,20 2872,21 8402,8

0 2385,80 -79% 68% 17% 14
%

16 Необходимая валовая выручка 0,14 2,39 3,52 0% 0% 0
°/

17 Полезный отпуск, тыс. Гкал 669,
30 4713,38

2843,0
0

1188,0
5

3620,
10

1027,8
5 -78% 68% 17

%

1
5
%



№
п/п Наименование показателя

Затрат 
ывсег 
о, тыс. 

руб.

Затра 
ты на 

1
Гкал,
руб./
Гкал

Затрат
ы

всего,
тыс.
руб.

Затра 
ты на 

1
Гкал,
руб./
Гкал

Затра
ты

всего,
тыс.
руб.

Затр
аты
на 1
Гкал,
руб./
Гкал

V?
го"О.

>%О.1—
О

2015 г. 2016 г. 2017 г. 201
5г

201
6г 2017г

1 2 3 5 6 7 8
1 Расходы на топливо - - - - - - - -

2 Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием

15960,
90

758,7
4

16877
,30

822,6
8

1530,
80 92,58 45% 49% 6%

3
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в 
технологическом процессе

3101,4
0

147,4
3

3280,
60

159,9
1

3538,
11

213,9
7 28% 31% 41%

4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 186,00 8,84 637,1

0 31,06 133,6
8 8,08 18% 65% 17%

5
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного 
персонала

41,10 1,95 40,20 1,96 49,59 3,00 28% 28% 43%

6
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств, 
используемых в технологическом процессе

2622,1
0

124,6
5

2591,
00

126,3
0

2379,
29

143,8
9 32% 32% 36%

7 Общепроизводственные (цеховые) расходы 788,50 37,48 780,8
0 38,06 718,5

5 43,46 31% 32% 37%

7.1 расходы на оплату труда 409,80 19,48 409,8
0 19,98 409,5

6 24,77 30% 31% 39%

7.2 отчисления на социальные нужды 538,30 25,59 446,7
0 21,77 598,6

7 36,21 31% 26% 43%

8 Общехозяйственные (управленческие) расходы 413,40 19,65 343,1
0 16,72 459,8

1 27,81 31% 26% 43%

8.1 расходы на оплату труда 124,90 5,94 103,6 5,05 138,8 8,40 31% 26% 43%



№
п/п Наименование показателя

Затрат 
ывсег 
о, тыс. 

руб.

Затра 
ты на 

1
Гкал,
руб./
Гкал

Затрат
ы

всего,
тыс.
руб.

Затра 
ты на 

1
Гкал,
руб./
Гкал

Затра
ты

всего,
тыс.
руб.

Затр
аты
на 1
Гкал,
руб./
Гкал

'Р
ГОО.>>
>о.1—

О

2015 г. 2016 г. 2017 г. 201
5г

201
6г 2017г

1 2 3 4 5 6 7 8
0 6

8.2 отчисления на социальные нужды 4168,4
0

198,1
6

4868,
20

237,3
0

2452,
53

148,3
2 34% 41% 25%

9 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств

1760,4
0 83,69 2473,

00
120,5

5
1053,

22 63,69 31% 45% 24%

10 Расходы на услуги производственного характера 581,80 27,66 753,0
0 36,70 318,0

7 19,24 33% 44% 23%

11 Прочие расходы 244,50 11,62 424,9
0 20,71 265,7

5 16,07 24% 43% 33%

12 Избыток средств 1431,1
0 68,03 861,4

0 41,99 428,0
5 25,89 50% 31% 19%

13 Валовая прибыль 1145,9
0 54,47 1002,

80 48,88 0,00 0,00 53% 47% 0%

14 Итого расходы 33642,
00

1599,
26

35220
,60

1716,
82

30399
,14

1838,
43 31% 33% 36%

15 Чистая прибыль от регулируемого вида 
деятельности 791,80 37,64 390,7

0 19,04 - -

16 Необходимая валовая выручка 34787,
90

1653,
73

36223
,40

1765,
70

30449
,14

1841,
45 31% 34% 35%

17 Полезный отпуск, тыс. Гкал 21,04 20,52 16,54



в) Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 
денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в 
расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может 
включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе 
застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание 
этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей 
организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные и 
полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к 
системе теплоснабжения города Альметьевка установлена для АО АПТС.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан № 6- 
183/тп от 01 декабря 2017 г. плата за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного 
общества«Апьметьевские тепловые сети» в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час 
составляет:

Таблица 82. Информация по оплате за подключение (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения АО АПТС

№ п/п Наименование

Значение 
тыс. 

руб./Г кал/ча 
с

1 2 3

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 5,854

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 

пунктов) от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5Гкал/час, 

(П21), в том числе:
2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.1 50 - 250 мм -

2.1.2 251 - 400 мм -

2.1.3 401 - 550 мм -

2.1.4 551 - 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -

2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка

2.2.1.1 50 - 250 мм 1 610,805
2.2.1.2 251 - 400 мм -

2.2.1.3 401 - 550 мм -



№ п/п Наименование

Значение 
тыс. 

руб./Г кал/ча 
с

1 2 3
2.2.1.4 551 - 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка

2.2.2.1 50 - 250 мм -
2.2.22 251 - 400 мм -
2.2.2.3 401 - 550 мм -
2.2.2.4 551 - 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/час 

и не превышает 1,5 Гкал/час (П22)
4 Налог на прибыль -

г) Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 
числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых 
потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
08 августа 2012 г. № 808.

На момент разработки схемы теплоснабжения города Альметьевска 
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных 
категорий социально значимых потребителей не установлена.

1.10 Часть 12 Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения

а) Описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, 
включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующая система теплоснабжения г. Альметьевск характеризуется 
хорошим техническим состоянием тепловых источников и тепловых сетей 
теплоснабжающих организаций.

Проблем в организации качественного теплоснабжения нет.
б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного 
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей)

Проблем для организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения 
на случай аварийных отключений нет.

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
На данный момент технические проблемы развития системы централизованного



теплоснабжения в г. Альметьевск отсутствуют. Программа комплексного развития 
инфраструктуры г. Альметьевск на 2014 -  2029 годы предусматривает сводный план 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и реконструкции котельной.

В планах развития города предусмотрен ввод жилья под усадебную застройку, 
предполагается увеличение тепловой нагрузки, что не приведетк дефициту тепловой 
энергии. Проблем развития систем теплоснабжения также нет.

г)Описаниесуществующихпроблемнадежногоиэффекгивного снабжения 
топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надёжного и эффективного обеспечения топливом действующих 
систем теплоснабжения г. Альметьевск отстутствуют.

Основным топливом является природный газ. Поставка газа осуществляется на 
основании договора между теплоснабжающими организациями ОАО «Альметьевское 
предприятие тепловых сетей», ООО

«Альтехносервис», МУП «Светсервис» и газоснабжающей организацией. 
Поставка газа осуществляется по газопроводу-отводу.

Для аварийного топливоснабжения котельная д/с №22 «Алсу» 
(МУП«Сетсервис») использует дизельное топливо. Резервное топливо хранится в 
ёмкости объёмом 1 м3.

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 
на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 
безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.


